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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
 

Specificazione delle prescrizioni tecniche 
art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 

 
Ai sensi dell’articolo 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale, questa parte deve 
contenere le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti 
di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove 
nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi 
nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di 
componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e 
prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove 
di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il 
progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



2                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

INDICE 

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO ..................................................................................................................... 1 

PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE ................................................................................................................... 1 

CAPITOLO I - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI .......................................................................................... 5 

ART. 1. MATERIALI IN GENERE ................................................................................................................................... 5 

ART. 2. ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE ..................................................................................... 6 

ART. 3. SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO .......................................................................................................................... 6 

ART. 4. DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO .................................................................... 7 

ART. 5. CUBETTI, CIOTTOLI, PIETRA NATURALE E DA TAGLIO ............................................................................... 8 

ART. 6. MATERIALI LATERIZI ....................................................................................................................................... 8 

ART. 7. CALCESTRUZZO ............................................................................................................................................. 8 

ART. 8. MANUFATTI IN CEMENTO ............................................................................................................................. 20 

ART. 9. POZZETTI PREFABBRICATI .......................................................................................................................... 20 

ART. 10. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE .................................................................................... 23 

ART. 11. MATERIALI PER OPERE IN VERDE .............................................................................................................. 25 

ART. 12. GEOTESSUTI ................................................................................................................................................. 25 

ART. 13. BIOSTUIA IN FIBRA DI COCCO ..................................................................................................................... 26 

ART. 14. MATERIALI METALLICI .................................................................................................................................. 26 

ART. 15. LEGNAMI ........................................................................................................................................................ 28 

ART. 16. TUBAZIONI ..................................................................................................................................................... 28 

ART. 17. IMPERMEABILIZZAZIONI .............................................................................................................................. 33 

ART. 18. MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI ...................................................... 33 

ART. 19. MATERIALI  DIVERSI ..................................................................................................................................... 34 

ART. 20. MATERIALI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI .......................................... 34 

CAPITOLO  II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO .................................................................... 35 

A) DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE - OPERE D'ARTE - LAVORI DIVERSI ................................................... 35 

ART. 21. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO .................... 35 

ART. 22. TRACCIAMENTI E RILIEVI ............................................................................................................................. 35 

ART. 23. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI .......................................................................................................................... 35 

ART. 24. SMONTAGGI, RECUPERI .............................................................................................................................. 36 

ART. 25. SCARIFICAZIONE E FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI .......................................................... 36 

ART. 26. SCAVI E RILEVATI IN GENERE ..................................................................................................................... 36 

ART. 27. SCAVI DI SBANCAMENTO ............................................................................................................................. 37 

ART. 28. SCAVI DI FONDAZIONE ................................................................................................................................. 37 

ART. 29. SCAVI IN ROCCIA .......................................................................................................................................... 38 

ART. 30. SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI ................................................................................................... 38 

ART. 31. PIANI DI POSA DEI RILEVATI E DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA ........................................... 38 

ART. 32. RILEVATI E RINTERRI ................................................................................................................................... 39 

ART. 33. MURATURE E INTONACI ............................................................................................................................... 40 

ART. 34. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI  ARMATURE METALLICHE ....................................... 42 

ART. 35. IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MANUFATTI ................................................................................................. 46 

ART. 36. PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME.- RIVESTIMENTI IN PIETRA ........................................... 46 

ART. 37. OPERE IN FERRO .......................................................................................................................................... 47 

ART. 38. SEGNALETICA ............................................................................................................................................... 47 

ART. 39. PALETTI DISSUASORI ................................................................................................................................... 55 

ART. 40. GEOTESSILI E GEOGRIGLIE ........................................................................................................................ 56 

ART. 41. VESPAI E DRENAGGI .................................................................................................................................... 58 

ART. 42. LAVORI DI SISTEMAZIONE CON TERRENO AGRARIO E OPERE IN VERDE ............................................. 59 

ART. 43. MARCIAPIEDI ................................................................................................................................................. 65 

ART. 44. PARAPETTI IN LEGNO ................................................................................................................................... 65 

ART. 45. BIOSTUOIA IN FIBRA DI COCCO .................................................................................................................. 66 



3                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

B) SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI .......................................................................................................................... 67 

ART. 46. GENERALITÀ.................................................................................................................................................. 67 

ART. 47. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI MANTI STRADALI ....................................................................................... 67 

ART. 48. RIPROFILATURA DEL PIANO STRADALE .................................................................................................... 67 

ART. 49. STRATI DI FONDAZIONE ............................................................................................................................... 67 

ART. 50. STRATO DI BASE ........................................................................................................................................... 73 

ART. 51. STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER APERTO) ........................................................................................ 77 

ART. 52. BINDER CHIUSO TIPO “E” ............................................................................................................................. 81 

ART. 53. STRATO DI USURA ........................................................................................................................................ 83 

ART. 54. TRATTAMENTI SUPERFICIALI ...................................................................................................................... 86 

ART. 55. PAVIMENTAZIONI  MARCIAPIEDI ................................................................................................................. 88 

ART. 56. LAVORI DIVERSI  NON SPECIFICATI IN CAPITOLATO................................................................................ 92 

C) OPERE IDRAULICHE – FOGNATURE E ACQUEDOTTI ........................................................................................... 92 

ART. 57. POZZETTI D’ISPEZIONE PREFABBRICATI .................................................................................................. 92 

ART. 58. POZZI PERDENTI ........................................................................................................................................... 93 

ART. 59. CADITOIE IN CLS PREFABBRICATO ............................................................................................................ 93 

ART. 60. CHIUSINI E GRIGLIE ...................................................................................................................................... 93 

ART. 61. POSA DELLE TUBAZIONI .............................................................................................................................. 94 

CAPITOLO III - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ........................................................ 99 

ART. 62. NORME GENERALI ........................................................................................................................................ 99 

ART. 63. DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE ................................................................................................ 99 

ART. 64. SCAVI ............................................................................................................................................................. 99 

ART. 65. RILEVATI E RINTERRI ................................................................................................................................. 102 

ART. 66. MURATURE E INTONACI ............................................................................................................................. 103 

ART. 67. CONGLOMERATI CEMENTIZI ..................................................................................................................... 103 

ART. 68. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE .......................................................................................... 103 

ART. 69. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. .............................................................................................. 104 

ART. 70. IMPERMEABILIZZAZIONI E GIUNTI ............................................................................................................ 104 

ART. 71. GEOTESSUTI E BIOSTUOIE ........................................................................................................................ 104 

ART. 72. TUBAZIONI ................................................................................................................................................... 104 

ART. 73. OPERE E IN FERRO E  BARRIERE METALLICHE ...................................................................................... 105 

ART. 74. VESPAI E DRENAGGI .................................................................................................................................. 105 

ART. 75. SISTEMAZIONE DI TERRENO VEGETALE SEMINAGIONI E PIANTAGIONI ............................................. 105 

ART. 76. SOVRASTRUTTURA E PAVIMENTAZIONI STRADALI ............................................................................... 106 

ART. 77. MANUFATTI DIVERSI, POZZETTI, CADITOIE, CHIUSINI, CUNETTE, CORDONATURE ........................... 107 

ART. 78. POZZI PERDENTI ......................................................................................................................................... 110 

ART. 79. CHIUSINI E GRIGLIE .................................................................................................................................... 111 

ART. 80. PARAPETTO IN LEGNO ............................................................................................................................... 111 

ART. 81. LAVORI COMPENSATI A CORPO ............................................................................................................... 111 

ART. 82. LAVORI IN ECONOMIA ................................................................................................................................ 111 

CAPITOLO IV - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ....................................................................... 113 

ART. 83. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI ............................................................................ 113 

ART. 84. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE ................................................................................................................ 113 

ART. 85. GESTIONE DEL CANTIERE ......................................................................................................................... 114 

 
 



4                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

PREMESSE 
Il presente capitolato prestazionale contiene specifiche prescrizioni tecniche relative alla qualità dei materiali e dei 
componenti, modalità di esecuzione, controlli e ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. 
 
Ai fini del presente capitolato si intende per: 
 
- Legge regionale n. 27/2003 (legge regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27 – Disposizioni generali in 

materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche) 
- D.Lgs. 81/2009 (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla Sicurezza” così come modificato dal d.lgs 

106/2009) 
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici) 
- D.P.R. n. 34/2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per 

l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici) 
- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145) 
- Capitolato generale d’appalto della Regione Veneto (Capitolato generale d’appalto per i lavori di interesse 

regionale ai sensi degli artt. 34, comma 1, e 68, comma 2 della Legge Regionale n. 27 del 2003, approvato 
con D.G.R. n. 2120 del 2 agosto 2005); 

- D.Lgs. 163/2006 (D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, 
così come aggiornato dalla legge 20 novembre 2009 n.166). 

 
 
DEFINIZIONI 
 
Stazione appaltante o committente: 
il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, il committente 
è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.  
 
Appaltatore: 
soggetto  titolare del contratto d’appalto; 
 
Impresa: 
soggetto qualificato  ad eseguire i lavori; 
 
Responsabile del procedimento: 
responsabile unico del procedimento come indicato dall’art. 10 del Codice e dal Regolamento 
 
Direttore lavori: 
il tecnico incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima; 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: 
soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei 
lavori , dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 D.Leg.vo n.81/2008 .. 
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CAPITOLO I - QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 

I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto 
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di prescrizioni e norme i materiali 
occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio ed accettati in ogni caso dalla 
Direzione Lavori. Essi proverranno da località, e/o impianti di produzione che l'Impresa riterrà di sua convenienza, 
purché corrispondano ai requisiti riportati nel presente capitolato, nella documentazione progettuale (elaborati e 
relazioni) e a quelli posti dalla Direzione Lavori. 
Quando la Direzione Lavori abbia constatata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà 
sostituirla subito con altra che corrisponda alle qualità volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati 
immediatamente dal cantiere a totale cura e spese dell'Impresa, nonostante l'accettazione dei materiali da parte 
della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto 
ciò dipenda dai materiali. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore resta totalmente responsabile 
della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
L'Impresa sarà obbligata a prestarsi a tempo debito e nel prosieguo dei lavori a tutte le prove e verifiche dei 
materiali impiegati o da impiegarsi, che saranno ordinate dalla Direzione Lavori, sottostando a tutte le spese di 
prelevamento, invio dei campioni prove e controllo ad istituto autorizzato di fiducia e indicato dall'Amministrazione 
Appaltante e pagandone le relative spese e tasse. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione negli uffici della Stazione Appaltante , munendoli di Sigilli e 
firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità . 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. 
L'Appaltatore ha la facoltà, quando lo domandi all'atto della presentazione dei campioni, di assistere alle prove o 
di farsi rappresentare. 
L'esito delle prove farà fede a tutti gli effetti. 
I materiali dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle Norme di accettazione stabilite dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e pubblicate nei relativi fascicoli. 
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le vigenti norme sui materiali da costruzione ed in particolare quelle 
riportate nelle prescrizioni per le strutture in cemento armato normale o precompresso, più precisamente 
dovranno essere seguite le norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, 
precompresso e per le strutture metalliche ( D.M. l4/2/92, D.M. 14/01/2008) ed i criteri generali e le prescrizioni 
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei ponti stradali (Legge l2/2/74 n° 64 ) gestione dei ponti 
stradali - vigilanza - ispezione - manutenzione ordinaria e straordinaria - restauro - progettazioni - interventi. 
Per tutto quanto non previsto nella presente parte valgono, e si intendono qui introdotte, le Norme UNI, UNI-EN, 
CEI, IIP e le altre norme o leggi vigenti ed applicabili per ogni categoria di lavoro. 
In presenza di normative o articoli tecnici riguardanti lo stesso oggetto, citati nel presente Capitolato, che diano 
adito ad interpretazioni diverse, dovrà essere adottata la normativa o specifica tecnica più rigorosa. 
 

Art. 1. MATERIALI IN GENERE 
 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in 
materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato Speciale e delle prescrizioni degli Art.. 20, 21 
e 22 del Capitolato Generale approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; tutti i materiali devono essere 
riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione  Lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai 
requisiti appresso indicati. Quando la Direzione Lavori abbia denunziata una qualsiasi provvista come non atta 
all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla subito con altre che corrisponda alle qualità volute, i materiali rifiutati 
dovranno sgombrarsi immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.     Malgrado l'accettazione dei 
materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche 
per quanto ciò dipenda dai materiali.  L'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei 
materiali impiegati o da impiegarsi, che saranno ordinate dalla Direzione Lavori, sottostando a tutte le spese di 
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prelevamento, invio e prova dei campioni presso Laboratorio autorizzato, indicato dall'Amministrazione 
Appaltante o dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 2. ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE 
 
A) ACQUA 
L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche, cloruri o solfati e non dovrà essere 
aggressiva. 
 
B) CALCE 
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione 
dei lavori.    La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme 
cottura, non bruciata ne vitrea e di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua necessaria 
all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui 
maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.    La calce idrata in polvere, 
confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed 
in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del 
prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione. 
 
C) POZZOLANE 
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti: 
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2230. 
 
D) LEGANTI IDRAULICI 
I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al  D.M. 3 Giugno 1968 cosi come 
modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e 
l'Appaltatore sarà  responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento. I cementi, dovranno 
essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti, i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati 
di legno sollevati dal suolo e opportunamente protetti.   La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con 
l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'Art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595.   Per i cementi forniti 
in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la 
quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di 
stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei 
coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini  saranno riportate le indicazioni del citato Art. 3 della legge 
26 Maggio 1965 n. 595. 
 

Art. 3. SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO 
 

Per Conglomerati Cementizi e per malte 
 
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi 

non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive 
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere 
dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle 
armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione 
massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da 
taglio. 

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: 
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; 
antigelo superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire 
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prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 
7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120. 

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al 
decreto ministeriale 9-1-1996 e relative circolari esplicative. 
 

Per Opere Stradali 
 
Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi 

omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle 
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.  

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla 
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta 
resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e dovranno essere scevri di 
materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee.  

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che 
per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni 
prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività.  

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di 
esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da 
fiumi o torrenti sempre che siano provenienti da rocce di qualità idonea.  

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 
4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 
25 U.N.I.; i pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I.; le graniglie quelle 
passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. n. 2332.  

Di norma si useranno le seguenti pezzature:  
1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua 

cilindrate;  
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di 

ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);  
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per 

trattamenti con bitumi fiuidi;  
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti 

bitumati;  
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di 

conglomerati bituminosi;  
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori 

per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati 
bituminosi.  

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore 
al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, 
purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al 
limite minimo della pezzatura fissata.  

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).  
 

Art. 4. DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO 
 
Quando per gli strati di rilevato o di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare inerti o tout-
venant di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua e del gelo, non plastico, 
ed avere una capacità portante C.B.R. di almeno 50 allo stato saturo. Il materiale dovrà essere scevro da materie 
organiche e deteriorabili. La granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale 
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dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.   Per l’ultimo strato 
superiore del rilevato, sotto la sovrastruttura stradale, si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un 
C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti come 
approvato dal Direttore Lavori. I materiali dovranno corrispondere ai tipi A1; A2-4; A2-5; A3  della tabella CNR-
UN1 10006/1963.  
 

Art. 5. CUBETTI, CIOTTOLI, PIETRA NATURALE E DA TAGLIO 
 
I cubetti dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei cubetti di 
pietra per pavimentazioni stradali” C. N. R. Fascicolo 5° 1954 e nella “Tabella U.N.I. 2719. In particolare il porfido 
dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a Kg. 1600 per cm2 ed una resistenza all’attrito 
radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino preso come termine di paragone. Le dimensioni 
dei cubetti saranno cm 4-6, 6-8, 8-10 o 10-12 come prescritto in Elenco Prezzi e di forma regolare e tolleranza 
non eccedente i 5 mm sulla misura base.  I ciottoli da impiegare per i selciati dovranno essere sani, duri e 
durevoli, di forma ovoidale, con dimensioni massime stabilite dalla D.L. secondo l’impiego cui sono destinati.  Le 
pietre naturali da impiegarsi nella costruzione di murature, per pavimentazioni e cordonate stradali e per qualsiasi 
altro lavoro, dovranno corrispondere alle norme per l’accettazione delle “pietre da costruzione” di cui al R.D. 
16.11.1939 n. 2232 e dovranno essere sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla 
compressione, prive di parti alterate; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una 
resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate. Le pietre grezze per 
murature frontali non dovranno presentare screpolature o fessure, essere sgrossate col martello ed anche con la 
punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto in modo da permettere 
lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.  Le pietre da taglio proverranno dalle cave 
che saranno accettate dalla D.L., oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere 
sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. La finitura delle pietre per 
pavimentazione o rivestimento sarà quella prescritta in Elenco Prezzi come disposto dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 6. MATERIALI LATERIZI 
 
Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939, n° 2233 “Norme per 
l’accettazione dei materiali laterizi” ed altre Norme U.N.I.: 1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 
5633-65. I materiali dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con spigoli ben profilati e dritti: alla frattura 
dovranno presentare struttura fine ed uniforme e dovranno essere esenti da impurità.  I mattoni di uso corrente 
dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di modello costante e presentare, sia 
all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua, una resistenza minima allo schiacciamento di almeno 
160 Kg per cm2. Debbono resistere all’azione delle basse temperature, cioè: sottoposti quattro mattoni segati a 
metà, a venti cicli di immersione in acqua a 35°, per la durata di tre ore e per altre tre ore posti in frigorifero alla 
temperatura di –10°, i quattro provini sottoposti alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non 
minore dell’80% della resistenza presentata da quelli provati allo stato asciutto. 
 

Art. 7. CALCESTRUZZO 
 
Il calcestruzzo dovrà essere conforme alle normative UNI 9858 e UNI EN 206-1 che stabiliscono precise 
indicazioni relative ai costituenti, allo studio del mix-design, alla messa in opera e alla stagionatura. Stabiliscono 
inoltre quali siano i criteri per valutare i rischi di degrado attraverso la classificazione delle azioni dell'ambiente in 
classi di esposizione e quali siano gli accorgimenti da adottare per evitarli. 
 
a) Inerti 
Gli inerti saranno costituiti da inerti fini (sabbia) con dimensione massima dei grani non superiore a 5 mm e da 
inerti grossi con dimensione non inferiore a 5 mm. 
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La dimensione massima dell'aggregato è pari alla dimensione nominale più elevata della frazione di aggregato 
più grossa. Il diametro massimo dell'aggregato deve essere scelto in modo che il calcestruzzo possa essere 
gettato e compattato senza pericolo di segregazione. Secondo la norma UNI 9858 la dimensione massima degli 
aggregati dovrà rispettare i seguenti criteri: 

< 1.4 della minima struttura; 
< dell’interferro ridotto di 5 mm; 
< 1.3 volte il copriferro 

Gli inerti per i calcestruzzi e le malte dovranno possedere i requisiti fissati nel R.D. 16.11.1939 n.2229, D.M. 
01.11.1959 n.1363 ed altresì rispondere alle caratteristiche fissate nelle "Norme tecniche per l'esecuzione delle 
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" del D.M. 09 gennaio 1996. 
L'inerte fine dovrà essere costituito da sabbia naturale opportunamente selezionata e libera da particelle 
scagliose. 
L'inerte grosso dovrà essere costituito da ghiaia naturale o pietrisco proveniente dalla frantumazione di adatto 
materiale roccioso. 
In ogni caso tutti gli inerti forniti dall’Impresa saranno soggetti all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori che 
potrà sottoporli a spese dell’Impresa a tutte le prove che riterrà opportune. 
La sabbia dovrà essere graduata secondo i seguenti limiti: 
 Lato del vaglio a foro quadrato   Percentuale passante 
       (mm)               (%) 
       4,760               100 
       2,380               80 ÷ 100 
       1,190               50 ÷  85 
       0,590               25 ÷  60 
       0,297               10 ÷  30 
       0,149                 2 ÷   10 
Il modulo di finezza della sabbia dovrà aggirarsi attorno a 2,3 con scarti di +/- 20%. 
L'inerte grosso dovrà essere graduato in peso secondo la seguente relazione: 

P = 1002 d/D 
ove p è la percentuale in peso che passa attraverso i setacci di maglia quadrata d, mentre D è il diametro 
massimo dell'inerte. 
Il modulo di finezza della miscela sabbia-ghiaia potrà variare tra 5,5 e 7,5. 
La raccolta dei materiali lavati e vagliati dovrà avvenire in appositi sili o depositi muniti di drenaggi per scolare 
l'eccesso di acqua. 
Gli inerti saranno misurati normalmente a peso con tolleranze del 2% tenendo conto del grado di umidità degli 
stessi. 
Per la sabbia, la somma della percentuale in peso delle sostanze nocive quali: argilla, mica, limo, deve essere 
minore o uguale al 5%. Le sostanze organiche minori o uguali all’1%. 
Per la ghiaia la percentuale di argilla, limo ecc., dovrà essere minore o uguale al 2% in peso. 
Gli inerti avranno una forma pressoché sferica o cubica e la percentuale delle particelle di forma allungata od 
appiattita non dovrà eccedere il 15% in peso. 
Gli inerti dovranno in particolare rispondere ai seguenti requisiti delle norme ASTM (American Society for Texting 
and Material) - Los Angeles - : 

• Prova di abrasione (ASTM C 131): 
la perdita, usando la granulometria standard tipo A, non dovrà superare il 10% in peso dopo 100 
rivoluzioni, oppure il 40% in peso dopo 500 rivoluzioni; 

• Resistenza al solfato di sodio (ASTM C 88): 
la perdita media in peso dopo 5 cicli non dovrà superare il 5%; 

• Peso specifico (ASTM C 127): 
il peso specifico del materiale secco non dovrà essere inferiore a 26 kN/m3 (2600 kgf/m3). 

 
b) Cemento 
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Il cemento sarà sottoposto a cura e spese dell’Impresa alle prove di accettazione stabilite dalle Norme di Legge 
sui leganti idraulici che dovranno possedere i requisiti stabiliti dalla Legge 26.05.1965 n.595, dal D.M. 14.01.1966, 
dal D.M. 03.06.1968, dal D.M. 31.08.1972 e dal Decreto del Ministero dell'Industria n.126 del 09.03.1988. 
Con riferimento alle classi dei calcestruzzi si potrà adottare il cemento Portland o Pozzolanico tipo R325 o R425. 
Il dosaggio di cemento dovrà essere fatto a peso. 
Non sarà permesso mescolare fra di loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà impiegare un 
unico tipo di cemento. 
La conservazione del cemento sciolto avverrà in appositi sili. 
Il cemento in sacchi sarà custodito in luogo coperto, secco e ventilato; in ogni caso il cemento non potrà restare in 
deposito più di 90 giorni. 
Ogni 4 mesi si effettuerà lo svuotamento e la pulizia dei sili o dei depositi. 
Acqua 
L'acqua di impasto dovrà essere dolce, limpida e non contenere tracce di cloruri o solfati né sostanze organiche 
od oli minerali che possano compromettere la presa e l'indurimento del calcestruzzo o diminuirne le 
caratteristiche di resistenza, impermeabilità e durabilità o incrementandone l'aggressività verso i ferri di armatura. 
La torbidità dell'acqua non dovrà superare 2000 parti per milione e la concentrazione di SO4 sarà inferiore a 
0,05%. Il dosaggio dell'acqua sarà fatto a volume tenendo conto dello stato igrometrico degli inerti e dovrà 
rispettare le indicazioni contenute negli elaborati progettuali. 
 
c) Materiali per giunti 
È previsto, per ottenere la tenuta idraulica fra strutture giunte e fra riprese di getti in calcestruzzo, l'impiego di 
nastri in bentonite, in PVC o in gomma o in lamierino di rame, che dovranno essere posti in opera con particolari 
precauzioni e, ove necessario, con interposizione di adatti materiali isolanti o sigillatura con speciali mastici e 
collanti. 
Le dimensioni dei nastri e dei lamierini sono indicate sui disegni, i nastri ed i lamierini vanno giuntati incollando, 
vulcanizzando o saldando fra loro i vari elementi. 
La esecuzione di tali giunzioni dovrà essere approvata dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
In corrispondenza dei giunti di dilatazione sia a tenuta o meno delle strutture in c.a. dove indicato nei disegni o 
richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori verranno poste in opera lastre tipo Populit dello spessore di cm 2, protette 
sulle facce contro il getto da eseguire con un foglio di cartone bituminato, oppure possono essere impiegati 
riempimenti con cartonfeltro bitumato o mastice di bitume o con polistirolo espanso od altri materiali plastici di vari 
spessori. 
Le superfici di contratto dei materiali devono essere perfettamente asciutte e lisce. 
d)  Additivi 
Allo scopo di modificare le proprietà del calcestruzzo in modo tale da migliorare e rendere più facile ed economica 
la sua posa in opera, rendere le sue prestazioni più adatte all'opera da eseguire, migliorare la sua durabilità, verrà 
fatto uso di adatti additivi. 
Gli additivi da impiegarsi nei calcestruzzi potranno essere: 

• fluidificanti; 
• acceleranti di presa; 
• ritardanti di presa; 
• impermeabilizzanti. 

Gli additivi dovranno essere usati dietro esplicita disposizione della Direzione Lavori, seguendo le istruzioni della 
casa produttrice per quanto riguarda dosature e modalità d'impiego. 
Gli additivi dovranno essere conformi alle specifiche UNI o ad altre specifiche applicabili. 
Il produttore di additivi deve esibire: 

• risultati provenienti da una ampia sperimentazione pratica sul tipo e la dose dell'additivo da usarsi; 
• prove di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la conformità del prodotto alle vigenti disposizioni. 

Il produttore dovrà inoltre garantire la qualità e la costanza di caratteristiche dei prodotti finiti. 
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Il produttore di additivi dovrà mettere a disposizione, su richiesta, propri tecnici qualificati e specializzati 
nell'impiego degli additivi, per la risoluzione dei vari problemi tecnici connessi all'impiego degli stessi, in relazione 
alla migliore esecuzione delle opere. 
Per il dosaggio, gli additivi in polvere saranno dosati in peso; quelli plastici o liquidi potranno essere dosati in peso 
od in volume con un limite di tolleranza del 3% sul peso effettivo. 
e)  Aeranti fluidificanti 
Al fine di migliorare la lavorabilità a pari contenuto d'acqua (o ridurre l'acqua di impasto a parità di lavorabilità), 
incrementare la resistenza alle brevi e lunghe stagionature, migliorare l'omogeneità degli impasti, al calcestruzzo 
di qualsiasi tipo e per qualsiasi uso verrà aggiunto un additivo fluidificante e incrementatore delle resistenze 
meccaniche, nella misura di 0,15÷0,40 cm3 per newton di cemento (cm3 150÷400 per quintale di cemento). 
Gli additivi fluidificanti verranno aggiunti ad un normale impasto di calcestruzzo per ottenere un calcestruzzo 
reoplastico caratterizzato da una elevata lavorabilità, bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata 
durabilità e basso ritiro. 
Come additivo fluidificante può essere usato un additivo di tipo aerante a base di sostanze tensioattive che verrà 
impiegato nella misura di 0,03÷0,10 cm3 per newton di cemento (30÷100 cm3 per quintale di cemento). La prova 
del contenuto d'aria sarà eseguita con il metodo UNI 6395-72. 
Il dosaggio sarà fatto nella misura di 1,5 cm3 per newton di cemento (1,5 litri per quintale di cemento); dosaggi 
diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. 
Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche: 

1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18÷20 cm. Questa caratteristica verrà 
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump 
iniziale di 2÷3 cm; 

2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 7122-
72) inferiore a 0,05 cm3/cm2; 

3) il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera, non dovrà ridursi più del 50% (a 
temperatura ambiente di circa 20°C). 

f) Acceleranti di presa 
Per l'esecuzione di getti nella stagione fredda, e nella prefabbricazione, o in tutte le situazioni in cui è richiesto 
uno sviluppo di resistenza molto elevato specialmente alle brevi stagionature, si potranno usare, su approvazione 
e/o ordine della Direzione Lavori, gli additivi acceleranti di presa per ottenere un calcestruzzo caratterizzato da 
elevata lavorabilità, bleeding bassissimo, elevata durabilità e basso ritiro. 
L'additivo verrà mescolato nel calcestruzzo normale nella misura di 2,5 cm3 per newton di cemento (2,5 litri per 
quintale di cemento). 
Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. 
Detto componente impartirà al calcestruzzo le seguenti caratteristiche: 
1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 1820 cm. Questa caratteristica verrà 
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 
2÷3 cm; 
2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 7122-72) 
inferiore a 0,05 cm3/cm2. 
g)  Ritardanti di presa 
Per l'esecuzione dei getti di grandi dimensioni, per getti in climi caldi, per lunghi trasporti, per calcestruzzo 
pompato e in genere nelle situazioni in cui è richiesta una lunga durata della lavorabilità, si userà un calcestruzzo 
caratterizzato da elevata lavorabilità, bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e 
basso ritiro: detto calcestruzzo verrà ottenuto aggiungendo ad un normale impasto di cemento, inerti ed acqua, 
un componente per calcestruzzo reoplastico, nella misura di 1,5 cm3 per newton di cemento (1,5 litri per quintale 
di cemento); dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro. 
Detto componente dovrà impartire al calcestruzzo le seguenti caratteristiche: 
1) a parità di rapporto a/c dovrà produrre un aumento di slump di 18÷20 cm. Questa caratteristica verrà 
determinata secondo il metodo UNI 7163-72, appendice E, partendo da un calcestruzzo avente slump iniziale di 
2÷3 cm; 
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2) per valori di slump da 20 a 25 cm dovrà presentare un bleeding (quantità di acqua essudata, UNI 7122-72) 
inferiore a 0,05 cm3/cm2; 
3) il valore dello slump dopo un'ora di trasporto in autobetoniera a temperatura ambiente non dovrà ridursi di più 
di 2 cm. 
 
 
h) Impermeabilizzanti 
Il calcestruzzo destinato a strutture che in relazione alle condizioni di esercizio debbano risultare impermeabili, 
dovrà: 

• presentare a 7 giorni un coefficiente di permeabilità inferiore a 10-9 cm/s; 
• risultare di elevata lavorabilità, così da ottenere getti compatti e privi di porosità microscopica; 
• presentare un bleeding estremamente modesto in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo 

arricchiti di acqua e pertanto porosi e permeabili. 
I requisiti di cui al punto precedente verranno ottenuti impiegando dei calcestruzzi caratterizzati da elevata 
lavorabilità (slump 20 cm), bleeding bassissimo, ottime resistenze meccaniche, elevata durabilità e basso ritiro, 
ottenuti aggiungendo ad un normale impasto di cemento un superfluidificante tale da conferire caratteristiche 
reoplastiche al calcestruzzo, con almeno 20 cm di slump (in termini di cono di Abrams), scorrevole ma al tempo 
stesso non segregabile ed avente lo stesso rapporto a/c di un calcestruzzo senza slump (2 cm) non additivato 
iniziale (caratteristica questa determinata secondo le UNI 7163-72, appendice E). 
Il rapporto a/c deve essere 0,42÷0,44 in modo tale da conferire una perfetta impermeabilità del getto (in 
corrispondenza di tale rapporto, parlando in termini di coefficiente di Darcy, questo deve essere dell'ordine di 10-
12; tale rapporto, come al punto precedente, deve permettere una messa in opera ottimale). 
In termini di tempo di lavorabilità, il superfluidificante deve essere in grado di conferire al calcestruzzo una 
lavorabilità di 1 ora alla temperatura di 20°C; in termini di slump, dopo un'ora il valore dello slump non dovrà 
ridursi più del 50%. 
Sempre a riguardo della impermeabilità il calcestruzzo dovrà presentare un bleeding (quantità d'acqua essudata, 
UNI 7122-72) inferiore a 0,05 cm3/cm2 in modo da evitare la presenza di strati di calcestruzzo arricchiti d'acqua e 
pertanto porosi e permeabili. 
 
i)  Classificazione dei calcestruzzi 
Classe di resistenza a compressione: 
Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza caratteristica, definita come quel valore di resistenza a 
compressione al di sotto del quale si può attendere di trovare il 5% della popolazione di tutte le misure di 
resistenza. E' definita Rck quando è ottenuta da prove a compressione a 28 giorni su cubi di lato 150 mm oppure 
fck quando è ottenuta su cilindri da 150 mm di lato e 300 mm di altezza. A seconda dei valori di resistenza ottenuti 
in N/mm2, il calcestruzzo è classificato in quattro categorie: non strutturale, ordinario, alte prestazioni e alte 
resistenze. 
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Classe di esposizione ambientale: 
Il calcestruzzo può essere soggetto ad azioni di degrado in funzione delle condizioni ambientali alle quali è 
esposto. A seconda di queste azioni (corrosione da carbonatazione, corrosione da cloruri, gelo/disgelo e attacco 
chimico aggressivo), la UNI EN 206-1 individua le classi di esposizione ambientale del calcestruzzo. 
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Classe di consistenza: 
Per definire la lavorabilità di un impasto si fa riferimento alla sua consistenza, valutabile attraverso diversi metodi 
tra i quali l'abbassamento al cono di Abrams o la misura dello spandimento sono i più semplici ed utilizzati. Per 
calcestruzzi fluidi e superfluidi, la misura dello spandimento è particolarmente adatta, perché rispetto 
all’abbassamento al cono di Abrams prevede una classe di consistenza in più. La norma considera la classe di 
consistenza una prescrizione aggiuntiva nel caso di calcestruzzo preconfezionato o realizzato in cantiere; tuttavia 
nella pratica è molto importante prescrivere una consistenza e garantirne la conformità al momento della messa 
in opera del calcestruzzo. 
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Lo slump approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori sarà costantemente controllato durante il corso dei lavori e 
potrà variare a discrezione dell’Ufficio di Direzione Lavori per migliorare la qualità dei calcestruzzi. 
 
l) Confezionamento del calcestruzzo 
Il confezionamento dovrà essere eseguito con idonee modalità in modo da ottenere un impasto di consistenza 
omogenea e di buona lavorabilità. 
Gli aggregati saranno introdotti nelle betoniere tutti contemporaneamente, l'acqua sarà introdotta in modo che il 
suo tempo di scarico sia completato entro il 25% del tempo di mescolamento. 
Il tempo di mescolamento non sarà mai inferiore a 60" dal momento in cui tutti i materiali sono stati introdotti, per 
betoniere fino a 1 m3. 
Per betoniere superiori si prolungherà il tempo di mescolamento di 15" per ogni mezzo m3 addizionale. 
La betoniera non dovrà essere caricata oltre la sua capacità nominale: in particolare, le betoniere dovranno 
essere accuratamente vuotate dopo ogni impasto ed il calcestruzzo dovrà essere trasportato direttamente al 
luogo di impiego e ivi posto in opera. 
L'impasto con autobetoniere dovrà essere portato a termine alla velocità di rotazione ottimale per l'impasto. 
Trasporto del calcestruzzo 
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall'impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire mediante sistemi 
che evitino separazione e perdita di materiali e che assicurino un approvvigionamento continuo del calcestruzzo. 
Detti sistemi devono essere approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
Il trasporto del calcestruzzo mediante veicoli non provvisti di dispositivo di agitazione sarà permesso solo se il 
tempo tra l'impasto e la messa in opera non superi 25 minuti. 
Per periodi di tempo più lunghi si dovrà provvedere al mescolamento continuo durante il trasporto. 
La capacità dei veicoli dovrà essere uguale o un multiplo intero di quella della betoniera per evitare il 
frazionamento di impasti nella distribuzione. 
Gli organi di scarico saranno tali da poter controllare la velocità e la quantità del getto; inoltre nelle fasi di scarico 
la massima altezza di caduta libera del getto ammessa sarà inferiore a 1,50 m. 
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite di acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo di 
autobetoniere; a questo scopo si controllerà la consistenza o la plasticità del calcestruzzo con prelievi periodici a 
giudizio dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
Il calcestruzzo potrà essere trasportato anche mediante un impianto di pompaggio, il quale però deve essere 
sistemato in modo tale da assicurare un flusso regolare ed evitare l'intasamento dei tubi e la segregazione degli 
inerti. 
La tubazione di adduzione dovrà essere piazzata in modo da evitare il più possibile l'ulteriore movimento del 
calcestruzzo. 
Gli inconvenienti ed i ritardi che si verificassero nella messa a punto dell'impianto di pompaggio, anche dopo 
l'approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori, sono a carico dell’Impresa che ne resta responsabile a tutti gli 
effetti. 
m) Getto del calcestruzzo 
L’Impresa è tenuta ad informare l’Ufficio di Direzione Lavori dell'esecuzione dei getti e potrà procedere 
nell'operazione solo previa ispezione ed autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori ed in presenza di un 
rappresentante della stessa. 
Inoltre dovrà provvedere a che tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione di getto continua e 
senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto del calcestruzzo, ad insufficienza dei vibratori, a mano d'opera 
scarsa e male addestrata. In caso di lavoro notturno sarà particolarmente curata l'illuminazione, specie per il 
controllo del getto in casseforme strette e profonde. 
L'impianto di illuminazione necessario sarà a carico dell’Impresa. 
Tutte le superfici dentro cui dovrà essere versato il calcestruzzo dovranno essere asciutte, esenti da detriti, terra 
od altro materiale nocivo e saranno approvate previamente dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
Temperatura di getto 
Non si dovrà procedere al getto del calcestruzzo qualora la sua temperatura sia superiore a +28°C oppure 
inferiore a +4°C. 
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Se la temperatura ambiente fosse inferiore a +4°C quella dell'impasto dovrà essere superiore ai +10°C. 
Durante la stagione calda sarà permesso raffreddare convenientemente gli inerti e l'acqua mentre durante la 
stagione fredda si potranno riscaldare gli stessi fino ad una temperatura massima di +40°C e non oltre per evitare 
la falsa presa di getto. Gli accorgimenti tecnici usati a questo scopo devono essere approvati dalla Direzione 
Lavori. 
Il costo relativo al raffreddamento o riscaldamento del calcestruzzo sarà completamente a carico dell’Impresa. In 
ogni caso è vietata l'esecuzione di getti all'aperto quando la temperatura ambiente sia inferiore a -10°C. 
n) Esecuzione del getto 
L’Impresa dovrà assicurarsi e provvedere affinché tutta l'attrezzatura sia sufficiente ad assicurare una esecuzione 
di getto continua e senza interruzioni imputabili a ritardi di trasporto od ad insufficienze di vibrazione e/o a mano 
d'opera scarsa o male addestrata. 
Il calcestruzzo sarà gettato in strati di altezza non superiore a 50 cm; ogni strato sarà opportunamente vibrato, 
specialmente per strutture sottili. 
L’Impresa non potrà eseguire getti in presenza di acqua, salvo esplicita autorizzazione dall’Ufficio di Direzione 
Lavori. 
Qualora i getti debbano eseguirsi in presenza d'acqua, l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad 
attuare adeguati sistemi di captazione delle acque e di drenaggio delle stesse, in modo da evitare il dilavamento 
dei calcestruzzi od il formarsi di pressioni dannose a tergo dei rivestimenti durante la presa. 
Qualora si verifichino interruzioni per cause impreviste, il getto sarà interrotto in zone in cui meglio convenga la 
formazione di un giunto di costruzione, d'accordo con l’Ufficio di Direzione Lavori. In nessun caso saranno 
ammessi ferri d'armatura in vista e rappezzi con intonaci, indice di deficiente esecuzione dei getti e di vibrazione. 
Vibrazione dei getti 
Il calcestruzzo sarà steso nelle casseforme e costipato con adatti vibratori ad immersione. Il tempo e gli intervalli 
di immersione dei vibratori nel getto saranno approvati dall’Ufficio di Direzione Lavori, in relazione al tipo di 
struttura e di calcestruzzo. 
La vibrazione dovrà essere effettuata immergendo verticalmente il vibratore che dovrà penetrare in ogni punto per 
almeno 10 cm nella parte superiore dello strato gettato precedentemente, vibrandolo. 
In linea di massima la durata di vibrazione per m3 di calcestruzzo non sarà minore di 3 minuti. 
In ogni caso la vibrazione dovrà essere interrotta prima di provocare la segregazione degli inerti e del cemento. 
L’Impresa è tenuta a fornire in numero adeguato i vibratori adatti (7000 giri al minuto per tipi ad immersione; 8000 
giri minuto per tipi da applicare alla casseforme). 
In particolare anche i getti in pareti sottili (spessore rustico 15 cm) dovranno essere vibrati salvo disposizioni 
contrarie dell’Ufficio di Direzione Lavori; le difficoltà di queste vibrazioni non potranno dar luogo, da parte 
dell’Impresa, a richieste di sovrapprezzi o giustificazioni per eventuali ritardi. 
L’Impresa dovrà adottare cure particolari per i getti e la vibrazione dei calcestruzzi di strutture a contatto con i 
liquidi (come serbatoi, vasche, canalette, pozzetti, ecc.) in modo da garantire la impermeabilità degli stessi. 
Al limite del possibile bisognerà evitare le riprese di getto. 
o) Giunti di costruzione nei getti 
Le posizioni dei giunti di costruzione e delle riprese di getto delle strutture in calcestruzzo semplice e armato 
dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione dall’Ufficio di Direzione Lavori. In particolare è fatto 
esplicito obbligo che il getto di tutte le strutture orizzontali (per esempio platee, solettoni di fondazione, travi con 
relative solette) che per necessità strutturali debbono garantire un comportamento perfettamente monolitico siano 
prive di riprese. 
In particolare potrà essere richiesto che il getto dei basamenti di macchine rotanti od alternative, sia eseguito 
senza soluzioni di continuità, in modo da evitare le riprese di getto, senza che per tale fatto alcun onere 
addizionale venga richiesto da parte dell’ Impresa. 
Qualora l'interruzione del getto superi le 8 ore occorrerà, prima di versare lo strato successivo, scalpellare, 
sabbiare e lavare la superficie di ripresa e stendervi uno strato di 1÷2 cm di malta formata dal medesimo impasto 
della classe di calcestruzzo del getto al quale saranno tolti gli inerti grossi. 
p) Giunti di dilatazione 
Tutti i giunti di dilatazione saranno eseguiti e localizzati come indicato nei disegni. 
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La superficie del calcestruzzo in corrispondenza dei giunti dovrà essere resa regolare in modo da mantenere un 
interspazio costante, uniforme e pulito per tutta l'estensione del giunto. 
Eventuale materiale di riempimento sarà costituito da cartonfeltro bitumato e mastice di bitume o da altro 
materiale approvato dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
L'impermeabilità o tenuta dei giunti verrà ottenuta mediante nastri in PVC o gomma o lamierini di rame. 
q) Protezione del getto 
Dopo avvenuto il getto è necessario che il calcestruzzo sia mantenuto umido per almeno 8 giorni e protetto 
dall'azione del sole, del vento secco, dell'acqua e delle scosse meccaniche. 
I metodi di protezione del getto che assicurino il mantenimento delle condizioni richieste per la stagionatura 
saranno di responsabilità dell’Impresa ma soggetti all'approvazione dell’Ufficio di Direzione Lavori. 
Per i getti di calcestruzzo da eseguirsi durante la stagione invernale, dovranno essere prese particolari 
precauzioni e disposizioni al fine di evitare gli effetti deleteri del gelo. 
È escluso di norma l'impiego di prodotti antigelo da aggiungere agli impasti, mentre dovranno essere invece 
adottate le seguenti disposizioni: 

• l'acqua di impasto dovrà essere riscaldata a +60°C con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo; 
• l'introduzione d'acqua a +60°C nelle betoniere assicurandosi d'altra parte che il cemento e gli inerti siano 

ad una temperatura superiore a 0°C e tenuto conto dei dosaggi, dovrà permettere di avere all'uscita un 
impasto ad una temperatura compresa fra +10°C  +15°C; 

• nel caso di riscaldamento dell'acqua e degli inerti, questi non devono superare i +40°C sia per l'acqua sia 
per gli inerti; 

• le temperature degli impasti dovranno essere misurate all'uscita delle betoniere, a mezzo di termometri. 
Si potranno proteggere i getti, quando la temperatura scende al di sotto di -5°C, con coperture in teli impermeabili 
e riscaldatori a vapore o ad aria calda umidificata. 
In questo caso sarà riconosciuto un prezzo di addizionale al calcestruzzo gettato. 
r) Finitura delle superfici del calcestruzzo 
Per quelle strutture in calcestruzzo che dovranno restare in vista o avranno funzioni idrauliche, dovranno essere 
particolarmente curate le proporzioni degli impasti e le modalità del getto. 
Dovrà essere escluso un aumento del rapporto effettivo acqua-cemento oltre il valore di 0,45 e la lavorabilità 
necessaria deve raggiungersi con l'aggiunta di fluidificanti. 
La posa in opera dovrà essere molto curata ed il getto dell'impasto nel cassero effettuato a piccoli quantitativi. 
La vibratura dovrà essere ininterrotta per tutta la durata del getto. 
In particolare dovrà essere curato il distanziamento della armatura in ferro dal fondo delle casseforme. 
In relazione alla finitura superficiale dei getti si adotteranno 4 classi caratteristiche di valutazione realizzate sulla 
base delle indicazioni dei disegni. 
Gli eventuali lavori da eseguire al fine di ottenere la rispondenza delle finiture superficiali al grado richiesto dai 
disegni saranno realizzati per mezzo di mano d'opera specializzata. 
Tutte le irregolarità superficiali continue saranno rilevate con righello di 1,50 m. Tutti i difetti riscontrati verranno 
eliminati non appena disarmate le casseforme, dopo l'ispezione dell’Ufficio di Direzione Lavori. 
La definizione di ciascuna classe di finitura è la seguente: 

• F1, si applica alle superfici che saranno ricoperte con terra o materiale di riempimento ed avrà le seguenti 
caratteristiche: 
irregolarità superficiali 2,5 cm; 

• F2, si applica alle superfici non sempre esposte alla vista e che non richiedano una finitura maggiore, ed 
alle superfici che sono destinate ad essere intonacate: 
irregolarità superficiali brusche 1 cm; irregolarità superficiali continue 1,5 cm; 

• F3, si applica alle superfici destinate a rimanere esposte alla vista o a contatto con liquidi in movimento: 
irregolarità superficiali brusche 0,5 cm; irregolarità superficiali continue 1,0 cm; 

• F4, si applica alle superfici che richiedono particolare precisione, alle facce degli elementi prefabbricati, 
piattaforme di supporto di macchinari ed opere idrauliche: 
irregolarità superficiali brusche e continue 0,2 cm. 
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Si tenga presente che i calcestruzzi per i quali è richiesta la finitura F3 devono avere dosaggio di cemento non 
inferiore a 3 kN/m3 (300 kgf/m3). 
È facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori  esigere, soprattutto per le finiture F3 ed F4, campionature sul posto onde 
poter definire le caratteristiche più opportune delle casseforme, il sistema di disarmo, la troncatura e sfilaggio dei 
tiranti metallici d'ancoraggio ecc. per realizzare il grado di finitura richiesto. 
Salvo riserva di accettazione da parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, l’Impresa eseguirà a sue spese quei lavori di 
sistemazione delle superfici che si rendessero necessari per difetti od irregolarità maggiori di quelli ammessi per 
ogni grado di finitura. 
In particolare per quelle strutture che richiedano gradi di finitura F3 ed F4 si dovrà ricorrere a sgrossatura con 
mola elettrica, stuccatura e successiva smerigliatura con mola delle superfici. 
Inserti a tenuta nei calcestruzzi 
Tutti gli inserti, come tubi, profilati metallici, ecc., che attraversano strutture di, dovranno essere posti in opera nei 
punti precisi indicati sui disegni e con sistemi tali da impedire perdite o filtrazioni nel contatto calcestruzzo-inerti. 
Pertanto potranno essere permessi giunti o alette metalliche che garantiscano la tenuta e resistano alla pressione 
del liquido nonché l'uso di malta sigillante a tenuta idraulica. 
La fornitura e la posa di tali accorgimenti saranno a carico dell’Impresa. 
 
s) Prove di accettazione e controllo 
Il prelievo di campioni, le dimensioni e la stagionatura dei provini per la resistenza a compressione dei vari 
calcestruzzi dovranno essere costantemente controllati secondo le Norme UNI n.6126-67; 6127-67; 6130-67; 
6132-67 per ogni classe di calcestruzzo. 
I provini saranno confezionati a cura dell’Impresa ed inviati ai Laboratori Italiani ufficialmente autorizzati e stabiliti 
dall’Ufficio di Direzione Lavori, a cura e spese dell’ Impresa. 
Pertanto l’Impresa dovrà disporre di materiale adeguato e di ambienti e personale adatto per eseguire le relative 
operazioni. 
Il prelievo dei campioni sarà effettuato nel rispetto delle direttive di cui al D.M. 09 gennaio 1996 ed in ogni caso 
con la frequenza di almeno una serie di provini per ogni struttura principale per ogni tipo di calcestruzzo, con 
facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di richiedere per strutture particolarmente importanti, a suo insindacabile 
giudizio, prelievi addizionali, sempre restando a carico dell’Impresa tutte le spese relative. 
La prova di resa volumetrica dell'impasto verrà eseguita attraverso il peso di volume del conglomerato eseguita 
con il metodo UNI 6394-68 ed il peso totale dell'impasto. 
Per eventuali prove che l’Ufficio di Direzione Lavori volesse eseguire sopra gli impianti od i calcestruzzi in opera, 
l’Impresa è tenuta a fornire tutta l'assistenza del caso. 
 
t) Casseforme 
Caratteristiche dei materiali 
Le casseforme per i getti di calcestruzzo dovranno essere costruite con pannelli metallici o tavole 
sufficientemente robuste, ben collegate fra loro e controventate ad evitare spanciamenti e distacchi delle stesse 
durante le vibrature del getto. 
Sono previsti due tipi: 

a) casseforme per getti da intonacare o contro terra e comunque non soggetti a particolari esigenze 
estetiche. Potranno essere in tavolame comune, purché ben diritto ed accuratamente connesso, o 
metalliche; 

b) casseforme per getti da lasciare in vista o a contatto con le acque. Dovranno essere metalliche od in 
tavolame accuratamente piallato o stuccato a gesso o in compensato, così da dare luogo a superfici 
particolarmente lisce ed uniformi. 

Le tavole dovranno avere di regola dimensioni uguali fra loro e saranno poste in opera a giunti sfalsati. 
Quando indicato dai disegni esecutivi, gli spigoli verticali e orizzontali dovranno essere smussati ed arrotondati. 
L'arrotondamento suddetto si realizzerà con opportuni listelli disposti nelle casseforme. 
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In particolare dovrà essere curata la tenuta d'acqua dei casseri al fine di evitare fuoriuscita della boiacca di 
cemento e conseguente dilavamento dell'impasto, in corrispondenza delle fessure, soprattutto negli spigoli 
orizzontali e verticali. 
Tale tenuta sarà realizzata, oltre che con l'adozione dei listelli triangolari di smusso, mediante accurata stuccatura 
e con rabboccamento esterno perimetrale di malta povera, specie nei punti di ripresa a spicco dei pilastri da 
solette o strutture già eseguite. 
Modalità esecutive 
Al momento del getto del calcestruzzo la superficie interna delle casseforme dovrà essere esente da qualsiasi 
incrostazione di malta, boiacca od altra sostanza estranea. 
Prima della posa delle casseforme, le superfici delle casseforme stesse che verranno in contatto con il 
calcestruzzo, dovranno essere lubrificate con olio di paraffina raffinato in modo da migliorare lo stacco delle 
casseforme dalle strutture durante il disarmo. 
Non sarà permesso l'uso di tali prodotti disarmanti quando le casseforme siano già montate per il getto. 
Il disarmo delle casseforme sarà effettuato solo quando il calcestruzzo avrà raggiunto una resistenza sufficiente a 
sopportare le tensioni cui sarà sottoposto durante e dopo il disarmo stesso. 
In ogni caso non si potrà procedere al disarmo senza previa autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori. 
Potrà inoltre essere necessario che, in casi particolari, le casseforme, con relativi puntelli e sbadacchiature, 
vengano mantenute in opera oltre il necessario, su specifica richiesta dell’Ufficio di Direzione Lavori. 
 
u) Ferro d'armatura 
Caratteristiche dei materiali 
Il ferro tondo di armatura sarà fornito dall’Impresa e verrà posto in opera in base ai disegni di dettaglio e approvati 
dall’Ufficio di Direzione Lavori. 
Si useranno barre ad aderenza migliorata del tipo B450C controllate in stabilimento. 
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Gli acciai per calcestruzzi armati dovranno corrispondere alle "Nuove norme tecniche per le costruzione" del 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008 . 
 
Modalità esecutive 
L’Impresa provvederà all'esecuzione dei piani di dettaglio delle armature (contenenti le liste dei ferri con le 
quantità di peso corrispondenti alle diverse posizioni) in base ai piani di progetto. 
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà apportare modifiche alle armature di progetto. In questa eventualità l’Impresa 
non potrà richiedere alcun compenso speciale oltre a quanto spettantegli in base all'applicazione del prezzo di 
contratto per le quantità di ferri impiegati. 
Le armature dovranno essere fissate nelle casseforme nella loro posizione finale (per mezzo di piastrine 
distanziatrici in cemento o dispositivi analoghi) e legate con filo di ferro strettamente una all'altra in modo da 
formare una gabbia rigida. 
Le sbarre dovranno essere pulite dalla ruggine e dai residui di tinta o di oli che ne possano pregiudicare la 
aderenza. 
Le saldature saranno ammesse solo se consentite caso per caso dall’Ufficio di Direzione Lavori e saranno 
realizzate in tal caso per sovrapposizione. Delle unioni per saldatura verranno eseguite verifiche periodiche da 
parte dell’Ufficio di Direzione Lavori, tutte a spese dell’Impresa. 
In ogni caso, in corrispondenza di superfici di calcestruzzo a contatto con i liquami, il ricoprimento dei ferri non 
dovrà essere inferiore ai 3 cm dal perimetro esterno delle barre di armatura. 
Prove di accettazione e controllo 
L’Ufficio di Direzione Lavori si riserva il diritto di interrompere i getti e di far demolire, a cura e spese dell’Impresa, 
le parti eseguite qualora non fossero verificate le condizioni di cui sopra. 
L’Impresa, per ogni carico di ferro di armatura che dovrà essere utilizzato nell'opera o nell'impianto, dovrà fornire 
anche un certificato del fabbricante del ferro che attesti la qualità e la idoneità del ferro secondo la normativa 
sopra richiamata. 
In ogni caso l’Ufficio di Direzione Lavori richiederà prove sui ferri (D.M. 09.01.1996); resta stabilito che il ferro che 
non raggiunga le caratteristiche richieste non verrà impiegato nelle opere e dovrà essere allontanato dal cantiere. 
Tutti gli oneri derivanti all’Impresa, per certificati e prove di cui sopra, sono a suo carico. 
 

Art. 8. MANUFATTI IN CEMENTO 
 
Dovranno essere fabbricati a regola d’arte con dimensioni uniformi, dosature e spessori corrispondenti alle 
prescrizioni ed alle normative vigenti per i diversi tipi di manufatti. Saranno ben stagionati, di perfetto impasto e 
lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali opportune sagomature consentire 
una sicura connessione. Tutti i manufatti di importanza saranno forniti con idonea documentazione del produttore 
attestante le caratteristiche, la qualità ed i controlli eseguiti. I manufatti prefabbricati in c.a. e c.a.p.  saranno forniti 
con certificato di origine ai sensi del D.M. 9 gennaio 1996 e della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 Art. 5. 
 

Art. 9. POZZETTI PREFABBRICATI 
 
Gli elementi prefabbricati in cls quali pozzetti ispezionabili, pozzetti caditoia, caditoie sifonate, caditoie continue, 
cunette ecc. dovranno essere idonei a resistere al carico stradale di 1° categoria (rif. DM 14/01/2008). 
 
Pozzetti prefabbricati in cls vibrocompresso  circolari; 
I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo,  componibile,  per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso a 
Norma DIN 4034, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale di 1° categoria (rif. 
14/01/2008) in ogni suo componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati tipo 42,5 R e 
con resistenza caratteristica non inferiore a 40 Mpa in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle 
canne di  prolunga, dovranno essere a tenuta ermetica affidata a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con 
durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme DIN 4060, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione tipo 
DENSO CRET-BL-S  e con profilo a 3 alette. Il pozzetto sarà così composto: 
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- Elemento di base in CLS con camera circolare, con innesti adatti ai diametri e alle tipologie di tubazioni 
previste, (in particolare saranno adatti  per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, PRFV, Ghisa, ecc con 
relative giunzioni).  Sulla sommità dell’elemento devono essere posizionati, per la movimentazione, tre chiodi 
a 120° fra di loro e con un franco di  80 mm. dal bordo della parete. La platea di fondo, incorporata in unico 
getto con le pareti del pozzetto e di spessore minimo di  80 mm, sarà sagomata con canaletta passante, 
rettilinea e/o deviata, e di sezione a 180° raccordantesi in pendenza dal bordo verso le pareti e con i giunti 
completi di guarnizione a tenuta. 

- Canna di prolunga in CLS vibrocompresso, circolare e dello stesso diametro della base e di altezza variabile 
da 250 a 1000 mm. con predisposizione per l’inserimento di gradini  di discesa a norma antinfortunistica. Gli 
innesti alla base ed in sommità del tipo con bicchiere incorporato nello spessore, saranno muniti di anello di 
tenuta in gomma o del tipo incorporato in fase di prefabbricazione. La canna potrà recare fori non passanti 
per la movimentazione che dovrà essere effettuata comunque con adeguate attrezzature che non 
pregiudichino la tenuta, la stabilità e la sicurezza. L’innesto alla base sarà conformato in modo da innestarsi 
direttamente sull’elemento di base o sulla canna di prolunga e sagomato per la tenuta idraulica affidata ad 
anelli di tenuta in materiale elastomerico conforme alla norma UNI EN 681-1. 

- Piastra circolare carrabile in cemento armato vibrocompresso, circolare, cieca o predisposta per 
l’alloggiamento di chiusino di ghisa per passo d’uomo a filo con la parete interna del pozzetto o della canna. 
La piastra sarà cieca nel caso di impiego per  pozzetti di raccordo non ispezionabili, completamente interrati 
senza sbocchi in superficie, con passo d’uomo in alternativa al cono nel caso di particolari esigenze 
altimetriche. Eventualmente, in alternativa alla piastra,  si potrà utilizzare un elemento terminale unico di 
rialzo in CLS vibrocompresso, rastremato a tronco di cono deviato di diametro interno di dimensioni analoghe 
a alla base e alla canna di prolunga. Alla sommità il diametro sarà ridotto alle dimensioni previste negli 
elaborati progettuali e dovrà garantire il passo d’uomo dei chiusini impiegati. L’altezza dell’elemento è 
variabile e sarà compresa tra 750 mm. e 2000 mm. L’innesto alla base o alla prolunga sarà conformato in 
modo da innestarsi direttamente sull’elemento di base o sulla canna di prolunga e sagomato per la tenuta 
idraulica affidata ad anelli di tenuta in materiale elastomerico conforme alla norma UNI EN 681-1.  La scelta 
delle due soluzioni dovrà rispettare le indicazioni progettuali e dovrà essere approvata dalla D.L. 

- Anelli di conguaglio raggiungiquota in c.a.v. del diametro interno pari al diametro inferiore dell’elemento 
sottostante e comunque di dimensioni tali da garantire il passo d’uomo previsto nel progetto. Tali elementi 
modulari avranno altezze pari  50, 100, 200 mm.. 

- Gradini per scala di accesso da computarsi a parte per pozzetti di altezza libera interna ≥ a 1000 mm, posti 
negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini, da inserire a pressione, saranno con anima di 
acciaio rivestita in polipropilene antisdrucciolo e con fermapiedi laterale o su esplicita richiesta della D.L. 
potranno essere costituiti da tondino di ferro del Ф 20 mm. verniciato e bloccato nei fori con apposite malte 
espansive. I gradini saranno disposti se previsti negli elaborati progettuali o su richiesta della D.L. 

I pozzetti dovranno essere prodotti e controllati, nelle varie fasi di produzione, secondo piani della qualità 
opportunamente approntati da Aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 
9001:2000. 
Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli 
allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 ed il 2 % delle dimensioni nominali. I pozzetti dovranno essere a 
perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, 
metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976 n° 319, recante 
le norme per la tutela delle acque. 
Il rivestimento dell'elemento di base, su richiesta della D.L., potrà essere: 

 
Polimerico 
Rivestimento polimerico continuo protettivo anticorrosivo interno, resistente all'aggressione chimica da PH1 a 
PH13, di spessore medio non inferiore a 2 mm, ottenuto dalla corretta miscelazione in continuo dei due 
componenti liquidi. La miscela dei due componenti non conterrà alcun solvente né diluente né plastificante. Il  
rivestimento polimerico protettivo sarà ottenuto dalla reazione chimica tra i due componenti A e B 
opportunamente miscelati. 
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Epossidico 
Rivestimento bicomponente epossidico in emulsione acquosa, continuo protettivo anticorrosivo interno per 
calcestruzzi, di spessore medio non inferiore a 300 micron, ottenuto da resine e cariche, e resistente alle 
diverse sollecitazioni di sostanze mediamente alcaline o acide. 
 
Malta Epossidica 
Rivestimento con malta epossidica tricomponente da applicare a spatola e dello spessore  non inferiore a 3 
mm. 
 
Gres 
Rivestimento in grès ceramico con fondi fogna e mattonelle incollate con apposito adesivo. 

 
Pozzetti d’ispezione per fognatura a gravità in calcestruzzo armato prefabbricati quadrati; 
Realizzati in calcestruzzo vibrato e armato oppure in calcestruzzo armato, nelle forme e dimensioni indicate nella 
documentazione progettuale. I vari elementi del pozzetto dovranno giuntarsi con connessioni di tipo maschio e 
femmina, e con impronte laterali atte a ricevere rispettivamente la femmina ed il maschio del tubo. 
I pozetti e le prolunghe, che dovranno essere marcati con il nome del produttore e garantire la rintracciabilità del 
lotto di produzione, dovranno essere prodotti con cemento del tipo 42,5R ad alta resistenza ai solfati e con 
dosaggio di cemento e rapporto acqua/cemento idoneo all’ambiente d’esposizione secondo UNI EN 206/1, con 
caratteristica a compressione del calcestruzzo maturo non inferiore a 40 N/mm2 ed assorbimento massimo 
minore del 6%.  
La struttura del pozzetto, priva di fori passanti, andrà posta in opera su idoneo strato di magrone o su platea in 
calcestruzzo (classe 25 N) armata con rete elettrosaldata (su sottofondo in tout-venant ben compattato) nel caso 
sia previsto dal progetto o prescritto dalla D.L.. 
La giunzione tra i vari elementi della struttura del pozzetto ed i tubi in calcestruzzo dovrà essere realizzata con 
guarnizioni a tenuta idraulica di tipo elastomerico (del tipo TIR-FOR) conformi alla norma UNI EN 681-1. 
La struttura del pozzetto dovrà sopportare il riempimento di prima fase, i carichi stradali di Ia categoria ed i carichi 
propri secondo quanto indicato in progetto. L’Appaltatore dovrà rilasciare a propria cura e spese verifica statica di 
tali manufatti, comprovante i requisiti statici. 
Le norme di riferimento da rispettare nella scelta di questi componenti sono: 
- UNI EN 1917, Pozzetti e camere di ispezione di calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre di acciaio e con 

armature tradizionali. 
- UNI EN 1916, Tubi e pezzi speciali in calcestruzzo non armato, rinforzato con fibre d’acciaio e armato. 
- UNI EN 681-1, Guarnizioni elastomeriche. Requisiti dei materiali per le guarnizioni di tubature usate nelle 

applicazioni di trasporto d’acqua o di drenaggio – Gomma vulcanizzata. 
- ISO 10544, Tondini trafilati a freddo per l’armatura del calcestruzzo e la fabbricazione di reti elettrosaldate. 
- ISO 4012, Calcestruzzo – Determinazione della resistenza a compressione dei provini. 
- UNI EN 206-1, Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità (per quanto applicabile). 
Il pozzetto sarà così composto: 
- Elemento di base in CLS con camera quadrata, con innesti adatti ai diametri e alle tipologie di tubazioni 

previste, (in particolare saranno adatti  per tubazioni in CLS, GRES, PVC, PEAD, PRFV, Ghisa, ecc con 
relative giunzioni). La platea di fondo, incorporata in unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore 
minimo di 50 mm, sarà sagomata con canaletta passante, rettilinea e/o deviata, e di sezione a 180° 
raccordantesi in pendenza dal bordo verso le pareti e con i giunti completi di guarnizione a tenuta. 

- Canna di prolunga in CLS vibrocompresso, quadrata e delle stesse dimensioni della base. L’innesto alla base 
sarà conformato in modo da innestarsi direttamente sull’elemento di base o sulla canna di prolunga e 
sagomato per la tenuta idraulica affidata ad anelli di tenuta in materiale elastomerico conforme alla norma 
UNI EN 681-1. 

 
Il rivestimento dell'elemento di base, su richiesta della D.L., potrà essere: 
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Polimerico 
Rivestimento polimerico continuo protettivo anticorrosivo interno, resistente all'aggressione chimica da PH1 a 
PH13, di spessore medio non inferiore a 2 mm, ottenuto dalla corretta miscelazione in continuo dei due 
componenti liquidi. La miscela dei due componenti non conterrà alcun solvente né diluente né plastificante. Il  
rivestimento polimerico protettivo sarà ottenuto dalla reazione chimica tra i due componenti A e B 
opportunamente miscelati. 
 
Epossidico 
Rivestimento bicomponente epossidico in emulsione acquosa, continuo protettivo anticorrosivo interno per 
calcestruzzi, di spessore medio non inferiore a 300 micron, ottenuto da resine e cariche, e resistente alle 
diverse sollecitazioni di sostanze mediamente alcaline o acide. 
 
Malta Epossidica 
Rivestimento con malta epossidica tricomponente da applicare a spatola e dello spessore  non inferiore a 3 
mm. 
 
Gres 
Rivestimento in grès ceramico con fondi fogna e mattonelle incollate con apposito adesivo. 

 

Caditoie sifonate in cls prefabbricate; 

Le caditoie stradali sifonate saranno prefabbricate in calcestruzzo, da giuntare con malta cementizia e da 
rinfiancare. Saranno in genere formate da un elemento di fondo di dimensioni maggiorate rettangolare dotato di 
setto sifone, un coperchio della parte sifonata e degli elementi raggiungi quota quadrati.  
I vari elementi della caditoia dovranno giuntarsi con connessioni di tipo maschio e femmina, e con impronta 
laterale nella camera sifonata atta a ricevere il tubo. Sulla sommità andrà disposta una griglia in ghisa con telaio 
secondo le indicazioni progettuali e comunque di dimensioni idonee ad essere posato sulla sottostante caditoia in 
calcestruzzo. 
La caditoia dovrà resistere ai carichi stradali di I° categoria. 

Chiusini, griglie 
Saranno realizzati in ghisa e dovranno rispettare i requisiti indicati nella parte del presente capitolato dedicata ai 
materiali metallici e più precisamente alle ghise. Saranno carrabili con classe di resistenza, secondo la norma 
UNI EN 124,  conforme al progetto ed alle indicazioni della D.L.. 
Dovranno essere di marca primaria e rispettare le dimensioni minime indicate negli elaborati progettuali. 
Il suggello di chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o movimenti di sorta 
al passaggio di carichi stradali. Inoltre i chiusini dovranno risultare privi di irregolarità, di soffiature, incrinature, 
vaiolature, stuccature, porosità e di qualsiasi altro difetto. 
L'appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti e che subiscano rotture o guasti sia prima che 
dopo la posa in opera e ciò fino alla data di approvazione del collaudo se trattasi di imperfezioni imputabili alla 
natura dei chiusini; 
 

Art. 10. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE 
 
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di seguito riportato, le denominazioni 
commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 
Marmo (termine commerciale). 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di 
durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
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A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- oficalciti. 
 
Granito (termine commerciale). 
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da 
minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi) 
A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati 
sodico 
- potassici e miche); 
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
 
Travertino 
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e da 
costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
 
Pietra (termine commerciale) 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna 
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), 
varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale 
(quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla 
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330. 
 
2) I prodotti di cui sopra, in conformità al prospetto riportato nella norma UNI 9725 devono rispondere a quanto 
segue: 
 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma UNI 
9724/1 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonchè essere conformi ad 
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la 
funzione; 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere 
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale): 
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724/2, 9724/7 e UNI 10444; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724/2 e UNI 10444; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5; 
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma UNI 9724/8; 
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- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio decreto 16-11-1939, n. 2234; 
- microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6; 
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di 
progetto. 
 
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo relativo ai 
materiali in genere ed in riferimento alla già citata norma UNI 9725. 
 

Art. 11. MATERIALI PER OPERE IN VERDE 
 
Terra: la materia da usarsi per il rivestimento dette scarpate di rilevato, per la formazione delle banchine laterali, 
dovrà essere terreno agrario, vegetale, proveniente da scortico d’aree a destinazione agraria da prelevarsi fino 
alla profondità massima di m 1. Dovrà essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di 
elementi nutritivi, di medio impasto e comunque adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente: 
esso dovrà essere privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 
Concimi: i concimi minerari semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di marca nota sul 
mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri originali della fabbrica. 
Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di proprietà dell’Irnpresa. sia da 
altri vivaisti, purché l'Impresa stessa dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, 
previa visita ai vivai di provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi malattia 
parassitaria. 
Semi: per il seme l'Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia: dovrà però 
dichiarare il valore effettivo o titolo delta semenza, oppure separatamente il grado di purezza ed il valore 
germativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della 
Marchettano, l'Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di semi da impiegare per unità di 
superficie. La Direzione Lavori a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare partite di seme, con valore reale 
inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle Tavole della Marchettano nella colonna «buona semente» e 
l'impresa dovrà sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti. 
Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto, con assoluta 
esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a piè d’opera delle zolle l'Impresa dovrà 
comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare 
all'impiego. La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie 
leguminose e graminacee sarà tollerata la presenza di Specie non foraggere ed in particolare della .Achillea 
millefolium, della Plantago sp.pl.. della Salvia pratensis. della Bellis perennis. del Ranunculus sp.pl. mentre 
dovranno in ogni caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui Rumex 
sp.pl., Artemisia sp.pl.. Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere. La zolla dovrà presentarsi completamente rivestita 
dalla popolazione vegetale e non dovrà presentare soluzioni di continuità. Lo spessore della stessa dovrà essere 
tale da poter raccogliere la maggior parte dell'intrico di radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere 
tutta la terra vegetale e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati 
cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su terreno di medio 
impasto o di impasto pesante. con esclusione dei terreni argillosi. 
Rete metallica: sarà del tipo normalmente usato per gabbioni. formata da filo di ferro zincato a zincatura forte. con 
dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione dei Lavori. 
 

Art. 12. GEOTESSUTI 
 
Il telo geotessile  avrà le seguenti caratteristiche: 
- composizione: fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo agglomerate senza l'impiego di collanti; 
- coefficienti di permeabilità: per filtrazioni trasversale, compreso tra 10-3 e 10-1 cm/s (tali valori saranno misurati 

per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 
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- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 300 N/5cm, con allungamento a 
rottura compreso fra il 25 e 85%. 

Qualora nei tratti in trincea il telo debba assolvere anche funzione di supporto per i sovrastanti strati della 
pavimentazione la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 500 
N/5cm o a 750 N/5cm fermi restando gli altri requisiti.  Per la determinazione del peso e dello spessore del 
geotessile occorre effettuare le prove di laboratorio secondo le Norme CNR pubblicate sul B.U. n. 110 del 
23.12.l985 e sul B.U. n. 111 del 24.12.1985. 
 

Art. 13. BIOSTUIA IN FIBRA DI COCCO 
 
Le Biostuoie sono realizzate da uno strato di materiale naturale biodegradabile (100% fibre di cocco) tessute a 
formare una maglia continua. Le biostuoie su richiesta possono essere prodotte preseminate in stabilimento con 
specifiche sementi indicate dal Cliente.  
La funzione delle Biostuoie è temporanea e limitata nel tempo. La durabilità delle Biostuoie è legata non solo alla 
natura del materiale utilizzato (le fibre di cocco si degradano meno velocemente di quelle di paglia), ma anche a 
fattori ambientali (umidità, esposizione solare e natura pedologica del terreno). Per le caratteristiche esposte, le 
Biostuoie  trovano numerosi campi di applicazione: rivestimento di scarpate stradali e ferroviarie, controllo 
dell’erosione di pendii di dighe, di discariche, del paramento di terre rinforzate e di argini. 
 
 

Art. 14. MATERIALI METALLICI  
 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura, e simili.  Essi dovranno 
essere conformi a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme UNI; dovranno, 
altresì, presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
 
A) PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE. 
Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità, 
perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresì, 
essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera. 
 
B) ACCIAI PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO. 
Gli acciai per cemento armato, sia in barre tonde ad aderenza migliorata che in reti elettrosaldate, dovranno 
essere conformi alle prescrizioni di cui alla legge 5 Novembre 1971 n.1086 e D.M. 9 gennaio 1996 e successive 
modificazioni ed integrazioni.   Gli acciai per cemento armato precompresso, sia in fili che in trefoli o in trecce, 
dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui della L.1086/1971 ed al punto 2.2 ed all'Allegato 3 del D.M. 9 
gennaio 1996 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
C) ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE. 
Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cosi' dovranno 
essere conformi alle prescrizioni di cui al parte del D.M. 9 gennaio 1996 e successive modificazioni ed 
integrazioni  nonché alle prescrizioni della L. 1086/1971. 
 
D) GHISA  
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile  facilmente 
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente 
da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà' essere, 
inoltre, perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa. I chiusini e le griglie 
dovranno essere in ghisa lamellare, sferoidale o grigia a seconda delle indicazioni progettuali e dovranno essere 
conformi alle norme UNI EN 124 nelle classi previste per gli usi previsti. 
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E) ACCIAIO INOSSIDABILE PER PALETTI DISSUASORI 
Di seguito si riportano le caratteristiche fisiche e meccaniche richieste ai vari tipi di acciai inossidabili più 
rappresentativi (rif. EN 10088 parte 1 e 2): 

 
  
Le caratteristiche chimico fisiche sono invece indicate nella seguente tabella: 
 

 
 

F) CHIUSINI E GRIGLIE 
Tutti i prodotti siano essi per carreggiata o per marciapiede dovranno essere conformi alle norme UNI EN 124. Di 
norma, per la chiusura delle camerette, verranno adottati chiusini in acciaio o in ghisa grigia o in ghisa sferoidale. 
La ghisa grigia sarà conforme alle norme G15 UNI 5007 ed ISO/R 185. L'acciaio sarà conforme alle norme ISO 
3755 e UNI 7070. La ghisa sferoidale dovrà essere conforme alle Norme UNI 4544 (2/79), ISO 1083 (1,76) e NF 
A 32-201 (9/76).   
Tutti i chiusini  e le griglie dovranno corrispondere ai disegni tipo e dovrà essere solidamente appoggiati ed 
ancorati alle strutture in calcestruzzo, progettato per un carico di prova rispondente alla distinta sotto riportata: 
-     su strade ed aree speciali con carichi particolarmente elevati              E  600 KN 
-     su strade statali, provinciale e comunali con  traffico di scorrimento              D 400 KN 
-     su strade private a circolazione di sole autovetture    C 250 KN 
-     su banchine di strade pubbliche e parcheggi               C 250 KN 
-     su marciapiedi e zone con traffico pedonale               B 125 KN 
Per carico di prova s'intende quel carico che provoca la prima fessurazione del materiale del chiusino. Su ciascun 
elemento dovrà essere indicato, ricavato nella fusione, il carico che può sopportare come sopra descritto. 
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Art. 15. LEGNAMI 

 
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno essere conformi  
a tutte le prescrizioni di cui al D.M.30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte 
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti  incompatibili con l'uso a cui sono destinati.  Il 
tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino 
nelle connessure. I legnami  rotondi  o  pali  dovranno  provenire  dal  tronco dell'albero e non dai rami, dovranno 
essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 
punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza  
tra i diametri medi delle estremità  non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza ne il quarto del maggiore 
dei 2 diametri. Nel legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della 
sezione trasversale. 
La carpenteria legnosa per recinzioni, parapetti e staccionate sarà fornita in legno di castagno trafilato e 
impregnato (con sostanza fungicida) in autoclave. 
 

Art. 16. TUBAZIONI 
A) - Tubazioni in genere 
Generalità  
Per le tubazioni e le apparecchiature idrauliche valgono le disposizioni dell'art. "Materiali in Genere" del capitolo 
"Materiali da Costruzione" esse devono corrispondere alle vigenti Norme tecniche.  
Le prescrizioni di tutto questo articolo si applicano a tutte le tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo 
delle tubazioni di cui agli articoli (tubazioni di acciaio, di ghisa, ecc.) del capitolo "Tubazioni" tranne per quanto sia 
incompatibile con le specifiche norme per esse indicate.  
 
Accettazione delle tubazioni - Marcatura  
L'accettazione delle tubazioni è regolata dalle prescrizioni di questo capitolato nel rispetto di quanto indicato al 
punto 2.1.4. del D.M. 12 dicembre 1985, nonché delle istruzioni emanate con la Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986, 
n. 27291 e, per i tubi in cemento armato ordinario e in cemento armato precompresso, delle Norme vigenti per le 
strutture in cemento armato, in quanto applicabili.  
Nei riguardi delle pressioni e dei carichi applicati staticamente devono essere garantiti i requisiti limiti indicati nelle 
due tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985: tabella I, per tubi di adduzione in pressione (acquedotti) e II, per le 
fognature. 
Tutti i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno giungere in cantiere dotati di marcature indicanti la ditta 
costruttrice, il diametro nominale, la pressione nominale (o la classe d'impiego) e possibilmente l'anno di 
fabbricazione; le singole paratie della fornitura dovranno avere una documentazione dei risultati delle prove 
eseguite in stabilimento caratterizzanti i materiali ed i tubi forniti.  
L'Amministrazione ha la facoltà di effettuare sulle tubazioni fornite in cantiere - oltre che presso la fabbrica - 
controlli e verifiche ogni qualvolta lo riterrà necessario, secondo le prescrizioni di questo capitolato e le 
disposizioni del Direttore dei Lavori.    
 
Tipi di giunti  
Oltre ai giunti specificati per i vari tipi di tubazioni (acciaio, ghisa, ecc.), potranno adottarsi, in casi particolari 
(come l'allestimento di condotte esterne provvisorie), i seguenti altri tipi di giunti:  
- Giunto a flange libere con anello di appoggio saldato a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6087 a 6090, 
2299, 2300.  
- Giunto a flange saldate a sovrapposizione, secondo le norme UNI 6082, 2276 a 2278, 6083, 6084.  
- Giunto a flange saldate di testa, secondo le norme UNI 2279 a 2286, 6085, 6086.  
- Giunto Victaulic, automatico (che è di rapido montaggio e smontaggio, particolarmente indicato per condotte 
provvisorie e per tracciati accidentali).  



29                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

- Giunto Gibault (o simili, come Dresser, Viking-Johnson), costituito da un manicotto (botticella) e da due flangie 
in ghisa, da bulloni di collegamento in ferro e da due anelli di gomma a sezione circolare, da impiegare per la 
giunzione di tubi con estremità lisce.  
 
Apparecchiature idrauliche  
Le apparecchiature idrauliche dovranno corrispondere alle caratteristiche e requisiti di accettazione delle vigenti 
norme UNI.  
Su richiesta del Direttore dei lavori l'Appaltatore dovrà esibire, entro 3 mesi dalla data della consegna (o della 
prima consegna parziale) dei lavori e comunicando il nominativo della ditta costruttrice, i loro prototipi che il 
Direttore dei lavori, se li ritenga idonei, potrà fare sottoporre a prove di fatica nello stabilimento di produzione od 
in un laboratorio di sua scelta; ogni onere e spesa per quanto sopra resta a carico dell'Appaltatore.  
L'accettazione delle apparecchiature da parte del Direttore dei lavori non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di 
consegnare le apparecchiature stesse in opera perfettamente funzionanti. 
 
B) TUBI IN ACCIAIO. 
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati Tipo Mannesmann con rivestimento pesante e perfettamente calibrati. 
Qualora  i tubi di acciaio siano zincati, dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato 
di zinco sarà di spessore uniforme e bene aderente al pezzo di cui dovrà ricoprire ogni sua parte.  I tubi in acciaio 
per rete idrica e gas saranno dello spessore idoneo  al tipo di impiego ed alla pressione di esercizio previsti,  
saranno forniti con rivestimento interno /esterno di tipo pesante. I tubi per acqua saranno conformi alle norme UNI 
6363 e quelli per gas alla norma UNI 8488 ed alle altre vigenti normative in materia e saranno accompagnati da 
certificato di  idoneità del fabbricante. 
 
C) TUBI DI GRES 
I materiali di gres ceramico dovranno essere conformi alle norme UNI EN 295 a struttura omogenea, smaltati 
internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e 
con innesto a manicotto o bicchiere.  I tubi saranno cilindrici e diritti, tollerandosi solo eccezionalmente, nel senso 
della lunghezza, curvature con freccia inferiore a 1/100 della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i 
manicotti dovranno essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e estremità 
opposta sarà lavorata esternamente a scannellature.  I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno 
rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti. Lo 
smalto vetroso dovrà essere liscio specialmente all'interno, dovrà aderire perfettamente alla pasta ceramica, 
dovrà essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad 
eccezione soltanto del fluoridrico.  La massa interna dovrà essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, 
assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, 
impermeabile in modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5 per 
cento in peso; ogni elemento di tubazione, provato isolatamente, dovrà resistere alla pressione interna di almeno 
3 atmosfere. Le guarnizioni saranno in gomma o poliuteraniche. 
 
D) TUBI DI CEMENTO VIBROCOMPRESSO. 
Le tubazioni in cemento vibrocompresso saranno di lunghezza di lunghezza non inferiore a mt 2,00, avranno 
sezione circolare armata, con base piana d’appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione 
di tenuta in gomma sintetica con profilo tipo DENSO CRET-BM, incorporata nel giunto durante la produzione, 
conforme alle norme DIN 4060 ed UNI EN 681/1, atte a garantire la tenuta idraulica perfetta ed una pressione 
interna di esercizio ≥ 0,5 atmosfere.  
La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante compatibile con la 
gomma stessa.  
Dovranno essere confezionati in calcestruzzo a 3,50 qli/mc di cemento tipo 425 d'altoforno o ferrico pozzolanico o 
525, turbovibrocompressi, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna 
esattamente circolare, di spessore uniforme e scevri da screpolature e il carico di rottura per schiacciamento del 
tubo sarà conforme alle norme DIN 4032. Saranno completi di giunto a bicchiere con anelli al neoprene o gomme 
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della durezza da 35 a 50 Shore per la perfetta tenuta. Le superfici interne dovranno essere perfettamente lisce. 
La fattura dei tubi dovrà essere pure compatta, senza fessure e uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà 
essere così intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza 
staccarsi dalla malta. Avranno spessore minimo pari a DN/10 e comunque dovranno avere le caratteristiche tali 
da poter sopportare i carichi ai quali dovranno essere assoggettati. L'Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori i 
vari certificati di prove eseguiti sia in fabbrica che in cantiere. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il 
rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie e norme tecniche generali" di cui 
all'art. 2, lettere b), d), e), della Legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque 
dall'inquinamento. Se richieste e su giudizio insindacabile della Direzione Lavori l'Impresa dovrà presentare le 
analisi chimiche del conglomerato cementizio e del tipo di cemento impiegato per la costruzione dei condotti 
redatte da un Istituto di ricerca autorizzato a tale scopo. 
 
a) Processo di fabbricazione dei tubi 
I tubi dovranno essere fabbricati in officine o cantieri debitamente attrezzati, con procedimento atto a garantire il 
costante raggiungimento dei requisiti in tutti i manufatti prodotti; a tal fine, tutte le operazioni che compongono il 
processo di lavorazione dovranno essere ripetute secondo uno schema prestabilito e ben precisato. I getti 
saranno tolti dalle forme solo quando il conglomerato sia in grado di superare agevolmente le sollecitazioni 
conseguenti. La stagionatura potrà avvenire entro vasche di acqua a temperatura non inferiore a 10° C per un 
periodo di tempo non inferiore a 6 giorni oppure, specie per i tubi di grande diametro, sistemati in posizione 
verticale, con continua aspersione di acqua. Ovvero si potrà adottare il trattamento a vapore: i periodi ed i sistemi 
di stagionatura dovranno essere precisati in sede di offerta. L'impianto di stagionatura dovrà essere attrezzato in 
modo da garantire il costante rispetto del trattamento programmato. 
 
b) Marchi 
Su ciascun tubo dovranno essere marcati in modo indelebile i seguenti dati: 
- nome del fabbricante o marchio di fabbrica; 
- numero progressivo di fabbricazione; 
- data della produzione del tubo 
- diametro nominale. 
 
c) Inerti, cemento, acqua 
Gli inerti dovranno essere tali da assicurare la migliore resistenza contro possibili corrosioni chimiche e 
meccaniche da parte delle acque convogliate: per tale ragione nell'offerta dovrà essere chiaramente specificata la 
natura e la provenienza dei cementi e degli inerti (cemento d'altoforno, cemento pozzolanico, inerti silicei). Gli 
inerti dovranno essere perfettamente lavati, di granulometria assortita. La loro composizione granulometrica 
dovrà essere tale cioè da consentire la massima compattezza del getto. L'acqua dovrà essere limpida, non 
contenere acidi o basi in percentuale dannosa e dosata in modo da ottenersi un impasto piuttosto asciutto. 
 
d) Impasti - lavorazione - requisiti del calcestruzzo 
Gli ingredienti degli impasti dovranno essere misurati con precisione: il cemento sarà misurato in peso, gli inerti 
preferibilmente in peso, l'acqua in peso o in volume. Il rapporto acqua-cemento dovrà essere oggetto di controllo 
con le modalità più indicate per il procedimento di fabbricazione impiegato, tenendo conto anche dell'umidità degli 
inerti. Il mescolamento dell'impasto verrà fatto con macchina di tipo appropriato per un tempo adeguato. La 
qualità del conglomerato si dovrà controllare sistematicamente su provini appositamente preparati almeno ogni 
50 m3 di impasto e comunque con frequenza non minore di una serie di prove ogni sette giorni. Per ogni serie di 
prove verranno confezionati 4 provini cubici, spigolo cm 10 e 4 travetti parallelepipedi, dimensioni 10x10x40 cm; i 
provini verranno confezionati con lo stesso impasto dei tubi, curando di riprodurre in essi lo stesso rapporto 
acqua-cemento ottenuto nei manufatti e stagionati naturalmente in sabbia umida. I cubi verranno rotti a 
schiacciamento ed i travetti a flessione, sotto momento costante, deducendone la sollecitazione unitaria di rottura 
nell'ipotesi di asse neutro centrale e conservazione delle sezioni piane; le prove di rottura verranno eseguite a 7 
giorni e a 28 giorni di stagionatura. 
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Sono prescritti i seguenti limiti per le resistenze in kg/cmq, determinate come media dei tre risultati migliori: 
- resistenza unitaria 7 giorni 275 
a compressione 28 giorni 400 
- resistenza unitaria 7 giorni 40 
a flessione semplice 28 giorni 55 
 
e) Giunti 
Per i tubi secondo le presenti norme e' tassativamente prescritto l'impiego di giunti a bicchiere e cordone, con 
materiale di tenuta costituito da un anello di gomma. Il disegno del giunto, le dimensioni e relative tolleranze 
saranno stabilite dal fabbricante e da questi dichiarate in modo impegnativo in vista del controllo di produzione.  Il 
disegno del giunto sarà sviluppato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  
- il bicchiere avrà spessore non inferiore a quello del corpo del tubo e la larghezza sufficiente a garantire la tenuta 
del giunto anche nel caso che si verifichi una angolazione tra gli assi dei tubi adiacenti, contenuta entro i limiti 
seguenti: 
- 2° per DN compreso tra 50 e 100 
- 1° e 30' per DN maggiore di 100 
- l'anello di tenuta in gomma sarà di qualità rispondente alle norme ISO/R/1398/1970: il suo tasso di 
compressione, tenuto conto delle massime possibili tolleranze dimensionali delle superfici, nei due sensi della 
massima possibile eccentricità di posa tra i tubi adiacenti, resterà sempre compreso tra il 30% e il 60%. 
Ove il giunto proposto dal fabbricante non abbia avuto precedenti applicazioni con risultati positivi ampliamente 
documentati, il committente potrà richiedere l'esecuzione di prove di montaggio ed idrauliche su una o più coppie 
di tubi, dalle quali risulti che il giunto risponde ai seguenti requisiti essenziali: facilità e sicurezza di montaggio, 
impermeabilità di tenuta alla pressione di 0,5 atm. anche tra tubi angolati e che non trasmetta ai tubi adiacenti 
sforzi dannosi. Le superfici dei tubi interessanti la giunzione devono essere perfettamente lisce, prive di asperità, 
irregolarità, incisioni e simili difetti: a tal fine e' consentito un ritocco delle superfici stesse, purche' localizzato, 
sporadico, ed eseguito con materiali di provata efficacia; e' inoltre prescritto che le prove di impermeabilità e di 
rottura siano eseguite con attrezzature che consentano di collaudare anche la tenuta e la resistenza del giunto. 
Le guarnizioni di gomma fornite in imballaggio atto a mantenerle a riparo dalla luce e dall'aria fino al momento 
dell'impiego in opera; su un anello ogni 1000 forniti saranno eseguite le prove previste dalle citate norme ISO/R 
1398/1970. 
 
f) Normative di Riferimento  
UNI EN 1916 Tubi di calcestruzzo armato, non armato e rinforzato con fibre d’acciaio;  
UNI EN 681 Elementi di tenuta in elastomero. Requisiti dei materiali per giunti di tenuta nelle tubazioni utilizzate 
per adduzione e scarico delle acque. Gomma vulcanizzata;  
UNI 8981 Durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo;  
D.M. 12-12-85 Norme tecniche relative alle tubazioni;  
Circolare LL.PP. 27291 istruzioni relative alla normativa per le tubazioni;  
D.M. 14-02-92 Norme tecniche per le opere in cemento armato normale e precompresso;  
UNI 7517 Guida per la scelta della classe dei tubi sottoposti a carichi esterni e funzionanti con o senza pressione 
interna;  
DIN 4033 Canali e tubazioni per le acque di scolo con tubi prefabbricati: Direttive per la costruzione; 
DIN 4032 per quanto riguarda i carichi di rottura per schiacciamento delle condotte 
UNI EN 1401-1 per condotte in PVC; 
pr EN 13476 (ex TC155) per condotte in PE/ad corrugato; 
DIN  1045 e DIN 4030 per le prove di resistenza all'abrasione ed all'aggressività chimica. 
norme ISO/R/1398/1970 per l’anello di tenuta 
UNI 8520/2 
 
E) TUBI E RACCORDI IN POLI-CLORURO DI VINILE 
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno essere 
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conformi a quanto previsto nel presente articolo, alle norme UNI prescritte per i diversi tipi e impieghi.  Sopra ogni 
singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, 
il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di 
acqua potabile dovrà anche essere impressa una sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi 
come disposto dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro della Sanità "Disciplina della utilizzazione per 
tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". I tubi saranno costruiti per estrusione di un profilo tubolare 
con parete a fori disposti longitudinalmente, rispetteranno la norme UNI EN 1401-1, EN 13476 avranno la classe 
di rigidità riportata negli elaborati grafici e/o nella documentazione progettuale o, in mancanza di riferimenti 
progettuali, quella indicata dalla D.L.. 
Le tubazioni saranno dotate di sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta eleastometrica conforme 
alle norme DIN 4060 ed UNI EN 681/1. 
 
Le giunzioni potranno essere del tipo a incollaggio o guarnizione in gomma secondo le prescrizioni della 
Direzione Lavori che in qualunque momento potrà prelevare campioni dei tubi e farli inviare, a cura e spese 
dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte.  Qualora i risultati non 
fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore dovrà sostituire tutte le tubazioni con altre aventi i requisiti 
prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché il risarcimento degli eventuali danni. 
Le tubazioni dovranno avere un contenuto in PVC pari ad almeno l’ottanta per cento della mescola da valutarsi 
mediante prova di analisi chimica XRF per assorbimento atomico secondo norma UNI EN 1905. 
I tubi ed i raccordi in PVC-U per fognature e scarichi interrati non in pressione dovranno avere i requisiti previsti 
dalla normativa UNI e CEN vigente: 

1. UNI EN 1401 : 2009 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U)”;   

2. UNI 10968 : 2005 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in 
pressione – Sistemi di tubazioni a parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), 
polipropilene (PP) e polietilene (PE)”; 

3. prEN 13476 “Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage – Structured-
wall piping systems of unplasticized poly(vynil chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene 
(PE)”. 

Le tubazioni dovranno rispettare le “Raccomandazioni dell’Istituto Italiano dei Plastici”. 
I tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformità IIP -
UNI o Piip o da altro organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformità alla norma EN 
45011. 
Le tubazioni avranno le caratteristiche minime riassunte in tabella: 
  

Ø esterno 
mm 

Spess. 
mm 

Ø interno 
mm 

Peso 
kg/m 

110 3,2 103,6 1,61 
125 3,2 117,6 2,11 
160 4,7 150,6 3,44 
200 5,9 188,2 5,39 
250 7,3 235,4 8,34 
315 9,2 296,6 13,2 
400 11,7 376,6 21,4 
500 14,6 470,8 33,4 
630 18,4 593,2 53,0 

 
 
F) TUBI IN POLIETILENE. 
I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densità (PE b. d.) o del tipo ad alta densità (PE a. d.). In 
entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in quantità pari al 2+3 per cento 
della massa.  I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in 
funzione delle pressioni normali di esercizio prescritte in progetto o dalla D.L. (PN 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16).  I tipi, le 
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dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dovranno essere conformi alle seguenti norme:  
♦ Tubi in polietilene a bassa densità (PE b. d.) norme UNI 7990 e 7991 tipo 312.  
♦ Tubi in polietilene ad alta densità (PE a. d.) per acquedotti UNI EN 12201. 
♦ Tubi in polietilene ad alta densità (PE a. d.) per serie gas UNI EN 1555. 
♦ Tubi in polietilene ad alta densità (PE a. d.) per scarichi UNI EN 1519-1. 
♦ Tubi in polietilene ad alta densità (PE a. d.) corrugati per cavidotti CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-46; V1). 
 

Art. 17. IMPERMEABILIZZAZIONI 
 
I materiali impermeabilizzanti dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e dovranno avere, a seconda del 
tipo, i seguenti requisiti: 
A) GUAINE BITUMINOSE. 
I manti bituminosi prefabbricati, oltre ad avere requisiti conformi alle norme UNI vigenti, avranno un supporto che 
potrà essere costituito da veli di vetro, da feltri o da tessuti di vetro ed un corpo costituito da bitume o mastice 
bituminoso; dovranno avere stabilita' di forma a caldo, flessibilità e saranno imputrescibili, anigroscopici, 
chimicamente e fisicamente stabili, di buona resistenza alla trazione ed idonei a legarsi al bitume ossidato. 
Materiali e modalità di posa saranno soggetti ad approvazione della Direzione Lavori. 
 

Art. 18. MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATI BITUMINOSI  
 
Per quanto riguarda solo le definizioni sotto riportate, si fa riferimento generale alle "Norme per l'accettazione dei 
pietrischi, pietrischetti, graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" contenute nel fascicolo 4 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Commissione di studio dei materiali stradali. Rocce d'origine: Basalti, calcari 
duri e compatti o altre rocce di grande resistenza.  
Pietrischi e ghiaie:  
elementi poliedrici a spigolo vivo con sufficiente uniformità di dimensione e provenienti dalla frantumazione di 
rocce o arrotondate se estratte dai fiumi o torrenti: delle dimensioni da 71 mm a 25 mm e cioè passanti dal 
crivello 71 UNI 2234 e trattenute dal crivello 25 UNI 2234. 
Pietrischetto: 
elementi come sopra da 25 a 10 mm passanti al crivello 25 UNI 2234 e trattenuti dal crivello 10 UNI 2234. 
Graniglie:  
elementi come sopra da 10 a 2 mm, passanti al crivello 10 UNI 2234 e trattenuti dal crivello 2 UNI 
2332. 
Sabbia:  
sia naturali che di frantumazione, dovranno essere dure, vive, aspre al tatto, pulite, esenti da materie organiche e 
di dimensioni da 2 a 0,075 mm e cioè passanti al setaccio 2 UNI 2332 e trattenute dal setaccio 0,075 UNI 2332. 
Additivi:  
sia provenienti dalla macinazione di rocce oppure costituiti da cemento, avranno dimensioni inferiori a 0,075 mm, 
passanti al setaccio 0,075 UNI 2332, con una tolleranza massima del 15% di materiale trattenuto dal detto 
setaccio. 
Emulsioni Bituminose – caratteristiche e norme di controllo: 
Le emulsioni bituminose devono essere conformi alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per 
usi stradali" di cui al fascicolo n. 3/1958 del CNR,.   
Bitumi – caratteristiche e norme di controllo 
I bitumi  devono essere conformi alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" del CNR B.U. 68/78.   
I Bitumi modificati saranno prodotti dal mescolamento a caldo di leganti bituminosi ordinari con sostanze 
polimeriche termoplastiche o elastoplastiche, in determinata percentuale, allo scopo di aumentare le 
caratteristiche reologiche e di resistenza del materiale e sono in pratica distinti nei tipi “soft” (leggera modifica) e 
“hard” (prodotti modificati superiori).       
I bitumi verranno distinti nelle seguenti classi secondo le norme CNR e CEN in funzione dell’Indice di 
Penetrazione CNR 24/71 - EN 1426 e del Punto di Rammollimento  CNR 35/73 – EN 1427 (indicato fra parentesi 
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per i tipi modificati) : 
 
CLASSI CNR   Normali   40/50     50/70     80/100     130/150     180/220  
CLASSI EN   Normali   40/60     50/70     70/100     100/150     160/220    
         Modificati  30/50-(65)  50/70-(65)  50/70-(60)   70/100-(60)    100/150-(60) 
 
Tutti i bitumi e le relative miscele saranno forniti con certificato di idoneità e prova del fabbricante comprovante 
che i prodotti soddisfano le caratteristiche tecniche determinate secondo le prove di cui alle norme CNR ( o 
corrispondenti norme EN) B.U. n. 24/71 Indice di Penetrazione, n. 35/73 Punto di Rammollimento, n. 43/74 Punto 
di Rottura Fraass, n. 44/74 Duttilità, n. 50/76 Perdita per Riscaldamento, n. 54/77 Perdita per Riscaldamento in 
Strato Sottile, n. 67/78 Densità a 25°, n. 72/79 Punto di Infiammabilità. I bitumi modificati saranno conformi alle 
specifiche CEN norme EN n. 1426, 1427, 22592, 12593 e dovranno soddisfare, oltre ai requisiti determinati con le 
prove sopra dette per i bitumi normali, anche a quelli di cui alla prova di “Ritorno Elastico” a 25° DIN 52013 e 
“Tuben Test”. I prelievi verranno eseguito secondo il B.U. n. 81/80. Le caratteristiche delle emulsioni bituminose 
dovranno rispondere ai requisiti determinati secondo le prove CNR B.U. n.  99, 100, 101, 102, 103, 124 con 
campionatura eseguita secondo B.U. n. 98 /84. 
 

Art. 19. MATERIALI  DIVERSI 
A) ADDITIVI. 
Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, ritardanti, antigelo, ecc., dovranno 
migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di lavorabilità, resistenza, impermeabilità, adesione, durabilità, ecc. 
e dovranno essere conformi anche alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 1 del D.M. 27 Luglio 1985 e delle 
norme UNI da 7101 a 7120 nonché alla norma UNI EN 934-2:2009 “Additivi per calcestruzzo, malta e malta per 
iniezione – parte 2: additivi per calcestruzzo”. 
I materiali dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della ditta produttrice, del tipo e 
del modo d'impiego. L'impiego degli additivi negli impasti dovrà essere sempre autorizzato dal Direttore  Lavori, in 
conseguenza delle effettive necessità relativamente alle esigenze della messa in opera, o della stagionatura, o 
della durabilità. Per speciali esigenze di impermeabilità del calcestruzzo, o per la messa in opera in ambienti 
particolarmente aggressivi, potrà essere ordinato dal Direttore Lavori l'impiego di additivi  reoplastici. 
 

Art. 20. MATERIALI ED APPARECCHIATURE PER IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI 
 
I materiali e le apparecchiature da impiegare per la realizzazione degli impianti elettrici ed idraulici in genere 
dovranno essere tali da resistere alle azioni alle quali potranno essere esposti durante l'esercizio, quali azioni 
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità ed, in ogni caso, dovranno essere conformi alle norme CEI 
ed alle Tabelle CEI-UNEL.  La conformità dei materiali e delle apparecchiature alle citate norme dovrà essere 
certificata, ove previsto, dalla presenza del contrassegno IM² e dei certificati di origine e prova del fabbricante nei 
casi richiesti.  
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CAPITOLO  II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

A) DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI MATERIE - OPERE D'ARTE - LAVORI DIVERSI 
 

Art. 21. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO  
 

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta convenuto e stabilito contrattualmente che nel 
compenso unitario dei lavori si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisionale, ogni 
fornitura, ogni consumo l'intera mano d'opera, nel modo prescritto secondo le migliori regole d'arte e ciò anche 
quando non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di elenco. 
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni ed alle disposizioni verbali 
o scritte impartite dalla D.L..  
Quelli eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero riconosciuti accettabili dalla D.L., sia 
per loro esecuzione, sia per la qualità di materiali impiegati dovranno essere immediatamente demoliti a totale 
cura e spese dell'Impresa e non saranno contabilizzati. 
Prima di iniziare i lavori, l'Impresa dovrà eseguire il tracciamento di tutte le opere, la picchettazione e i capisaldi di 
riferimento la cui ubicazione verrà prefissata dalla D.L.. 
Le quote dovranno essere riferite unicamente ai capisaldi fondamentali che verranno comunicati dalla D.L. o che 
sono riportati nell'apposita monografia. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di riferire alla D.L. le eventuali discordanze riscontrate fra i capisaldi. 
Nessun compenso potrà pretendere per la rettifica di lavori che tali discordanze dovessero causare. 
Il progetto descritto nelle seguenti norme e negli elaborati forniti all’Appaltatore, dovrà essere realizzato in ogni 
sua parte, con l’assoluto rispetto delle quote riportate sui disegni, salvo deroghe e ordini scritti impartiti dalla D.L. 
in fase di realizzazione delle opere. 
Per tutto quanto non previsto nella presente parte valgono, e si intendono qui introdotte, le Norme UNI, UNI-EN, 
CEI, IIP e le altre norme o leggi vigenti ed applicabili per ogni categoria di lavoro. 
In presenza di normative o articoli tecnici riguardanti lo stesso oggetto, citati nel presente Capitolato, che diano 
adito ad interpretazioni diverse, dovrà essere adottata la normativa o specifica tecnica più rigorosa. 

 
Art. 22. TRACCIAMENTI E RILIEVI 

 
Prima del inizio dei lavori, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire la picchettazione completa delle opere da 
eseguire in maniera che possano essere determinati  i limiti degli scavi e degli eventuali riporti e di tutte le altre 
opere in base ai disegni di progetto allegati al contratto ed alle istruzioni che la Direzione  Lavori potrà dare sia in 
sede di consegna che durante l'esecuzione dei lavori; ha, altresì, l'obbligo della conservazione dei picchetti e 
delle modine.  L'appaltatore provvederà inoltre al rilievo ed alle misurazioni delle quote di campagna e della 
posizione e dimensioni di tutte le opere interessate, secondo le sezioni e le modalità che saranno indicate dalla 
Direzione Lavori, ed alla preparazione dei relativi elaborati esecutivi /costruttivi, nonché di quelli necessari alla 
misurazione e  frazionamento di eventuali aree di terzi,  nella scala opportuna e come richiesto per la corretta 
esecuzione e contabilizzazione dei lavori. 
 

Art. 23. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
Le demolizioni di murature,. calcestruzzi, etc. sia parziali che complete, dovranno essere eseguite con ordine e 
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio 
agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.  Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve, inoltre, 
provvedere alle eventuali  puntellature necessarie  per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo 
da non deteriorare i materiali  risultanti, come approvato della Direzione Lavori. Le demolizioni dovranno limitarsi 
alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, 
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e a spese dell'Appaltatore, senza 
alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite.   Tutti i materiali riutilizzabili, a 
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giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere opportunamente trasportati  custoditi nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa. Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano 
tutti di proprietà della Stazione Appaltante , la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte 
nei lavori appaltati, ai sensi dei vigenti articoli del Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco. I materiali di 
scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del 
cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche, a cura e spese dell'Appaltatore stesso.  
 

Art. 24. SMONTAGGI, RECUPERI 
 
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire con particolare cura lo smontaggio di apparecchiature che l'Ente appaltante 
ritenga riutilizzabili in quanto non obsolete. Eventuali manufatti in ghisa quali griglie, caditoie e chiusini ancora 
funzionali potranno essere recuperati e riutilizzati nel caso l’Ente appaltante lo ritenga opportuno.  Anche la 
segnaletica stradale, i pali di illuminazione pubblica, gli apparecchi di illuminazione, le lampade, ecc… potranno 
essere recuperati e quindi andranno trattati con particolare cura e depositate in area protetta e sicura del cantiere 
a cura e spese dell’Appaltatore. 
Eventuali danni subiti a tali materiali saranno a carico dell’Appaltatore che comunque dovrà possedere idonea 
assicurazione. 
I materiali di risulta, salvo diverse disposizioni della D.L., devono essere trasportati alle pubbliche discariche o a 
siti idonei di stoccaggio indicati dall’Ente appaltante in accordo con l’Amministrazione Comunale. 
       

Art. 25. SCARIFICAZIONE E FRESATURA DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI 
 
Ove previsto nel progetto esecutivo, l'Impresa dovrà provvederei alla scarificazione della massicciata esistente 
adoperando, all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato.  La scarificazione sarà spinta fino 
alla profondità ritenuta necessaria della Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo articolo di Elenco, 
provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito 
procurate a cura e spese dell'Impresa o al trasporto a rifiuto o a rilevato come ordinato dalla Direzione Lavori. 
La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovrà essere 
effettuata con idonee attrezzature, munite di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per 
il carico del materiale di risulta. Le attrezzature tutte dovranno essere perfettamente efficienti e funzionanti e di 
caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate preventivamente dalla Direzione Lavori. La 
superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti, priva di residui di strati non 
completamente fresati che possono compromettere l'aderenza delle nuove stese da porre in opera.  L'Impresa si 
dovrà scrupolosamente attenersi agli spessori di demolizione stabiliti dalla Direzione Lavori. Qualora questi 
dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'ordinativo di lavoro, l'Impresa 
e tenuta a darne immediatamente comunicazione al Direttore Lavori che potrà autorizzare la modifica delle quote 
di scarifica.  Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutato mediando 
l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo.    La pulizia del piano di scarifica, nel 
caso di fresature corticali o subcorticali dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o 
dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. Le pareti dei tagli longitudinali dovranno 
risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato 
che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, 
asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 
 

Art. 26. SCAVI E RILEVATI IN GENERE 
 
Gli scavi ed i rialzi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizione che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione 
Lavori.  Le scarpate di tagli e rilevati, fossi, cunette etc. saranno eseguite con inclinazioni appropriate in relazione 
alla natura ed alle caratteristiche fisico - meccaniche del terreno e secondo le prescrizioni che saranno 
comunicate dalla Direzione Lavori. Per gli accertamenti relativi ai materiali alla loro messa in opera, l'Impresa 
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dovrà provvedere a tutte le prove e che verranno ordinate  della Direzione Lavori presso Laboratori ufficiali.  Le 
terre verranno caratterizzate e classificate  secondo le norme C.N.R./U.N.I. tabella 10006/1963.  Nell'esecuzione 
delle opere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, 
oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,  obbligato a provvedere a suo 
carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le 
acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.   Le 
materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile 
della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, alle 
pubbliche discariche, ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.  Qualora le materie 
provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti, rinterri o rilevati esse dovranno essere 
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni 
caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero 
deflusso delle acque scorrenti sulla superficie. La Direzione Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le 
materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 

Art. 27. SCAVI DI SBANCAMENTO 
 
Per scavi di sbancamento o splateamento si intendono quelli ricadenti al di sopra di un piano orizzontale 
passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti 
precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato ed occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno.   Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti non soltanto, come e 
ovvio, quelli necessari per la formazione del corpo stradale e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresì quelli 
per allargamenti di trincee, tagli di scarpate di rilievi per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di 
opere d'arte eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano 
naturale anche l'alveo dei torrenti o fiumi ed, inoltre, gli scavi per la formazione del cassonetto e lo scavo delle 
cunette e dei fossi di guardia, e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vaste superfici ove sia 
possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe 
provvisorie.   Se lo scavo dovesse risultare aperto su di un lato e non ne venisse ordinato lo scavo a tratti, il punto 
più depresso sarà quello terminale. L'esecuzione di scavi sbancamento può essere anche richiesta per tratti o 
campioni di qualsiasi lunghezza senza che l'Impresa possa richiedere maggiorazione dei prezzi.  Saranno 
pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del 
piano stradale di progetto ( se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati, ed anche 
tutti i tagli a sezione larga che pur non rientrando nelle precedenti casistiche e definizioni possano, tuttavia, 
consentire l'accesso con rampa ai mezzi di scavo, di caricamento e di trasporto. 
 

Art. 28. SCAVI DI FONDAZIONE 
 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ricadenti al di sotto del piano orizzontale di cui 
all'articolo precedente, in genere a sezione ristretta e obbligata, chiusi tra pareti verticali o meno, riproducenti il 
perimetro delle fondazioni. In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione e/o a sezione ristretta 
anche quelli necessari per la posa di conduttore e/o tubazioni e relativi manufatti ove non diversamente 
specificato negli articoli di Capitolato o di Elenco prezzi.  Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli 
scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione Lavori verrà ordinata all'atto 
della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, 
la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione 
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione emanate con il D.M. 11 marzo 1988 
e le istruzioni applicative alle norme tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni emanate con circolare 
LL.PP.. 30483 del 24/09/88. Le profondità riportate nei disegni di progetto sono da considerarsi indicative e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza 
che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni e/o domande di speciali compensi, avendo egli 
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con i prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da 
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raggiungere.   E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di dare inizio alle strutture di fondazione 
prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno 
essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della 
Direzione  Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contro pendenze.   Eseguite le strutture di 
fondazione, lo scavo dovrà essere diligentemente  riempito  e  costipato,  a  cura  e  spese dell'Appaltatore, con 
materiale adatto, sino al piano del terreno naturale primitivo.  Gli scavi per fondazione dovranno, di norma, essere 
eseguiti a pareti verticali e dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste 
armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento 
di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle strutture di fondazione. Gli scavi possono anche essere 
eseguiti con pareti a scarpa ove occorra e dove l'Appaltatore lo ritenga di sua convenienza;  in questi casi non 
sarà compensato il maggior scavo e rinterro   oltre a quello necessario per eseguire le opere da contabilizzare 
secondo le prescrizioni del presente Capitolato.   L'Appaltatore e' responsabile dei danni ai lavori, alle persone, 
alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni 
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizione che al riguardo gli 
venissero impartire dalla Direzione Lavori.  Col procedere delle strutture di fondazione l'Appaltatore potrà 
recuperare i legnami costituenti le armature, sempre ché non si tratti di armature formanti parte integrante 
dell'opera da restare quindi in posto di proprietà della Stazione Appaltante; i legnami, pero', che a giudizio della 
Direzione  Lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno al lavoro, dovranno essere abbandonati negli 
scavi. 
Gli scavi di fondazione, a sezione ristretta/ obbligata, possono essere richiesti anche per tratte o campioni di 
qualsiasi lunghezza senza che l'Impresa possa richiedere maggiorazione dei prezzi. 
 

Art. 29. SCAVI IN ROCCIA 
 
Per scavi in roccia sono da intendersi gli scavi da potersi eseguire convenientemente per dimensioni e 
disposizione delle bancate con martellone idraulico applicato a mezzo meccanico. I materiali di scavo potranno 
essere riutilizzati a giudizio della D.L. altrimenti saranno trasportati a cura dell’impresa a rifiuto, a cava, a impianto 
di riciclaggio o ad aree individuate dall’Amministrazione, rimanendo detti materiali di proprietà esclusiva della 
Stazione Appaltante. 
 

Art. 30. SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI 
 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti 
articoli del presente Capitolato, l'Appaltatore, in caso di sorgive o infiltrazioni, non potesse far defluire l'acqua 
naturalmente, e' in facoltà della Direzione Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, la 
esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.  Sono considerati come scavi subacquei soltanto 
quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di cm. 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque 
sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura 
dei canali fugatori.  Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di cm. 20 dal suo 
livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo e 
l'appaltatore sarà tenuto a provvedere all'esaurimento di essa a suo carico, con i mezzi più idonei e con le 
necessarie cautele.  Gli scavi da eseguire al di sotto dei cm. 20 dal livello costante, saranno considerati scavi 
subacquei e gli stessi saranno compensati, in assenza di espressa voce nell'Elenco Prezzi, con apposito 
sovrapprezzo nel quale siano compresi tutti gli oneri per l'aggottamento ad esaurimento dell'acqua con il mezzo 
che si riterrà più opportuno.  Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle strutture di fondazione, 
l'Appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento dei materiali. 
 

Art. 31. PIANI DI POSA DEI RILEVATI E DELLE FONDAZIONI STRADALI IN TRINCEA 
 
Tali piani avranno l'estensione dell'intera aerea di appoggio e potranno essere continui od opportunamente 
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gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori.   I piani suddetti saranno 
stabiliti di norma alla quota di scarifica indicata in progetto e/o ordinata dalla Direzione Lavori al di sotto del piano 
di campagna per i rilevati, ed alla quota di impianto del cassonetto per le trincee. I piani saranno ottenuti 
praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i 
siti d'impianto preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.   Quando alle suddette quote si 
rinvengono terreni appartenenti  ai gruppi A1 , A2 , A3 , ( classifica CNR - U.N.I. 10006/1963) la preparazione dei 
piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano stesso per uno spessore non 
inferiore a cm 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima AASHO 
modificata determinata in laboratorio.   Quando invece i terreni rinvenuti alle quote dette appartengono ai gruppi 
A4 , A5 , A6 , A7 ,  la Direzione  Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'approfondimento degli scavi 
per sostituire i materiali in loco con materiale idoneo alla formazione dei rilevati.    Tale materiale dovrà essere 
compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% della densità 
massima AASHO modificata, se in rilevato, e del 95% se in trincea.   La terra vegetale risultante dagli scavi potrà 
essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se e ove ordinato dalla Direzione Lavori.   In caso di appoggio 
di nuovi a vecchi rilevati per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle 
scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza 
non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle 
scarpate in quanto ordinato dalla Direzione Lavori. Si procederà quindi al riempimento dei gradoni con il predetto 
materiale scavato ed accantonato, se idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i 
materiali dei rilevati con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.  La Direzione Lavori 
si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa di rilevati e trincee mediante la misurazione del 
modulo di compressibilità ME determinato con piastra da 30 cm di diametro  (CNR bollettino N. 9/67 ). Il valore di 
ME misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell'intervallo di 
carico compreso fra 0,05 e 0,15 N/mm2, non dovrà essere inferiore a 15 N/mm2 per i rilevati e quello misurato 
nell'intervallo fra 0,15 e 0,25 N/mm2 non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2 per le trincee. 
 

Art. 32. RILEVATI E RINTERRI 
 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le 
strutture di fondazione, o da addossare alle strutture stesse, e fino alle quote prescritte dalla Direzione  Lavori, si 
impiegheranno tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere riconosciute idonee a giudizio della 
Direzione Lavori e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.  Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle 
strutture di fondazione, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo 
assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si 
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.  Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà 
essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, mai 
superiore a cm. 30, usando ogni mezzo e cautela per evitare danni alle opere.    Nella formazione dei rilevati 
stradali saranno impiegate materie appartenenti ai gruppi A1 , A2 , A3 , della classifica CNR - U.N.I. 10006/1963, 
con prescrizione  che l'ultimo strato del rilevato (fondazione) sottostante la sovrastruttura stradale,  per uno 
spessore non inferiore a cm.30 costipato, dovrà essere costituito da  terre del gruppo  A1  secondo prescrizioni 
della Direzione Lavori.   Le materie di scavo che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei 
rilevati, rinterri o riempimento di cavi, dovranno essere trasportate a  rifiuto restando a carico dell'Impresa ogni 
spesa, compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito o discarica.    Qualora, una volta esauriti i 
materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di 
materie per la formazione dei rilevati, l'Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito che 
riterrà  di sua convenienza, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte 
della Direzione Lavori.    E' fatto obbligo all'Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i 
materiali costituenti i rilevati, alla Direzione Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali presso 
Laboratori ufficiali,  a spese dell'Impresa, e di approvarne o meno l'impiego. L'accettazione della cava da parte 
della Direzione  Lavori non esime l'Impresa dall'assoggettarsi in ogni periodo di tempo all'esame  delle materie 
che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione.   Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà 
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essere messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza 
dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima  secca AASHO modificata non inferiore al 90% 
negli strati inferiori ed ai 95% in quello superiore  (ultimi 30 cm). Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il 
piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un modulo di compressibilità ME definito dalle Norme  
CNR Bollettino 9/67, il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo 
ciclo di carico e nell'intervallo di carico compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2 , non dovrà essere inferiore a 50 N/mm2.   
L'Impresa non potrà procedere alla stessa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della Direzione  
Lavori.  Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi'  da  
evitare  ristagni  di  acqua  e  danneggiamenti.  Non  si  potrà  sospendere  la  costruzione del rilevato, qualunque 
sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata 
raggiunta la densità prescritta.    Il materiale dei rilevati non potrà essere messo in opera durante i periodi le cui 
condizioni meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione Lavori, da  pregiudicare la buona riuscita del 
lavoro.  L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto e/o 
ordinate dalle Direzione Lavori. Le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì 
alla perfetta profilatura dei cigli.  Qualora nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti ad inosservanza delle 
buone norme esecutive, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove 
occorre, anche la sovrastruttura stradale, come ordinato dalla Direzione Lavori.  
 

Art. 33. MURATURE E INTONACI 
 
A) MURATURE DI MATTONI 
I materiali, all'atto dell'impiego, dovranno essere abbondantemente bagnati per immersione sino a sufficiente 
saturazione. Essi dovranno essere messi in opera a regola d'arte, con le connessure alternate in corsi ben 
regolari, saranno posti sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e 
riempia tutte le connessure, la larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 1 cm  né minore di 0,5 
cm. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento vista si dovrà aver cura di scegliere per le facce esterne i 
mattoni di migliore cottura a spigolo vivo, meglio formati e di colore uniforme, disponibili con perfetta regolarità di 
piani a ricorrere ed alternando con precisione  giunti verticali.  In questo genere di paramento le connessure di 
faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5 e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere 
profilate con malta idraulica e diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavature. 
 
B) MURATURE DI PIETRAME A SECCO 
La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più che sia 
possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera 
in modo che contrastino e si concatenino fra loro il più possibile scegliendo per i paramenti quelle di dimensioni 
non inferiori a cm 20 di lato, e le più adatte per il migliore combaciamento. Si eviterà sempre la ricorrenza delle 
connessioni verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie, soltanto per appianare i corsi e riempire 
interstizi fra pietra e pietra. Per i cantonali si useranno le pietre di maggiori dimensioni e meglio rispondenti allo 
scopo, La rientranza delle pietre del paramento non dovrà mai essere inferiore all'altezza del corso. Inoltre si 
disporranno frequentemente pietre di lunghezza tale da penetrare nello spessore della muratura. A richiesta della 
Direzione dei Lavori l'Impresa dovrà lasciare opportune feritoie regolari e regolarmente disposte, anche in più 
ordini. per lo scolo delle acque. La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno, in controripa, o comunque 
isolati. sarà sempre coronata con una copertina di muratura di malta o di calcestruzzo, delle dimensioni che, di 
volta in volta, verranno fissate dalla Direzione dei Lavori. 
 
C) MURATURE DI PIETRAME E MALTA 
La muratura di pietrame con malta cementizia dovrà essere eseguita con elementi di pietrame delle maggiori 
dimensioni possibili compatibilmente con lo spessore della muratura e, ad ogni modo, non inferiore a cm 20 / 25. 
Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente pulite e ove occorra, a giudizio della 
Direzione dei Lavori, lavate. Nella costruzione della muratura, le pietre dovranno essere battute col martello e 
rinzeppate diligentemente con scaglie e con abbondante malta, così che ogni pietra resti avvolta dalla malta 
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stessa e non rimanga alcun vano od interstizio. La malta verrà dosata con Kg 350 di cemento per ogni m3 di 
sabbia. Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà essere 
prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta), a 
mosaico greggio, con pietra squadrata a corsi pressoché regolari, con pietra squadrata a corsi regolari.  Nel 
paramento con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta), il pietrame dovrà essere scelto diligentemente e la 
sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana. Le facce di posa e 
combaciamento delle pietre dovranno essere spianate e adattate col martello, in modo che il contatto dei pezzi 
avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di cm 10. Nel paramento a mosaico greggio, le facce viste 
dei singoli pezzi dovranno essere ridotte. col martello a punta grossa, a superficie piana poligonale; i singoli pezzi 
dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le 
norme indicate per il paramento a pietra rasa.  Nel parametro a corsi pressoché regolari, il pietrame dovrà essere 
ridotto a conci piani e squadrati. sia col martello che con la grossa punta. con le facce di posa parallele fra loro e 
quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che 
può variare da corso a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri 
saranno tollerate alla prova del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. Nel parametro a corsi 
regolari. i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista rettangolare, lavorata a 
grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso, e qualora i vari 
corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori al corsi 
superiori. con differenza però fra due corsi successivi non maggiori di cm 5. La Direzione dei Lavori potrà anche 
prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di 
pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti. i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta 
corrispondenza con quelli della pietra da taglio. Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari. quanto in quello 
a corsi regolari. non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna: il combaciamento dei corsi dovrà 
avvenire per almeno due terzi della loro rientranza nelle facce  di posa. e non potrà essere mai minore di cm 15 
nei giunti verticali. La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a cm 30; 
l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di cm 20. In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento 
di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di cm 10 e le connessure avranno larghezza non 
maggiore di un centimetro. Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa. le 
connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate. In tutte le specie di paramenti la 
stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per 
purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualche altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo 
quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, 
comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a 
lavori finito, si disegni nettamente e senza sbavature. Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre 
contemporaneamente ai rivestimenti esterni. Riguardo al magistero ed alla lavorazione della faccia vista in 
generale, ferme restando le prescrizioni suindicate, viene stabilito che l'Appaltatore è obbligato a preparare, a 
proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei Lavori, al 
quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale 
approvazione l'Appaltatore non può dar mano alla esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame. 
 
D) MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO 
La pietra da taglio nelle costruzioni delle diverse opere dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed 
essere lavorata a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto della 
esecuzione. nei seguenti modi: a grana grossa - a grana ordinaria - a grana mezzo fina - a grana fina.  Per pietra 
da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza far uso della 
martellina per lavorare le facce viste, ne dello scalpello per ricavarne gli spigoli netti. Verrà considerata come 
pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi. La 
pietra da taglio si intenderà infine lavorata a grana mezzo fina e a grana fina, secondo che le facce predette 
saranno lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi. In tutte le lavorazioni, esclusa quella a 
grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben 
cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a 
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grana ordinaria e di mm 3 per le altre. Prima di cominciare i lavori, qualora l'Amministrazione non abbia già 
provveduto in proposito ed in precedenza dell'appalto, l'Appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei 
vari generi di lavorazione della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla Direzione Lavori, alla quale 
esclusivamente spetterà giudicare se essi corrispondano alle prescrizioni. Qualunque sia il genere di lavorazione 
delle facce viste, i letti di posa e le facce combacianti dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana 
fina. Non saranno tollerate ne smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra 
da taglio che presentasse difetti verrà rifiutata, e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata surrogazione, 
anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero, sia al momento della posa in opera. sia dopo e sino al 
collaudo. Le forme e dimensioni di ciascun concio in pietra da taglio dovranno essere perfettamente conformi ai 
disegni dei particolari consegnati all'Appaltatore, od alle istruzioni che all'atto dell'esecuzione fossero 
eventualmente date dalla Direzione dei Lavori. Inoltre, ogni concio dovrà essere sempre lavorato in modo da 
potersi collocare in opera secondo gli originari letti di cava. Per la posa in opera si potrà fare uso di zeppe volanti, 
da togliere però immediatamente quando la malta rifluisce nel contorno della pietra battuta a mazzuolo sino a 
prendere la posizione voluta. La pietra da taglio dovrà essere messa in opera con malta dosata a Kg. 400 di 
cemento normale per metro cubo di sabbia e, ove occorra. i diversi conci dovranno essere collegati con grappe 
ed arpioni di rame, saldamente suggellati entro apposite incassature praticate nei conci medesimi. Le connessure 
delle facce viste dovranno essere profilate con cemento a lenta presa, diligentemente compresso e lisciato 
mediante apposito ferro. 
 
E) INTONACI ESEGUITI A MANO 
Gli intonaci verranno eseguiti dopo accurata pulizia. bagnatura delle pareti e formazione di fasce di guida in 
numero sufficiente per ottenere la regolarità delle superfici; verrà quindi applicato un primo strato di circa 12 mm 
di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura. Quando questo primo strato 
sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo strato che verrà steso con la cazzuola e regolarizzato con il 
frattazzo. Lo spessore finito dovrà essere di mm 20; qualora però, a giudizio della Direzione dei Lavori, la finitura 
dei getti e delle murature lo consenta, potrà essere limitato a mm 10 e in tal caso applicato in una volta sola. A 
superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le fasce saranno regolari ed uniformi 
e gli spigoli eseguiti a regola d'arte. Sarà cura dell'Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti quando le 
condizioni locali lo richiedano. 
 
F) INTONACI ESEGUITI A SPRUZZO (GUNITE) 
Prima di applicare l'intonaco l'Impresa avrà cura di eseguire, mediante martelli ad aria compressa. muniti di 
appropriato utensile, la “spicconatura” delle superfici da intonacare. alla quale seguirà un efficace lavaggio con 
acqua a pressione ed occorrendo sabbiatura ad aria compressa. Le sabbie da impiegare saranno silicee. scevre 
da ogni impurità ed avranno un appropriato assortimento granulometrico preventivamente approvato dalla 
Direzione dei Lavori. La malta sarà di norma composta di Kg. 500 di cemento normale per m3 di sabbia, salvo 
diverse prescrizioni della Direzione dei Lavori. 
L'intonaco potrà avere spessore di mm 20 o 30 e sarà eseguito in due strati. il primo dei quali sarà 
rispettivamente di mm 12 o 15 circa. Il getto dovrà essere eseguito con la lancia in posizione normale alla 
superficie da intonacare e posta a distanza di 80-90 cm dalla medesima. La pressione alla bocca dell'ugello di 
uscita della miscela sarà di circa 3 atmosfere. Qualora si rendesse necessario. la Direzione dei Lavori potrà 
ordinare l'aggiunta degli idonei additivi per le qualità e dosi che di volta in volta verranno stabilite. od anche la 
inclusione di reti metalliche elettrosaldate in fili d'acciaio. di caratteristiche che saranno precisate dalla Direzione 
dei Lavori. In quest'ultimo caso l'intonaco potrà avere spessore di mm 30-40. Quando l'intonaco fosse eseguito in 
galleria e si verificassero delle uscite d'acqua, dovranno essere predisposti dei tubetti del diametro di 1 pollice. 
Questi ultimi saranno asportati una settimana dopo e i fori rimasti saranno chiusi con malta di cemento a rapida 
presa. 
 

Art. 34. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI  ARMATURE METALLICHE 
 
A) GENERALITÀ 
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L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità di tutte le opere incluse nell'appalto, 
elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi calcoli e  computi metrici nei termini di tempo indicati dalla 
Direzione Lavori. Per la determinazione della portanza dei terreni e per le conseguente verifica delle opere di 
fondazione, ove richiesto, l'Impresa provvederà a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate 
indagini geognostiche.  Le verifiche di cui sopra saranno condotte osservando tutte disposizioni di legge e le 
norme emanate in materia  ed in particolare : 
a)   della Legge 1086/1971   "Norme per  la  disciplina   delle  opere  di  conglomerato cementizio armato normale 

e precompresso ed a struttura metallica" e delle relative  Norme Tecniche; 
a)  del D.M. 02.08.80  "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti  

stradali" e del D.M. 04.051990 “Aggiornamento delle norme e Circolare M. LL.PP. 25.02.91 n. 34233 ; 
b) del D.M. 11.03.88 "Norme  tecniche  riguardanti  le  indagini  sui  terreni,  rocce  ecc., criteri generali e 

prescrizioni  per  la  progettazione,  esecuzione e  collaudo  delle opere  di sostegno delle terre e delle opere 
di fondazione” e relative circolari ministeriali; 

c) del  D.M.  16.01.96 “Norme  tecniche  relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e 
dei carichi e sovraccarichi” 

d) del D.M.   09.01.1996   "Norme  Tecniche   per il calcolo,  l'esecuzione ed il collaudo  delle  opere   in  
cemento    armato  normale  e precompresso e per le strutture metalliche" e successivi aggiornamenti e 
integrazioni. 

 
Gli elaborati di progetto, firmati dal Progettista incaricato e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di 
calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare e dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori.  In particolare, 
prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, l'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile:  
 
a) i calcoli statici delle strutture ed i   disegni   di  progetto che dovranno essere formalmente approvati dalla                 

Direzione Lavori, per presentazione agli Enti di competenza e per allegarli alla  contabilità   finale; 
b)  i   risultati    delle   studio   preliminare   di  qualificazione   accettazione   per   ogni   tipo   di  conglomerato  da 

impiegarsi per le  opere  comprese  nell'appalto  nonché  i  certificati dei  controlli relativi alle  armature.  
L'esame e la verifica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle opere e dei certificati degli studi preliminari 
di qualificazione non esonerano in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per 
pattuizione di contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori l'Impresa rimane 
l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge.   L'Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all'esame 
della Direzione Lavori gli eventuali progetti delle opere provvisionali e il programma dei lavori. 
 
B) CONTROLLI DI ACCETTAZIONE 
Durante l'esecuzione delle opere dovranno seguirsi le prescrizioni di cui alle "Norme Tecniche" emanate in 
applicazione della Legge 1086 del 5 novembre 1971.  Nel caso alle prove dette la resistenza caratteristica non 
risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l'Impresa sarà tenuta a sua cura e spese alla 
demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che saranno ordinati o approvati 
dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso  sarà dovuto all'Impresa se la resistenza risulterà 
maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione Lavori, resistenze inferiori a 
quelle prescelte ma accettabili in base ai calcoli statici, a giudizio della Direzione Lavori, saranno contabilizzate in 
base ai prezzi relativi di riferimento. 
 
C) MATERIALI E POSA IN OPERA 
I materiali impiegati dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle normative vigenti ed alle prescrizioni del 
presente Capitolato. La posa in opera sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte dopo aver preparato 
accuratamente e rettificati i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature 
metalliche.   I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle 
prescrizioni della Direzione Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e 
delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e 
delle armature metalliche da parte della Direzione Lavori.   Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data 
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d'inizio e di fine dei getti e del disarmo. I getto effettuato durante la stagione invernale potrà essere eseguito 
usando le opportune cautele come approvato dalla Direzione Lavori.   Il calcestruzzo sarà posto in opera e 
assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e 
perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno 
essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di 
cemento immediatamente dopo il disarmo. Ciò qualora difetti o irregolarità siano contenuti nei limiti che la 
Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, riterrà tollerabile fermo restando in ogni caso che le suddette 
operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.   Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) 
che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere 
tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine 
di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.   Lo scarico del 
conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione. Gli 
apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori. Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la 
ripresa potrà effettuassi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e 
spazzolata.   La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando ritenga necessario, che i getti 
vengano  eseguiti senza soluzione di continuità, cosi da evitare ogni ripresa; per questo titolo l'Impresa non potrà 
avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza di questa prescrizione, 
il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in 
presenza d'acqua, si dovranno adottare accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi 
il normale consolidamento, rimanendo tutti gli oneri a carico dell'Impresa.   Eventuali additivi che dovessero 
essere impiegati e/o ordinati dalla Direzione Lavori saranno soggetti a preventiva approvazione. Nessun 
compenso spetterà all'Impresa per l'uso di additivi che si intendono compresi nei prezzi in elenco. 
 
D) STAGIONATURA E DISARMO 
A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici 
dei medesimi, usando tutte le cautele ed impegnando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto 
dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.    Durante il periodo della stagionatura i getti 
dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. Prima del disarmo, tutte le 
superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura e con altri idonei 
accorgimenti per almeno 7 giorni. La rimozione delle armature di sostegno dei getti, potrà essere effettuata 
quando siano state sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.   Subito dopo il disarmo si dovranno 
mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua nel conglomerato fino a che non 
siano trascorsi  7 giorni dal getto.  Il disarmante impiegato non dovrà sporcare o danneggiare la superficie del 
conglomerato, saranno usati prodotti idonei escludendo i lubrificanti di varia natura. 
 
E) GIUNTI, TRACCE E LAVORI ACCESSORI 
Nelle strutture da eseguire a getto di conglomerato cementizio verranno realizzato giunti di discontinuità sia in 
elevazione che in fondazione onde evitare irregolari ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto 
di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti.   Tali giunti verranno praticati ad intervalli 
ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarità della struttura. I giunti saranno 
ottenuti ponendo in opera appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto in modo da realizzare superfici di 
discontinuità affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o spezzate. La larghezza e la conformazione e i 
materiali da impiegare per i giunti saranno approvati della Direzione Lavori.    Solo nel caso in cui e' previsto in 
progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o di copertura, l'Elenco Prezzi allegato al 
contratto prevedrà espressamente le voci relative alla speciale conformazione del giunto unitamente alla fornitura 
e posa in opera dei manufatti predetti.   Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovrà prevedere in numero 
sufficiente ed in posizione opportuna l'esecuzione di appositi fori per l'evacuazione delle acque di infiltrazione. I 
fori dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato cementizio di tubi 
a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili.   L'impresa avrà a suo carico il preciso obbligo di 
predisporre in corso di esecuzione quanto e' previsto nei disegni costruttivi o sarà prescritto dalla Direzione 
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Lavori, circa fori, tracce, cavità, incassature ecc., per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, 
parti di impianti, ecc. Tutti gli oneri relativi a tracce, fori, giunti ecc. come sopra descritto, dovranno essere 
realizzati a cura e spese dell'Impresa essendosi tenuto debito conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di 
Elenco relativi alle singole classi di conglomerato e/o lavorazioni.  
 
F) CASSEFORME E FINITURA DELLE SUPERFICI DEI GETTI 
Le casseforme saranno del tipo approvato dalla D.L. ed atte ad ottenere la richiesta finitura ed aspetto delle 
superfici dei getti.   Salvo diversa disposizione dei disegni di progetto e/o della Direzione Lavori, saranno 
impiegate casseforme costituite da tavole o panelli in legno o metalliche per ottenere le classi di finitura cosi 
prescritte: 
F1) Nessuna   finitura   particolare, strutture   non   armate  che   possono essere  gettate  direttamente contro 
terra. 
F2) Strutture armate, non a vista, sia in fondazione che elevazione. 
F3) Strutture   armate,   faccia   a  vista,  in  elevazione di buona finitura generalmente con casseratura in  legno. 
F4) Strutture  armate  di  qualsiasi  tipo,  faccia  a  vista,  per  le  quali  e'  richiesto  un  altro  grado   di  finitura 
generalmente ottenuta con casseforme metalliche. 
Tutte le spese e gli oneri per l'ottenimento dei gradi di finitura sopra descritti, secondo disegni di progetto e/o 
prescrizioni della Direzione Lavori, si intendono compresi e compensati nei prezzi in Elenco relativi alle singole 
classi di conglomerato. 
 
G) MANUFATTI PREFABBRICATI 
La documentazione da depositarsi ai sensi del D.M. 9 gennaio 1996 e dell'Art. 9 della legge 5 novembre 1971, n. 
1086 dovrà dimostrare la completa rispondenza dei manufatti prefabbricati alle prescrizioni di cui alle presenti 
norme. La relazione dovrà essere firmata da un tecnico a ciò abilitato, quale assume con ciò le responsabilità 
stabilite dalla legge per il progettista.   Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovrà essere accompagnata, oltre 
a quanto previsto dal penultimo comma  dell'Art.  9,  anche  da  un  certificato  di  origine  firmato  dal  produttore, 
il quale con ciò assume per i   manufatti  stessi  le  responsabilità  che  la  legge  attribuisce  al  costruttore  e dal 
tecnico responsabile della produzione.   Il   certificato  dovrà  garantire  la  rispondenza del manufatti alle 
caratteristiche di cui alla documentazione depositata al Ministero dei LL.PP., portare la indicazione del tecnico 
che ne risulta, come sopra detto, progettista.   In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti 
prefabbricati potranno essere accettati senza ulteriori esami o controlli. Copia del certificato d'origine dovrà 
essere allegato alla relazione del Direttore dei Lavori di cui all'Art. 6 della Legge 1086/1971. 
 
F) ACCIAIO PER C.A. E C.A.P. 

- Generalità 
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite dalle Norme 
Tecniche emanate in applicazione dell' art. 2l della legge 5 novembre l97l, n° l086 (Decreto Ministeriale 14 
gennaio 2008). 
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. sopraccitato. 
 
- Acciai per barre ad aderenza migliorata B450A , B450C 

- Barre controllate in stabilimento 

La D.L. dovrà secondo quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 sottoporre a controllo in cantiere le barre ad 
aderenza migliorata in conformità a quanto indicato nel citato D.M. 

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l' Impresa ed inviati a cura della D.L. ed 
a spese dell' Impresa ad un Laboratorio ufficiale. 

La D.L. darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte a controllo in cantiere soltanto dopo che avrà 
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. 

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M 09.0l.96 sopraccitato. 
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Art. 35. IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MANUFATTI 

 
Ove i disegni di progetto lo prevedano o quando la Direzione Lavori lo ritenga opportuno si provvederà alla 
impermeabilizzazione dell'estradosso dei manufatti interrati mediante guaine bituminose.   I materiali da usare e 
le modalità di messa in opera saranno quelle prescritte dal fabbricante del prodotto specifico ed approvato dalla 
Direzione Lavori.    La guaina  sarà preformata, di spessore complessivo pari a 3 - 4 mm, di cui almeno 2 mm di 
massa bituminosa. L'armatura dovrà avere peso non inferiore a 250 g/m2 . I giunti tra le guaine dovranno avere 
sovrapposizioni di almeno 10 cm e dovranno essere accuratamente sigillati con fiamma e spatola metallica. 
- Resistenza e punzonamento della guaina o dell'armatura (modalità A1   o G3 ): non inferiore a 10 kg. 
- Resistenza a trazione ( modalità G2L e G2T): 60 kg/8cm. 
La massima cura dovrà essere seguita nella sistemazione delle parti terminali della guaina in modo da impedire 
infiltrazioni di acqua al di sotto del manto: la Direzione Lavori potrà richiedere l'uso di maggiori quantità di massa 
bituminosa da spandere sul primer per una fascia di almeno 1 metro in corrispondenza di questi punti, o altri 
accorgimenti analoghi per assicurare la tenuta.    La massima attenzione dovrà essere osservata nella fase di 
rinterro, evitando di usare a diretto contratto della guaina rocce spigolose di grosse dimensioni. Fra guaina e 
riempimento saranno frapposte lastre in polistirolo espanso A.D. spessore 2cm il cui onere si intende compreso e 
compensato o nel prezzo in elenco per la guaina. 

Art. 36. PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME.- RIVESTIMENTI IN PIETRA 
 
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta 
la esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni; 
- con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);  
- a mosaico grezzo; 
- con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;  
- con pietra squadrata a corsi regolari. 
Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto 
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie 
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare 
rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere 
spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non 
minore di 8 cm. La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 20 cm e nelle 
connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 
Nel paramento a « mosaico grezzo » la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa 
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro 
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. 
Nel paramento a « corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col 
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a 
quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e 
potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate rientranze o 
sporgenze non maggiori di 15 mm. 
Nel paramento a « corsi regolari » i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista 
rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del 
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine 
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 
cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di 
paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a 
corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. 
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di 
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza 
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nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. 
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei 
corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm. 
In entrambi i parametri a corsi, lo sfaldamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm 
e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro. 
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il 
collegamento col nucleo interno della muratura. 
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di 
paramento, dovranno essere accuratamente stuccate. 
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a 
conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole 
con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, 
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno 
dei conci sui fronti del parametro, a lavori finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 
In quanto alle connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli articoli precedenti secondo le 
diverse categorie di muratura. 
Per le volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolari, aventi i letti di posa o 
naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col martello. 
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a 
conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia estranea, lavandole 
con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, 
curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposto ferro, in modo che il contorno 
dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 

Art. 37. OPERE IN FERRO 
  
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di 
dimensioni, secondo i disegni d'officina forniti dall'Impresa e approvati dalla Direzione Lavori. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo 
od opera completa in ferro dovrà essere fornita a pie d'opera colorita a minio  e successivamente finita in opera 
con due mani di smalto di tipo e colore approvato o fornita con zincatura a caldo secondo prescrizioni della 
Direzione Lavori.   Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori,  l'Appaltatore dovrà presentare il 
relativo modello o disegno costruttivo per la preventiva approvazione. Tutte le opere in ferro saranno fornite in 
opera complete dalla relativa ferramenta ed accessori compresi nei prezzi di Elenco per le voci previste. 
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle 
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di 
tale controllo.       
 
 

Art. 38. SEGNALETICA 
 

Fornitura e posa in opera della segnaletica verticale 
Generalità 
I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio e la D.L. 
potrà chiedere certificati di analisi o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti istituti specializzati, competenti ed 
autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati. 
Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio della direzione lavori 
e l'onere relativo sarà la ditta aggiudicataria. 
L'Amministrazione intende disporre dei certificati di conformità relativi alle pellicole retroriflettenti che verranno 
impiegate nelle forniture, Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà procurare che copia di tale documentazione 
recante gli estremi della fornitura cui si riferisce venga inviata a questa Amministrazione dal produttore delle 
pellicole. 
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Parti metalliche 
I segnali saranno costruiti in lamiera di ferro di prima scelta dello spessore non inferiore a 10/10 di mm. oppure in 
lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% (Norme Uni 4507) dello spessore non inferiore a 25/10. 
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a 
scatola. I segnali di pericolo in lamina di ferro ed alluminio con lato superiore ai cm. 60 dovranno essere rinforzati 
lungo il lato inferiore con una traversa orizzontale in lamiera di ferro, o di alluminio piegata ad omega. 
Analogo procedimento di rinforzo dovrà essere impiegato per frecce di indicazione e per le appendici ai segnali 
mediante due rinforzi ad "omega" con cave aperte che comprendano orizzontalmente tutto il segnale. 
I segnali di obbligo con diametro 90 dovranno essere realizzati con due traverse di irrigidimento orizzontali. 
Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di mq. 1,25 i cartelli dovranno essere ulteriormente 
rinforzati con traverse di irrigidimento. 
Qualora infine i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui questi dovranno essere perfettamente 
accostati mediante angolari, in metallo resistente alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente 
numero di bulloncini zincati. 
La lamiera di ferro dovrà essere prima decapata e quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione 
per ottenere sulle superfici della lamiera uno strato di cristalli salini protettivi e ancorati per la successiva 
verniciatura. 
Il materiale grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione dovrà essere verniciato a fuoco con 
opportuni prodotti, secondo il tipo di metallo, e la cottura a forno dovrà raggiungere una temperatura di 140°. Il 
retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro opaco con speciale smalto sintetico. 
A tergo di ogni segnale ed appendice dovrà essere indicato il marchio della ditta fabbricante, la sigla della 
Provincia di Verona, nonché l'anno di fabbricazione del cartello che dovrà corrispondere all'anno di installazione.  
Per la segnaletica verticale costituita da : 
segnali di pericolo ; 
segnali di precedenza ; 
segnali di divieto ; 
segnali d’obbligo ; 
pannelli integrativi e targhe di superficie inferiore a 0,60 mq ; 
si dovrà usare un attacco tipo “fisso”  
Per la segnaletica verticale costituita da : 
segnali di preavviso, di preselezione, di direzione  e di localizzazione; 
pannelli integrativi e targhe di superficie superiore a 0,60 mq ; 
si dovrà usare un attacco di tipo “universale o scorrevole” a canaletta con sezione a cave aperte. 
Ogni segnale fornito o posato dovrà essere completo di staffe, controstaffe in acciaio zincato o in lega di alluminio 
e bulloni pure zincati interamente filettati da cm 7,50 con testa da mm.13 . 
 
Facciata anteriore 
Sulla facciata a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente punto 1, dovranno essere 
applicate pellicole retroriflettenti aventi caratteristiche di cui al punti 3 "Pellicole a normale intensità luminosa", 4 
"Pellicole retroriflettenti ad alta intensità luminosa" e 5 "Pellicole di classe 2 “Speciali” ", secondo quanto prescritto 
per ciascun segnale. 
Sui triangoli ed i dischi della segnaletica di pericolo, divieto, di obbligo, la pellicola retroriflettente dovrà costituire 
un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia del cartello, nome convenzionale "a prezzo unico", 
intendendo definire con questa denominazione un prezzo intero di pellicola, sagomato secondo la forma del 
segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali pate trasparenti per le parti colorate e nere opache 
per i simboli. 
La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti 
e dovrà mantenere inalterate le proprie caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata 
della pellicola retroriflettente. 
I colori da impiegare sui segnali stradali, realizzati sia con pellicola retroriflettente stampata, che colorata 
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all'origine, dovranno avere coordinata colorimetriche comprese entro quelle fissate dalla tabella 1 che segue, 
mentre la riflettenza percentuale dovrà essere al di sopra di quella minima prevista dalla suddetta tabella. 
Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero, purché questa abbia le stesse 
caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale viene applicata. 
I segnali di forma triangolare, circolare ed i pannelli quadri e rettangolari dovranno essere conformi alle tipologie 
previste dall’art. 80 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992. 
Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc.) essa dovrà essere interamente 
riflettorizzata, sia per quanto concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in modo che tutti i 
segnali appaiano di notte secondo lo schema di colori con il quale appaiono di giorno, in ottemperanza al 
Regolamento del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche. 
Per i segnali di indicazione il codice colori, la composizione grafica, la simbologia, i caratteri alfabetici componenti 
le iscrizioni devono rispondere a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada e regolamento d'attuazione 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche. In ogni caso l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le 
iscrizioni (determinabili) come da tabella II 16 deve essere tale da garantire una distanza di leggibilità non 
inferiore a 100 m. per le strade extraurbane secondarie e 60 m. per le strade di tipo F. 
Quando i segnali di indicazione saranno di tipo perfettamente identico ed in numero tale da giustificare in senso 
economico le spese per l'attrezzatura di stampa essi saranno interamente realizzati con metodo serigrafico. 
 
TABELLA 1 - Coordinate dei limiti cromatici dei colori nel segnalamento stradale per pellicole classe 1 e 2 
(Decreto 31 marzo 1995 e successive modifiche) 
 
Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza per le pellicole di classe 1 e classe 2 

  Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone 
consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. 1931 

Fattore di luminanza ß 

COLORE illuminante normalizzato D65, geometria 45/0 Pellicole 

  1 2 3 4 Classe 1 Classe 2 

Bianco x 0,350 0,300 0,285 0,335 > 0,35 > 0,27 

 y 0,360 0,310 0,325 0,375   
Giallo x 0,545 0,487 0,427 0,465 > 0,27 > 0,16 

 y 0,454 0,423 0,483 0,534   
Rosso x 0,690 0,595 0,569 0,655 > 0,03 

 y 0,310 0,315 0,341 0,345   
Verde x 0,007 0,248 0,177 0,026 > 0,03 

 y 0,703 0,409 0,362 0,399   
Blu x 0,078 0,150 0,210 0,137 > 0,01 

 y 0,171 0,220 0,160 0,038   
Arancio x 0,610 0,535 0,506 0,570 > 0,15 

 y 0,390 0,375 0,404 0,429   
Marrone x 0,455 0,523 0,479 0,558 0,03 < ß < 0,09 

 y 0,397 0,429 0,373 0,394   
Grigio x 0,350 0,300 0,285 0,335 0,12 < ß < 0,18 

 y 0,360 0,310 0,325 0,375   
Nero x \ \ \ \ < 0,03 

 y \ \ \ \   
 
Le pellicole rifrangenti dovranno essere applicate ai supporti metallici mediante apposita apparecchiatura che 
sfrutti l'azione combinata della depressione e del calore. 
Tutti i segnali saranno muniti di attacchi speciali che eliminino la foratura dei cartelli; i collari e la bulloneria 
necessaria per l'installazione del segnale devono essere zincati ed il prezzo deve ritenersi compreso in quello dei 
singoli segnali. 
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Pellicole Classe 1(a normale risposta luminosa) 
Le pellicole catarifrangenti a normale risposta luminosa consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film 
di materiale plastico flessibile, trasparente ed a superficie esterna perfettamente liscia. Esse dovranno essere 
conformi al disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti 
approvato con Decreto del Ministro LL.PP. in data 31.03.95 e successive modifiche. 
Il coefficiente areico di intensità luminosa deve rispondere ai valori minimi  prescritti nella seguente tabella n. 2 e 
deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni di normale esposizione 
all'esterno in condizioni medio ambientali; entro tale periodo la pellicola non dovrà presentare segni visibili di 
alterazione (bolle, screpolature, distacchi, cambiamenti di colore e dimensione). 
Per i colori ottenuti con stampa serigrafica sul colore bianco di base, il coefficiente areico di intensità luminosa 
non deve essere inferiore al 70% dei valori minimi indicati per i colori di riferimento riportati nella tabella n. 2. 
 
TABELLA 2 - Valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espressi in mcd/lux per cmq (Decreto 
31 marzo 1995 e successive modifiche) 
 
Pellicole di classe 1 a normale risposta luminosa 
 

ANGOLI Valori minimi del coefficiente 
Angolo di 

divergenza 
Angolo di 

illuminazione 
  areico di intensità luminosa ( cd lux -

1 m -2) 
 

Alfa ß1 (ß2 = 0) Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone Arancio 
 5° 70 50 14,5 9 4 1 25 

12° 30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3 10 
 40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1 2,2 
 5° 50 35 10 7 2 0,6 20 

20° 30° 24 16 4 3 1 0,2 8 
 40° 9 6 1,8 1,2 0,1 0,1 2,2 
 5° 5 3 1 0,5 0,1 0,1 1,2 

2° 30° 2,5 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,5 
 40° 1,5 1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 

 
 
 
Pellicole Classe 2 ad alta risposta luminosa) 
Le pellicole catarifrangenti ad alta risposta luminosa devono essere costituite da un film in materiale plastico 
acrilico colorato in pasta, trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici a superficie esterna perfettamente 
liscia. 
Esse dovranno essere conformi al disciplinare tecnico sulle modalità di determinare dei livelli di qualità delle 
pellicole retroriflettenti approvato con Decreto dei LL.PP. in data 31.03.95 e successive modifiche. 
Le proprietà di catarifrangenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno 
strato uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde e ad elevatissimo indice di rifrazione, tenute assieme 
per mezzo di opportuna resina sintetica. 
Le pellicole devono essere fornite posteriormente di un adesivo sensibile alla pressione o di adesivo a secco da 
attivare con il calore steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene, facilmente asportabile con 
le sole dita la momento dell'applicazione. 
Il coefficiente areico di intensità luminosa deve rispondere ai valori minimi prescritti nella tabella 3 e deve 
mantenere almeno l'80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di normale esposizione all'esterno in 
condizioni medio ambientali. 
I segnali di cui all’art. 79 comma 12 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 dovranno essere realizzate interamente ed 
unicamente in pellicola retroriflettente ad elevata efficienza (classe 2). 
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TABELLA 3 valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espresso in mcd/lux per cmq. 
(decreto 31.03.95 e successive modifiche).  Pellicole di classe 2 ad alta risposta luminosa 

ANGOLI 
 

Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa ( cd 
lux  -1 . m -2) 

 

Angoli di 
divergenza 

alfa 

Angolo di 
illum.ß1 
(ß2=0) 

bianco giallo rosso verde blu marrone arancio 

 5° 250 170 45 45 20 12 100 
12° 30° 150 100 25 25 11 8,5 60 

 40° 110 70 15 12 8 5 29 
 5° 180 120 25 21 14 8 65 

20° 30° 100 70 14 12 8 5 40 
 40° 95 60 13 11 7 3 20 
 5° 5 3 1 0,5 0,2 0,2 1,5 

2° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,1 1 
 40° 1,5 1 0,3 0,2 0,1 0,1 1 

 
 
Pellicole Classe 2 (“Speciali” ad altissima risposta luminosa) 
Le pellicole catarifrangenti ad altissima risposta luminosa devono avere una durata di 10 anni, munite di 
certificazione per la classe 2, ma aventi caratteristiche prestazionali superiori alle pellicole di classe 2 di cui al 
punto 4 del presente articolo ; le caratteristiche prestazionali devono essere conformi all’articolo 2.2 del 
Disciplinare Tecnico approvate dal Min.LL.PP. con decreto del 31.03.1995, da utilizzarsi in specifiche situazioni 
stradali : 
segnaletica che per essere efficiente richiede una maggiore visibilità alle brevi e medie distanze ; 
segnali posizionati in modo tale da renderne difficile la corretta visione ed interpretazione da parte del conducente 
del veicolo ; 
strade ad elevata percorrenza da parte di mezzi pesanti ; 
strade con forte illuminazione ambientale. 
Al fine di realizzare segnali stradali efficaci per le suddette specifiche situazioni dette pellicole retroriflettenti 
devono possedere caratteristiche di grande angolarità superiori così come definite dalla seguente tabella relativa 
alle caratteristiche fotometriche (coefficiente areico di intensità luminosa) : 
 
TABELLA 4 : valori minimi del coefficiente specifico di intensità luminosa espresso in mcd/lux per cmq. 
Pellicole di classe 2 “Speciali” ad altissima risposta luminosa 

ANGOLI Valori minimi del coefficiente areico di intensità luminosa 

 
Angoli di 

 
Angolo di illum. 

 
bianco 

 
giallo 

 
rosso 

 
verde 

 
blu 

divergenza       
 5° 80 65 20 10 4 

1° 30° 50 40 13 5 2,5 
 40° 15 13 5 2 1 
 5° 20 16 5 2,5 1 

1,5° 30° 10 8 2,5 1 0,5 
 40° 5 4,5 1,5 0,5 0,25 

 
 
Un rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.3.95, attestante che le pellicole 
retroriflettenti soddisfano i sopraddetti requisiti, potrà essere richiesto, unitamente alla certificazione di classe 2 
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prevista dallo stesso D.M. 31.3.95, dalla Direzione Lavori in occasione dell’eventuale utilizzo di tali materiali 
speciali. 
Potrà essere richiesto che tale pellicola speciale sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che oltre alle 
caratteristiche fotometriche e prestazionali di cui sopra, sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di 
condensa sul segnale stesso durante le ore notturne in cui essa si viene a formare. 
Detta caratteristica è definita da un angolo di contatto delle gocce d’acqua sul segnale stessa non superiore a 25° 
(venticinque gradi). 
Detta misurazione si intende effettuata con strumenti per misura delle tensioni superficiali “Kruss” con acqua 
distillata ed alla temperatura di 22°.In tal caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova 
di cui sopra. 
 

Posa in opera e manutenzione della segnaletica orizzontale 
 

L'esecuzione della segnaletica sul tratto di progetto dovrà avvenire entro la conclusione dei lavori, nella fase 
“opere di finitura”  del cronogramma e comunque sempre dopo la bitumatura e prima del collaudo. 
La ditta dovrà essere in possesso di attrezzatura e di personale addetto al tracciamento. 
La Direzione Lavori con apposito ordine di servizio indicherà all'Impresa le strisce già esistenti e quelle di nuovo 
impianto. 
Le strisce eseguite dovranno apparire in perfetta efficienza sia di giorno che di notte a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione Provinciale. 
L'Impresa appaltatrice curerà di fornire alla Direzione Lavori un foglio del giornale dei lavori in cui saranno 
segnalate le strade o i tronchi di intervento, annotando anche eventuali particolari condizioni climatiche. 
Le segnalazioni orizzontali saranno eseguite da operai specializzati con macchine a spruzzo e dovranno essere 
conformi alle disposizioni del T.U. delle norme sulla circolazione stradale e del Regolamento di Esecuzione e 
successive modifiche. 
Le vernici da impiegare debbono rispondere alle norme del Capitolato Particolare del SEGNALAMENTO 
STRADALE DEL MINISTERO DEI LL.PP. - ISPETTORATO GENERALE CIRCOLAZIONE E TRAFFICO. 
Le vernici rifrangenti debbono essere del tipo con perline di vetro premiscelate e debbono essere costituite da 
pigmenti di biossido di titanio per la vernice bianca e giallo cromo per la gialla. Il liquido portante deve essere del 
tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica. 
Le sfere rifrangenti dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità ed, almeno per il 90% del peso totale, 
dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali o saldati insieme. 
I solventi e gli essiccanti debbono essere derivati da prodotti rettificati dal distillazione del petrolio. Le perline di 
vetro contenute nella vernice debbono essere incolori ed avere un diametro compreso tra mm. 0,006 e mm. 0,20 
e la loro quantità in peso specifico kg. 30-40%. Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare 
complessivamente alle seguenti caratteristiche in granulometria: 
 
Setaccio A.S.T.M.                                                                      % in peso 
perline passanti per il setaccio  n.   70            =                            100 
perline passanti per il setaccio  n. 140           =                            15-55 
perline passanti per il setaccio  n. 230           =                             0-10 
 
La vernice dovrà essere applicata sulla pavimentazione stradale previa accurata pulizia della stessa, con le 
normali macchine operatrici e dovrà presentare una linea consistente e piena, della larghezza richiesta senza 
sbavature. 
Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente fino ad un massimo del 6% in peso. 
Il tempo di essiccazione su strada dovrà essere non superiore a 45 minuti.  
La vernice dovrà avere una viscosità compresa tra 70 e 90 (A.S.T.M. - D-562) unità KREBS misurata allo Storner 
Viscosimeter a 25°. 
La vernice dovrà resistere all'azione di lubrificanti e carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile 
alla loro azione. 
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Il contenuto in biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 12% in peso e quello cromato di 
piombo (vernice gialla) non inferiore al 10% in peso. 
Potranno essere richiesti, o prelevati in fase di impiego, campioni rappresentativi della fornitura, e a garanzia 
della conformità dei campioni stessi e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione 
impegnativa dell'Impresa relativa ai prodotti impiegati, accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o copie 
autentiche per tutti o parte dei materiali usati, rilasciati da riconosciuti istituti specializzati, autorizzati e 
competenti. 
L'invio dei campioni con la relativa documentazione come sopra specificato, dovrà' avvenire entro 30 giorni dalla 
loro richiesta da parte della Direzione Lavori. 
La presentazione da parte della ditta aggiudicataria dei campioni non rispondenti alle trascrizioni, o di documenti 
incompleti, o insufficienti comporterà l'immediato annullamento della aggiudicazione. 
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di far eseguire a spese della Ditta prove tecnologiche per 
l'accertamento delle prescrizioni su campioni in fase di applicazione. 
materiali dovranno essere applicati a strisce, forma e disegni conformemente alle prescrizioni di cui al 
Regolamento al vigente T.U. delle disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale. 
Durante l'esecuzione dei lavori il traffico non dovrà subire alcuna sospensione e l'appaltatore dovrà provvedere a 
sue spese e cure alle opportune segnalazioni ai fini di evitare qualsiasi incidente stradale di cui rimarrà unico 
responsabile a qualsiasi effetto. 
Dopo il periodo di garanzia che viene fissato in 12 mesi dall'ultimazione, la vernice deve ricoprire ancora 
interamente tutta la pavimentazione senza soluzioni di continuità e senza rottura del velo coprente. 
L'Impresa dovrà perciò provvedere ai necessari rifacimenti, riprese, ritocchi, tutte le volte che ciò si renda 
necessario perché la compattezza, il disegno, la visibilità, la rifrangenza e tutti i requisiti delle dipinture in generale 
e della segnaletica orizzontale in particolare siano mantenute in perfetta efficienza. 
Le strisce, disegni e diciture dovranno essere tracciate e delimitate senza sbavatura od imperfezioni di sorta con 
lunghezza di intervalli costanti secondo le prescrizioni della D.L.. 
Il lavoro dovrà essere eseguito, con tempo asciutto su pavimentazione pulita a cura dell'appaltatore, anche 
questo onere deve intendersi compensato con i relativi prezzi di elenco. 
La quantità della vernice deve essere compresa tra l'1,2 e l'1,5 kg./mq., comunque la D.L. si riserva la facoltà di 
scelta della vernice. 
Inoltre la D.L. si riserva ancora la facoltà di prescrivere e di controllare in qualsiasi forma la quantità di vernice 
impiegata per ml., sia per i rifacimenti che per i nuovi impianti, in ogni caso, non dovrà essere mai inferiore al 
potere coprente della vernice sopra precisato. 
Le segnalazioni orizzontali saranno misurate a metro lineare per il loro effettivo sviluppo sulla pavimentazione. 
La larghezza delle strisce sarà conforme a quanto previsto dal Regolamento N.C.S. D.P.R. n : 495/92. 
L'esecuzione di disegni vari, iscrizioni e diciture di qualsiasi genere con l'impiego di vernice rifrangente bianca o 
gialla, compreso tutti gli oneri di tracciamento eseguiti a perfetta regola d'arte, saranno misurati secondo il minimo 
rettangolo circoscritto e trasformato in mq.. Le zebrature per isole spartitraffico saranno conteggiate per ogni mq. 
effettivamente verniciato. 
Inoltre potrà essere richiesta una pellicola plastica a superficie ruvida rifrangente da applicare sulla 
pavimentazione dello spessore non superiore a mm. 3. 
 
TERMOSPRUZZATO PLASTICO 
Il materiale termospruzzato plastico è costituito da un composto di particolare formulazione contenente aggregati, 
riempitivi, perline, pigmenti e leganti in proporzioni tali da dare un film di elevatissima resistenza, mantenendo il 
colore inalterato nel tempo. Gli aggregati ed i riempitivi sono dei materiali inerti di particolare resistenza 
all’abrasione e con caratteristiche antisdrucciolevoli; le perline di vetro trasparente di granulometria compresa tra 
mm. 0,2 e mm. 0,8.  
Il pigmento da impiegare è il biossido di titanio per il termoplastico bianco. 
I leganti, resine sintetiche insaponabili esenti da solventi e addizionate di plastificanti (AASHTO 249), sono 
particolarmente resistenti all’abrasione, pur mantenendo nel tempo l’elasticità anche a basse temperature. 
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Caratteristiche tecniche del materiale: 
Peso specifico a 20 gradi cent.     2,10 gr/cc (ASTM 70/769) 
Viscosità a 230 gradi cent.       2500 CP max (Brook Field) 
Resistenza al calore          220 gradi cent. per 6 ore 
Punto di rammollimento        100 gradi cent. (metodo R.B. ASTM E 28) 
Punto fiamma             240 gradi cent. (Cleveland O.C. ASTM D 92) 
Antiskid                60 (Skid Resistence Tester) 
Sfere di vetro rifr.            20% (indice di rifraz. Minima 1,5 AASHTO M 247) 
Postspruzzatura con sfere rifrangenti  250 gr./mq. 
Essiccazione              entro 30 secondi 
 
La rifrangenza si otterrà sia mediante le perline premiscelate (in percentuale non inferiore al 20% rispetto al 
materiale termospruzzato plastico) che con una spruzzata supplementare delle stesse pari a gr. 250 per metro 
quadrato all’atto della stesa, assicurando così un perfetta retroriflettenza. 
Dosaggio minimo:      800 micron a secco. 
 
LAMINATO ELASTOPLASTICO: 
Il materiale dovrà essere costituito da un laminato elastoplastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contente 
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere in ceramica con 
buone caratteristiche di rifrazione che conferiscano al laminato stesso un buon potere retroriflettente. Il suddetto 
materiale dovrà essere prodotto da Ditte in possesso del sistema di qualità secondo le norme UNI-EN 29000. 
Per garantire una buona stabilità del colore ed un ancoraggio ottimale delle particelle antisdrucciolo e delle 
microsfere, il prodotto dovrà essere trattato in superficie con speciali resine. 
Il laminato elastoplastico potrà essere posto in opere ad incasso su pavimentazioni nuove, nel corso della stesura 
del manto bituminoso, o su pavimentazione già esistente mediante uno speciale “primer”, da applicare solamente 
sul manto d’asfalto. 
Il materiale dovrà rispondere inoltre ai seguenti requisiti: 
Antisdrucciolo 
il valore iniziale, con materiale bagnato, dovrà essere di almeno 50 SRT. (British Portable Skid Resitence Tester)  
Rifrangenza 
Il laminato per segnaletica orizzontale dovrà avere i seguenti valori iniziali di retroriflettenza, nei quali la 
luminanza specifica (SL) è espressa in millicandele per metro quadrato per lux incidente (mcd/lux*mq). 
L’angolo di incidenza sarà di 3,5° e l’angolo di osservazione sarà 4,5°. 
COLORE              BIANCO 
 Angolo di divergenza      1° 
 SL (mcd/lux*mq)         300 
Spessore 
Il prodotto dovrà avere uno spessore minimo di 1 mm. Il prodotto una volta applicato, non potrà sporgere più di 3 
mm. dal piano della pavimentazione (art. 137 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.S.). 
Microsfere 
Le microsfere ancorate allo strato di resina, dovranno avere un indice di rifrazione superiore ad 1,7. 
Garanzia 
La ditta aggiudicataria, verificatane l’applicazione secondo le raccomandazioni prescritte, dovrà impegnarsi a 
garantire la durata, in normali condizioni di traffico, non inferiore a tre anni su pavimentazioni nuove o già 
esistenti, ad esclusione del porfido, purché si presentino in buono stato di conservazione. Qualora il materiale 
applicato dovesse deteriorarsi prima del termine suddetto, la Ditta aggiudicataria è tenuta al ripristino nelle 
condizione prescritte dal presente Capitolato. 
 
Ai sensi del D.LGS. n. 358/92 , del D.P.R. n. 573/94 e della circolare MIN : LL.PP. 16/05/97 n. 2357, per garantire 
le caratteristiche richieste dal presente capitolato, dovrà essere presentato, su richiesta della Direzione Lavori: 
certificato di antiscivolosità  
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certificato di rifrangenza  
certificato comprovante la presenza di microsfere in ceramica 
certificato attestante che il laminato elastoplastico è prodotto da aziende in possesso del sistema di qualità 
secondo le norme UNI- EN 29000. 
I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte della Ditta 
produttrice dei laminati elastoplastici con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta concorrente sulla quale 
dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa. 
La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli dichiarati, costituirà motivo di 
immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela 
dell’interesse di questa amministrazione. 
 

Garanzie per la segnaletica verticale 
 

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la perfetta conservazione della segnaletica verticale, sia con riferimento 
alla sua costruzione, sia in relazione ai materiali utilizzati, per tutto il periodo di vita utile, secondo quanto di 
seguito specificato: 
1. Segnali in alluminio con pellicola retroriflettente: 
     a) a normale efficienza - Classe 1 

Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 7 anni in 
condizioni di normale esposizione all'esterno. 

     b) ad elevata efficienza - Classe 2 
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in 
condizioni di normale esposizione all'esterno. 

     c) ad elevatissima efficienza - Classe 2 “speciali” 
Mantenimento dei valori fotometrici entro il 50% dei valori minimi prescritti dopo un periodo di 10 anni in 
condizioni di normale esposizione all'esterno. 

2. Le coordinate colorimetriche dovranno essere comprese nelle zone specifiche di ciascun colore per tutto il 
periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente. 
3. Entro il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente non si dovranno avere sulla 
faccia utile rotture, distacchi od altri inconvenienti della pellicola che possano pregiudicare la funzione del 
segnale. 
4. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni 
dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per tipo di materiale 
retroriflettente. 
 
Saranno pertanto effettuate, a totale cura e spesa della Ditta Aggiudicataria, la sostituzione ed il ripristino 
integrale di tutte le forniture che abbiano a deteriorarsi, o deformarsi per difetto dei materiali, di lavorazione e di 
costruzione, entro un periodo di cinque anni dalla data di consegna del materiale per i segnali in pellicola a 
normale efficienza - Classe 1 e di sette anni per i segnali in pellicola ad elevata efficienza - Classe 2.  
 

Art. 39. PALETTI DISSUASORI 
 
Paletti dissuasori in acciaio Inox 
I paletti dissuasori dovranno essere costituiti da tubolare in acciaio INOX tipo AISI 304 o AISI 316 di mm 76 o mm 
100 a scelta della D.L. di diametro esterno, altezza netta mm. 1000 cilindrici spessore mm. 2,5, chiusi 
superiormente con un fondello bombato saldato al tubolare; la finitura esterna sarà effettuata tramite 
elettrolucidatura. A richiesta della Direziono Lavori i paletti dovranno essere dotati di anelli saldati al collarino per 
innesto di catena. Ai paletti e alle transenne da collocare sui sedimi stradali dovranno essere fissate, a richiesta 
della Direziono Lavori, due bande adesive tipo scotchlite catarifrangente delle opportune dimensioni, il tutto a 
cura e spesa dell'appaltatore. A scelta della D.L. i paletti saranno forniti di una piastra circolare alla base 
predisposta per il fissaggio a terra per mezzo di tasselli, altrimenti i paletti saranno fissati al suolo tramite 
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inghisaggio. Le transenne ed i paletti dovranno essere posati su pavimentazioni esistenti in materiale bituminoso, 
lastre in pietra, masselli in pietra, cubetti in porfido o sienite e dovranno essere posati perfettamente verticali, 
allineati e allo stesso livello secondo le indicazioni della Direziono Lavori e successivamente fissati con cemento 
alluminoso. Nel caso di posa dei manufatti tramite inghisaggio dovranno essere realizzati, sulla pavimentazione 
esistente, opportuni fori di adatto diametro e per una sufficiente profondità, con macchina carotatrice. Nelle 
pavimentazioni in cubetti si dovrà preventivamente estrarre gli stessi per la realizzazione del foro sul sottostante 
sottofondo in cls. Successivamente alla posa, ove occorra, si dovrà procedere al ripristino della pavimentazione 
con analogo materiale esistente. Nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele 
necessarie affinché i manufatti non subiscano danni.  
 
 
Paletti dissuasori in ghisa 
I paletti o dissuasori di traffico previsti sono costituiti da una base di ancoraggio, un fusto ed una parte terminale 
eventualmente sagomata; dovranno essere costituiti da componenti in ghisa G20 a norma UNI 5007, saranno di 
altezza netta mm. 1000.  A richiesta della Direziono Lavori i paletti dovranno essere dotati di anelli saldati al 
collarino per innesto di catena. Ai paletti e alle transenne da collocare sui sedimi stradali dovranno essere fissate, 
a richiesta della Direziono Lavori, due bande adesive tipo scotchlite catarifrangente delle opportune dimensioni, il 
tutto a cura e spesa dell'appaltatore. 
Posa di transenne e paletti: Le transenne ed i paletti dovranno essere posati su pavimentazioni esistenti in 
materiale bituminoso, lastre in pietra, masselli in pietra, cubetti in porfido o sienite e dovranno essere posati 
perfettamente verticali, allineati e allo stesso livello secondo le indicazioni della Direziono Lavori e 
successivamente fissati con cemento alluminoso. Per la posa dei manufatti dovranno essere realizzati, sulla 
pavimentazione esistente, opportuni fori di adatto diametro e per una sufficiente profondità, con macchina 
carotatrice. Nelle pavimentazioni in cubetti si dovrà preventivamente estrarre gli stessi per la realizzazione del 
foro sul sottostante sottofondo in cis. Successivamente alla posa, ove occorra, si dovrà procedere al ripristino 
della pavimentazione con analogo materiale esistente. Nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere 
adottate tutte le cautele necessarie affinchè i manufatti non subiscano danni. 
 
 
Paletti dissuasori in acciaio - ghisa 
I paletti dissuasori dovranno essere costituiti da tubolare in acciaio zincato a caldo internamente ed esternamente 
secondo le norme UNI EN 1461 delle dimensioni di mm. 76 di diametro altezza mm. 1050 spessore mm. 2,5, 
chiuso superiormente con un blocco massiccio di ghisa artistica fissato alla sommità del suddetto tubolare. A 
richiesta della Direziono Lavori i paletti dovranno essere dotati di anelli saldati al collarino per innesto di catena. I 
paletti dovranno essere verniciati con smalto epossidico colore a scelta della D.L. Ai paletti e alle transenne da 
collocare sui sedimi stradali dovranno essere fissate, a richiesta della Direziono Lavori, due bande adesive tipo 
scotchlite catarifrangente delle opportune dimensioni, il tutto a cura e spesa dell'appaltatore. 
Le transenne ed i paletti dovranno essere posati su pavimentazioni esistenti in materiale bituminoso, lastre in 
pietra, masselli in pietra, cubetti in porfido o sienite e dovranno essere posati perfettamente verticali, allineati e 
allo stesso livello secondo le indicazioni della Direziono Lavori e successivamente fissati con cemento 
alluminoso. Per la posa dei manufatti dovranno essere realizzati, sulla pavimentazione esistente, opportuni fori di 
adatto diametro e per una sufficiente profondità, con macchina carotatrice. Nelle pavimentazioni in cubetti si 
dovrà preventivamente estrarre gli stessi per la realizzazione del foro sul sottostante sottofondo in cls. 
Successivamente alla posa, ove occorra, si dovrà procedere al ripristino della pavimentazione con analogo 
materiale esistente. Nel corso dell'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie 
affinchè i manufatti non subiscano danni. 
 

Art. 40. GEOTESSILI E GEOGRIGLIE 
 
A) GEOTESSILE NON TESSUTO FILTRANTE 
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Sarà costituito da filamenti continui spunbonded di fibre al 100% di bipolimero coestruso di poliolefine (70% 
nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di colore bianco. L’unione delle fibre deve 
essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti chimici e di alcun processo di 
agugliatura Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti 
chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, 
compatibile con la calce ed il cemento, e rispondere alle seguenti caratteristiche minime (a seconda del tipo di 
geotessi i valori assunti dalle varie caratteristiche variano come indicato nella tabella riportata alla fine del 
paragrafo): 
Massa areica    g/mq …�… 
Allungamento a rottura (EN ISO 10319)  %   ≤ 30 
Carico di rottura nominale (EN ISO 10319)  kN/m  …�… 
Resistenza alla lacerazione trapezioidale (ASTM D4533)   N  …�… 
Resistenza allo scoppio CBR (DIN 54307/BS 6906:parte 4) N  …�… 
Permeabilità (battente idraulico di 10 cm – BS6906: parte 3)  l/mq/sec  …�… 
Dimensione dei pori (AOS O90 – BS 6906: parte3)  µm  …�… 
Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL 
una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di 
destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non 
certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con 
minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate 
dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002. 
 

� 65 100 135 190 230 270 350 400 
� 3.5 5.5 8.0 12.5 14.5 18.0 22.0 24.0 
� 100 225 300 475 575 700 900 1000 
� 500 1000 1500 2250 2750 3250 4300 4600 
� 130 130 90 60 50 45 40 35 
� 350 180 100 60 50 45 40 30 
         

 
B) GEOTESSILE TESSUTO 
 

- in polipropilene stabilizzato UV con resistenze a trazione da 20 a 100 kN/m, allungamento a rottura 12-
20%;  

- in poliestere ad alto modulo on resistenze a trazione da 100 a 1000 kN/m, allungamento massimo a rottura 
10%; 

- in polipropilene stabilizzato UV anti reflective-cracking, specifico per manti bituminosi. 
Il geotessile dovrà avere caratteristiche meccaniche bidirezionali con differenza di resistenza a rottura tra orditura 
e trama inferiore al 20%, dovrà essere atossico, completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici 
presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la 
calce ed il cemento. 
Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà produrre per la DL 
una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di 
destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non 
certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con 
minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate 
dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002. 
 
C) BIOSTUOIA ANTIEROSIONE 
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Sarà realizzata mediante l’interposizione tra due reti in polipropilene di una massa  organica costituita da  fibre di 
paglia e cocco non inferiore ai 400 gr/mq. Le reti di contenimento avranno ciascuna una massa areica non 
superiore ai 10 gr/mq ed una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse saranno caratterizzate da una resistenza 
non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 %. Tra una delle georeti e la massa organica sarà 
posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25 gr/mq in grado di decomporsi celermente dopo la 
posa. Il pacchetto descritto verrà assemblato meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste 
ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre starti. Il materiale verrà fornito in rotoli di ampiezza 
non inferiore ai 2 m. Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, dovrà 
produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il 
luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In caso di azienda fornitrice 
non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con 
minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate 
dal produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9002.  
 
D) GEOGRIGLIA DI RINFORZO 
 
il geosintetico di rinforzo sarà costituito da una geogriglia bidirezionale realizzata mediante la saldatura di nastri 
costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità annegato in una massa poliolefinica. La geogriglia 
sarà caratterizzata da un coefficiente di danneggiamento pari all'unità per ogni tipo di materiale di riempimento. 
Dovrà avere la certificazione ISO 9002-1987 ed essere caratterizzata da una deformazione massima sulla curva 
dei 120 anni al 40% del carico di rottura nominale<5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura 
nominali longitudinale e trasversale sarà non superiore al 12%. Il geocomposito dovrà essere completamente 
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nel terreno alle normali concentrazioni, inalterabili da insetti, 
muffe e microorganismi, stabilizzato ai raggi UV, sarà fornito in rotoli ed avrà le seguenti caratteristiche: 
 

Resistenza a trazione longitudinale    kN 35 
Allungamento a rottura longitudinale   % 10 
Resistenza a trazione trasversale    kN 15 
Allungamento a rottura trasversale    % 12 
Modulo di resistenza           kN 500 
Ampiezza                m  3,9 

 
Art. 41. VESPAI E DRENAGGI 

 
I drenaggi dovranno tenere conto di quanto disposto nel D.M. 11.3.1988 (S.O. alla G.U. n. 127 dell'l.6.1988). 
 
A) DRENAGGI O VESPAI TRADIZIONALI 
I Drenaggi e vespai dovranno essere formati con pietrame o ciottolame o ghiaione di fiume posti in opera su 
platea in calcestruzzo del tipo per fondazione. Il cunicolo drenante di fondo sarà realizzato con tubi di cemento 
disposti a giunti aperti o con tubi perforati in materiale plastico o acciaio zincato come disposto. Il pietrame ed i 
ciottoli saranno posti in opera a mano o a macchina con i necessari accorgimenti in modo da evitare successivi 
assestamenti o danni all’eventuale tubazione drenante. Il materiale di maggiore dimensione dovrà essere 
sistemato negli strati inferiori, mentre il materiale fino dovrà essere impiegato negli strati superiori. La Direzione 
Lavori dovrà ordinare l’intasamento con sabbia lavata del drenaggio o del vespaio già costituito. L'eventuale 
copertura con terra dovrà essere convenientemente assestata. Il misto di fiume, da impiegare nella formazione 
dei drenaggi, dovrà essere pulito ed esente da materiali eterogenei e terrosi, granulometricamente assortito con 
esclusione dei materiali passanti al setaccio 2 della serie UNI. 
 
B) DRENAGGI CON FILTRO IN «GEOTESSILE» 
In terreni particolarmente ricchi di materiale fino o sui drenaggi laterali delle pavimentazioni, i drenaggi potranno 
essere realizzati con filtro laterale in telo “geotessile” in poliestere o polipropilene. Il materiale da usare sarà 
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analogo a quello descritto nell'Art. “Qualità e provenienza dei materiali”. I vari elementi di “geotessile” dovranno 
essere “cuciti” tra loro per formare il rivestimento del drenaggio o sovrapposti per almeno 30 cm. Sul fondo cavo 
verrà eseguito un getto in cls della prescritte dimensioni, sagomato a cunetta. Ove prescritto in progetto o dalla 
D.L. a fondo cavo potrà, in alternativa essere posata una tubazione drenante, forata nella semicirconferenza 
superiore, del diametro prescritto. Dal cavo dovrà fuoriuscire la quantità di “geotessile” necessaria ad una doppia 
sovrapposizione della stessa sulla sommità del drenaggio (2 volte la larghezza del cavo). Il cavo rivestito sarà 
successivamente riempito di materiale lapideo pulito e vagliato trattenuto al crivello 10 mm UNI, tondo o di 
frantumazione con pezzatura massima non eccedente i 70 mm. Il materiale dovrà ben riempire la cavità in modo 
da far aderire il più possibile il “geotessile” alle pareti dello scavo. Terminato il riempimento si sovrapporrà il 
“geotessile” fuoriuscente in sommità e su di esso verrà eseguita una copertura in terra pressata. 
 

Art. 42. LAVORI DI SISTEMAZIONE CON TERRENO AGRARIO E OPERE IN VERDE 
 
Le aiuole, sia costituenti lo spartitraffico, che le aiuole in genere, verranno sistemate con una coltre vegetale, fino 
alla profondità prescritta e previa completa ripulitura da tutto il materiale non idoneo. Il terreno vegetale di 
riempimento dovrà avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da garantire un sicuro attecchimento e sviluppo di 
colture erbacee od arbustive permanenti, come pure lo sviluppo di piante a portamento arboreo a funzione 
estetica. In particolare il terreno dovrà risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e 
di elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc. Il terreno sarà sagomato 
secondo i disegni e dovrà essere mantenuto sgombero dalla vegetazione spontanea infestante, come pure non 
dovrà venire seminato con miscugli di erbe da prato. L'operazione di sgombero della vegetazione spontanea 
potrà essere effettuata anche mediante l'impiego di diserbanti chimici, purché vengano evitati danni alle colture 
adiacenti o a materiali di pertinenza della sede stradale, previa autorizzazione della Direzione dei Lavori. Il 
terreno per la sistemazione delle aiuole potrà provenire da scavo di scoticamento per la formazione del piano di 
posa ovvero, in difetto di questo, da idonea cava di prestito.  La delimitazione delle scarpate da rivestire con 
mano vegetale, oppure da sistemare con opere idrauliche, estensive od intensive, ed i tipi di intervento saranno 
determinati di volta in volta che dette superfici saranno pronte ad essere sistemate a verde. L'impresa dovrà 
eseguire, con terreno agrario, le eventuali riprese di erosioni che possano verificarsi prima degli impianti a verde; 
le riprese saranno profilate con l’inclinazione fissata dalle modine delle scarpate. L'Impresa non potrà modificare i 
piani inclinati degli scavi e dei rilevati che, anche dopo il rivestimento del manto vegetale, dovranno risultare 
perfettamente regolari e privi di buche, pedate od altro, compiendo a sua cura e spese, durante l'esecuzione dei 
lavori, e fino al collaudo, le riprese occorrenti per ottenere, nelle scarpate, una perfetta sistemazione. In 
particolare si prescrive che, nell'esecuzione dei lavori di impianto, l'Impresa debba procedere in modo da non 
danneggiare i cigli del rilevato, mantenendo le scarpate con l'inclinazione posseduta ed evitando qualsiasi 
alterazione. anche prodotta dal pedonamento degli operai. 
 
A)  PREPARAZIONE AGRARIA DEL TERRENO 
Prima di effettuare qualsiasi impianto, o semina, l'Impresa dovrà effettuare un'accurata lavorazione e 
preparazione agraria del terreno, ed in particolare si prescrivono le seguenti operazioni: 
a) Lavorazione del terreno. 
Sulle scarpate di rilevato, dovrà avere il carattere di vera e propria erpicatura eseguita però non in profondità, in 
modo da non compromettere la stabilità delle scarpate. In pratica l'Impresa avrà cura di far lavorare il terreno a 
zappa. spianando eventuali leggere solcature, anche con l'eventuale riporto di terra vegetale, si da rendere le 
superfici di impianto perfettamente profilate. L'epoca di esecuzione dell'operazione è in relazione all'andamento 
climatico ed alla natura del terreno: tuttavia, subito dopo completata la profilatura delle scarpate, l'Impresa 
procederà senza indugio all'operazione di erpicatura, non appena l'andamento climatico lo permetta ed il terreno 
si trovi in tempera (40% ÷ 50% della capacità totale per l'acqua). Con le operazioni di preparazione agraria del 
terreno, l'Impresa dovrà provvedere anche alla esecuzione di tutte le opere che si ritenessero necessarie per il 
regolare smaltimento delle acque di pioggia, come canalette in zolle, incigliature, od altro, per evitare il 
franamento delle scarpate o anche solo lo smottamento e la solcatura di esse. 
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Durante i lavori di preparazione del terreno, l’impresa avrà cura di eliminare, dalle aree destinate agli impianti, tutti 
i ciottoli ed i materiali estranei che con le lavorazioni verranno portati in superficie. Per le scarpate in scavo la 
lavorazione del terreno, a seconda della consistenza dei suoli, potrà limitarsi alla creazione di buchette per la 
messa a dimora di piantine o talee, oppure alla creazione di piccoli solchetti, o gradoncini, che consentano la 
messa a dimora di piante o la semina di miscugli. Qualsiasi opera del genere, tuttavia, sarà eseguita in modo tale 
da non compromettere la stabilità delle scarpate e la loro regolare profilatura. 
 
b) Concimazioni. 
In occasione del lavoro di erpicatura. e prima dell'impianto delle talee, o delle piantine, o dell'impiotamento, 
l'Impresa dovrà effettuare a sua cura e spese le analisi chimiche dei terreni in base alle quali eseguirà la 
concimazione di fondo, che sarà realizzata con la somministrazione di concimi minerali nei seguenti quantitativi: 
-  concimi fosfatici: titolo medio 18%-800 Kg per ettaro; 
-  concimi azotati: titolo medio 16%-400 Kg per ettaro; 
-  concimi potassici: titolo medio 40%-300 Kg per ettaro. 
La somministrazione dei concimi minerali sarà effettuata in occasione della lavorazione di preparazione del 
terreno, di cui al precedente punto (a). Quando la Direzione dei Lavori, in relazione ai risultati delle analisi dei 
terreni ed alle particolari esigenze delle singole specie di piante da mettere a dimora. ritenesse di variare tali 
proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima. senza che ciò costituisca 
titolo per indennizzi o compensi particolari. 
Qualora il terreno risultasse particolarmente povero di sostanza organica. parte dei concimi minerali potrà essere 
sostituita da terricciati, o da letame ben maturo, da spandersi in modo uniforme sul terreno, previa rastrellatura di 
amminutamento e di miscelamento del letame stesso con la terra. Ogni eventuale sostituzione dovrà essere 
autorizzata per iscritto dalla Direzione dei Lavori ed il relativo onere deve intendersi compreso nei prezzi unitari 
d’Elenco. L'uso dei concimi fisiologicamente alcalini, o fisiologicamente acidi, sarà consentito in terreni a reazione 
anomala. e ciò in relazione ai pH risultante dalle analisi chimiche. Oltre alla concimazione di fondo, l'Impresa 
dovrà effettuare anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi complessi e tenendo 
comunque presente che lo sviluppo della vegetazione e del manto di copertura dovrà risultare, alla ultimazione 
dei lavori ed alla data di collaudo, a densità uniforme, senza spazi vuoti o radure. Le modalità delle concimazioni 
di copertura non vengono precisate, lasciandone l'iniziativa all'Impresa. la quale è anche interessata all'otteni-
mento della completa copertura del terreno nel più breve tempo possibile e al conseguente risparmio dei lavori di 
risarcimento, diserbo, sarchiatura, ripresa di smottamenti ed erosioni, che risulterebbero più onerosi in presenza 
di non perfetta vegetazione, come pure ad ottenere il più uniforme e regolare sviluppo delle piante a portamento 
arbustivo. I concimi usati, sia per la concimazione di fondo, sia per le concimazioni in copertura. dovranno venire 
trasportati in cantiere nella confezione originale della fabbrica e risultare comunque a titolo ben definito ed, in 
caso di concimi complessi, a rapporto azoto – fosforo - potassio precisato. Da parte della Direzione dei Lavori 
sarà consegnato all'Impresa un ordine di servizio nel quale saranno indicate le composizioni delle concimazioni di 
fondo, in rapporto al pH dei terreni, da impiegare nei vari settori costituenti l'appalto. Prima della esecuzione delle 
concimazioni di fondo, l'Impresa è tenuta a darne tempestivo avviso alla Direzione dei Lavori, onde questa possa 
disporre per eventuali controlli d'impiego delle qualità e dei modi di lavoro. Lo spandimento dei concimi dovrà 
essere effettuato esclusivamente a mano, con l'impiego di mano d'opera pratica e capace, in maniera da as-
sicurare la maggiore uniformità nella distribuzione. Per le scarpate in scavo sistemate con piantagioni. la 
concimazione potrà essere localizzata. Nella eventualità che lo spessore della terra vegetale e la sua natura non 
dessero garanzia di buon attecchimento e successivo sviluppo delle piantagioni, l'impresa è tenuta ad effettuare 
la sostituzione del materiale stesso con altro più adatto alle esigenze dei singoli impianti. Resta d'altronde stabilito 
che di tale eventuale onere l'Impresa ha tenuto debito conto nella offerta di ribasso. 
 
B) PIANTUMAZIONE 
Per la piantagione delle talee, o delle piantine, l'Impresa è libera di effettuare l'operazione in qualsiasi periodo, 
entro il tempo previsto per l’ultimazione, che ritenga più opportuno per l'attecchimento, restando comunque a suo 
carico la sostituzione delle fallanze o delle piantine che per qualsiasi ragione non avessero attecchito. La 
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piantagione verrà effettuata a quinconce, a file parallele al ciglio della strada, ubicando la prima fila di piante al 
margine della piattaforma stradale. 
Tuttavia, ove l'esecuzione  dei lavori di pavimentazione della strada lo consigli, la Direzione dei Lavori potrà 
ordinare che l'impianto venga eseguito in tempi successivi, ritardando la messa a dimora delle file di piantine sulle 
banchine, o prossime al ciglio delle scarpate. Per tale motivo l’Impresa non potrà richiedere alcun compenso o 
nuovo prezzo. Le distanze per la messa a  dimora. a seconda della specie delle piante, saranno le seguenti: 
a) piante a portamento erbaceo o strisciante (Festuca glauca, Gazania splendens, Hedera helix, Hypericum 
calycinum, Lonicera sempervirens, Mesembryanthemum acinaciforme, Stachys lanata) cm 25; 
b) piante a portamento arbustivo (Crataegus pyracantha, Cytisus scoparius, Eucaliptus sp. pl., Mahonia 
aquifolium, Nerium oleander, Opuntia ficus indica, Pitosporum tobira, Rosmarinus oficinalis, Spartium junceum) 
cm 50. 
Le distanze medie sopra segnate potranno venire modificate in più o in meno, in relazione a particolari 
caratteristiche locali, specie per quanto riguarda la ubicazione geografica e la disponibilità idrica del terreno desti-
nato all'impianto. Prima dell'inizio dei lavori d'impianto, da parte della Direzione dei Lavori sarà consegnato 
all'Impresa un ordine di servizio nel quale saranno indicate le varie specie da impiegare nei singoli settori dì 
impianto. Quando venga ordinata dalla Direzione dei Lavori (con ordine scritto) a messa a dimora a distanze 
diverse da quelle fissate dalle Norme Tecniche, si terrà conto, in aumento o in diminuzione ai prezzi di Elenco, 
della maggiore o minore quantità di piante adoperate, restando escluso ogni altro compenso all'impresa. In 
particolare sulle scarpate degli scavi, la piantumazione potrà essere effettuato, secondo le prescrizioni della 
Direzione dei Lavori, anche solo limitatamente allo strato di terreno superiore, compreso tra il margine del piano 
di campagna ed una profondità variabile intorno a circa 80 cm, in modo che lo sviluppo completo delle piantine a 
portamento strisciante, con la deflessione dei rami in basso, possa ricoprire la superficie sottostante delle 
scarpate ove il terreno risulta sterile. L'impianto delle erbacee potrà essere fatto con l'impiego di qualsiasi 
macchina oppure anche con il semplice piolo. Per l'impianto delle specie a portamento arbustivo, l’impresa avrà 
invece cura di effettuare l’impianto in buche preventivamente preparate con le dimensioni più ampie possibili, tali 
da poter garantire, oltre ad un più certo attecchimento, anche un successivo sviluppo regolare e più rapido. Prima 
della messa a dimora delle piantine a radice nuda, l’impresa avrà cura di regolare l'apparato radicale, 
rinfrescando il taglio delle radici ed eliminando le ramificazioni che si presentassero appassite, perite od 
eccessivamente sviluppate, impiegando forbici a doppio taglio ben affilate. Sarà inoltre cura dell'Impresa di 
adottare la pratica della “imbozzinatura” dell'apparato radicale, impiegando un miscuglio di terra argillosa e letame 
bovino debitamente diluito in acqua. L'operazione di riempimento della buca dovrà essere fatta in modo tale da 
non danneggiare le giovani piantine e, ad operazione ultimata, il terreno attorno alla piantina non dovrà mai 
formare cumulo; si effettuerà invece una specie di svaso allo scopo di favorire la raccolta e la infiltrazione delle 
acque di pioggia. L'impresa avrà cura di approntare a piè d'opera il materiale vivaistico perfettamente imballato, in 
maniera da evitare fermentazioni e disseccamenti durante il trasporto. In ogni caso le piantine o talee disposte 
negli imballaggi, qualunque essi siano, ceste, casse, involucri di ramaglie, iute, ecc. dovranno presentarsi in stato 
di completa freschezza e con vitalità necessaria al buon attecchimento, quindi dovranno risultare bene avvolte e 
protette da muschio, o da altro materiale, che consenta la traspirazione e respirazione, e non eccessivamente 
stipate e compresse. Nell’eventualità che per avverse condizioni climatiche le piantine o talee, approvvigionate a 
piè d’opera, non possano essere poste a dimora in breve tempo, l’Impresa avrà cura di liberare il materiale 
vivaistico ponendolo in opportune tagliole, o di provvedere ai necessari annacquamenti, evitando sempre che si 
verifichi la pregermogliazione delle talee o piantine. In tale eventualità le talee, o piantine, dovranno essere 
escluse dal piantamento. Nella esecuzione delle piantagioni, le distanze fra le varie piante o talee, indicate 
precedentemente, dovranno essere rigorosamente osservate. 
 
C)   SEMINE 
Per particolari settori di scarpate stradali, determinati dalla Direzione dei Lavori a suo insindacabile giudizio, il 
rivestimento con manto vegetale potrà essere formato mediante semine di specie foraggere, in modo da costituire 
una copertura con le caratteristiche del prato polifita stabile. A parziale modifica di quanto prescritto al comma 
A/b) per le concimazioni, all'atto della semina l'Impresa dovrà effettuare la somministrazione dei concimi fosfatici 
o potassici, nei quantitativi previsti dal medesimo comma. I concimi azotati invece dovranno venire somministrati 
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a germinazione già avvenuta. Prima della semina, e dopo lo spandimento dei concimi, il terreno dovrà venir 
erpicato con rastrello a mano per favorire l’interramento del concime. Il quantitativo di seme da impiegarsi per 
ettaro di superficie di scarpate è prescritto in 120 Kg. Prima dell’esecuzione dei lavori di inerbimerito, da parte 
della Direzione dei Lavori sarà consegnato all'Impresa un ordine di servizio, nel quale sarà indicato il tipo di 
miscuglio da impiegarsi nei singoli tratti da inerbire. Le miscele saranno quelle previste nel Capitolato tipo 
dell’A.N.A.S. o della Stazione Appaltante . Ogni variazione nella composizione dei miscugli dovrà essere ordinata 
per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Prima dello spandimento del seme, l’Impresa è tenuta a darne tempestivo 
avviso alla Direzione dei Lavori, affinché questa possa effettuare l’eventuale prelevamento di campioni e possa 
controllare la quantità e i metodi di lavoro. L'impresa e libera di effettuare le operazioni di semina in qualsiasi 
stagione, restando a suo carico le eventuali operazioni di risemina nel caso che la germinazione non avvenisse in 
modo regolare ed uniforme. La semina dovrà venire effettuata a spaglio a più passate per gruppi di semi di 
volume e peso quasi uguale, mescolati fra loro, e ciascun miscuglio dovrà risultare il più possibile omogeneo. Lo 
spandimento del seme dovrà effettuarsi sempre in giornate senza vento. La ricopertura del seme dovrà essere 
fatta mediante rastrelli a mano e con erpice a sacco. Dopo la semina il terreno dovrà venire battuto col rovescio 
della pala, in sostituzione della normale operazione di rullatura. Analoga operazione sarà effettuata a 
germinazione avvenuta. 
 
D) SEMINA DI MISCUGLIO DI SPECIE PREPARATORIE E MIGLIORATRICI SU TERRENI DESTINATI A 
TALEE 
Nei tratti di scarpata con terreni di natura facilmente erodibile dalle acque di pioggia, la Direzione dei Lavori potrà 
ordinare che sulle scarpate stesse, su cui possono essere già stati effettuati o previsti impianti di talee e piantine, 
venga seminato un particolare miscuglio di erbe da prato avente funzione preparatoria e miglioratrice del terreno, 
e nello stesso tempo funzione di rinsaldamento delle pendici contro l'azione di erosione delle acque. Per questo 
tipo di semina valgono le norme contenute al precedente comma. mentre le specie componenti il miscuglio 
saranno le seguenti: 

Trifolium pratense……………………………………………………………  per ettaro Kg  25 
Trifolium hybridum ………………………………………………..……….  per ettaro Kg  12 
Tnfolium repens …………………………………………………………….  per ettaro Kg  25 
Medicago lupolina…………………………………………………………..  per ettaro Kg  12 
Lotus corniculatus…………………………………………………………… per ettaro Kg  26 

 
E) SEMINA MIEDIANTE ATTREZZATURE A SPRUZZO E PROTEZIONE CON PAGLIA 
Le scarpate in rilevato o in scavo potranno venire sistemate mediante una semina eseguita con particolare 
attrezzatura a spruzzo e protezione con paglia, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e dove questa. 
a suo giudizio insindacabile, lo riterrà opportuno. Il sistema sarà impiegato in tre diverse maniere e precisamente: 
a) impiego di miscuglio di esame. concime granulare ed acqua: 
b) impiego di miscuglio come al precedente punto a) ma con l'aggiunta di sostanze collanti come cellulosa. 

bentonite. torba. ecc.: 
c) impiego di miscuglio come al precedente punto a) e successivo spandimento di paglia. 
Con il primo sistema saranno impiegati gli stessi quantitativi di concime granulare e sementi previsti ai precedenti 
comma A/b) e comma C) del presente articolo, mentre il sistema previsto al punto b) prevede l’impiego di identico 
quantitativo di seme e concime con aggiunta di scarto di cellulosa o bentonite sufficiente per ottenere l'aderenza 
dei semi e del concime alle pendici di scarpate. In particolari settori, sempre secondo gli ordini della Direzione dei 
Lavori, alla semina effettuata con il primo sistema seguirà uno spandimento di paglia da effettuarsi con macchine 
adatte allo scopo, che consentanocontemporaneamente la spruzzatura di emulsione bituminosa. La paglia 
impiegata per ettaro di superficie da trattare sarà 500 Kg, mentre l'emulsione bituminosa, avente la funzione di 
collante dei fuscelli di paglia, sarà 120 kg per ettaro. 
 
F) PROTEZIONE Dl SCARPATE MEDIANTE RINIBOSCHIMENTO CON SPECIE FORESTALI 
In tutti quei settori di scarpata ove la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo riterrà opportuno, 
l’Impresa provvederà ad eseguire un vero e proprio rimboschimento; questo verrà attuato con l'impiego di 
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semenziali di specie forestali, come: Robinia pseudoacacia, Ailanthus, Glandulosa, Ulmus campestris, Coryllus 
avellana, Sorbus sp. pl., ecc. Nei limitati tratti di scarpata o di pertinenza stradale ove i terreni si presentano di 
natura limosa o paludosa, specie nelle depressioni o sulle sponde di vallette, l’Impresa provvederà al 
rinsaldamento del terreno mediante l’impianto di talee di pioppo, di salice o di tamerice. Queste dovranno risultare 
di taglio fresco ed allo stato verde, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm 1,5 e dovranno 
essere delle specie od ibridi spontanei nelle zone attraversate. L’impianto sarà effettuato a file e con disposizione 
a quinconce, con la densità di 4 piantine o talee per m2 di superficie, in modo che la distanza tra ciascuna piantina 
o talea risulti di cm 50. Anche per l’intervento di rimboschimento, previsto nel presente articolo, valgono le norme 
di manutenzione e cure colturali previste nei vari articoli delle presenti Norme Tecniche. 
 
G) RIVESTIMENTO IN ZOLLE ERBOSE 
Dove richiesto dalla Direzione dei Lavori. a suo insindacabile giudizio, il rivestimento delle scarpate dovrà essere 
fatto con zolle erbose di vecchio prato polifita stabile. Le zolle saranno ritagliate in formelle di forma quadrata. di 
dimensioni medie di cm 25 x 25, saranno disposte a file, con giunti sfalsati tra fila e fila. e dovranno risultare 
assestate a perfetta regola d'arte in modo che non presentino soluzione di continuità fra zolla e zolla. Il piano di 
impostazione delle zolle dovrà risultare debitamente costipato e spianato secondo l’inclinazione delle scarpate. 
per evitare il cedimento delle stesse. Nei casi in cui lo sviluppo della scarpata, dal ciglio al piano di campagna 
superi m 2.50,. l'Impresa avrà cura di costruire, ogni m 2 di sviluppo di scarpata, delle strutture di ancoraggio, per 
evitare che le zolle scivolino verso il basso, per il loro peso, prima del loro radicamento al sottostante terreno 
vegetale. Queste strutture avranno la forma di graticciate e saranno costruite con paletti di castagno del diametro 
minimo di cm 4 infissi saldamente nel terreno per una profondità di cm 40 e sporgenti dallo stesso per cm 10, 
posti alla distanza di cm 25 da asse ad asse, ed intrecciati per la parte sporgente fuori terra con vergine di 
castagno, nocciolo, carpino, gelso, ecc.. con esclusione del salice e del pioppo. Nei casi particolari, ove il 
rivestimento in zolle debba essere sagomato a cunetta per lo smaltimento delle acque di pioggia, che si preveda 
si raccolgano sul piano viabile, l'Impresa avrà cura di effettuare un preventivo scavo di impostazione delle zolle, 
dando allo scavo stesso la forma del settore di cilindro, con le dimensioni previste per ciascuna cunetta 
aumentate dello spessore delle zolle. La cunetta dovrà risultare con la forma di un settore di cilindro cavo, con 
sviluppo della corona interna di cm 80-120 a seconda delle prescrizioni della Direzione dei Lavori ed una 
svasatura di cm 15÷20. Essa di estenderà dal margine della pavimentazione fino al fosso di guardia, 
comprendendo quindi anche il tratto di banchinetta, fino al ciglio superiore della scarpata. Le banchine stradali, o 
dei rami di svincolo, in quei tratti ove sono state costruite, lungo le scarpate, le cunette di scarico di acque 
piovane, o dove la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno vengano costruite, saranno 
incigliate con zolle erbose, allo scopo di convogliare le acque piovane verso le stesse canalette di scarico. A tal 
fine, ai margini della pavimentazione stradale, lungo la banchina, saranno sistemate le zolle con ampiezza 
minima di cm 30, in modo che formino cordone continuo, e non presentino, a  sistemazione ultimata, soluzione di 
continuità. Il piano di impostazione delle zolle dovrà essere debitamente conguagliato, in modo che il cordolo in 
zolle risulti di altezza costante e precisamente di cm 5 superiore al piano di pavimentazione, compreso il manto di 
usura, e con inclinazione verso il ciglio di scarpata pari al 4%. L'incigliatura dovrà inoltre essere rinfiancata al lato 
esterno con terra vegetale in modo che la banchina risulti della larghezza prevista in progetto. 
 
H) SERRETTE IN FASCINE VERDI 
Dovranno essere formate con fascine di virgulti di salice, tamerice, pioppo e simili che avranno un diametro di mm 
25 e m 1 di lunghezza. I paletti di castagno senza corteccia. a testa piana segata dalla parte superiore e a punta 
conica in quella inferiore, avranno una lunghezza di m 1,10 e diametro medio di cm 7. Il fissaggio della fascina ai 
paletti sarà eseguito con filo di ferro ricotto a doppia zincatura del n. 15 e cambrette zincate a punta tonda del n. 
16/30. Le serrette, con l'impiego dei materiali di cui sopra. saranno formate disponendo le fascine in cordoli (le 
punte a monte), a piani sovrapposti e con rientranza di cm 20 ogni cordolo, fissati mediante legatura in croce di 
filo di ferro in testa ai paletti e con rinverdimento di talee di salice, pioppo, tamerice, ecc.. (15 talee a m2), da 
risarcire fino al completo attecchimento. Ogni m2 di serrette si riferisce alla superficie sviluppata verso valle, 
compreso pure il maggior onere per la formazione e rifinitura dello stramazzo e degli eventuali piccoli arginelli in 
terra battuta alle spalle delle serrette stesse. 
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I)  GRATICCI IN FASCINE VERDI 
Saranno eseguiti impiegando gli stessi materiali delle serrette, mediante terrazzamento del terreno, larghezza 
terrazzata m 1,20, avente pendenza contropoggio, e con paletti infissi per m 0,60 nel terreno, alla distanza di     m 
0,50 l'uno dall'altro, disponendo i cordoli di fascine, alti circa cm 50 fuori terra, con le punte verso monte e con 
legature in croce di filo di ferro zincato, fissate a mezzo di cambrette in testa ai paletti. Subito a monte, e nella 
massa di fascine miste a terra, dovrà ottenersi un ulteriore rinverdirnento con talee di salice, ecc., da risarcire fino 
a completo attecchimento. 
 
L)  PROTEZIONE DI SCARPATE NIEDIANTE VIMINATE 
Nei tratti di scarpate, ove il terreno si presenti di natura argillosa e ove si prevedano facili smottamenti, l'Impresa 
dovrà effettuare l'impianto di talee di Hedera helix o di Lonicera sempervirens, secondo tutte le norme previste nei 
commi precedenti e provvedendo inoltre ad effettuare l'impianto di graticciate verdi per consolidamento 
temporaneo, allestite in modo da evitare lo smottamento della falda. La graticciata risulterà formata da cordone 
unico, continuo, salvo eventuali interruzioni per grossi trovanti lasciati in posto, e risulterà inclinata rispetto alla 
linea d’orizzonte di 25°-30°; la distanza fra cordonata e cordonata sarà di m 1,20, salvo diverse indicazioni 
impartite dalla Direzione dei Lavori. La graticciata in particolare sarà formata con i seguenti materiali: 
a) Paletti di castagno: della lunghezza minima di m 0,75, con diametro in punta di cm 6. Questi verranno infissi 

nel terreno per una lunghezza di m 0,60 in modo che sporgano dal terreno per 15 cm e disposti a m 2,00 da 
asse ad asse. 

b) Paletti di salice: della lunghezza minima di m 0,45 e del diametro di cm 4 in punta, infissi nel terreno per m 
0,30 in modo che sporgano dal terreno per cm 15. Essi saranno messi alla distanza di m 0,50 da asse ad 
asse, nell’interspazio tra un paletto di castagno e l'altro. 

c) Talee di salice: della lunghezza media di m 0,40 e del diametro di cm 2, infisse nel terreno per la profondità di 
cm 25, in modo che sporgano dallo stesso per soli 15 cm. Esse saranno disposte su due file nel numero di 6 
per ogni 50 cm di cordonata, rispettivamente fra un paletto di castagno e uno di salice, oppure fra due di 
salice, con distanza media. tra fila e fila, di 10 cm. 

d) Verghe di salice: da intrecciarsi a mo' di canestro, tra le talee di salice e i paletti di castagno e di salice, in 
modo da formare doppio graticciato con camera interna. Le verghe di salice saranno della lunghezza 
massima possibile e di diametro massimo di cm 2 alla base. 

 
La graticciata verde sarà intrecciata in opera previo scavo di un solchetto dell'ampiezza di cm 10 x 10, lungo la 
cordonata. L'intreccio dei rami di salice dovrà risultare di cm 25 di altezza, di cui cm 10 entro terra. Dopo 
effettuato l’intreccio delle verghe, l'Impresa avrà cura di effettuare l'interramento a monte ed a valle del 
solchetto, comprimendo la terra secondo il piano di inclinazione della scarpata ed avendo cura di sistemare, 
nello stesso tempo, la terra nell'interno dei due intrecci. Le viminate potranno essere costituite, secondo ordine 
della Direzione dei Lavori, da un solo intreccio. In tale caso i paletti di castagno saranno infissi alla distanza di 
m 1 da asse ad asse, mentre l'altro materiale sarà intrecciato e sistemato come nel caso delle viminate 
doppie. 
 
M) CURE COLTURALI 
Dal momento della consegna l'Impresa dovrà effettuare gli sfalci periodici dell'erba esistente sulle aree da 
impiantare e sulle aree rivestite con zolle di prato. L'operazione dovrà essere fatta ogni qualvolta l'erba stessa 
abbia raggiunto un'altezza media di cm 35. La Direzione dei Lavori, a tal fine, potrà prescrivere all’Impresa di ef-
fettuare lo sfalcio in dette aree anche a tratti discontinui e senza che questo possa costituire motivo di richiesta di 
indennizzi particolari da parte dell’Impresa stessa. L'erba sfalciata dovrà venire prontamente raccolta da parte 
dell’Impresa e trasportata fuori della sede stradale entro 24 ore dallo sfalcio, con divieto di formazione sulla sede 
stradale di cumuli da caricare. La raccolta ed il trasporto dell’erba e del fieno dovranno essere eseguiti con la 
massima cura. evitando la dispersione di essi sul piano viabile, anche se questo non risulta ancora pavimentato, 
e pertanto ogni automezzo dovrà avere il carico ben sistemato e dovrà essere munito di reti di protezione del 
carico stesso. Dopo eseguito l’impianto, e fino ad intervenuto favorevole collaudo definitivo delle opere, l’Impresa 
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e tenuta ad effettuare tutte le cure colturali che di volta in volta si renderanno necessarie, come sostituzione di 
fallanze. Potature, diserbi, sarchiature, concimazioni in copertura, sfalci, trattamenti antiparassitari, ecc.. nel 
numero e con le modalità richiesti per ottenere le scarpate completamente rivestite da manto vegetale. E’ 
compreso nelle cure colturali anche l'eventuale innaffiamento di soccorso delle piantine in fase di attecchimento, 
e pertanto nessun compenso speciale, anche per provvista e trasporto di acqua, potrà per tale operazione essere 
richiesto dall’Impresa, oltre quanto previsto nei prezzi di Elenco. 
 
N)  PULIZIA DEL PIANO VIABILE 
Il piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione di impianto, o manutentorio, assolutamente sgombro 
da rifiuti: la eventuale terra dovrà essere asportata dal piano viabile facendo seguito con spazzolatura a fondo e, 
ove occorra, con lavaggio a mezzo di abbondanti getti d’acqua. In particolare, la segnaletica orizzontale che sia 
stata sporcata con terriccio dovrà essere accuratamente pulita a mezzo di lavaggio. 
 

Art. 43. MARCIAPIEDI 
 
Per la realizzazione di nuovi marciapiedi dovranno essere eseguiti gli spianamenti in modo da livellare il terreno 
interessato secondo un piano a livelletta indicato dalla D.L., eliminando buche, avvallamenti e dislivelli, in modo 
da formare un sottofondo idoneo a ricevere le successive sovrastrutture quali: mistone, tout venant, tappeto ecc. 
e tutte quelle opere necessarie allo sgocciolamento delle acque meteoriche. L'eventuale scarifica sarà eseguita in 
modo da ottenere il cassonetto per il contenimento delle sovrastrutture con l'allontanamento dei materiali di 
risulta. Le depressioni, avvallamenti e buche della pavimentazione dei marciapiedi esistenti oltre alle modalità 
indicate in elenco prezzi dovranno essere eliminate con interventi di rasatura e risagomatura con pietrischetto 
bitumato a caldo, miscelato in giuste dimensioni, steso con idonea macchina od a mano in modo da ottenere una 
superficie perfettamente uniforme e priva di avvallamenti. In sede di collaudo non dovranno riscontrarsi 
depressioni superiori a 0.5 cm. alla verifica con asta da mt. 3 appoggiata alla pavimentazione, e comunque in 
modo da assicurare il totale smaltimento delle acque meteoriche senza che si abbiano a formare dei ristagni. 
Per la ripavimentazione dei marciapiedi esistenti per cui si rendesse necessaria una preventiva scarifica si 
procederà rimuovendo a macchina o a mano lo strato bitumato presente di qualsiasi spessore sia; nell’eseguire 
tale operazione si dovrà prestare cura a creare un dente d’attacco di almeno due centimetri al bordo di chiusini e 
delle cordolature esistenti, al fine di consentire il successivo posizionamento di un idoneo strato di tappeto 
d’usura bituminoso. Il materiale rinvenuto dalla scarifica e dalla successiva pulizia dovrà essere allontanato 
dall’area  di cantiere previo carico su idonei automezzi e dovrà essere smaltito idoneamente a discarica. I costi 
per tali operazioni sono ricompresi in quelli delle relative voci di scarifica di elenco prezzi, salvo diverse 
specificazioni sempre presenti nel già citato elenco dei prezzi unitari. 
I massetti in calcestruzzo per marciapiede andranno realizzati in cls. Rbk 250 con annegata rete elettrosaldata a 
maglie quadre lato cm. 15 diam. 6 salvo diverse prescrizioni concordate con la D.L.. I massetti realizzati dovranno 
avere spessore min. cm 10 e avere una mostra a filo cordolatura e a filo pozzetti di almeno cm. 2; tale spessore 
minimo consentirà di finire poi il manufatto con idoneo strato di conglomerato bituminoso d’usura. 
 
 

Art. 44. PARAPETTI IN LEGNO 
 
Il parapetto in legno è costituito da tondi in legno di castagno tornito. Si procederà innanzitutto a realizzare i 
supporti dei montanti realizzati eseguendo un carotaggio della struttura sottostante o fornendo idonee staffe a 
collare da fissare con tasselli alla struttura sottostante. Il collare andrà intasato con idonee resine autorizzate dalla 
D.L. in grado di collegare rigidamente il parapetto alla struttura di fondazione. Tale giunzione dovrà garantire una 
lunga durabilità. La lunghezza del colare di fissaggio o del foro non dovranno essere inferiori a 20 cm. Dovranno 
essere evitati collegamenti bullonati tra il parapetto ed il collare di fondazione. 
Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con fresatura del montante ed alloggio del corrente fissato 
mediante fascette metalliche con viti in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione non filettata e 90 
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mm di profondità) con taglio torx autoperforante (con intaglio fresante) e dotate di fresa intermedia per ridurre 
l'attrito del gambo durante la penetrazione. 
La rete metallica plastificata verrà fissata alla staccionata con adeguata chiodatura o cambrette sino ad un’ 
altezza di 110 cm e dovrà resistere ad una spinta laterale di almeno 50 kg/m2.. 
 

Art. 45. BIOSTUOIA IN FIBRA DI COCCO 
 
Le biostuoie vengono fissate al terreno nella parte superiore della scarpata con picchetti o sotterrandone il lembo. 
Successivamente, i teli vengono distesi sul pendio, dall’alto verso il basso, mantenendo il telo a contatto diretto 
sul terreno. Il piano di posa della biostuoia dovrà presentare una superfice regolare e priva di asperità come, 
radici, pietre e zolle di terreno. 
Le biostuoie vengono fissate al terreno con graffe metalliche, picchetti d’acciaio o pioli in legno. I lembi adiacenti 
dei rotoli di biostuoia vengono sovrapposti per almeno 10 cm. 
 
Nota: Le biostuoie sono realizzate con materiali biodegradabili e quindi non potranno essere stoccate per lunghi 
periodi, dovranno essere protette dall’umidità, dall’esposizione diretta dei raggi UV e dall’azione dei roditori. 
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B) SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI  
 

Art. 46. GENERALITÀ  
 
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con la pendenza prevista da progetto in accordo con 
la D.L., in funzione del raggio di curvatura. 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per ciascun tratto, dal 
progetto in accordo con la D.L., in base ai risultati delle indagini geotecniche e di laboratorio eseguite. 
I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro provenienza dovranno 
soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione. 
La D.L. potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso il Laboratorio del Centro Sperimentale Stradale 
dell’ANAS di Cesano (Roma) o presso altri Laboratori Ufficiali. 
In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali eseguire le prove di 
routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche. 
L’approvazione della D.L. circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà l’Impresa dalla 
responsabilità circa la riuscita del lavoro. 
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche delle miscele, degli 
impasti e della sovrastruttura resa in opera. 
Salvo che non sia diversamente imposto dai punti seguenti, la superficie finita della pavimentazione non dovrà 
scostarsi dalla sagoma di progetto più di 1 cm, controllata a mezzo di un regolo lungo 4,50 m disposto secondo 
due direzioni ortogonali, è ammessa una tolleranza in più o in meno del 3%, rispetto agli spessori di progetto, 
purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente. 
Il conglomerato bituminoso deve presentare una percentuale di vuoti particolarmente bassa onde ridurre i pericoli 
di permeazione e saturazione d'acqua nella pavimentazione, facilitate dalla presenza della sottostante 
impermeabilizzazione, aventi idonee caratteristiche tecniche costruttive. 
 

Art. 47. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI MANTI STRADALI 
 
Le pavimentazioni stradali saranno realizzate nel rispetto dei tempi di assestamento dei materiali riportati negli 
scavi in trincea eseguiti nell’ambito dei lavori. Nel caso in cui l’organizzazione dei lavori non permetta un 
adeguato tempo di assestamento per la realizzazione della pavimentazione stradale la direzione lavori potrà 
sospendere i lavori in attesa che gli assestamenti si stabilizzino. 
Gli strati superficiali della pavimentazione bituminosa dovranno essere realizzati nella stagione calda. Anche in 
questo caso la direzione lavori potrà sospendere i lavori in attesa di condizioni climatiche favorevoli. 
 

Art. 48. RIPROFILATURA DEL PIANO STRADALE 
  
Al fine di convogliare le acque meteoriche di piattaforma nelle caditoie la pendenza trasversale della 
pavimentazione attuale potrà subire delle modifiche per mezzo delle lavorazioni previste nei vari punti del 
tracciato la cui entità dipenderà dalle indicazioni concordate con la Direzione Lavori. In funzione della tipologia di 
interventi prevista nel progetto esecutivo si raggiungerà la pendenza trasversale desiderata tramite le operazioni 
di scarificatura, fresatura e stesatura delle pavimentazioni, avendo cura di mantenere sempre e comunque 
costante lo spessore superficiale di 3 cm del tappeto di usura bituminoso Tipo “D” avente granulometria di mm 0-
8  
Ove previsto il completo rifacimento del cassonetto stradale anche lo strato di Binder aperto tipo “B” di 5 cm non 
subirà variazioni di spessore.  
Sarà quindi solamente lo strato di pavimentazione più profondo, vale a dire lo strato di fondazione stradale, a 
subire variazioni dello spessore lungo la direzione trasversale al tracciato. 
 

Art. 49. STRATI DI FONDAZIONE 
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Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione grossa di tali miscele 
(trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro 
materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori. 
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da correggersi con adeguata 
attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. 
Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione Lavori, e verrà  
realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi. 
Fondazione eseguita con materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi. 
 
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, dovrà rispondere alle 
caratteristiche seguenti: 
 
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita,  allungata o lenticolare; 
 
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a 
quello delle curve limiti: 
 

Serie crivelli e setacci UNI 
Passante % 

totale in peso 

crivello   71 100 
crivello 40 75 - 100 
crivello 25 60 - 87 
crivello 10 35 - 67 
crivello 5 25 - 55 

setaccio 2 15 - 40 
setaccio  0,4 7 - 22 

Setaccio  0,075 2 - 10 
 
c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
 
d) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR  34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
 
e)  equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 compreso tra 25 e 65 
(la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento.  
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione Lavori in funzione delle 
provenienze e delle caratteristiche del materiale.  
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori richiederà in ogni caso 
(anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR 
(CNR – UNI 10009) di cui al successivo comma. 
 
f)   indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale 
passante al crivello 25) non minore di 50. 
È inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità ottima di 
costipamento. 
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla 
base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui 
la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 – 35; 
 
g)  Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978). 
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Le caratteritiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo della Direzione Lavori, 
mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in contraddittorio con la Direzione Lavori a tempo opportuno, 
prima dell'inizio delle lavorazioni.   
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e la consistenza 
dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia preliminari che in corso 
d'opera.   
In questo ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il costipamento. 
 
Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di approvvigionamento e la Direzione Lavori 
si riserva di accertarne i requisiti di accettazione mediante controlli sia in cava che in corso d'opera con le 
modalità sopra specificate. 
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola delle caratteristiche 
richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile 
giudizio, che non possa essere reso idoneo mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese 
dell'Impresa, dovrà essere allontanato dal cantiere. 
 
Modalità esecutive 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza previsti in progetto ed 
essere ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 5 cm e dovrà 
presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi 
componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi 
mediante dispositivi spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni 
ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato. 
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso 
e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. 
L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla Direzione Lavori con 
una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere. 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% della 
densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 – 1978) con esclusione della sostituzione degli 
elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO T 180-57 metodo D). 
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di mm 
25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 
 
 

( )
dixPc

xPcdi
dr

⋅−⋅

−⋅⋅
=
100

100

 
 
dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quello 
AASHTO modificata determinata in laboratorio; 
 
di = densità della miscela intera; 
 
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 
 
x = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 
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La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una 
percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa tra il 25% e il 40%. 
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 (indipendentemente dalla 
effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm). 
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 0, 25 MPa non  dovrà 
essere inferiore a 80 MPa. 
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al raggiungimento del 
valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello strato. 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1  cm, controllato a mezzo di un regolo di 
4, 00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali.  Lo spessore dovrà essere quello prescritto, 
con una tolleranza in più o in meno del 5% purché questa differenza si presenti solo saltuariamente.  In caso 
contrario l’Impresa a sua cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto. 
 
Fondazione in misto cementato confezionato in centrale 
Il misto cementato per fondazione o per base sarà costituito da una miscela di aggregati lapidi, impastata con 
cemento ed acqua in impianto centralizzato con dosatori a peso o a volume, da stendersi in unico strato dello 
spessore indicate in progetto e comunque non dovrà mai avere uno spessore finito superiore ai 20 cm o inferiore 
ai 10 cm. 
 
Caratteristiche dei materiali da impiegare: 
 
Inerti 
Saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava e/o di fiume con percentuale di frantumato complessiva compresa tra 
il 30% ed il 60% in peso sul totale degli aggregati. 
La Direzione Lavori potrà autorizzare l’impiego di quantità di materiale frantumato superiore al limite stabilito, in 
questo caso la miscela finale dovrà essere tale da presentare le stesse resistenze a compressione e a trazione a 
sette giorni prescritte nel seguito; questo risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti 
nella miscela e/o la quantità di passante al setaccio 0,75 mm. 
Gli inerti dovranno avere i seguenti requisiti: 
 
a) dimensioni non superiori a 40 mm, né di forma appiattita, allungata o lenticolare; 
 
b) granulometria compresa nel seguente fuso ed avente andamento continuo ed uniforme (CNR  23 - 1971): 
  

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello   40 100 
Crivello   30 80-100 
Crivello   25 72-90 

  Crivello   15 53-70 
Crivello 10 40÷55 
Crivello 5 28÷40 
Setaccio 2 18÷30 

Setaccio 0.4 8÷18 
Setaccio 0.18 6÷14 

Setaccio 0.075 5÷10 
 
perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR  34 - 1973) non superiore al 30% in peso; 
equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) compreso fra 30 - 60; 
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indice di plasticità (CNR UNI 10014) non determinabile (materiale non plastico). 
 
Legante 
Dovrà essere impiegato cemento normale (Portland, pozzolanico o d'alto forno). 
A titolo indicativo la percentuale di cemento sarà compresa tra il 2, 5% ed il 3,5% sul peso degli aggregati asciutti. 
E’ possibile sostituire parzialmente il cemento con cenere di carbone del tipo leggero di recente produzione: 
orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento. 
La quantità in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche scaturirà da apposite 
prove di laboratorio da effettuare a cura dell'Impresa e sotto il controllo della Direzione Lavori. 
Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potrà essere sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri. 
 
Acqua 
Dovrà essere esente da impurità dannose, oli, acidi, alcali, materia organica e qualsiasi altra sostanza nociva. 
La quantità di acqua nella miscela sarà quella corrispondente all’umidità ottima di costipamento (CNR 69 – 1978)  
con una variazione compresa entro ±2% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze 
indicate di seguito. 
 
Studio della miscela in laboratorio 
L'Impresa dovrà sottoporre all'accettazione della Direzione Lavori la composizione granulometrica da adottare e 
le caratteristiche della miscela. 
La percentuale di cemento e delle eventuali ceneri volanti, come la percentuale di acqua, dovranno essere 
stabilite in relazione alle prove di resistenza eseguite sui provini cilindrici confezionati entro stampi CBR (CNR-
UNI 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza 17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il 
confezionamento dei provini gli stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare 
costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto all'altezza dello stampo vero e 
proprio. 
Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinché 
l'altezza del provino risulti definitivamente di 17, 78 cm. 
La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli aggregati, mescolandole tra loro, 
con il cemento, l'eventuale cenere e l'acqua nei quantitativi necessari ad ogni singolo provino. 
Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà una vagliatura sul crivello UNI 25 mm 
allontanando gli elementi trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento ad essi 
aderente. 
La miscela verrà costipata su 5 strati, con il pestello e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHTO modificato, 
con 85 colpi per strato, in modo da ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro 
pestello 51+0,5 mm, peso pestello 4,535+0,005 Kg, altezza di caduta 45,7 cm). 
I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 h e portati successivamente a stagionatura per altri 6 
giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al 90% e temperatura di circa 293 K); in caso di 
confezione in cantiere la stagionatura si farà in sabbia mantenuta umida. 
Operando ripetutamente nel modo suddetto, con l'impiego di percentuali in peso d'acqua diverse (sempre riferite 
alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatura sul crivello 25) potranno essere determinati i valori 
necessari al tracciamento dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante. 
I provini dovranno avere resistenza a compressione a 7 giorni non minore di 2,5 MPa e non superiore a 4,5 MPa, 
ed a trazione secondo la prova “brasiliana” (CNR 97 – 1984), non inferiore a 0,25 MPa. 
Per particolari casi è facoltà della Direzione Lavori accettare valori di resistenza a compressione fino a 7,5 MPa 
(questi valori per la compressione e la trazione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei 
singoli valori non si scosta dalla media stessa di ±15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo aver scartato 
il valore anomalo). 
Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelti la curva, la densità e le resistenze da confrontare con quelle 
di progetto e da usare come riferimento nelle prove di controllo. 
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Modalità esecutive 
Confezione delle miscele 
Le miscele dovranno essere confezionate in impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti 
sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
Gli impianti dovranno comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del 
tutto rispondenti a quelle di progetto. 
La dosatura degli aggregati dovrà essere effettuata sulla base di almeno 4 classi con predosatori in numero 
corrispondente alle classi impiegate. 
La zona destinata all'ammannimento degli aggregati sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 
aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento 
nei predosatori eseguita con la massima cura. 
 
Posa in opera 
La miscela dovrà essere stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata accertata dalla Direzione 
Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti. 
La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. 
Le operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate nell'ordine con le seguenti attrezzature: 
- rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non inferiore a 18 t; 
- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 bar e carico di almeno 18 t. 
Potranno essere impiegati in alternativa, previo benestare della Direzione Lavori, rulli misti vibranti-gommati 
rispondenti alle caratteristiche di cui sopra. 
In ogni caso l'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento dovranno essere verificate preliminarmente dalla 
Direzione Lavori su una stesa sperimentale delle miscele messe a punto. 
La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente inferiori a 273 K e superiori 
a 298 K e mai sotto la pioggia. 
Tuttavia, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà essere consentita la stesa a temperature tra i 298 e 
i 303 K. In questo caso però sarà necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto 
dall'impianto di confezionamento al luogo di impiego (ad esempio con teloni), sarà inoltre necessario provvedere 
ad un abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le operazioni di costipamento e di 
stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa 
della miscela. 
Le condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature comprese tra 288 e 291 K ed umidità relativa del 50% 
circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relativa anch’essa crescente; comunque è 
opportuno, anche per temperature inferiori alla media, che l'umidità relativa dell'ambiente non scenda al di sotto 
del 15% in quanto ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione della miscela. 
Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di norma le 2 h per garantire la 
continuità della struttura.  Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali, che 
andranno protetti con fogli di polietilene o materiale similare. 
Il giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e togliendo la tavola 
stessa al momento della ripresa della stesa; se non si fa uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa 
della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato precedente, in modo da ottenere una parete verticale. 
Non dovranno essere eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di cantiere potrà essere ammesso 
sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi 
gommati. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno essere 
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.  
Appena completati il costipamento e la rifinitura superficiale dello strato, dovrà essere eseguita la spruzzatura di 
un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55%, in ragione di 1,0-2,0 kg/m2, in relazione al tempo ed alla 
intensità del traffico di cantiere cui potrà essere sottoposta la fondazione, con successivo spargimento di sabbia. 
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Requisiti di accettazione 

Le caratteristiche granulometriche delle miscele, potranno avere una tolleranza di ± 5 punti % fino al passante al 
crivello n°5 e di ± 2 punti % per il passante al setaccio 2 ed inferiori, purché non vengano superati i limiti del fuso.  
Qualora le tolleranze di cui sopra vengano superate, la lavorazione dovrà essere sospesa e l’Impresa dovrà 
adottare a sua cura e spese quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno 
essere approvati dalla Direzione Lavori. La densità in sito, a compattazione ultimata, dovrà risultare non inferiore 
al 97% delle prove AASHTO modificato (CNR 69 – 1978), nel 98% delle misure effettuate. 
La densità in sito sarà determinata mediante normali procedimenti a volumometro, con l'accorgimento di eliminare 
dal calcolo, sia del peso che del volume, gli elementi di dimensione superiore a 25 mm, ciò potrà essere ottenuto 
con l’applicazione della formula di trasformazione di cui punto 1.1.1.2 della presente sezione, oppure con una 
misura diretta consistente nella separazione mediante vagliatura degli elementi di pezzatura maggiore di 25 mm e 
nella loro sistemazione nel cavo di prelievo prima di effettuare la misura con volumometro. 
La sistemazione di questi elementi nel cavo dovrà essere effettuata con cura, elemento per elemento per evitare 
la formazione di cavità durante la misurazione del volume del cavo stesso. 
Il valore del modulo di deformazione (CNR- 146 – 1992), al primo ciclo di carico e nell'intervallo compreso tra 
0,15-0,25 MPa, in un tempo compreso fra 3-12 h dalla compattazione, non dovrà mai essere inferiore a 150 MPa. 
Qualora venissero rilevati valori inferiori, la frequenza dei rilevamenti dovrà essere incrementata secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori e l'impresa, a sua cura e spese, dovrà demolire e ricostruire gli strati interessati. 
La superficie finita della fondazione non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm verificato a mezzo 
di un regolo di 4,00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 
La frequenza del controllo sarà quella ordinata dalla Direzione Lavori. 
 
 

Art. 50. STRATO DI BASE 
Generalità 
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo 
le definizioni riportate nelI'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), 
normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, 
steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della Direzione dei Lavori. 
 
Inerti 
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di base dovranno essere 
conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953  (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”)  e nelle norme 
C.N.R.  65-1978 C.N.R. 80-1980. 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4  delle norme 
C.N.R. - 1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà 
fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del C.N.R  B.U.  n. 34 (del 28-3-1973), anziché col metodo 
DEVAL. 
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà stabilita a giudizio della 
Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che 
dovranno rispondere al seguente requisito: 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, durevoli, a superficie 
ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non dovranno mai avere forma appiattita, 
allungata o lenticolare. 
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L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste ultime 
sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma 
comunque non dovrà essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente 
requisito: 
 
 - equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50. 
 
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, 
calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: 
 
 - setaccio UNI  0,18  (ASTM n. 80):  passante in peso: 100%; 
- setaccio UNI  0,075  (ASTM n. 200): passante in peso: 90%. 
 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 
 
Legante 
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le caratteristiche indicate 
nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi. 
Detti leganti sono denominati “A” e “B” . 
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi. 
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari in cui potrà essere 
impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o zone in quota) sempre su preventiva 
autorizzazione della D.L..  
 

TABELLA    “BITUMI DI BASE”                                                                  BITUME  “A”     BITUME  “B” 
CARATTERISTICHE: UNITÀ VALORE VALORE 
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 mm 65   85 85  105 
Punto di rammollimento C / K 48-54/321-327 47-52/320-325 
Indice di penetrazione  -1 / +1 -1 / +1 
Punto di rottura (Fraass), min. C / K -8 / 265 -9 / 264 
Duttilità a 25°C/298°K, min. cm 90 100 
Solubilità in solventi organici, min. % 99 99 
Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / 436°K, 
max. 

% +/- 0,5 +/- 1 

Contenuto di paraffina, max. % 3 3 
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 220 - 400 150 - 250 

Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 0,4 – 0,8 0,2 – 0,6 

 
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test) 

Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 700 - 800 500 - 700 

Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s % ≤ 70 ≤ 75 
Variazione del Punto di rammollimento C / K ≤ +8 / ≤ 281 ≤ + 10 / ≤ 283 

 
L’ indice di penetrazione, dovrà essere calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra   - 1,0   e   + 1,0: 
indice di penetrazione = 20 u  -  500 v  /  u  + 50 v 
dove: 
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 u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C); 
 v = log. 800  -  log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.). 
Miscela 
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente 
fuso: 
 
 

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello   40 100 
Crivello   30 80-100 
Crivello   25 70-95 

  Crivello   15 45-70 
Crivello 10 35÷60 
Crivello 5 25÷50 
Setaccio 2 20÷40 

Setaccio 0.4 6÷20 
Setaccio 0.18 4÷14 

Setaccio 0.075 4÷8 
 
   Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli aggregati (C.N.R. 38 - 
1973); 
 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 

- il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di 
maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 kg;  

- Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento misurato in 
mm, dovrà essere superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 
vuoti residui compresi fra 4% e 7%. 

-  I provini per le misure di stabilità e rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di 
produzione e/o presso la stesa.  

- La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; non dovrà però 
superare quest'ultima di oltre 10°C. 

- Le miscele di aggregati e leganti idrocarburici dovranno rispondere inoltre anche alle norme C.N.R. 134 -
1991; 

 
Controllo dei requisiti di accettazione 
L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la relativa 
accettazione. L'Impresa è poi tenuta a presentare, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e per ogni 
cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare; ogni composizione proposta dovrà 
essere corredata da una completa documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'Impresa 
ha ricavato la ricetta ottimale. Una volta accettata dalla DL la composizione proposta, l’Impresa dovrà ad essa 
attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con controlli giornalieri. Non saranno ammesse variazioni 
del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di sabbia superiore ± 3% sulla percentuale corrispondente 
alla curva granulometrica prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di filler. Per la quantità di bitume non sarà 
tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita di ± 0,3%. Tali valori dovranno essere verificati con le prove 
sul conglomerato bituminoso prelevato all’impianto come pure dall’esame delle carote prelevate in sito. In ogni 
caso i valori dovranno rientrare in quanto previsto nei punti precedenti del capitolato. 
In laboratorio dovranno essere effettuate, quando necessarie ed almeno con frequenza giornaliera: 
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- la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi 
all'uscita dei vagli di riclassificazione; 

- la verifica della composizione del conglomerato bituminoso (granulometria degli inerti, % di bitume, % di 
filler) prelevando lo stesso all’uscita del mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio (UNI EN 
12697-27); 

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso di volume (UNI EN 12697-
6); 

- percentuale dei vuoti (UNI EN 12697-8);  
- stabilità e rigidezza Marshall (UNI EN 12697-34). 

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, delle tarature dei termometri 
dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali 
all'uscita dell'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno. In cantiere dovrà essere tenuto apposito 
registro numerato e vidimato dalla DL sul quale l'Impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli 
effettuati. In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la DL effettuerà, a sua discrezione, tutte le verifiche, 
prove e controlli atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 
 
Formazione e confezione delle miscele 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 
perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la 
sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso 
l'uso dell'impianto a scarico diretto. 
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto 
rispondenti a quelle di progetto. Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante 
idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino 
al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 
aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di 
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
L’inserimento nel mescolatore sarà sempre il seguente: 1° inerti caldi, 2° bitume 3° filler. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva 
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella 
del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 
impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,2%. 
 
Posa in opera delle miscele 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata dalla Direzione 
Lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti 
articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare ed in misto cementato. 
Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà 
provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa 
precedentemente a protezione del misto cementato stesso. 
Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra 
di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 Kg/m2. 
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La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati 
dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, 
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti 
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione 
bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi 
risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di 
marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante 
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura 
per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la finitrice, 
dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 150°C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle 
richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine senza 
soluzione di continuità. La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio 
di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate 
in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo spessore non 
inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o alla stesa.  Tale valutazione sarà 
eseguita sulla produzione giornaliera,  su carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove 
(C.N.R.  40-1973). 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta rettilinea lunga m 4,00, 
posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno 
tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 

Art. 51. STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER APERTO) 
 
Generalità 
Il conglomerato sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi, secondo le definizioni 
riportate nell' Art. 1 delle norme C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume a caldo, e 
verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci. 
 
Inerti 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 
1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
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costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col 
metodo Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U. n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti 
da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno 
anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
 
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme ASTM C 
131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973); 
- Indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,80; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-
1992); 
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 
- nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi umidi od invernali, la 
perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai 
requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953, ed in particolare: 
equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma C.N.R.  B.U.  n. 27 del 30-3-
1972) non inferiore al 55%; 
materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) con le limitazioni indicate per 
l'aggregato grosso.  Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura  2 ÷ 5  mm  necessario per 
la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non 
inferiore a 6. 
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce 
idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti 
al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito da polvere di roccia 
asfaltica contenente il 6 ÷ 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 
150 dmm. 
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori in base 
a prove e ricerche di laboratorio. 
 
Legante 
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” con caratteristiche definite nel 
presente capitolato. Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le 
caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di conglomerati bituminosi. 
Detti leganti sono denominati tipo “A” e tipo “B” . 
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o negli stoccaggi. 
Per la realizzazione dello strato di collegamento, binder aperto, andrà impiegato il bitume di tipo “B”, salvo casi 
particolari in cui potrà essere impiegato il bitume “A” sempre su preventiva autorizzazione della D.L..  
 

TABELLA    “BITUMI DI BASE”                                                                  BITUME  “A”     BITUME  “B” 
CARATTERISTICHE: UNITÀ VALORE VALORE 
Penetrazione a 25°C/298°K, 100g, 5s 0,1 mm 65   85 85  105 
Punto di rammollimento C / K 48-54/321-327 47-52/320-325 
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Indice di penetrazione  -1 / +1 -1 / +1 
Punto di rottura (Fraass), min. C / K -8 / 265 -9 / 264 
Duttilità a 25°C/298°K, min. cm 90 100 
Solubilità in solventi organici, min. % 99 99 
Perdita per riscaldamento (volatilià) T = 163°C / 436°K, 
max. 

% +/- 0,5 +/- 1 

Contenuto di paraffina, max. % 3 3 
Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 220 - 400 150 - 250 

Viscosità dinamica a T = 160°C / 433°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 0,4 – 0,8 0,2 – 0,6 

 
Valori dopo RTFOT (Rolling Thin Film Overt Test) 

Viscosità dinamica a T = 60°C / 333°K, gradiente di 
velocità = 1 s –1 

Pa.s 700 - 800 500 - 700 

Penetrazione residua a 25°C/298°K, 100g, 5s % ≤ 70 ≤ 75 
Variazione del Punto di rammollimento C / K  ≤ +8 / ≤ 281 ≤ + 10 / ≤ 283 

 
L’ indice di penetrazione, dovrà essere calcolato con la formula appresso riportata, compreso fra   - 1,0   e   + 1,0: 
indice di penetrazione = 20 u  -  500 v  /  u  + 50 v 
dove: 
 
 u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C (a 25°C); 
 v = log. 800  -  log. penetrazione bitume in dmm (a 25°C.). 
 
Miscele 
La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una composizione 
granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
 

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello   25 100 
  Crivello   15 65-100 

Crivello 10 50÷80 
Crivello 5 30÷60 
Setaccio 2 20÷45 

Setaccio 0.4 7÷25 
Setaccio 0.18 5÷15 

Setaccio 0.075 4÷8 
 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 38-1973).  
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 
compattezza di seguito riportati. 
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà avere i seguenti requisiti: 
 

- la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, dovrà 
risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. 

- Il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in 
mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973). 
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- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 
vuoti residui compresa tra 3 ÷ 7%. 

- La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 
15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 

 
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, 
valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 
 
Controllo dei requisiti di accettazione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
Formazione e confezione degli impasti 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 
perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la 
sua potenzialità per garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta pertanto escluso 
l'uso dell'impianto a scarico diretto. L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in 
grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui 
efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino 
al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume che dell'additivo. 
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per 
annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli 
aggregati. 
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento 
nei predosatori eseguita con la massima cura. 
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva 
temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale da permettere un completo ed uniforme 
rivestimento degli inerti con il legante; comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 25 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C, e quella 
del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 
impiegato. Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti 
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,2%. 
 
Attivanti  l'adesione 
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e usura) dovranno 
essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi - aggregato ("dopes" di adesività), 
costituite da composti azotati di natura e complessità varia, ovvero da ammine ed in particolare da alchilammido - 
poliammine ottenute per reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e C18.   
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative effettuate presso i 
Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le proprie caratteristiche fisico - chimiche anche 
se sottoposto a temperature elevate e prolungate.     
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di oltre 180° C senza 
perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche.  
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche 
del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da kg 0,3 a kg 0,6 per ogni 100 kg di bitume). 
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della Direzione dei Lavori. 
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L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al momento della ricarica secondo il quantitativo 
percentuale stabilito) dovrà essere realizzata con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e 
l'esatto dosaggio (eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa 
apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli operatori. 
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente aggiunto al bitume del 
conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio con 1' Impresa un campione del bitume 
additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo 
ceramico, bauxite calcinata, "sinopal" od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele 
di bitume - aggregato), la quale sarà eseguita secondo le modalità della Norma  A.S.T.M. - D 1664/80. Potrà 
essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante idrocarburico ed aggregati in presenza 
di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare l'attitudine dell'aggregato a legarsi in modo stabile al tipo di legante 
che verrà impiegato in opera. 
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è particolarmente raccomandata la 
verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall. 
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione dell'effetto di 
immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici per determinare la riduzione (∆ %) 
del valore di resistenza meccanica a rottura e di rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un 
prolungato periodo di immersione in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla 
prova di trazione indiretta "Brasiliana" (C.N.R. n° 134/1991)). 
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso (base, binder ed usura) 
l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il dispositivo per lo scarico dei gas combusti di 
tipo verticale al fine di evitare le dirette emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate 
tutte le cautele e le prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute 
degli operatori suddetti." 
 
Raccomandazioni e Posa in opera: 
- E’ sconsigliabile la stesa del prodotto se la temperatura esterna è inferiore a 5 °C e/o in presenza di condizioni 
meteorologiche avverse (es. pioggia, neve). 
- Il trasporto deve essere effettuato unicamente con mezzi efficienti e puliti, dotati di idonei teli di copertura del 
cassone, al fine di evitare il raffreddamento del prodotto. 
- La superficie di posa deve essere accuratamente pulita e trattata con una opportuna mano d’attacco costituita 
da emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle condizioni di utilizzo), al 55% - 60% di 
legante, dosata in ragione di 0,5 - 0,6 Kg/m2. 
- La temperatura del prodotto all’atto della stesa deve risultare non inferiore a 140 °C . 
-  La velocità di avanzamento della vibrofinitrice deve essere mediamente compresa tra i 4 e 5 metri/minuto.  
- L’addensamento del prodotto deve iniziare appena steso dalla finitrice ed essere condotta a termine senza 

interruzioni.  
- L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati anche rulli 

con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  

- Durante la stesa si dovrà porre la massima attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e trasversali.  
- La compattazione sul giunto deve avvenire in modo che la direzione di marcia del rullo si mantenga parallela al 

giunto; in caso di giunto di ripresa trasversale, il rullo dovrebbe procedere per qualche passaggio 
trasversalmente all’asse stradale. 

 
Art. 52. BINDER CHIUSO TIPO “E” 

 
Descrizione 
Conglomerato bituminoso costituito da una miscela di graniglie frantumate, sabbie di sola frantumazione e 
additivo (filler), impastata a caldo in appositi impianti con legante bituminoso. 
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Inerti 
Aggregato grosso ( frazione > 4 mm ):  
Costituito da pietrischi, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura diversa, con forma 
poliedrica a spigoli vivi, avente i seguenti requisiti essenziali:  

 
CARATTERISTICHE  METODO DI ANALISI  VALORI  
QUANTITÀ DI FRANTUMATO  -  > 80 %  
PERDITA IN PESO LOS ANGELES “LA”  CNR N° 34/1973  < 25 %  

 
Aggregato fino (frazione < 4 mm):  
Costituito da sabbie ricavate esclusivamente per frantumazione da rocce e da elementi litoidi di fiume, avente i 
seguenti requisiti essenziali:  
 

CARATTERISTICHE  METODO DI ANALISI  VALORI  
QUANTITÀ DI FRANTUMATO  -  > 50 %  
EQUIVALENTE IN SABBIA  CNR N° 27/1972  > 50 %  

 
Filler:  
Proveniente dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree e da recupero impianto di depolverazione, 
avente i seguenti requisiti essenziali:  
 

CARATTERISTICHE  METODO DI ANALISI  VALORI  
PASSANTE AL SETACCIO 0,075 mm  CNR N° 23/1971  > 80 %  

 
Legante Bituminoso:  
Il legante bituminoso idoneo per il confezionamento del prodotto è del tipo B 70-100 o B 50-70 rispondente alla 
norma EN 12591.  
 

Miscele: 
La miscela di aggregati lapidei ed additivo minerale (filler) da adottare è composta in modo da rientrare nei limiti 
granulometrici del fuso indicato, in relazione alla dimensione massima degli aggregati utilizzati: 
   

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello   25 100 
  Crivello   15 65-100 

Crivello 10 50÷80 
Crivello 5 30÷60 
Setaccio 2 20÷45 

Setaccio 0.4 7÷25 
Setaccio 0.18 5÷15 

Setaccio 0.075 4÷8 
 
    Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,0% ed il 5,5% riferito al peso degli aggregati (C.N.R. 38-
1973).  Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e 
compattezza di seguito riportati. 
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato unico tipo “E”  dovrà avere i seguenti requisiti: 

- la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia (CNR n.30-
1973), dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 1000 Kg. 
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-  il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato in 
mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 450 (C.N.R 30-1973). 

- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare una percentuale di 
vuoti residui compresa tra 4 ÷ 7%.    

- La prova Marshall eseguita su provini che abbiano  subito un periodo di immersione in acqua distillata per 
15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 

- Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura che per quelli tipo 
binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di base. 

 
Controllo dei requisiti di accettazione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder apert). 
 
Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di collegamento (binder apert). 
 
Raccomandazioni e Posa in opera: 
- E’ sconsigliabile la stesa del prodotto se la temperatura esterna è inferiore a 5 °C e/o in presenza di condizioni 
meteorologiche avverse (es. pioggia, neve). 
- Il trasporto deve essere effettuato unicamente con mezzi efficienti e puliti, dotati di idonei teli di copertura del 
cassone, al fine di evitare il raffreddamento del prodotto. 
- La superficie di posa deve essere accuratamente pulita e trattata con una opportuna mano d’attacco costituita 
da emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle condizioni di utilizzo), al 55% - 60% di 
legante, dosata in ragione di 0,5 - 0,6 Kg/m2. 
- La temperatura del prodotto all’atto della stesa deve risultare non inferiore a 140 °C . 
-  La velocità di avanzamento della vibrofinitrice deve essere mediamente compresa tra i 4 e 5 metri/minuto.  
- L’addensamento del prodotto deve iniziare appena steso dalla finitrice ed essere condotta a termine senza 

interruzioni.  
- L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati. Possono essere utilizzati anche rulli 

con ruote metalliche vibranti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da 
assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  

- Durante la stesa si dovrà porre la massima attenzione alla formazione dei giunti longitudinali e trasversali.  
- La compattazione sul giunto deve avvenire in modo che la direzione di marcia del rullo si mantenga parallela al 

giunto; in caso di giunto di ripresa trasversale, il rullo dovrebbe procedere per qualche passaggio 
trasversalmente all’asse stradale. 

 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 
1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col 
metodo Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti 
da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno 
anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
          

Art. 53. STRATO DI USURA 
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Inerti 
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di usura dovranno essere 
conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953  (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”)  e nelle norme 
C.N.R.  65-1978 C.N.R. 80-1980. 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione appresso indicati, verrà 
effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione, così come per le 
modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 
1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col 
metodo Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U n. 34 (del 28-3-1973) anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed essere costituito da 
elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti 
da polvere o da materiali estranei. L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno 
anche essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
 
Miscele 
Sarà discrezione della Direzione Lavori richiedere, qualora le condizioni e la tipologia di lavoro lo richiedessero, 
l'impiego di conglomerati bituminosi "tipo tappeto d'usura" confezionati secondo i due fusi granulometrici di 
seguito riportati; l'impiego di tali tipi di tappeti sarà compensato all'impresa con lo stesso prezzo di elenco 
utilizzato per il tappeto di cui agli artt. precedenti. 
Conglomerato bituminoso "Tipo usura - medio fine 1": 
 

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello 10 100 
Crivello 5 65-100 
Setaccio 2 34-57 

Setaccio 0.4 12-28 
Setaccio 0.18 9-18 

Setaccio 0.075 5-10 
 
Requisiti di accettazione: 
- Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%, durante il periodo invernale il 
dosaggio del bitume sarà elevato a 7,5 / 8,5% in peso. 
- Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg; 
- Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm; 
- Percentuale dei vuoti, calcolata su provini Marshall costipati con 75 colpi di maglio per faccia, tra il 3 ed il 6%; 
- Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm,compreso tra il 4 e l'8%. 
 
Conglomerato bituminoso "Tipo usura - medio fine 2": 
 

Serie crivelli e setacci UNI  
Passante: 

% totale in peso 

Crivello 10 100 
Crivello 5 70-100 
Setaccio 2 40-61 

Setaccio 0.4 16-30 
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Setaccio 0.18 10-20 
Setaccio 0.075 6-12 

 
 
Requisiti di accettazione: 
- Contenuto di bitume, riferito alla miscela di aggregati, compreso tra il 6 ed il 6.5%; 
- Stabilità Marshall non inferiore a 1000 kg.; 
- Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm; 
- Percentuale dei vuoti, calcolata su provini Marshall costipati con 75 colpi di maglio per faccia, tra il 3 ed il 6%; 
- Percentuale in opera dei vuoti, da determinarsi su carote del diametro di 10 cm, compreso tra il 4 e l'8%. 
 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature 
estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del 
sottofondo anche a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. C.N.R. n.30 del 15 marzo 1973) 
eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10 kN (1000 kgf). 
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kgf e lo scorrimento misurato in 
mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle 
condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6% La prova Marshall eseguita su provini che 
abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non 
inferiore al 75% di quelli precedentemente indicati; 
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
c)  sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
d) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere compreso fra 4% e 8%. 
Ad un anno dall'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovrà invece essere compreso fra 3% e 6% e 
impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi 
alle condizioni di impiego prescelte, in permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare 
inferiore a 10-6 cm/s. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel caso in cui la prova 
Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno 
essere confezionati con materiale prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza 
alcun ulteriore riscaldamento. In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle 
temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso 
dovrà essere vagliato se necessario. 
 
Controllo dei requisiti di accettazione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione 
effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 
secondi. 
 
Attivanti  l'adesione 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
Raccomandazioni e Posa in opera: 
L'Appaltatore dovrà provvedere innanzitutto alla pulizia della superficie da asfaltare, quindi dovrà spandere, a 
mezzo apposita macchina spanditrice, l'emulsione bituminosa per una quantità di 2 kg per mq ed infine stendere  
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a macchina il tappeto in conglomerato bituminoso e rullarlo a regola d'arte, con rullo del peso di almeno q 10 sulle 
carreggiate stradali; sui marciapiedi dovrà essere impiegata una piastra vibrante e battente ad acqua. 
Alla fine della stesa del manto d’usura dovrà essere effettuato lo spolvero con sabbia lavata con granulometria 
max 0.2, distribuita in modo omogeneo sull’intero ripristino. 
      

Art. 54. TRATTAMENTI SUPERFICIALI  
 
Generaliltà 
Immediatamente prima di dare inizio ai trattamenti superficiali di prima o di seconda mano, I'Impresa delimiterà i 
bordi del trattamento con un arginello in sabbia onde ottenere i trattamenti stessi profilati ai margini. 
Ultimato il trattamento resta a carico dell'Impresa l'ulteriore profilatura mediante asportazione col piccone delle 
materie esuberanti e colmatura delle parti mancanti col pietrischetto bituminoso. 
Trattamento con emulsione a freddo. 
Preparata la superficie da trattare, si procederà all'applicazione dell'emulsione bituminosa al 55%, in ragione, di 
norma, di kg 3 per metro quadrato. Tale quantitativo dovrà essere applicato in due tempi. 
In un primo tempo sulla superficie della massicciata dovranno essere sparsi kg 2 di emulsione bituminosa e dm3 
12 di graniglia da mm 10 a mm. 15 per ogni metro quadrato. 
In un secondo tempo, che potrà aver luogo immediatamente dopo, verrà sparso sulla superficie precedente il 
residuo di kg 1 di emulsione bituminosa e dm3 8 di graniglia da mm 5 a mm 10 per ogni metro quadrato. 
Allo spargimento della graniglia seguirà una leggera rullatura, da eseguirsi preferibilmente con rullo compressore 
a tandem, per ottenere la buona penetrazione della graniglia negli interstizi superficiali della massicciata. 
Lo spargimento dell'emulsione dovrà essere eseguito con spanditrici a pressione che garantiscano l'esatta ed 
uniforme distribuzione, sulla superficie trattata, del quantitativo di emulsione prescritto per ogni metro quadrato di 
superficie nonché, per la prima applicazione, la buona penetrazione nel secondo strato della massicciata fino a 
raggiungere la superficie del primo, sì da assicurare il legamento dei due strati. 
Lo spandimento della graniglia o materiale di riempimento dovrà essere fatto con adatte macchine che assicurino 
una distribuzione uniforme. 
Per il controllo della qualità del materiale impiegato si preleveranno i campioni con le modalità stabilite 
precedentemente. 
Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare da parte della 
Direzione dei Lavori sulle forniture delle emulsioni, l’Impresa resta sempre contrattualmente obbligata a rifare 
tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati, e che sotto l'azione 
delle piogge abbiano dato segni di rammollimento, stemperamento o si siano dimostrate soggette a facile 
asportazione mettendo a nudo la sottostante massicciata. 
 
Trattamento con bitume a caldo 
Il trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sarà fatto utilizzando almeno 1 kg/m2 di bitume, 
dopo una accurata ripulitura, fatta esclusivamente a secco, della pavimentazione esistente. 
Gli eventuali rappezzi che si rendessero necessari saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e spese 
dell'Impresa. 
L'applicazione di bitume a caldo sarà eseguita sul piano viabile perfettamente asciutto ed in periodo di caldo 
secco. 
Ciò implica che i mesi più favorevoli sono quelli da maggio a settembre e che in caso di pioggia il lavoro si debba 
sospendere. 
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra 160°C e 180°C entro adatte caldaie che permettono il controllo della 
temperatura stessa. 
L'applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione in modo tale da garantire l'esatta distribuzione 
con perfetta uniformità su ogni metro quadrato del quantitativo di bitume prescritto. 
Con tale applicazione, debitamente ed immediatamente ricoperta di graniglia di pezzatura corrispondente per 
circa il 70% alle massime dimensioni prescritte ed in quantità di circa m3 1,20 per 100 m2, dovrà costituirsi il 
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manto per la copertura degli elementi pietrosi della massicciata precedentemente trattata con emulsione 
bituminosa. 
Allo spandimento della graniglia seguirà una prima rullatura con rullo leggero e successivamente altra rullatura 
con rullo di medio tonnellaggio, non superiore alle t 14, in modo da ottenere la buona penetrazione del materiale 
nel bitume. 
Per il controllo della qualità del materiale impiegato, si preleveranno i campioni con le modalità prescritte. 
Verificandosi in seguito affioramenti di bitume ancora molle l'Impresa provvederà, senza ulteriore compenso, allo 
spandimento della conveniente quantità di graniglia nelle zone che lo richiedano, procurando che essa abbia ad 
incorporarsi nel bitume a mezzo di adatta rullatura leggera, in modo da saturarla completamente. 
L'Impresa sarà obbligata a rifare, a sua cura, tutte quelle parti della pavimentazione che per cause qualsiasi 
dessero indizio di cattiva o mediocre riuscita e cioè presentassero accentuate deformazioni della sagoma 
stradale, ovvero ripetute abrasioni superficiali non giustificate dalla natura e dalla intensità del traffico. 
L'Ente si riserva la facoltà di variare le modalità esecutive di applicazione del bitume a caldo, senza che per 
questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni ed avanzare particolari richieste di compensi. 
Tanto nei trattamenti di prima mano con emulsione bituminosa, quanto in quelli di seconda mano con bitume a 
caldo, l'Impresa è obbligata a riportare sul capostrada la graniglia eventualmente non incorporata.  Quella che 
decisamente non può essere assorbita andrà raccolta e depositata nelle piazzole, rimanendo di proprietà della 
Stazione Appaltante. 
Gli oneri di cui sopra sono compresi e compensati nei prezzi di Elenco e pertanto nessun maggior compenso 
spetta all'Impresa per tale titolo. 
 
Trattamento a caldo con bitume liquido 
Il bitume liquido da impiegare per esecuzione di trattamenti dovrà essere quello ottenuto con flussaggio di bitume 
a penetrazione 100 ÷ 120 e costituito, se di tipo 150/300 per almeno l' 80% da 
bitume, se di tipo 350/700 per almeno l’85% da bitume e per la restante parte, in ambedue i casi, da olio di 
catrame. 
I bitumi liquidi, da impiegarsi per l'esecuzione di trattamenti superficiali, dovranno avere le caratteristiche 
prescritte dal fascicolo  n. 7 delle norme del C.N.R del 1957 . 
Il tipo di bitume liquido da impiegarsi sarà prescritto dalla Direzione dei Lavori tenendo conto che per la 
temperatura ambiente superiore ai 15°C si dovrà dare la preferenza al bitume liquido 350/700, mentre invece con 
temperatura ambiente inferiore dovrà essere impiegato quello con viscosità 150/300. 
In nessun caso si dovrà lavorare con temperature ambienti inferiori agli 8°C. 
Con le consuete modalità si procederà al prelievo dei campioni prima dell'impiego, i quali verranno sottoposti 
all'analisi presso il Centro Sperimentale dell'ANAS di Cesano o presso altri Laboratori Ufficiali. 
Il lavoro di trattamento dovrà essere predisposto su metà strada per volta, onde non interrompere la continuità del 
traffico e la buona riuscita del lavoro. 
Il vecchio manto bituminoso dovrà essere sottoposto ad una accurata operazione di depolverizzazione e 
raschiatura della superficie, mediante spazzoloni, scope metalliche e raschietti. 
Cosi preparata la strada, la tratta da sottoporre a trattamento sarà delimitata lungo l'asse stradale per 
l'esecuzione a metà carreggiata per volta e poi, in modo uniforme, sarà distribuito sulla superficie, con 
distribuzione a pressione, il bitume liquido nella quantità media di 1 kg/m2 previo suo riscaldamento a 
temperatura tra i 100°C e 110°C entro adatti apparecchi che permettano il controllo della temperatura stessa. 
La distribuzione del bitume dovrà avvenire con perfetta uniformità su ogni metro quadrato nel quantitativo di 
bitume prescritto. 
Dovranno evitarsi in modo assoluto le chiazze e gli eccessi di bitume, rimanendo stabilito che le aree cosi trattate 
dovranno essere raschiate e sottoposte a nuovo trattamento a totale spesa dell'Impresa. 
Immediatamente dopo lo spandimento del bitume, la superficie stradale dovrà essere ricoperta con pietrischetto 
in ragione di litri 20 per metro quadrato, di cui litri 17 dovranno essere di pezzatura rigorosa da mm 16 a mm 18 e 
litri 3 di graniglia da mm 2 a mm 4. 
Pertanto, gli ammannimenti rispettivi di pietrischetto e di graniglia su strada, dovranno essere fatti a cumuli 
alternati rispondenti singolarmente alle diverse pezzature e nei volumi rispondenti ai quantitativi fissati. 
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I quantitativi di pietrischetto e di graniglia cosi ammanniti verranno controllati con apposite misurazioni da 
eseguirsi prima dell'inizio della bitumatura. 
Il pietrischetto della pezzatura più grossa verrà sparso uniformemente sulla superficie bitumata ed in modo che gli 
elementi siano fra di loro a stretto contatto. 
Dopo pochi passaggi di rullo pesante si procederà al conguaglio delle eventuali irregolarità di sparsa del 
pietrischetto suddetto, facendo le opportune integrazioni e, quindi, si procederà allo spargimento della graniglia 
minuta ad intasamento dei vuoti rimasti fra gli elementi del pietrischetto precedentemente sparso. 
Allo spandimento completo del pietrischetto e della graniglia seguirà la rullatura con rullo pesante, in modo da 
ottenere la buona penetrazione del materiale nel bitume. 
Si dovrà aver cura che il pietrischetto e la graniglia, all'atto dello spargimento, siano bene asciutti ed in 
precedenza riscaldati dal sole rimanendo vietato l'impiego di materiale umido. 
I tratti sottoposti a trattamento dovranno rimanere chiusi al traffico per almeno 18 ore e, quindi, la bitumatura 
dovrà essere eseguita su strisce di metà strada alternate alla lunghezza massima di m 300. 
A tal fine l'Impresa dovrà disporre un apposito servizio di guardiania diurna e notturna per il pilotaggio del traffico, 
del cui onere s'è tenuto largamente conto nella determinazione del prezzo unitario. 
L'Impresa provvederà a sua cura e spese all'apposizione di cartelli di segnalazione, cavalletti, ecc., occorrenti per 
la chiusura al traffico delle estese trattate.  
Il pietrischetto che risulterà non incorporato nel bitume per nessun motivo potrà essere impiegato in trattamenti di 
altre estese di strada. 
Infine l'Impresa provvederà, con i propri operai, alla esatta profilatura dei bordi della nuova pavimentazione, al 
ricollocamento in opera delle punteggiature marginali spostate dal compressore, nonché alla raschiatura ed 
eventuale pulitura di zanelle, di cordonate, di marciapiedi, imbrattati durante l'esecuzione dei lavori, essendo tali 
oneri stati compresi nella determinazione dei prezzi di Elenco. 
Si pattuisce che quelle aree di trattamento che in prosieguo di tempo risultassero difettose, ovvero prive di 
penetrazione di pietrischetto e di graniglia, saranno dall'Appaltatore sottoposte, a totale sua spesa, ad un nuovo 
ed analogo trattamento. 
 
  

Art. 55. PAVIMENTAZIONI  MARCIAPIEDI 
 
La posa in opera delle pavimentazioni di marciapiedi ed aree pedonali / ciclabili in genere dovrà essere eseguita 
in modo che la superficie risulti perfettamente piana e con le prescritte pendenze ed osservando 
scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione Lavori.  I singoli elementi 
dovranno combaciare esattamente tra loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà 
verificarsi nelle connessure  la benché minima ineguaglianza. I pavimenti dovranno essere consegnati 
diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.  Resta, comunque, contrattualmente stabilito che, per un 
periodo di almeno tre giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo d'impedire 
l'accesso di qualunque persona sulle pavimentazioni eseguite. Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte 
danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, 
ricostruire le parti danneggiate.  L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione  Lavori campioni dei 
pavimenti che saranno prescritti. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, nel prezzo compreso in Elenco per le 
singole pavimentazioni, la preparazione e compattazione del sottofondo secondo le disposizioni impartite dalla 
Direzione Lavori. 
 
A) PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO. 
Il massetto in conglomerato cementizio, dello spessore non inferiore a cm 10, verrà finito con la stesa uno strato 
di cemento dello spessore di 25 cm e quindi lisciato, rigato, rullato o finito a bocciardato secondo quanto 
prescriverà la Direzione Lavori. La superficie delle pavimentazioni trattate agli ossidi e quarzo dovrà presentare 
colore e grana uniforme come prescritto dalla D.L. Il cemento sarà armato con doppio strato di rete metallica 
antiritiro spessore 6  mm maglia 20x20 cm, tutti i getti saranno separati da giunti di dilatazione in PVC, o latro 
approvato, ogni 12 m² di pavimentazione, il tutto come previsto e compreso nel relativo prezzo di Elenco. 
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B) PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Dovrà avvenire con stesura di emulsione di ancoraggio data a spruzzo, tale da coprire l'acciottolato o il cls che 
costituisce il marciapiede con velo unico sottile, uniforme e continuo, con penetrazione in tutti gli interstizi e previo 
rigoroso lavaggio dell'acciottolato o del marciapiede. Le emulsioni bituminose al 50 e al 55% dovranno 
corrispondere ai requisiti stabiliti dal C.N.R.; il quantitativo unitario dovrà essere di Kg/mq. 0,800. Per il 
trattamento dell'aggregato, l'appaltatore e' tenuto alla fornitura di miscele regolari, uniformi ed esattamente 
dosate, secondo quanto richiesto dalla D.L.  
Il bitume da impasto dovrà essere preparato ad una temperatura compresa tra i 150 ed i 170 gradi centigradi; il 
conglomerato dovrà essere steso a caldo e comunque ad una temperatura non inferiore a 80 gradi centigradi, in 
quantità tale da ottenere in ogni punto, dopo la rullatura, lo spessore minimo prefissato dalla D.L. 
La superficie ottenuta dovrà essere priva di irregolarità. Il manto potrà essere costituito anche da conglomerato 
formato con bitume liquido (tipo Shelmac od analoghi), in tal caso la composizione granulometrica, fermo 
restando lo spessore prestabilito, sarà: 

- pietrisco 2/6 - 8/10 in peso 75-90% 
- sabbia di frantoio 0,5 cm. in peso 10-25% 
- bitume liquido (penetrazione 180/200) calcolato sul peso degli aggregati 5-6% 
- filler calcolato sul peso degli aggregati 5-6% . 

Lo stendimento dovrà avvenire a caldo evitando accuratamente l'accatastamento ed il riposo; l'accurata 
cilindratura con rullo di 5/6 ton. nonché lo spandimento di polvere di asfalto naturale in ragione di Kg: 1 per mq, 
completeranno le operazioni finali. 
 
C) PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI 
Saranno costituite da masselli in cls vibrocompresso ad alta resistenza posati ed inseriti ad incastro 
autobloccante, previa preparazione del sottofondo, secondo le tipologie, dimensioni, disegno, forma  e colore 
prescritti in progetto o dalla Direzione Lavori. Gli elementi avranno le caratteristiche e lo spessore prescritto in 
Elenco, comunque non inferiore a cm 6,  per le vari e classi pedonali o carrabili e dovranno rispondere alla norma 
UNI 9065 parti 1° 2° 3°  con Fabbricante certificato da Sistema di Qualità a norma UNI-EN- ISO 9001 e di 
Marchio di Qualità.  Gli elementi saranno distinti in tipo corrente “monostrato” e tipo “alta resistenza” con 
superficie antiusura trattata  a granuli di quarzo per uno spessore di almeno 5 mm. I prezzi in Elenco 
comprendono: la preparazione e compattazione del piano di posa naturale o il cls (ed eventuale stesa di 
geotessuto ove specificato e compensato), la stesa del sottofondo in sabbia grossa o pietrischetto o in sabbia- 
cemento (ove prescritto dalla D.L.) di cm 4-5, il taglio a misura dei masselli ove necessario, la rullatura e battitura 
del piano finito, la sigillatura dei giunti con sabbia fine o sabbia-cemento per riprese successive fino a completo 
intasamento delle fughe, la sigillatura di tagli, cordonature orlature, bordi chiusini etc.  con cemento colorato ove 
prescritto.     
 
D) PAVIMENTAZIONI IN PIETRA 
La pavimentazione verrà posata su sottofondo in cls armato, dello spessore minimo di cm 10, aventi le 
caratteristiche sopra descritte per il battuto in cemento previa preparazione e rullatura del piano di posa naturale. 
Le lastre verranno disposte per file parallele, di spessore costante, ad opera incerta, a correre, a spina o secondo 
disegno di progetto o disposto dalla Direzione Lavori, ravvicinate in modo che risultino le minime fugature che 
verranno successivamente riempite con malta liquida o pasta di cemento colorato come prescritto dalla Direzione 
Lavori. Le superfici dei lastricati dovranno essere conformi alle pendenze ed alle sagome di progetto. Tutte le 
presenti prescrizioni valgono per pietre fornite dall’Impresa e per quelle di recupero o fornite dall’Amministrazione 
che saranno preventivamente ricondotte al grado di finitura previsto , stabilito e compensato con i prezzi di 
Elenco. 
 
E) PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO 
I cubetti saranno posti in opera su letto di sabbia grossa o sabbia-cemento dello spessore necessario affinché 
risulti di 4-5 cm dopo battitura, pulita e scevra da impurità, previa preparazione del sottofondo in misto stabilizzato 
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o cementato o in conglomerato cementizio come prescritto ai relativi articoli. I cubetti saranno disposti  a “file 
parallele” o “archi contrastanti” , come disposto,  in modo che l’incontro dei cubetti avvenga sempre ad angolo 
retto ed pressoché a contatto prima della battitura. Dopo una triplice battitura, che sarà eseguita a mano sulla 
linea da un numero di operaio adeguato alla larghezza e che lavorano contemporaneamente con mazzaranga del 
peso di 25-30 Kg  o con adeguati piatti meccanici vibranti, le connessioni fra cubetti non dovranno risultare in 
nessun punto  superiori a 10 mm.  La battitura avverrà previa stesa di sabbia o sabbia - cemento a seconda che 
le fughe vengano intasate a sabbia o sigillate a boiacca di cemento.  La sigillatura delle fughe verrà eseguita 
dopo venti giorni dall’apertura; saranno preventivamente riparati tutti gli eventuali danni e/o avvallamenti, la 
superficie verrà quindi lavata con acqua in pressione in modo da liberare le fughe per almeno 3 cm di profondità. 
A tratto asciugato, si procederà alla sigillatura con semplice sabbia fine, con boiacca cementizia, con pasta di 
bitume a caldo  o emulsione bituminosa a freddo, secondo prescrizioni, procedendo quindi alla saturazione con 
sabbia ed alla successiva pulizia delle superfici.  
 
F) PAVIMENTAZIONI IN ACCIOTTOLATO 
I ciottoli saranno posati su letto di sabbia di circa 10-12 cm ovvero su letto in malta idraulica, di conveniente 
spessore, previa preparazione del sottofondo in misto stabilizzato o cementato o in conglomerato cementizio 
come prescritto ai relativi articoli. I ciottoli dovranno essere scelti di dimensioni il più possibile uniformi, 
colorazione / assortimento come prescritto,  disposti di punta con la faccia più regolare a formare il piano di 
calpestio ed accostati. Dopo la battitura, verranno sigillati con boiacca o pasta cementizia ed accuratamente 
ripuliti a consolidamento avvenuto. A lavoro finito i ciottolo dovranno presentare superficie uniforme e regolare 
secondo i profili e le pendenze prescritte. 
Le orlature dei marciapiedi aiuole e banchine potranno essere realizzate con masselli di pietra o con elementi 
prefabbricati in calcestruzzo. Tutte le curve e/o pezzi speciali delle orlature e cordonature, di qualsiasi tipo, forma 
e dimensione, per formazione di curve, pendenze, passi carrabili etc. si intendono compensati nei prezzi unitari di 
Elenco salvo nei casi espressamente / diversamente specificati nell’Elenco stesso. 
 
G) ORLATURE IN MASSELLI DI PIETRA. 
Potranno essere realizzate con travertini, basalti, porfidi, graniti, dioriti, sieniti, pietra della Lessinia  o con altre 
pietre di caratteristiche meccaniche non inferiori. Le orlature saranno distinte, cosi' come previsto dalle vigenti 
norme UNI, nei seguenti assortimenti:    
       Larghezza (cm)    Altezza (cm)     Lunghezza minima (cm) 
      12/15       20           50 
      12/15        25               60 
      15/18       25                    80 
        20         25                     100 
 
In ogni pezzo di orlatura la faccia vista orizzontale e quella verticale dovranno essere lavorate a punta fine come, 
altresì, dovrà essere lavorata a punta fine anche la faccia verticale interna opposta all'alzata per una profondità di 
almeno 3 cm al fine di realizzare uno spigolo perfettamente rettilineo e parallelo a quello esterno.  Le orlature 
saranno collocate su un massetto di conglomerato cementizio, perfettamente allineate e con altezza costante 
rispetto al piano stradale con i giunti, tra gli elementi, lavorati a scalpello a perfetta squadra ed attestati e spaziati 
di 5 mm; il giunto sarà poi riempito con malta cementizia a kg. 400 di cemento per metro cubo di impasto 
successivamente stilata nella parte a vista. 
 
H) ORLATURE IN ELEMENTI PREFABBRICATI 
Le orlature in elementi prefabbricati, realizzate in conglomerato cementizio vibrocompresso, avranno le 
dimensioni, forma e finitura previste nell'Elenco dei prezzi e/o nel progetto ed una lunghezza non inferiore a cm. 
100 eccetto che nei tratti in curva, nei pezzi speciali e  nei casi particolari. La collocazione avverrà come 
precedentemente descritto per le orlature in masselli di pietra.  
 
l) PAVIMENTAZIONE TIPO INDUSTRIALE CON FINITURA AL QUARZO 
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La realizzazione dello strato antiusura viene effettuata applicando sulla superficie del calcestruzzo ancora fresco, 
una miscela anidra (spolvero) oppure una malta premescolata (pastina) composta di acqua, cemento ed 
aggregati (quarzo, corindone, elementi metallici) resistenti all’abrasione. 
Sul calcestruzzo fresco, posato in opera a quota piano finito, viene applicato a "semina" un determinato 
quantitativo di miscela anidra d’aggregati e cemento. La scelta del materiale indurente e del quantitativo da 
applicare è determinata dall’entità dell’azione abrasiva sulla pavimentazione: maggiore è tale azione maggiore 
deve essere la resistenza meccanica del calcestruzzo e la resistenza all’abrasione dell’aggregato utilizzato per lo 
spolvero. 
Nel caso di marciapiedi esterni si utilizzerà una quantità di polvere di quarzo compresa tra 2 e 4 kg/m2. La finitura 
della pavimentazione potrà poi essere con elicottero o scopata.  
 
L) TRATTAMENTO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO TIPO STREETPRINT® 
La tecnologia impiegata prevede il trattamento di superfici d’asfalto con speciali matrici metalliche che vengono 
impresse a caldo nella stessa fase di stesa del conglomerato: un team di 3 o 4 persone specializzate affianca la 
squadra degli asfaltatori per la realizzazione della stampa. Il manto trattato dovrà avere una granulometria fine e 
chiusa di 0-4/ 0/6 mm e gli spessori della stesa dovranno essere compresi tra i 2 /3 cm. Il sottofondo su cui si 
interverrà deve essere stabile e la tipologia potrà essere in asfalto o Cls a seconda se l’intervento sarà pedonale 
o carrabile. Al termine della fase di stesa si procede alla resinatura, che viene eseguita con gli speciali prodotti 
della famiglia StreeBond. STREETBOND  è una resina acrilica colorata additivata con cemento modificato, 
sviluppata specificamente per l’uso su asfalto naturale liscio o stampato con matrici StreetPrint. Esso è dotato di 
caratteristiche superiori di adesione, flessibilità, resistenza all’abrasione, stabilità di colore, resistenza chimica e 
spazzolabilità.  
La sua composizione e le proprietà di rendimento sono le seguenti: 
 

 
 
Fasi realizzative: 
1. Fase di Imprimitura: 
La finitrice stende il tappeto d’usura che verrà poi compattato con una leggera e veloce rullatura. Il conglomerato 
dovrà essere steso ad una  temperatura di almeno 120° e dovrà avere una granulometria non superiore ai 0 – 6 
mm. 
Le matrici StreetPrint vengono appoggiate sul tappeto ancora caldo ed alla temperatura di circa 70° vengono 

TEST STREETBOND
Solidi per volume % 58 + / - 2%

Solidi per peso% 75.5 + / - 2%
Densità 1.75 grammi/litro

Temperatura di infiammabilità 
Maggiore di 93 gradi 

centigradi
Percentuale di pigmenti (per peso 

che include il cemento)
62 + / -2 %

Lucentezza Maggiore di 1 (a) 85°

Temperatura di applicazione 
Tra 10° e 35° di temp. 

esterna

Tempo di asciugatura 
Da 1 a 4 ore ( in relaz. a 
temperatura e grado di 

umidità)

Tempo di asciugatura prima del 
traffico 

Circa 80% della consistenza 
in 2 giorni

Abrasione su strato di asfalto
Insufficienza nella coesione 

dell’asfalto prima di 
cedimenti dell’adesione della 

QUV AE  300 ore 2.35 CIE unità
Idrofobicità (3 giorni) 12% di aumento di peso
Prestazioni e dosaggi  1 conf. Std pari a 28 mq.

Limiti di temperatura per la conservazione  -34° / +71°
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impresse con una piastra vibrante reversibile di circa 400 kg. 
Dopo una corretta imprimitura (7/8 mm. di penetrazione) le matrici vengono sollevate e fatte avanzare secondo lo 
sviluppo del progetto. 
Al termine dell’imprimitura si verificano eventuali irregolarità della “stampa” e si procede alla correzione degli 
errori con gli appositi utensili (riscaldatore StreetHeat e rifinitore). 
 
2. Fase di Resinatura: 
Al termine dei lavori di asfaltatura e di imprimitura, si inizia la procedura di resinatura con i prodotti StreetBond. 
Diverse tipologie di prodotti in relazione al tipo di applicazione, pedonale o carrabile. 
La resina StreetBond viene spruzzata con attrezzature specifiche studiate per ottimizzare la resa in termini 
prestazionali. Per garantire una distribuzione uniforme si provvede ad una spazzolatura con una apposita 
spazzola a setole morbide. E’ possibile resinare anche superfici d’asfalto non stampate. Le resine StreetBond, 
oltre che garantire un effetto cromatico, impermeabilizzano la superficie dell’asfalto garantendone una maggiore 
durata nel tempo. 
 

Art. 56. LAVORI DIVERSI  NON SPECIFICATI IN CAPITOLATO 
 
Per tutti gli altri lavori non previsti nel presente Capitolato, nei prezzi d'Elenco e non specificati e descritti nei 
precedenti articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno, nell’ordine, le norme: 
1) del Capitolato /i tipo/  della Stazione Appaltante. 
2) del Capitolato tipo dell’A. N. A. S.  
 
 

C) OPERE IDRAULICHE – FOGNATURE E ACQUEDOTTI 
 

Art. 57. POZZETTI D’ISPEZIONE PREFABBRICATI 
Trattasi di pozzetti d’ispezione per reti acque bianche, acque nere, acque di prima pioggia, acque grigie e acque 
reflue industriali. 
Il pozzetto dovrà essere posto in opera perfettamente verticale su fondazione di adeguato spessore e lo spazio di 
scavo circostante potrà essere riempito anche con materiale di risulta, purché scevro di corpi estranei e pietrame 
di grossa pezzatura.  Il terreno di posa dovrà essere battuto e perfettamente livellato. 
La platea di fondo, incorporata in unico getto con le pareti del pozzetto e di spessore minimo di  80 mm, sarà 
sagomata con canaletta passante, rettilinea e/o deviata, e di sezione a 180° raccordantesi in pendenza dal bordo 
verso le pareti e con i giunti completi di guarnizione a tenuta. 
Le canne di prolunga avranno le stesse dimensioni e geometria dell’elemento di base. Nelle giunzioni tra la base, 
le canne di prolunga, la piastra o l’elemento troncoconico andrà interposa una guarnizione di tenuta conforme alla 
norma UNI EN 681-1.  
Per raggiungere la quota stradale andranno utilizzati gli anelli di conguaglio del diametro interno uguale a quello 
degli elementi sottostanti e comunque tale da garantire il passo d’uomo previsto negli elaborati progettuali. Tali 
elementi andranno posizionati in modo perfettamente concentrico e saranno allettati con malta cementizia. 
Eventuali fori necessari per l’inserimento di tubazioni saranno eseguiti con carotatrice di diametro idoneo al tubo 
da utilizzare. Gli innesti delle tubazioni alla base ed in quota andranno sempre interposti delle guarnizioni a tenuta 
di tipo elastomerico. 
I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica in tutte le sue parti e tali da garantire il rispetto delle 
prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), 
D), E), della Legge 10-05-1976 n° 319, recante le norme per la tutela delle acque. 
 
Caditoie sifonate in cls prefabbricato 
La caditoia dovrà rispettare le dimensioni minime indicate negli elaborati grafici del progetto. La caditoia sarà 
posizionata sul bordo della carreggiata in adiacenza alle proprietà private. Se necessario, per fare posto 
all’elemento di base, si dovranno demolire localmente le fondazioni dei muri di recinzione. Lo scavo dovra essere 
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maggiorato di circa 10 cm rispetto alla larghezza della caditoia. 
La caditoia dovrà essere posata perfettamente piana su un letto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno 
10 cm che sborda dalla sagoma della caditoia di almeno 10 cm. In pratico tutto lo scavo dovrà essere intasato 
con calcestruzzo magro ad eccezione della parte superficiale interessata dalla pavimentazione bituminosa. Vi 
dovrà altresì essere un rinfianco della base in calcestruzzo magro che si eleva fino alla base della 
pavimentazione bituminosa in modo da evitare rinterri con materiali incoerenti.  
La griglia in superficie dovrà essere posizionata in leggera depressione rispetto al piano stradale (circa 2 cm di 
salto) in modo da  migliorare l’efficacia di intercettazione delle acque piovane e compensare gli eventuali 
cedimenti del piano stradale. 
Prima di eseguire la pavimentazione è sempre opportuno installare le griglie, le quali creano la quota finita della 
pavimentazione. 
 

Art. 58. POZZI PERDENTI 
Trattasi di pozzi costituiti da anelli in cls prefabbricato e vibrocompresso opportunamente fessurato dal produttore 
all’atto della fabbricazione con fori passanti di diametro 6 cm nel numero di 8 per metro di altezza. La chiusura dei 
pozzi perdenti è prevista tramite soletta piana in cls di spessore minimo di 20 cm, carrabile, con apertura 
conforme a quanto definito negli elaborati di progetto. In assenza di specifiche indicazioni l’apertura dovrà essere 
di sezione e dimensioni adatte ad ospitare gli elementi raggiungi quota per il corretto posizionamento del chiusino 
di ispezione o a griglia predisposto.  
Il pozzo verrà posto in opera mediante “scavo a pozzo” rispettando un errore di verticalità massimo di 2°. Lo 
scavo avverrà per mezzo di benna, consentendo l’autoaffondamento degli anelli in cls sino alla quota di progetto, 
salvo diversa indicazione della Direzione Lavori. Le operazioni di scavo dovranno avvenire ponendo la massima 
attenzione al non danneggiamento degli elementi ad anello in cls. In caso di danneggiamento, anche parziale di 
un elemento la ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione dell’elemento danneggiato prima di proseguire 
con le operazioni di posa in opera del manufatto.   
Eventuali fori necessari per l’inserimento di tubazioni saranno eseguiti con carotatrice di diametro idoneo al tubo 
da utilizzare. Gli innesti delle tubazioni alla base ed in quota andranno sempre fissati con malta cementizia. 
 

Art. 59. CADITOIE IN CLS PREFABBRICATO 
La caditoia dovrà rispettare le dimensioni minime indicate negli elaborati grafici del progetto. La caditoia sarà 
posizionata sul bordo della carreggiata. Lo scavo dovrà essere maggiorato di circa 20 cm rispetto alla larghezza 
della caditoia. 
La caditoia dovrà essere posata perfettamente piana su un letto di calcestruzzo magro dello spessore di almeno 
10 cm che sborda dalla sagoma della caditoia di almeno 10 cm. Vi dovrà altresì essere un rinfianco della base in 
calcestruzzo magro che si eleva fino alla base della pavimentazione bituminosa in modo da evitare rinterri con 
materiali incoerenti.  
La griglia in superficie dovrà essere posizionata in leggera depressione rispetto al piano stradale (circa 2 cm di 
salto) in modo da migliorare l’efficacia di intercettazione delle acque piovane e compensare gli eventuali 
cedimenti del piano stradale. 
Prima di eseguire la pavimentazione è sempre opportuno installare le griglie, le quali creano la quota finita della 
pavimentazione. 

Art. 60. CHIUSINI E GRIGLIE 
 
I chiusini e le griglie saranno costituito da un telaio a sagoma rettangolare, quadrata o circolare e da un  
coperchio rettangolare, quadrato o circolare munito di cerniera e guarnizione antibasculamento ed autocentrante 
in elastomero ad alta resistenza, alloggiato in apposita sede.  
Il suggello di chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o movimenti di sorta 
al passaggio di carichi stradali. Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in 
modo da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti; il telaio sarà dotato di 
guarnizione elastomerica. 
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Art. 61. POSA DELLE TUBAZIONI 
 
1. Scavi per canalizzazioni 
L'Ente appaltante si riserva la facoltà di imporre l'esecuzione degli scavi a mano o con macchina a carreggiata 
ridotta, nei casi in cui questo metodo venga giudicato indispensabile a suo insindacabile giudizio, ad esempio per 
motivi di sicurezza, di inacessibilità dei mezzi o per preservare manufatti limitrofi, senza che per questo 
l'Appaltatore possa pretendere alcuna maggiorazione. 
E' compito dell'Appaltatore assicurare la continuità del transito di persone e automezzi in piena sicurezza, 
l'accesso carraio e pedonale ai fabbricati, il regolare deflusso delle acque e l'integrità di tutte le opere, 
canalizzazioni, cavi ed altro presente nel sottosuolo. 
Il tracciato, la sezione e l'eventuale livelletta dovranno essere quelle indicate dal progetto esecutivo; in assenza di 
questi si farà riferimento alle sezioni tipo di scavo o dove non applicabili, alle prescrizioni della D.L. 
Salvo diverse indicazioni dettate dal progetto o dalle normative vigenti, l’Appaltatore per determinare la sezione di 
scavo dovrà attenersi alle seguenti indicazioni: 
Nelle fognature la larghezza di scavo sarà pari al diametro esterno più 20 cm per lato. Per gli allacciamenti la 
larghezza di scavo sarà pari al diametro esterno più 20 cm per lato. 
L'Appaltatore è al corrente che i luoghi di scavo sono caratterizzati da costante presenza di servizi vari e relativi 
manufatti, trovanti, manufatti e servizi abbandonati, disomogeneità nella composizione del terreno (naturale, 
argilloso, alluvionale, tufaceo, ecc., di riporto di materiali provenienti da cava o da demolizioni edili alla rinfusa) 
per cui deve attendersi l'impossibilità di produrre sezioni di scavo regolari. Il compenso riferirà quindi sempre alle 
sezioni di progetto o a quelle indicate dalla D.L. (in assenza di indicazioni sulla sezione si farà riferimento alle 
misure sopra indicate), indipendentemente dalla sezione reale, essendo ciò valutato nell'incidenza dei prezzi, per 
cui nessun compenso di nessuna natura l'Appaltatore potrà richiedere per il mancato rispetto di tali sezioni salvo 
in casi particolari, purché autorizzate dalla D.L..  
L’inclinazione delle pareti dello scavo rispetto alla verticale, indicato nelle sezioni di progetto nella misura di 0°, è 
puramente indicativo e convenzionale. 
L’Appaltatore realizzerà lo scavo con l’inclinazione delle pareti opportune in relazione alla natura del terreno, alla 
profondità degli scavi nonché alle misure tecniche che deciderà di adottare per sostenere i fronti di scavo. 
Eventuali variazioni nei tracciati, nelle sezioni di scavo e nelle livellette, dovranno essere autorizzate dalla D.L.. 
In ogni caso la sezione di scavo dovrà essere perfettamente pulita e livellata in conformità a quanto prescritto 
dall'Ente appaltante ed in relazione alle specifiche necessità del tipo di canalizzazione da posare.  
Pareti e fondo della trincea saranno piani, livellati e compattati; saranno rimossi sassi e trovanti, radici e materiali 
analoghi sporgenti dalle superfici prima della posa delle canalizzazioni. 
L'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire franamenti, restando totalmente a suo carico eventuali danni 
alle persone o a cose e l'obbligo, a sue spese, alla rimozione del materiale franato. 
I materiali di risulta ritenuti reimpiegabili saranno generalmente depositati in cumuli late-ralmente agli scavi ad 
una distanza di almeno un metro e comunque tale da non costituire pericolo di franamento, disposti in modo da 
non creare intralcio al traffico veicolare e pedonale. 
Nei cantieri in cui, per diversi motivi, non fosse possibile accatastare la risulta a fianco dello scavo, la stessa 
dovrà essere portata in aree di stoccaggio per poi essere successivamente riutilizzata, salvo diversa specifica 
prescrizione della Direzione Lavori. 
I materiali di risulta degli scavi non idonei e il materiale eccedente, compresi eventuali detriti di manufatti demoliti, 
dovranno essere caricati su mezzi dell'Appaltatore e trasportati alle pubbliche discariche curando che nel 
caricamento il materiale stesso non abbia a cadere, anche in minima parte, dentro lo scavo già eseguito. 
Qualora ciò avvenisse sarà carico dell'Appaltatore ripulire lo scavo.  
L’appaltatore è obbligato ed eseguire delle analisi del materiale di scavo per definire, ai sensi della DGR Veneto 
n° 80/2005, se il sito di scavo sia o meno contaminato. Tali analisi si intendono compensate nel prezzo 
contrattuale previsto per gli scavi nella misura di un campione analizzato ogni 500 metri cubi di materiale scavato. 
Qualunque sia la quantità di acqua o liquame presente nello scavo, questa deve essere allontanata  con adatti 
interventi e mezzi a cura dell'Appaltatore. 
Per gli scavi di profondità fino a 1,50m l’appaltatore dovrà provvedere con delle sbadacchiature, qualora si 
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rendessero localmente necessarie, per esempio per attraversare strati di terreno incoerente non costipato. Tale 
onere è compreso nel prezzo unitario del relativo scavo. 
Per quanto riguarda invece gli scavi più profondi si rende necessaria l’adozione di specifici interventi di sostegno 
che prevedono l’impiego di casserature metalliche modulari autoaffondanti,infilate su guide a doppia rotaia, con 
distanziali regolabili e snodo terminale su molle procedendo con le seguenti fasi: 
 
A. scavo di una trincea di larghezza e lunghezza da armare per una profondità fino a 1 m 
B. inserimento dei casseri e scavo di 0,5 m di terreno  
C. affondamento dell’armatura e successivo scavo di ulteriori 0,5m, ripetendo l’operazione fino al raggiungimento 
della profondità di progetto 
D. sollevamento del cassero di 0,5 m e compattazione dello strato di ricoprimento o rinterro  
E. estrazione di ulteriori 0,5m di armatura e compattazione, ripetendo l’operazione fino al completamento del 
rinterro. 
 
Le sbadacchiature o i casseri autoaffondanti dovranno essere posizionate fuori terra di almeno 30 cm. 
All’appaltatore è richiesta la verifica statica del sistema di armatura che sarà consegnata alla D.L. ed al 
coordinatore per la sicurezza per approvazione. 
 
2. Ricoprimento (sabbiatura) tubazioni con sabbia o “ghiaietto” 
 
Le modalità di esecuzione del ricoprimento dovranno essere conformi a quanto indicato dal progetto o dai dettagli 
esecutivi; in assenza di questi, si dovrà fare riferimento a quanto segue. 
Con le esclusioni delle canalizzazioni per linee elettriche MT e delle tubazioni per cui é prevista la posa su letto in 
cls o in cunicolo di protezione, le tubazioni o canalizzazioni saranno posate su un letto di sabbia o ghiaietto 
livellato di 15 cm; Si completerà la sabbiatura con l’ultimo strato di ricoprimento fino ad una quota di 15 cm oltre la 
generatrice superiore. Sopra tale sabbiatura e prima del rinterro con idonei materiali verrà posto un nastro 
segnalatore specifico per ogni tipologia di impianto (ad esclusione delle linee b.t. e delle condotte fognarie). Sarà 
esclusa la sabbiatura quando le tubazioni (ad esclusione di quelle per fognatura spiralate o corrugate 
esternamente) saranno avvolte con rete antiroccia tipo "Espansit 3 della RACI" o equivalente. 
La sabbia, fornita dall’Appaltatore, sarà a grana grossa: in particolare la granulometria dell’80% in peso dovrà 
essere compresa tra 0,6 e 4 mm; sarà quindi tassativamente esclusa la sabbia limosa e argillosa. 
Il ghiaietto fornito dall’appaltatore avrà granulometria compresa fra 2mm e 10mm. Il passante al vaglio di 10mm 
dovrà essere superiore al 95%, mentre il passante al vaglio di 2mm dovrà essere minore del 10%. 
In qualsiasi momento, sino al collaudo, la D.L. potrà prelevare campioni del materiale utilizzato per la sabbiatura; 
qualora questo si rilevasse difforme da quanto prescritto la D.L. potrà ordinare il rifacimento del lavoro. 
 
Modalità di costipamento 
Il rinfianco e il ricoprimento con sabbia delle tubazioni rigide (acciaio, grès, cls) o in materiale plastico (PVC, 
PEAD), dovrà avvenire nelle seguenti fasi: 
1) formazione del letto di posa in sabbia, ben compattato e livellato: 
2) posa della tubazione; 
3) posa di uno strato in sabbia fino alla generatrice superiore del tubo e relativa compattazione; 
4) posa di un secondo strato di ricoprimento fino ad una quota di 15 cm oltre la generatrice superiore, 
compattando solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. 
In ogni caso le operazioni di costipazione dovranno avvenire senza sollecitare o spostare il tubo. 
Il costipamento di questo rinfianco e primo ricoprimento del tubo dovrà essere uniforme e raggiungere il 90% del 
valore ottimale individuato dalla prova di penetrazione di Proctor modificata. 
 
3. Rinterri 
La scelta del materiale con cui effettuare il rinterro spetta comunque all'Ente appaltante; questa scelta è indicata 
nei documenti progettuali e può essere modificata dalla D.L. in ogni fase del cantiere, anche in relazione alla 
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natura del terreno di risulta dello scavo. 
In mancanza di indicazione scritta da parte della D.L., il ripristino si intende da eseguirsi con rigenerato di cava. 
I materiali utilizzabili per il rinterro sono i seguenti: 

– Risulta: si intende il materiale proveniente dallo scavo vagliato al fine di eliminare i materiali non lapidei 
(eventuali cocci di laterizi o pezzi di binder, etc..) di qualsiasi dimensione e i ciottoli lapidei di dimensioni 
maggiori ai 10 cm. Per renderlo idoneo al rinterro tale materiale potrà essere miscelato con altri materiali 
secondo le indicazioni della D.L.. 

– Mistone: si intende misto granulometrico di cava per lavori stradali, composto da sabbia e ghiaia, con 
granulometria compresa fra 0,3 e 6 cm; in particolare la percentuale in peso passante al diametro di 4 cm 
dovrà essere di almeno l’85% la percentuale passante al diametro di 1 mm dovrà essere di meno del 15%. 
Prima dell’utilizzo dovrà essere fornito alla D.L. il certificato di provenienza della cava e la prova 
granulometrica. 

– Rigenerato: ottenuto per frantumazione di materiale di risulta, con granulometria da 1 a 4 cm purché ne sia 
dichiarata la provenienza e l'idoneità con adeguati attestati dal fornitore, privo di materiali organici, asfaltici, 
limi e argille. 

– Stabilizzato di cava: per stabilizzato di cava si indica il frantumato calcareo con granulometria 0,1 - 2 cm.). 
– Stabilizzato di ghiaia e calce: per stabilizzato di ghiaia e calce si indica un impasto di ghiaia e sabbia  

(granulometria 0,1 - 4 cm.) e calce a dosaggio di 1 quintale a mc dosato a secco. 
– Misto cementato: per misto cementato si indica un impasto di  ghiaia e cemento nella quantità di 1 mc di 

ghiaia e 1,5 q di cemento. 
– Ghiaia con sabbia uniformemente graduata: per ghiaia con sabbia uniformemente graduata si indica un 

misto granulometrico secondo vagli ASTM di seguito riportati: 
 

 
 
 
4. Modalità di costipamento 
Il rinterro dovrà essere effettuato per strati di spessore inferiore o uguale a 30 cm. 
Ciascuno strato di riempimento dovrà contenere la giusta quantità d'acqua per ottenere la massima 
compattazione. Deve essere battuto per strati di 30 cm con vibratori meccanici, al fine di evitare cedimenti o in 



97                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

modo da ottenere, quando necessario, piani succes-sivi di posa. 
Il costipamento di ciascuno strato dovrà essere uniforme e raggiungere il 90% del valore ottimale individuato dalla 
prova di penetrazione di Proctor modificata. 
Per ciascun strato si dovrà così procedere: 
• rinterro; 
• sollevamento armature di sostegno dei fronti di scavo per un’altezza uguale al rinterro effettuato; 
• costipamento. 
Ovviamente l’estrazione degli ultimi 150 cm. può essere effettuata in un solo colpo, fermo restando il rinterro per 
strati. 
 
Nel caso in situazioni particolari si rendesse necessario posare le tubazioni ad una profondità inferiore a 50 cm, 
sarà necessario effettuare un rinfianco in cls della tubazione stessa in sostituzione della sabbiatura. 
 
5. Interferenza con i sottoservizi 
Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è tenuto alla salvaguardia e ripristino dei sottoservizi mediante la loro 
individuazione con ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di 
apertura degli scavi e definitiva risistemazione, comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo 
di cm 20 attorno al sottoservizio. 
Gli oneri per la ricerca, la protezione ed il ripristino dei sottoservizi si intendono compresi e compensati nei prezzi 
unitari degli scavi. Sono esclusi da tale sovrapprezzo solo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti 
protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati 
qualora interferenti con la nuova tubazione. 
L’Appaltatore è tenuto al ripristino dell’eventuale danneggiamento dei sottoservizi ed al risarcimento dei danni per 
eventuali interruzioni del servizio. 
 
6. Sostegno dei fronti di scavo 
È inteso che secondo le norme di sicurezza per scavi di profondità maggiori di 1,5 m l’Appaltatore è obbligato a 
sostenere le pareti di scavo a mezzo di armature, o cassoni autoaffondanti per evitare il franamento dei fronti di 
scavo. Il sostegno degli scavi di profondità superiore a metri 1.50 dal piano campagna o dal piano stradale è 
compensato con la voce di prezzo degli scavi a sezione ristretta di profondità superiore a 1.50 metri. Tale voce 
compensa ogni onere aggiuntivo dovuto alla presenza di sottoservizi longitudinali e trasversali interferenti, a 
condizioni ambientali avverse,alla presenza di materiali di scavo scadenti, alla presenza della falda. La voce 
compensa altresì ogni altro onere e magistero per realizzare un sostegno dello scavo sicuro e a perfetta regola 
d’arte. 
Per gli scavi di profondità inferiore a 1.50 metri il prezzo degli scavi comprende e compensa l’onere delle 
sbadacchiature che si rendessero localmente necessarie per ragioni di sicurezza, di stabilità del fronte di scavo, 
per il sostegno di sottoservizi o per altre ragioni. 
Le voci di prezzo dei pozzetti d’ispezione comprendono e compensano ogni tipologia di sbadacchiature, 
casserature e cassoni autoaffondanti, realizzati per scavi di qualunque profondità (e quindi anche maggiori di 1-
50 metri) e in qualunque condizione ambientale. 
 
7. Ripristini e gestione degli assestamenti 
Nella prima fase di assestamento delle trincee di posa delle tubazioni è prevista la formazione del cassonetto 
stradale fino allo strato di misto stabilizzato o misto cementato a seconda di quanto prescritto dagli elaborati e 
documenti progettuali o come ordinato dalla D.L.. Provvisoriamente la parte soprastante rimanente della trincea 
(a partire dall’estradosso del cassonetto stradale fino alla quota stradale) verrà riempita con materiale misto 
granulometrico stabilizzato compattato (la fornitura e posa di questo materiale è compresa nella voce di svao). 
Nel periodo di assestamento, che dovrà durare il tempo necessario per la stabilizzazione del rinterro, la ditta 
appaltatrice si impegna ad ricaricare con misto granulometrico stabilizzato gli eventuali cedimenti nella trincea 
rinterrata ed a spianare eventuali dossi. Dovranno essere tempestivamente rinterrati i cedimenti o eliminati i dossi 
che causano irregolarità superficiali, longitudinali, e/o trasversali superiori a 2 cm (medi estesi per massimo il 50% 
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della superficie di rinterro). Inoltre, su ordine della D.L. o del coordinatore della sicurezza dovranno essere 
comunque ripristinati tutti gli assestamenti che potrebbero causare un pericolo per la viabilità, per i pedoni o per i 
ciclisti. 
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CAPITOLO III - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 62. NORME GENERALI 
 
I prezzi contrattuali, al netto del ribasso d'asta o di aumento contrattuale, sono comprensivi di tutti gli oneri 
generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato e di ogni altro onere che, pur se non 
esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro 
completo e finito a perfetta regola d'arte.  Nei prezzi contrattuali sono dunque compensate tutte le spese principali 
ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e 
magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato 
Speciale, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore.  I lavori saranno pagati in base alle misure fissate negli 
elaborati di  progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi 
conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione 
Lavori.  L'Appaltatore dovrà prestarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga 
opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le 
necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.  Per tutte 
le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero 
o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 
 

Art. 63. DEMOLIZIONI, SCARIFICHE E FRESATURE 
 
I prezzi fissati in Elenco per la demolizione delle murature o strutture o roccia compatta si applicheranno al 
volume o alla superficie effettiva delle strutture o delle murature da demolire secondo quanto specificato in Elenco 
Prezzi e negli articoli del presente Capitolato.   La demolizione di fabbricati e manufatti di importanza verrà 
compensata a m³ vuoto x pieno, come indicato nei prezzi in Elenco, includendosi anche tutte le opere 
provvisionali necessarie per l’esecuzione in sicurezza. La demolizione / rimozione di recinzioni, tubazioni, 
condotte e canalette, di qualsiasi genere, sarà compensata ai prezzi di Elenco per metro lineare di sviluppo 
effettivo comprendendosi anche i manufatti minori e piccole opere afferenti con esclusione di quelli isolati di 
cubatura superiore a 1 m³. In taglio / rimozione / demolizione di pali e di piante di alto fuso  H  > m 4-5 m verrà 
compensata secondo le voci in Elenco.   La demolizione, scarifica e fresatura di pavimentazioni stradali verrà 
compensata per metro quadro di superficie effettiva, fino alla profondità massima indicata dai prezzi in Elenco e/o 
ordinata dalla Direzione Lavori, intendendosi compensati il taglio della pavimentazione, l'accatastamento ed il 
trasporto a rilevato o a rifiuto dei materiali di risulta e tutte le lavorazioni da eseguirsi anche in presenza di traffico.  
I prezzi delle lavorazioni di cui sopra comprendono, oltre ai compensi per gli oneri ed obblighi specificati negli 
articoli del presente Capitolato, anche gli eventuali  ponti di servizio,  impalcature e sbadacchiature, la necessaria 
segnaletica, gli oneri di trasporto e di conferimento a discarica e quanto altro occorre all'esecuzione dei lavori in 
sicurezza.  I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpieghi dall'Appaltatore, a 
semplice richiesta della Direzione Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore stesso, considerandoli come nuovi, 
in sostituzione dei materiali che  egli avrebbe dovuto provvedere, e cioè allo stesso prezzo fissato per questi 
nell'Elenco, ovvero, mancando esso, al prezzo commerciale al netto del ribasso d'asta o dell'aumento 
contrattuale. 
 

Art. 64. SCAVI 
Scavi di sbancamento 
Oltre gli obblighi particolari di cui al presente Capitolato, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l'Appaltatore 
si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare ed in particolare: 

• per taglio di piante di modeste dimensioni, estirpazione di ceppaie, radici ecc. ed il loro carico e trasporto 
a rifiuto esclusa la lavorazione del legname recuperabile;  

• per la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in 
genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito 
prezzo 
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• per l’eliminazione di trovanti fino alla dimensione di 1 m³; 
• per la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese 

dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; 
• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d'acqua; 
• per la demolizione di massicciate stradali e dei muri a secco o in malta di scarsa consistenza; 
• per palleggi, innalzamento, carico, trasporto, scarico e deposito del materiale idoneo al riutilizzo in aree 

indicate dal progetto o individuate dalla D.L., rimanendo il materiale di proprietà della Stazione 
Appaltante;  

• Per il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 
20 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno 
compensati a parte; 

• per 'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; 
• per la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; 
• per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di 

gradoni,  per il successivo rinterro intorno alle murature attorno e sopra le condotte di acqua od altre 
condotte in genere e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamenti, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

• per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia  
per la formazione di passaggi, attraversamenti etc. ; 

• per indennità ed occupazioni temporanee di aree pubbliche o private come necessario per l’esecuzione 
dei lavori;  

• per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi e per il trasporto e movimentazione  
dei materiali al luogo di utilizzo e/o discarica. 

 
Nel caso di scavi eseguiti oltre le dimensioni indicate senza preventiva autorizzazione della Direzione Lavori, 
l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun  compenso per il maggior lavoro effettuato e dovrà, a sua cura e spese, 
rimettere in sito le materie scavate in eccesso.  I materiali provenienti dagli scavi, se riconosciuti idonei dalla 
Direzione Lavori, saranno utilizzati per quelle categorie di lavoro per le quali e' possibile l'impiego. E' a carico 
dell'Appaltatore e compreso nei prezzi degli scavi, l'onere per il carico l'accatastamento, il trasporto a rilevato o 
rinterro, la movimentazione e lo scarico delle materie scavate, fino alla distanza di 20 Km, per quelle idonee  da 
riutilizzare nell’ambito del cantiere e/o su altri lotti e/o comunque ai luoghi indicati dalla Direzione Lavori, e fino a 
discarica, procurata a cura e spese dell'Appaltatore e senza limiti di distanza, per le materie non idonee o rifiutate 
dalla Direzione Lavori. Gli scavi per la formazione o la ripresa di cunette, fossi e canali di pertinenza stradale 
verranno generalmente compensati con il prezzo degli scavi di sbancamento se l’area di impianto e la sezione 
trasversale consentono l’accesso ai mezzi meccanici in concomitanza con lo scavo generale di sbancamento 
della strada; verranno invece compensati come scavi a sezione obbligata o ristretta quelli relativi a fossi o canali 
isolati  o con sezione inferiore a 1 m² o larghezza inferiore a 1m e che richiedano il sollevamento del materiale per 
l’esecuzione.  
La misurazione degli scavi verrà effettuata col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in 
contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione. 
 
Scavi a sezione ristretta per canalizzazioni 
Il volume di scavo a sezione ristretta sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle 
sezioni tipo allegate al progetto moltiplicate per la profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore 
del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da 
qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza 
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo. Per la lunghezza degli 
scavi si fa riferimento alle distanze progressive tra i pozzetti diminuite dell’ingombro del pozzetto. Nella voce di 
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fornitura e posa Pozzetto in cls. è infatti compensato ogni onere e magistero per la realizzazione dello scavo. 
Gli oneri per la ricerca, la protezione ed il ripristino dei sottoservizi si intendono compresi e compensati nei prezzi 
unitari degli scavi. Sono esclusi da tale sovrapprezzo solo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti 
protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati 
qualora interferenti con la nuova tubazione. 
Nei prezzi unitari degli scavi a sezione ristretta sono altresì compresi e compensati: 

• l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di 
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.; 

• l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400; 
• la demolizione dei manufatti e/o trovanti di qualsiasi natura (CLS, muratura, C.A.) quali blocchi di 

fondazione, murature, pozzetti, tubi etc., presenti nel tracciato dello scavo di volumetria inferiore o uguale 
a 0,5 mc; 

• gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400; 
• il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie; 
• la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, (escluso l'onere del 

taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso) eseguita con gli stessi mezzi impiegati 
per lo scavo, con martello demolitore, ecc.. (esclusa solo la scarificatrice e la fresatrice); 

• la livellazione dei piani di scavo; 
• il deposito provvisorio a fianco dello scavo o nelle aree di deposito del cantiere (a distanza minore di 5 

km) del materiale scavato e la successiva movimentazione dall’area di deposito alla trincea di scavo 
necessaria per il riutilizzo nel rinterro; 

• l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il primo ritombamento delle tubazioni, e 
della terra vegetale eventualmente presente in superficie; 

• il trasporto dei materiali di risulta in discarica autorizzata per una distanza fino a 20 km; 
• il rinterro dello scavo con materiali di risulta (o con misto granulometrico stabilizzato la cui fornitura dovrà 

pagarsi a parte) ed il relativo costipamento, eseguiti secondo quanto indicato nei punti seguenti del 
presente articolo; 

• la fornitura dei materiali (misto granulometrico stabilizzato), il rinterro e la compattazione iniziali e le 
successive ricariche necessarie per far fronte ai cedimenti dovuti alla compattazione del materiale o al 
dilavamento delle acque meteoriche nella fase di assestamento dei rinterri; 

• l’onere delle sbadacchiature per scavi di qualsiasi profondità, qualora si rendessero localmente o in modo 
diffuso necessarie per ragioni di sicurezza, di stabilità del fronte di scavo o per altre ragioni; 

• tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate al progetto, 
conseguenti alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 
meteorologici di qualsiasi tipo; 

• l’onere dello scavo in roccia in qualsiasi natura, fatto salvo il riconoscimento del sovraprezzo solo nel 
caso descritto più avanti; 

• tutti gli oneri necessari per garantire un livello idrico nullo nella trincea di scavo anche durante 
l’esecuzione delle altre lavorazioni: posa delle tubazioni, sabbiatura e rinterro, ecc...anche con l’impiego 
di sistemi well-point; 

• l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna; 
• l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori;  
• il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici; 
• il costipamento del materiale; 
• le eventuali ricariche;  
• le analisi del materiale di scavo per definire, ai sensi della DGR Veneto n° 80/2005, se il sito di scavo sia 

o meno contaminato, nella misura di di un campione analizzato ogni 1000 metri cubi di materiale scavato. 
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Art. 65.  RILEVATI E RINTERRI 
 
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti 
eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione; per volumi di 
limitata entità e/o di sagoma particolare e' consentita la determinazione del volume dei rilevati con metodi 
geometrici di maggiore approssimazione.   Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da 
cave di prestito, sarà ricavato per differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e 
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori; il computo del volume si intende per materiale reso in opera senza tenere 
conto di maggiori volumi dovuti ad assestamenti naturali e/o compattazioni. Nel prezzo di fornitura di materiale da 
rilevati provenienti da cave di prestito sono compresi gli oneri relativi all'acquisto dei materiali idonei in cave di 
prestito private, alla sistemazione delle cave a estrazione ultimata, al pagamento delle spese per permessi e diritti 
per estrazione da fiumi e simili e da aree demaniali, per indennità e occupazioni temporanee di arre private e, per 
quanto applicabili, gli oneri citati per gli scavi di sbancamento.  Salvo che l'Elenco Prezzi non disponga 
diversamente, il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati comprende anche l'onere della preparazione del 
piano di posa, consistente ad esempio nell'eliminazione di piante, erbe, radici, nonché di materie contenenti 
sostanze organiche e l’eventuale integrazione con materiali idonei, riconosciuti dalla D.L.. Gli scavi per la 
preparazione del piano di posa su terreno vergine verranno contabilizzati da piano compagna fino alla profondità 
prescritta dalla Direzione Lavori. Qualora tale profondità sia inferiore a cm. 20 il volume di scavo non verrà 
computato intendendosi tale avere compreso nella voce di Elenco relativa alla preparazione/compattazione del 
piano di posa.  
La voce di prezzo della scarifica compensa pienamente l’onere per la preparazione del piano di posa su rilevato 
stradale esistente.   
Nella formazione dei rilevati e rinterri e' anche compreso l'onere della stesa  della compattazione a strati di 
spessore massimo 30 cm, l'innaffiatura,  etc.,  la formazione delle banchine e dei cigli,  e la profilatura delle 
scarpate. Nei rilevati, inoltre, non sarà contabilizzato lo scavo di cassonetto per la sovrastruttura stradale ed il 
volume dei rilevati sarà considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al 
cassonetto.  Dal computo del volume dei rilevati non dovranno essere detratti i volumi occupati da eventuali 
manufatti qualora la superficie della sezione retta degli stessi sia inferiore a 1,0 m².   I rinterri conseguenti a scavi 
di fondazione delle strutture e opere d'arte in genere  o a sezione obbligata / ristretta per la posa di  condotte, 
tubazioni, impianti e relativi manufatti, non saranno contabilizzati ma si intendono compresi e compensati nei 
prezzi di Elenco relativi a tali scavi. 
Nella voce di formazione dei rilevati rimane esclusa la sola compattazione del piano di posa dei rilevati su terreno 
vergine che verrà computata a m² di superficie in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore 
all'atto della consegna ed all'atto della misurazione con la specifica voce di Elenco Prezzi. 
 
Rinterri di scavi a sezione ristretta (compresa sabbiatura) 
I prezzi degli scavi a sezione ristretta comprendono e compensano pienamente il rinterro dello scavo con 
materiali di risulta (o con misto granulometrico stabilizzato o con sabbia/ghiaino la cui fornitura dovrà pagarsi a 
parte) ed il relativo costipamento. Rimane quindi esclusa solo la fornitura a piè d’opera del misto granulometrico 
stabilizzato il cui volume sarà valutato sul materiale compattato in opera (secondo le prescrizioni del presente 
capitolato) e secondo la geometria delle sezioni di progetto. Per quanto riguarda la fornitura e posa del 
rivestimento in sabbia o ghiaino delle tubazioni le voci di prezzo della fornitura e posa delle tubazioni in PVC 
comprende tale onere che quindi non sarà riconosciuto all’Applatatore. Per le altre tipologie di tubazioni si 
riconoscerà invece la fornitura della sabbia o ghaino. 
La fornitura dei materiali, il rinterro e la compattazione necessari per le successive ricariche necessarie per far 
fronte ai cedimenti dovuti alla compattazione del materiale o al dilavamento delle acque meteoriche nella fase di 
assestamento dei rinterri non saranno compensati in quanto compresi nelle voci di prezzo di scavo a sezione 
ristretta. 
 
Nei prezzi unitari degli scavi è compreso e quindi compensato il rinterro dello scavo ed il relativo costipamento 
con materiali di risulta o con gli altri materiali sopraelencati ad esclusione della loro fornitura franco cantiere. 
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L'Ente appaltante può imporre l'effettuazione di scavi di saggio per verificare la buona esecuzione dei rinterri, in 
termini di materiale fornito e in termini di compattazione raggiunta.  
Nel caso che il rinterro risulti difforme da quello previsto nel progetto, l'Ente appaltante si riserva di far rieseguire 
lo stesso conformemente a quanto ordinato in precedenza senza per questo che l'Appaltatore possa pretendere 
compenso alcuno.   
Qualora l'Ente appaltante ritenesse di non applicare la clausola citata la liquidazione avverrà secondo il rinterro 
effettivamente eseguito.   
L'onere dei saggi che evidenzino rinterri difformi da quelli ordinati, saranno a carico dell’Appaltatore. Se il luogo di 
esecuzione dello scavo non é accessibile al mezzo di trasporto, quindi il materiale di risulta viene allontanato in 
luogo idoneo per lo stoccaggio, e successivamente lo stesso o altro materiale (mistone, sabbia, ecc.) viene 
prelevato dal luogo di stoccaggio per il rinterro si riterrà comunque tale onere compensato all’interno delle voci di 
scavo e rinterro, in quanto valutabile dall’Appaltatore in sede di Offerta. 
 

Art. 66. MURATURE E INTONACI 
 
Le murature in genere di qualsiasi tipo, forma e dimensione – rette o curve - saranno misurate geometricamente 
a volume o a superficie, secondo i tipi e le categorie specificati alle voci in Elenco Prezzi, dedotti gli eventuali 
intonaci ed i vani superiori a 1 m²  nonché i materiali di differente natura. Per tutte le opere si intenderanno 
sempre compresi ogni onere per impalcature e ponteggi di servizio di qualsiasi importanza per il carico ed la 
movimentazione dei  materiali fino ad una altezza di 3 m nonché per l’esecuzione delle forme, fori, nicchie, 
drenaggi, incassi e quanto altro necessario a dare il lavoro finito a regola d’arte. La finitura faccia a vista, la 
stuccatura e la pulizia finale delle murature si intende sempre compresa nelle murature eseguite in pietra da tagli 
salvo diversa specificazione o separato compenso indicato in Elenco Prezzi. 
Gli intonaci di qualunque tipo saranno valutati per m² di superficie effettiva, sia piana che curva, senza detrazione 
delle rientranze e di vani superiori a 1 m².  
 

Art. 67. CONGLOMERATI CEMENTIZI 
 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, sbalzi, opere in elevazione di qualsiasi tipo ecc., ed i conglomerati 
cementizi in genere, costruiti di getto in opera, saranno valutati in base alle dimensioni prescritte senza 
detrazione del volume occupato dall'armatura metallica escludendosi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, 
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori ed escludendosi anche dagli oneri la 
fornitura e posa in opera degli acciai per cementi armati, che verranno considerati a parte.   Nei prezzi di Elenco 
dei calcestruzzi dei conglomerati cementizi, armati o meno, sono anche compresi e compensati la fornitura e la 
posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d'opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari e gli 
eventuali additivi per la confezione, salvo quelli specificatamente richiesti dalla Direzione Lavori,  ed in genere 
tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati agli articoli del presente Capitolato Speciale. Sono, 
altresì, compresi, se non diversamente disposto in Elenco Prezzi, gli stampi di ogni forma, i casseri, le 
casseforme di contenimento, le puntellature e le centinature di ogni forma e dimensione, il relativo disarmo, 
nonché l'eventuale rifinitura dei getti, dei giunti, e la predisposizione di tracce, fori e incassi secondo prescrizioni 
di progetto e della Direzione Lavori.   Nei prezzi di Elenco si intendono inoltre compensati tutti gli oneri relativi 
all'ottenimento delle classi di finitura delle superfici previste dagli elaborati di progetto o ordinate dalla Direzione 
Lavori.   Gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), verranno misurati considerando 
il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovrà ritenersi 
comprensivo, oltre che dell'armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione. 
 

Art. 68. CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE 
 
Le casseforme ed armature secondarie, ove il relativo onere non fosse compreso nel prezzo dei calcestruzzi e/o 
conglomerati, saranno valutate in base allo sviluppo delle facce a contatto del calcestruzzo e/o conglomerato. 
L'onere delle armature principali di sostegno e delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice 



104                                                                                                                      Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Tecnica 

 

od armato, a qualunque altezza, e' compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti e, nel caso di 
valutazione scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime. Lo stesso vale per le armature di 
sostegno delle casseforme per piattabande, travate e sbalzi, o di sostegno della centinatura per volte, per opere 
fino a 12.00 m. di luce netta o di aggetto. Per luci maggiori le armature principali di sostegno saranno compensate 
a parte e saranno valutate con i criteri che, caso per caso, verranno appositamente stabiliti. 
 

Art. 69. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. 
 
La massa delle barre di acciaio normale per l'armatura delle strutture in conglomerato cementizio verrà 
determinata mediante la massa teorica corrispondente alle varie sezioni resistenti e le lunghezze risultanti dai 
calcoli e dagli esecutivi approvati, trascurando le quantità superiori, gli sfridi, le legature e le sovrapposizioni non 
previste ne' necessarie.  Resta inteso che l'acciaio per cemento armato ordinario sarà dato in opera nelle 
casseforme, con tutte le piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrapposizioni e le legature prescritte ed in 
genere con tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato Speciale. La massa dell'acciaio armonico per l'armatura 
delle strutture in conglomerato cementizio precompresso verrà determinata in base alla sezione utile dei fili per lo 
sviluppo teorico dei cavi tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio per i cavi scorrevoli  e tra le testate 
delle strutture per i fili aderenti. 
 

Art. 70. IMPERMEABILIZZAZIONI E GIUNTI  
 
Le impermeabilizzazioni verranno valutate in base alla loro superficie effettiva, senza deduzione dei vani per 
camini, canne, lucernari ed altre parti emergenti, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1,00 m².; per le 
parti di superficie maggiore di 1,00 m²., verrà detratta l'eccedenza; non si terra' conto, inoltre, delle 
sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri nascenti dalla presenza dei manufatti emergenti.   Nei prezzi di Elenco 
dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale ed, in 
particolare la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti e la realizzazione dei solini di raccordo.  I giunti 
waterstop verranno compensati per metro lineare di sviluppo effettivo risultante dagli elaborati approvati 
intendendosi compresi tutti gli oneri per sovrapposizioni, sfidi, piegature e quanto altro necessario per la 
lavorazione completa e finita in opera. 
 
 

Art. 71. GEOTESSUTI E BIOSTUOIE 
 
I Geotessuti e le Biostuoie  verranno valutate in base alla loro superficie effettiva, vuoto per pieno senza 
deduzione dei vani, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 2,00 m².; per le parti di superficie maggiore di 
2,00 m²., verrà detratta l'eccedenza; non si terrà conto, inoltre, delle sovrapposizioni, dei risvolti e degli oneri 
nascenti dalla presenza dei manufatti emergenti.  
Nei prezzi di Elenco dovranno intendersi compresi e compensati gli oneri di cui agli articoli del presente 
Capitolato Speciale ed, in particolare la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti e la realizzazione dei  
raccordi.   

Art. 72. TUBAZIONI 
 
Nelle reti fognarie, allacciamenti, cavidotti, condotte in pressione (gas, acqua) formati da elementi tubolari 
prefabbricati: si valuterà lo sviluppo effettivo, senza tenere conto di sormonti, giunti ma comprendendo lo 
spessore delle pareti di manufatti, in cui i tubi si innestano. 
Nel prezzo di fornitura e posa delle tubazioni è compreso e compensato il successivo collaudo idraulico eseguito 
secondo le vigenti normative, le linee guida, tratto per tratto. 
 
Tubazioni in PVC per fognatura 
Nel prezzo di fornitura e posa delle tubazioni è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano 
interrati che all'interno delle camerette, la giunzione delle tubazioni compresa la guarnizione a tenuta, il 
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rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm 
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Anche la fornitura 
della sabbia e ghiaia necessaria per il rivestimento completo del tubo è compensata e compresa nel prezzo di 
fornitura e posa delle tubazioni. 
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa 
indennità di discarica, compensati questi ultimi dalle voci di scavo a sezione ristretta e dall’indennità di discarica.. 
 
Tubazioni in cemento vibrocompresso 
Nel prezzo di fornitura e posa delle tubazioni è compreso l'onere delle giunzioni, compresa la guarnizione, il 
mastice o quant’altro necessario per sigillare a tenuta la giunzione.  
 

Art. 73. OPERE E IN FERRO E  BARRIERE METALLICHE 
 
I lavori in ferro profilato o tubolare ed i manufatti in genere saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al 
peso effettivamente determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o 
mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. I prezzi comprendono pure, oltre la fornitura, la posa in opera, i 
materiali, ferramenta inclusa,  le lavorazioni accessorie,  l'esecuzione dei necessari fori, la saldatura chiodatura e 
ribattitura, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di 
verniciatura di cui la prima di antiruggine e le due  successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata 
nell'Elenco prezzi e/o indicata dalla Direzione Lavori. Le recinzioni, e le barriere di sicurezza verranno pagati a m² 
o a ml secondo i tipi e le specifiche di Capitolato e di Elenco Prezzi intendendosi inclusi tutti gli oneri, i materiali i 
pezzi speciali ed i lavori accessori necessari a dare il lavoro  finito in opera secondo le specifiche e gli elaborati 
costruttivi approvati dalla Direzione Lavori. 
 
 

Art. 74. VESPAI E DRENAGGI 
 
Nei prezzi dei vespai e dei drenaggi è compreso ogni onere per la fornitura di materiale e posa in opera come 
prescritto agli articoli del presente Capitolato e degli elaborati esecutivi di progetto.  I vespai in laterizi saranno 
valutati a m². di superficie dell'ambiente. I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece a m³. di materiale in opera. 
I drenaggi compensati a m³. o ml. secondo i prezzi di Elenco e comprenderanno l'esecuzione dello scavo ed il 
successivo rinterro, la fornitura e posa degli inerti, della tubazione drenante e dell'eventuale rivestimento con 
geotessuto come specificato nonché le necessarie opere per il raccordo alla rete di scarico. 
   

Art. 75. SISTEMAZIONE DI TERRENO VEGETALE SEMINAGIONI E PIANTAGIONI 
 
Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale delle scarpate 
stesse, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite. Nei relativi prezzi, oltre la fornitura 
dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del terreno ed ogni onere per la piantagione  necessaria a 
dare il lavoro finito. Nelle vimminate è pure compreso ogni onere e garanzia per l'attecchimento; la valutazione 
verrà fatta per m² . Ove specificato in Elenco Prezzi, la stesa e sistemazione di terreno vegetale verrà computata 
come sistemazione di materiale senza compattazione per m³ di materiale in posto per gli spessori  indicati in 
progetto e/o dalla Direzione Lavori intendendosi incluso ogni onere per dare il lavoro finito e pronto per la 
successiva semina e/o impianto come da Elenco Prezzi. Le attrezzature e le forniture di materiali per arredo 
verranno valutate per unità secondo da relative voci in Elenco Prezzi. 
Nel prezzo di fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito sono compresi gli oneri relativi all'acquisto 
della terra vegetale in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a estrazione ultimata, al pagamento 
delle spese per permessi e diritti, per indennità e occupazioni temporanee di arre private e, per quanto applicabili, 
gli oneri citati per gli scavi di sbancamento. Salvo che l'Elenco Prezzi non disponga diversamente, il prezzo 
relativo alla sistemazione di materiale senza compattazione comprende anche l'onere della preparazione del 
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piano di posa, la sagomatura e profilatura finale dei piani e/o delle scarpate intendendosi incluso ogni onere per 
dare il lavoro finito e pronto per la successiva semina e/o impianto. 
 

Art. 76. SOVRASTRUTTURA E PAVIMENTAZIONI STRADALI 
 
A) FONDAZIONI IN MATERIALE MISTO STABILIZZATO O MISTO CEMENTATO 
Queste voci verranno computate per m². o per m³. di opera finita secondo gli spessori indicati in Elenco prezzi e/o 
ordinati dalla Direzione Lavori. Il prezzo della fondazione comprende tutti gli oneri per: 
- studio granulometrico della miscela e le eventuali prove richieste sia in via preliminare che in corso d'opera; 
- la fornitura degli inerti  delle qualità e quantità prescritte dal Capitolato, nonché la fornitura del legante e 
dell'acqua; 
- il nolo del macchinario occorrente per la confezione, il trasporto e posa in opera; 
- l'innaffiatura e la compattazione secondo prescrizioni; 
- la formazione delle sagome  e delle pendenze previste; 
- l'eventuale riprese di giunti e discontinuità; 
-   tutta la mano d'opera occorrente per i lavori suindicati, ed ogni altra spesa ed onere per dare il lavoro finito 

in opera  compreso quello della stesa in due strati, se ordinato dalla Direzione Lavori. 
Lo spessore sarà valutato in base a quello prescritto con tolleranza non superiore a 1cm purché le differenze si 
presentino saltuariamente e non come regola costante. In questo caso non si terra' conto delle eccedenze, 
mentre si dedurranno le deficienze riscontrate. 
La compattazione del piano di posa della fondazione stradale verrà computata a m² di superficie in base ai 
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione con la 
specifica voce di Elenco Prezzi. 
      
B) PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E BITUMINOSO 
I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti di conglomerato bituminoso, ed in genere qualunque tipo di 
pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione della superficie effettiva intendendosi 
tassativi gli spessori prescritti e nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il 
lavoro completo con le modalità e norme indicate. Per i conglomerati cementizi, ove l'Elenco Prezzi lo prescriva, 
la valutazione sarà fatta a volume. Qualora i quantitativi di legante o di materiale di aggregazione stabiliti 
variassero, ovvero, nel caso dei manti a tappeto o di conglomerati a masse aperte o chiuse da misurarsi a 
superficie, si modificassero gli spessori, si farà luogo alle relative detrazioni analogamente a come su espresso. 
Si intendono anche compresi e compensati nei prezzi di Elenco, oltre agli oneri sopra descritti per la fondazione 
stradale, tutti i necessari tagli e riprese di giunti, la pittura e la stesa di emulsioni di adesione come specificato 
nonché l'eventuale stesa dello spessore finito in due successivi strati se ordinato dalla Direzione Lavori. 
 
a) Misure:  
la determinazione del quantitativo di pietrisco impiegato per ricariche generali o parziali, rifacimento di sottofondo, 
sarà fatta dalla D.L. con misura diretta sui mezzi che trasportano tale materiale sul luogo d'impiego. 
L'emulsione bituminosa verrà pure valutata all'arrivo sui recipienti che la contengono (autocisterna, fusti), lo 
spessore delle pavimentazioni verrà misurato a compressione avvenuta di ciascun strato e globalmente alla fine 
del lavoro. 
Peraltro verrà annotato il volume dei vari conglomerati arrivati in cantiere, misurando sul mezzo di trasporto prima 
della distesa. La misurazione della pavimentazione seguirà secondo quanto specificato nei singoli articoli 
dell'elenco prezzi. 
 
b) Registro dei controlli:  
premesso che tutte le misurazioni, accertamenti, prelievi, vanno effettuati in contesto con l'Impresa dalla 
Direzione Lavori, è in facoltà della stessa di tenere apposito registro dal quale risulti la data d'arrivo ed il 
quantitativo dei vari materiali (pietrischi, emulsione, conglomerati) arrivati in cantiere, i prelievi di campioni per le 
prove, le misurazioni effettuate per stabilire lo spessore dei manti. 
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Art. 77. MANUFATTI DIVERSI, POZZETTI, CADITOIE, CHIUSINI, CUNETTE, CORDONATURE 

 
Elementi generici in cemento armato prefabbricato 
I cigli, le canalette, le cunette e le cordonature in calcestruzzo, prefabbricate salvo ove diversamente specificato 
in elenco, saranno pagati a metro lineare, comprendendo nel prezzo ogni onere magistero per dare il lavoro finito 
in opera.  
 
Elementi generici in cemento armato in opera (marciapiede e cunetta stradale) 
Le cunette ed il marciapiede gettate in opera saranno pagate a m3 di cls. Il prezzo del calcestruzzo è comprensivo 
delle necessarie casserature, delle armature metalliche, dei trattamenti superficiali (le rifiniture fresche al fratazzo 
per le cunette ed il trattamento con quarzo finito scopato per il marciapiede), compresi eventuali materiali di 
consumo (quarzo, additivi, ecc…), il collegamento alle strutture esistenti con connettori metallici (compreso 
l’onere per la formazione dei fori, l’installazione delle barre di connessione, la fornitura e posa delle barre di 
connessione, la fornitura e posa della resina epossidica), la fornitura e posa dei giunti di dilatazione ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte, secondo le indicazioni della D.L. e della 
documentazione progettuale. Per quanto riguarda il marciapiede il cordolo prefabbricato lato strada sarà 
compensato con la stessa voce del marciapiede in calcestruzzo in opera.  
Il calcolo del volume di calcestruzzo da compensare sarà effettuato sulla sezione del manufatto prevista dal 
progetto moltiplicata per la lunghezza dell’intervento misurata in opera.  impiegato è stato effettuato per mezzo 
della formula: 

B x H x L 
dove: 

B rappresenta la larghezza della cunetta o del marciapiede riportata in progetto,  
H l’altezza della cunetta o del marciapiede riportata in progetto; 
L la lunghezza della cunetta o del marciapiede misurata in opera lungo lo sviluppo mediano. 

 
Non saranno riconosciute dimensioni B, H difformi dagli elaborati progettuali e comunque non autorizzati per 
iscritto dalla D.L.  
 
Pozzetti prefabbricati in cls vibrocompresso  circolari; 
I pozzetti d’ispezione sono compensanti con il prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di fondo e la voce 
di prezzo relativa la fornitura e posa in opera della soletta piana di chiusura.  Utilizzando queste due voci di 
prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per la costruzione della canna di pozzetto prefabbricato, compresi la 
canna di prolunga e gli anelli di conguaglio raggiungiquota fino ad un’altezza massima “H” tra quota di 
scorrimento e piano stradale pari a 180 cm. Oltre questa dimensione si dovrà compensare il costo del pozzetto 
con un idoneo prezzo proporzionale all’altezza eccedente i 180 cm. 
La voce di prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di fondo è comprensiva di: 
- fornitura e posa del fondo del pozzetto prefabbricato in calcestruzzo virbocompresso; 
- le canne di prolunga del pozzetto in calcestruzzo vibrocompresso; 
- strato di resina epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue; 
- gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento realizzate secondo le angolazioni di 

progetto, compresa la fornitura e posa delle guarnizioni, compreso l’eventuale onere per realizzare il foro con 
idonea carotatrice; 

- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con 
idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060; 

- la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 
4060; 

- la canna di prolunga e gli anelli di conguaglio raggiungiquota fino ad un’altezza massima tra quota di 
scorrimento e piano stradale pari a 180 cm. 
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- la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ 
d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15; 

- i gradini in acciaio per i pozzetti di profondità superiore a 1.00 metri, 
- la sagomatura del fondo come indicato dagli elaborati progettuali o come prescritto dalla D.L.; 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla 

Direzione Lavori. 
 
La voce di prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di soletta piana di chiusura per la costruzione della 
canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrapposizione di anelli prefabbricati. La voce è 
comprensiva di:  
- la fornitura e posa della soletta piana di chiusura prefabbricata in cementao armato; 
- eventuale anelli raggiungi quota per il supporto del chiusino; 
- elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere; 
- interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari pezzi, come da norma DIN 4060; 
- oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi; 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 
 
Le voci di prezzo per la fornitura e posa del fondo e della soletta piana di chiusura comprendono e compesano: 
- gli oneri per il taglio e la demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cemento armato 

realizzate con qualunque mezzo (compresa scarificatrice o fresatrice);  
- gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno; 
- il rinterro con materiale idoneo, compresa la fornitura di misto stabilizzato ove richiesto dalle sezioni 

tipologiche; 
- la formazione della fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali necessari (misto granulometrico 

stabilizzato o misto cementato); 
- gli oneri per il sostegno degli scavi con sbadacchiature casseri autoaffondanti, ecc… per qualsiasi profondità 

dello scavo; 
- gli oneri per l’interferenza con sottoservizi (escluso lo spostamento), comprese le protezioni, il sostegno ed il 

ripristino da eseguirsi secondo le indicazioni del presente capitolato e degli enti gestori; 
- gli oneri per l’aggottamento delle acque nella trincea di scavo; 
- tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate al progetto, 

conseguenti alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 
meteorologici di qualsiasi tipo; 

- l’eventuale onere per realizzare i fori di innesto delle tubazioni con idonea carotatrice 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 
 
È esclusa la sola fornitura e posa del chiusino in ghisa 
 
Pozzetti d’ispezione per fognatura a gravità in calcestruzzo armato prefabbricati quadrati 
I pozzetti d’ispezione sono compensanti con il prezzo unitario da moltiplicare per un numero intero “N” 
determinato in base all’altezza “H” tra la quota di scorrimento e il piano stradale in corrispondenza del pozzetto. Il 
numero “N” è determinato con il seguente criterio: 
 

H compreso tra  0 e 70 cm       N=1 
H compreso tra 70 e 130 cm     N=2 
H compreso tra 130 cm e 190 cm   N=3 
H superiore a 190 cm         N aumenta di un’unità ogni 60 cm di altezza. 

 
La voce di prezzo unitaria compensa quindi sia la base che gli elementi di prolunga ed inoltre è comprensiva di: 
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- fornitura e posa del fondo del pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato vibrocompresso; 
- le canne di prolunga del pozzetto in calcestruzzo armato vibrocompresso; 
- strato di resina epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue; 
- gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento realizzate secondo le angolazioni di 

progetto, compresa la fornitura e posa delle guarnizioni; 
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con 

idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060; 
- la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 

4060; 
- la canna di prolunga e gli anelli di conguaglio raggiungiquota fino ad un’altezza massima tra quota di 

scorrimento e piano stradale pari a 180 cm. 
- la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ 

d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15; 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla 

Direzione Lavori. 
- gli oneri per il taglio e la demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cemento armato 

realizzate con qualunque mezzo (compresa scarificatrice o fresatrice);  
- gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno; 
- il rinterro con materiale idoneo, compresa la fornitura di misto stabilizzato ove richiesto dalle sezioni 

tipologiche; 
- la formazione della fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali necessari (misto granulometrico 

stabilizzato o misto cementato); 
- gli oneri per il sostegno degli scavi con sbadacchiature casseri autoaffondanti, ecc… per qualsiasi profondità 

dello scavo; 
- gli oneri per l’interferenza con sottoservizi (escluso lo spostamento), comprese le protezioni, il sostegno ed il 

ripristino da eseguirsi secondo le indicazioni del presente capitolato e degli enti gestori; 
- gli oneri per l’aggottamento delle acque nella trincea di scavo; 
- tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate al progetto, 

conseguenti alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 
meteorologici di qualsiasi tipo; 

- l’eventuale onere per realizzare i fori di innesto delle tubazioni con idonea carotatrice; 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 
 
È esclusa la sola fornitura e posa del chiusino in ghisa 
 
Caditoie sifonate prefabbricate in calcestruzzo  
I pozzetti d’ispezione sono compensanti con il prezzo unitario di fornitura e posa del pozzetto caditoia, che 
comprende e compensa: 
- fornitura e posa del fondo dell’elemento di base del pozzetto caditoia prefabbricato in calcestruzzo; 
- fornitura e posa del sifone pozzetto prefabbricato in calcestruzzo prefabbricato; 
- fornitura e sposa di idoneo coperchio prefabbricato in calcestruzzo della parte sifonata; 
- scavo a sezione ristretta fino alla quota necessaria, compresa la demolizione localizzata della fondazione 

delle recinzioni a bordo strada, trasporto dei materiali a discarica autorizzata fino a 20 km di distanza, oneri di 
discarica, fornitura e posa del magrone di base e di rinfianco fino alla quota della pavimentazione bituminosa; 

- gli oneri per il taglio e la demolizione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o in cemento armato 
realizzate con qualunque mezzo (compresa scarificatrice o fresatrice);  

- gli oneri per l’aggottamento delle acque nella trincea di scavo; 
- gli oneri per l’interferenza con sottoservizi (escluso lo spostamento), comprese le protezioni, il sostegno ed il 

ripristino da eseguirsi secondo le indicazioni del presente capitolato e degli enti gestori; 
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- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con 
idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060; 

- la fornitura e posa delle tubazioni in PVC rigido del diametro indicato negli elaborati progettuali fino ad una 
distanza di 50 cm dal pozzetto caditoia; 

- gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico; 
- tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate al progetto, 

conseguenti alla natura del terreno, alla presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi 
meteorologici di qualsiasi tipo; 

- l’eventuale onere per realizzare i fori di innesto delle tubazioni con idonea carotatrice; 
- ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori. 
 
Escluso l'onere della sola fornitura della griglia in ghisa.  
 
Chiusini, e griglie 
I chiusini di qualunque tipo, ove non compresi nei prezzi dei manufatti, verranno valutati per unità secondo i tipi 
specificati in Elenco. Saranno quindi compensati con il prezzo unitario riportato nell’elenco.  
Le voci di prezzo per la fornitura e posa dei chiusini e delle griglie  comprendono e compensano tutti i materiali di 
consumo, tutte le lavorazioni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. 
 
Pietre 
Le orlature, le cordonature ed i banchettoni in pietra da taglio saranno compensati per ml secondo i tipi e le 
dimensioni specificate in Elenco Prezzi. I pezzi speciali della larghezza superiore a 30 cm verranno valutati a m² 
di superficie o per m³ in base alle sezioni prescritte secondo i prezzi specificati in Elenco.  
 

Art. 78. POZZI PERDENTI 
I pozzi perdenti saranno compensanti con i prezzi unitari per la fornitura e posa in opera dei vari elementi che 
costituiscono il pozzo previsti negli elenchi prezzi. 
I pozzi perdenti sono compensanti con il prezzo unitario per la fornitura e posa in opera degli anelli, della soletta 
piana e dello scavo a pozzo nella misura pari all’ingombro dell’opera nel terreno 
La misura degli elementi ad anello sarà computata per l’effettiva altezza degli elementi stessi da cui è escluso lo 
spessore della soletta piana di chiusura.  
La voce di prezzo unitario per la fornitura e posa in opera di soletta piana di chiusura è comprensiva di:  
• la fornitura e posa della soletta piana di chiusura prefabbricata in cemento armato; 
• la fornitura e posa degli eventuali anelli raggiungi quota per il supporto del chiusino; 
• ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
La voce di prezzo a metro lineare per la fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della 
canna di pozzetto prefabbricato, comprende e compensa pienamente:  
• fornitura e posa dei necessari anelli di sopraelevazione in calcestruzzo vibro-compresso, a norma 4034, ad 
incastro o ad incastro bicchiere; 
• gli innesti delle tubazioni degli allacciamenti, compresa la fornitura e posa delle guarnizioni, compreso 
l’eventuale onere per la realizzazione  dei fori per gli innesti di tutte le tubazioni eseguito necessariamente con 
idonea carotatrice; 
• l'onere degli innesti delle tubazioni degli allacciamenti, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate 
al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060 e UNI EN 681-1; 
• ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
• ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla 
Direzione dei Lavori. 
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Art. 79. CHIUSINI E GRIGLIE 
I chiusini e le griglie saranno compensati con la relativa voce di prezzo unitario riportata nell’elenco dei prezzi 
unitari. I prezzi dei chiusini comprendono e compensano gli oneri aggiuntivi per la fornitura di chiusini dotati di 
chiusura di sicurezza. 
 

Art. 80. PARAPETTO IN LEGNO 
La voce di prezzo per la fornitura e posa della staccionata in legname comprende e compensa la fornitura o posa 
della carpenteria legnosa necessaria nelle specie previste (compresi gli sfridi), la fornitura e posa della rete di 
protezione per un’altezza di 110 cm, gli oneri per il suo fissaggio (compresi materiali di consumo), tutta la 
bulloneria e la carpenteria necessaria all'assemblaggio della staccionata e gli oneri necessari alla realizzazione 
del bicchiere di fissaggio alla base in acciaio verniciato ed ogni altro onere e magistero necessario per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.  
La misurazione sarà eseguita a metro lineare sommando lo sviluppo del corrimano a partire dal primo montante 
fino all’ultimo montante di ogni tratto continuo.  
 

Art. 81. LAVORI COMPENSATI A CORPO 
 
Per i lavori compensati a corpo valgono le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto – Norme 
Amministrative ed Elenco Prezzi intendendosi compreso nel prezzo ogni materiale, onere e magistero necessario 
a dare i lavori finiti secondo gli elaborati esecutivi approvati dalla Direzione Lavori. 
 
 

Art. 82. LAVORI IN ECONOMIA 
A) MANO D'OPERA. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere 
provvisti dei necessari attrezzi e mezzi d'opera. L'Appaltatore e' obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire 
tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.   Circa le prestazioni di mano d'opera 
saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e 
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi che l'Appaltatore si obbligherà far 
osservare anche nei contratti e per le prestazioni rese da eventuali subappaltatori. 
 
B) MACCHINARI. 
Le macchine e gli attrezzi debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari 
per il loro regolare funzionamento. E' a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle 
macchine. Il prezzo comprende  gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. I macchinari impiegati 
per i lavori in economia saranno compensati ai prezzi in Elenco per i vari tipi e per ogni ora di servizio utile resa e 
ordinata dalla Direzione Lavori. 
 
C) NOLI. 
I prezzi di noleggio di macchinari e meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il 
quale i macchinari rimangono a pie d'opera a disposizione della Stazione Appaltante, e cioè anche per le ore in 
cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle 
ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, 
anche per tutto il tempo impiegato per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e 
compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei 
detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
D) TRASPORTI. 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del 
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conducente, e ogni altra spesa occorrente.  I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in 
pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare 
e fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza. 
 
E) MATERIALI A PIE’ D'OPERA O IN CANTIERE. 
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso 
ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nell'Art. 34 del Capitolato Generale D. P. R. 1063/1962, o 
secondo gli articoli riportate nel Capitolato tipo della Stazione Appaltante e gli usi e le condizioni locali. 
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CAPITOLO IV - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

Art. 83. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente  compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della  direzione, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed  agli  interessi della Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante si  riserva  in  ogni  modo  il  diritto  di ordinare l'esecuzione  di un determinato  lavoro 
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle 
forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali 
compensi. 
Prima di dare inizio a lavori di sistemazione, varianti, allargamenti, ed attraversamento di strade esistenti, 
l'Impresa è tenuta ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere 
(Compartimento dell'A.N.A.S., Province, Comuni, Consorzi) se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono le 
opere esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti 
ecc.).  
In caso affermativo l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (Circolo Costruzioni 
Telegrafiche Telefoniche, Comuni, Province, Consorzi, Società ecc.) la data presumibile dell'esecuzione delle 
opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere 
eseguire i lavori evitando danni alle dette opere.  
Il maggiore onere al quale l'Impresa dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende 
compreso e compensato coi prezzi di elenco.  
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà 
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti 
proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei lavori.  
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto 
estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.  
 

Art. 84. ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
 
L’Appaltatore dovrà essere dotato di tutti i mezzi d’opera necessari a condurre a buon fine il lavoro nell’assoluto 
rispetto della sicurezza, del tempo utile e della riuscita a regola d’arte di ogni singola parte del progetto. 
L’Appaltatore dovrà porre particolare cura a tutte le operazioni necessarie alla delimitazione esatta del cantiere 
affinché personale non addetto ai lavori sia impossibilitato a penetrarvi, nell’interesse massimo della sicurezza e 
nello sforzo continuo di minimizzare il disturbo arrecato. 
Il personale dell’Appaltatore dovrà essere immediatamente riconoscibile in quanto dotato di uniformi di lavoro 
omogenee, con apposto il cartellino identificativo dell’addetto. Inoltre, tutti i mezzi di proprietà dell’Appaltatore, 
che operano su strade pubbliche, dovranno essere identificabili a mezzo serigrafia o logo dell’Impresa applicati 
sul mezzo stesso. 
Il responsabile di cantiere sarà unico, presente ogni giorno, reperibile in ogni istante da parte degli assistenti della 
D.L. e dotato di telefono cellulare. 
Per i lavori da eseguirsi saranno a cura e carico dell’Appaltatore: 
- il rilascio di tutti i permessi stradali per la realizzazione del progetto, rapporti con i vigili stradali, eventuali 

servitù temporanee di cantiere non previste nel progetto, i permessi stradali necessari per l’installazione 
del cantiere; 

- delimitazione del cantiere: cartelli di segnalazione con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di 
altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL; 
segnalazione stradale diurna e notturna conforme al codice della strada, impianto semaforico, personale 
per la deviazione del traffico dove necessaria; posa anticipata dei cartelli segnaletici per l’occupazione 
della sede stradale; 
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- la stampa e l’affissione di avvisi per l’informazione della popolazione: divieti di sosta temporanei, avvisi di 
interruzione del servizio, ecc…; 

- la disponibilità di tutti i mezzi d’opera necessari alla realizzazione del progetto nei tempi richiesti e 
nell’assoluto rispetto della sicurezza; 

- l’occupazione temporanea delle zone di stoccaggio dei materiali e la sorveglianza dei medesimi. 
 
Gli oneri per l’esecuzione dei punti sopraelencati si intendono compresi e compensati nelle spese generali 
contenute in tutti prezzi unitari delle lavorazioni in appalto. Anche gli oneri per l’allestimento del cantiere fisso e 
stradale si intendono compresi e compensati in tutti prezzi unitari delle lavorazioni in appalto. 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e 
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
Al termine delle lavorazioni tutti i materiali, componenti, rifiuti dovranno essere allontanati ed eventualmente 
smaltiti a norma di legge a carico dell’Applatatore. 
 

Art. 85. GESTIONE DEL CANTIERE 
 
a) Delimitazione del cantiere: recinzioni 
Per tutti i lavori sono ammesse solamente le recinzioni di cantiere di seguito descritte: 
- Recinzione di cantiere realizzata mediante rete plastica stampata fino ad una altezza minima di 2 metri, 
sostenuta da pali in acciaio zincato posti a distanza massima di 1 metro, infissi su base stabilizzata formata da 
appositi blocchi in calcestruzzo (la rete deve essere legata a fili tesati tra i pali, compresi tutti i materiali e 
accessori necessari all'installazione e cancello per permettere il passaggio di mezzi e personale); 
- Recinzione di cantiere realizzata con rete metallica zincata stabilizzata con pesi in cls o similari, sostenuta 
da pali in acciaio zincato posti a distanza massima di 1 metro, infissi su base stabilizzata formata da appositi 
blocchi in calcestruzzo; 
- Recinzione di cantiere formata da contenitori in plastica del tipo "New Jersey", riempiti di acqua o sabbia; 
- Altre tipologie di recinzione espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al 
presente progetto. 
Le pareti delle recinzioni dovranno essere sufficientemente consistenti per evitare l’intromissione di estranei nelle 
aree di cantiere, per resistere alle spinte orizzontali, compresa l’azione del vento e gli urti accidentali.  
Non è ammesso l’uso di transenne, cavalletti, strutture tubolari, ecc. come recinzione di cantiere. 
Comunque, ogni recinzione di cantiere dovrà essere coerente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e dovrà essere riconosciuta idonea ed accettata dalla D.L. e dal Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di Esecuzione. 
 
b) Segnaletica di cantiere: segnali stradali 
I segnali stradali che l’Appaltatore dovrà usare in misura adeguata al cantiere e/o secondo le specifiche impartite 
dai piani di sicurezza e coordinamento dovranno essere in ottime condizioni, conformi al codice della strada 
vigente, posati in relazione alle necessità e all’ubicazione del cantiere, a terra o verticali. In entrambi i casi 
dovranno essere fortemente ancorati al suolo, mediante pesi o strutture prefabbricate (basi in cls o simili), 
affinché non abbiano a cadere per l’azione del vento o altre cause temporali. 
I dispositivi luminosi di pericolo e di sicurezza che sono utilizzati, secondo il codice della strada, per il 
segnalamento di cantieri temporanei e cantieri mobili, devono rispettare i requisiti della norma UNI EN 12352. 
 
c) Tracciamenti 
Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati 
costruttivi, le misure, i tracciati planimetrici, la livelletta delle condotte in progetto e gli ordini particolari inerenti, ed 
in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, indicazioni 
temporanee con colori spray, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il controllo e solo dopo l’assenso di 
questa potrà darsi l’inizio alle opere relative. 
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Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile 
dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non 
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti. 
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed 
in pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio 
delle consegne fino al collaudo compiuto. 
 
d) Interferenza con la viabilità 
L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella 
veicolare sulle strade interessate dai lavori. 
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.), all’apposizione di 
tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. 
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, 
ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e 
delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 
Il cantiere e le recinzioni dovranno comunque garantire il transito ai residenti in almeno una corsia della 
carreggiata che potrà essere interrotta solo temporaneamente in accordo con le indicazioni della D.L. e del Piano 
di Sicurezza. Anche gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati dovranno essere transitabili in sicurezza. 
Nei tratti a viabilità cieca si dovrà comunque garantire un accesso pedonale su un lato della carreggiata in 
condizioni di sicurezza anche quando la viabilità è temporaneamente interrotta. 
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni 
precedenti. 
L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi 
meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo 
scopo. 
Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, 
rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori 
eseguiti. 
Dovrà inoltre, qualora necessario, provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione 
del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli 
scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 
 
e) Sottoservizi presenti nell’area di cantiere 
L’impresa effettuerà, prima dell’inizio dei lavori, la ricerca, la localizzazione planimetrica ed altimetrica degli 
eventuali sottoservizi esistenti: cavi Telecom, Genio Militare, Nato, Sirti, Enel, Illuminazione pubblica, condotte 
fognarie, idriche, metanodotto e rete gas, fibre ottiche, rete irrigua e di bonifica consortile, ecc.. 
Durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è tenuto alla salvaguardia e ripristino dei sottoservizi mediante la loro 
individuazione con ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di 
apertura degli scavi e definitiva risistemazione, comprensiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo 
di cm 20 attorno al sottoservizio. 
Gli oneri per la ricerca, la protezione ed il ripristino dei sottoservizi si intendono compresi e compensati nei prezzi 
unitari degli scavi. Sono esclusi da tale sovrapprezzo solo gli oneri relativi alla demolizione di rivestimenti 
protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti dei sottoservizi incrociati 
qualora interferenti con la nuova tubazione. 
L’Appaltatore è tenuto al ripristino dell’eventuale danneggiamento dei sottoservizi ed al risarcimento dei danni per 
eventuali interruzioni del servizio. 
Le voci di scavo si intendono compensative delle opere di sostegno e protezione dei sottoservizi interferenti 
sotterranei, dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano, della successiva adeguata protezione durante 
il periodo di apertura degli scavi e definitiva risistemazione comprensiva del rivestimento in sabbia per uno 
spessore minimo di cm 20 attorno al sottoservizio. Nelle voci di prezzo degli scavi sono esclusi gli oneri relativi 
alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali 
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spostamenti dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. 
E’ comunque responsabilità dell’Appaltatore, in sede di offerta, valutare correttamente l’incidenza probabile di 
interferenza con sottoservizi, onde poter pervenire ad una corretta offerta. 
Gli oneri per il ripristino degli eventuali danneggiamenti dei sottoservizi interferenti ed il risarcimento dei danni per 
eventuali interruzioni dei relativi servizi sarà completamente a carico dell’Appaltatore. 
 


