R: Analisi acque - AVIATICO

Oggetto: R: Analisi acque - AVIATICO

Mittente: Luigi Milesi <luigi.milesi@uniacque.bg.it>

Data: 17/06/2019, 17:31

A: Comune di Aviatico <info@comunediaviatico.it>

CC: Massimiliano Ferraroli <massimiliano.ferraroli@uniacque.bg.it>

Gentilissimi buonasera,

in allegato vi inviamo i Rapporti di prova relativi ai campioni prelevati nel vostro Comune in data 27 maggio
u.s..

Vi anticipiamo che non sono state evidenziate situazioni di non conformita, né valori contraddistinti da
qualche criticita.

A disposizione, salutiamo cordialmente

Dr. Luigi Milesi
Area Ingegneria
Responsabile Unita Laboratori

L UniAcaue

Sede legale ed amministrativa: Via delle Canovine, 21 - 24126 Bergamo

Unita Locale: Via Viandasso, 59, 24020 - Ranica (BG)

Tel. +39 035 3070616 - Fax +39 035 3070110 — luigi.milesi@uniacque.bg.it - info@pec.uniacque.bq.it - www.uniacque.bg.it
R.l. BG - P.lva e Cod.Fisc. 03299640163 - Cap. Soc. € 36.000.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188

P Prima di stampare... pensa al’ambiente!

o

Questo messaggio pud contenere informazioni di carattere riservato e confidenziale. Ne & vietata la diffusione. Qualora non foste i destinatari, Vi
invitiamo a non diffonderlo e ad eliminarlo, dandocene gentiimente comunicazione.Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo
messaggio espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

This message may contain information which is confidential and privileged. Any disclosure is strictly forbidden. If you are not the intended recipient,
please delete it and not spread it, kindly informing the sender. Any unauthorized use of the content of this message may expose the responsible party
to civil and/or criminal penalities.

Da: Comune di Aviatico [mailto:info@comunediaviatico.it]
Inviato: lunedi 20 maggio 2019 14:28

A: Luigi Milesi

Oggetto: Analisi acque - AVIATICO

Si prega di prendere visione dell'allegato.
Saluti.

Eleonora Carrara

stk ook skotok ok stk ok ok

Ufficio Segreteria
Comune di Aviatico

1di2 05/07/2019, 16:56



R: Analisi acque - AVIATICO .

Tel. 035/763250
Fax 035/765145

www.comunediaviatico.it

— Allegati:
RP_69642.pdf 196 kB
RP_69637.pdf ) 170 kB
RP_69638.pdf 170kB
RP_69639.pdf 170kB
RP_69640.pdf 170 kB
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5546 del 17/06/2019

Richiedente : COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.
Piazza Papa Giovanni XXlil
24020 Aviatico

Prelevato da . LEGRENZI DEVID il : 27/05/2019 Istruzione IT 7.5.01.01

REV.04 2019 [*]

Verbale / scheda prelievo  : 2019/DL004

Data inizio analisi 1 27/05/2019 Data fine : 29/05/2019

Descrizione Campione : ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Identificazione Campione : CAPOLUOGO

Tipologia punto :  RETE DI DISTRIBUZIONE

Gruppo

Localizzazione : AVIATICO

Motivo del prelievo : CONTROLLO

Numero accettazione : 69637

S S /i v - 4

28/05/2019 Accettabile peri

M.1.002:2015 rev.08 [*] consumatori e senza
variazioni anomale

emperatura acqua 27/052019  27/05/2019 °C 13,6 1,0
Rapporti ISTISAN 2007/31

pag.76 Met. ISS BBA 043

1

. _
Coﬁwﬁntrazione ioni 27/05/2019 28/05/2019 unita’ pH 8,1 0,2 6,5-95
idrogeno (pH)

APHA Standard Methods
for the Examination of
Water and Wastewater ed
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5546 del 17/06/2019

Torbidita' 27/05/2019 28/05/2019 NTU 1,10 0,18 Accettabile peri
APHA Standard Methods consumatori e senza
for the Examination of variazioni anomale

Water and Wastewater ed
23rd 2017 2130

Ammonio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

.

i ““A 7 S AN Vi
uo fisso (da mg/l Valore consigliat
calcolo) mg/|
UNIi EN ISO 27888:1995
(da calcolo) [¥]

g 7

“Bromuro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [*]

Clorito
UNI EN ISO 10304-4:2001

Fluoruro
APAT CNR IRSA 4020

Man.29 2003
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LAB N° 0222 |

Membro degli Accordi

di Mutue Riconescimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agréements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 -- Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5546 del 17/06/2019

Nitrato 28/05/2019 28/05/2019 mg/l NO3 4 1 50
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

“Solfato
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

S S i ///4/21 %&‘%&\ = // % X
Magnesio mg/l Mg 7.0 1,2
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

otassio

“Sodio ~ 27/05/2019
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Conta Batten coliformi o / n/100 mi
UNI EN ISO 9308-1:2017

Ricerca e conta " 27/05/2019
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

Il Responsabile del laboratorio
Dr Luigi Milesi
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LAB N° D222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5546 del 17/06/2019

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESI.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova é relativo esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e l'attivitd di campionamento, non rientrano nell’accreditamento
concesso da ACCREDIA.

| risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimonao un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato & 1 o 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risultato & compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come
“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINICI il laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovvero
alla concentrazione di 0,1 pg/ ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recupero non & pero6 utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Peri COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio € in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
pg/t): cloroformio  102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometano 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroetilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & pero utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici l'incertezza di misura estesa & espressa al livello di probabilita del 95%, con un fattore
di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici I'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 95%.
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LAB N° 0222 |

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5547 del 17/06/2019

Richiedente : COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.
Piazza Papa Giovanni XXl
24020 Aviatico

Prelevato da : LEGRENZI DEVID il 27/05/2019 Istruzione IT 7.5.01.01

REV.04 2019 [

Verbale / scheda prelievo : 2019/DL004

Data inizio analisi 1 27/05/2019 Datafine : 29/05/2019

Descrizione Campione :  ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Identificazione Campione : FRAZIONE AMA - FONTANELLA

Tipologia punto :  RETE DI DISTRIBUZIONE

Gruppo

Localizzazione :  AVIATICO

Motivo del prelievo : CONTROLLO

Numero accettazione : 69638

i
mg/l Pt/Co Accettabile peri

M.1.002:2015 rev.08 [7] consumatori e senza
variazioni anomale

. . .
Temperatura acqua 27/05/2019 27/05/2019 13,4 1,0
Rapporti ISTISAN 2007/31
pag.76 Met. 1SS BBA 043
[l

idrogeno (pH)
APHA Standard Methods
for the Examination of
Water and Wastewater ed
23rd 2017 4500-H AB
¢ Sib
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LAB N° (3222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e TLAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5547 del 17/06/2019

Torbidita' 27/05/2019 28/05/2019 NTU 0,20 0,04 Accettabile peri
APHA Standard Methods consumatori e senza
for the Examination of variazioni anomale

Water and Wastewater ed
23rd 2017 2130
Gloro

. / . o i
Ammonio mg/l NH4
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Residuo fisso (da mg/l

calcolo) mg/i
UNI EN ISO 27888:1995

(da calcolo) [*]

oy

Bromuro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [

i

’ MClOﬂtO
UNI EN ISO 10304-4:2001

Fluoruro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003
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Nitrato
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

Solfato
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

Ma/gﬁesno
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Sodio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Ricerca e conta
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

271052019

' 97/05/2019

UniAcque S.p.A.

Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5547 del 17/06/2019

28/05/2019 28/05/2019

28/05/2019

27/05/2019 “mg/l Mg

mg/l Na

27/05/2019

in
.
28/05/20

.
i % A
29/05/2019

n/100 mi
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mg/l NO3

i
10,5

LAB N° 0222 |

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and IIAC
Mutual Recognition Agreements

1,8

Il Responsabile del laboratorio
Dr Luigi Milesi
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5547 del 17/06/2019

- ’W »
,{”ﬁ D sy

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESI.

il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova & relativo esclusivamente al campione sotioposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e lattivitd di campionamento, non rientrano nell'accreditamento
concesso da ACCREDIA. ,

| risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimono un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato &€ 1 o 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risultato & compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come
“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINICI il laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovvero
alla concentrazione di 0,1 pg/l ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Per i COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
pg/l):  cloroformio 102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometano 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroétilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici I'incertezza di misura estesa & espressa al livello di probabilita del 95%, con un fattore
di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 95%.
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LAB N® 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of FA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5548 del 17/06/2019

Richiedente : COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.
Piazza Papa Giovanni XXl
24020 Aviatico

Prelevato da :  LEGRENZI DEVID il 27/05/2019 Istruzione IT 7.5.01.01

REV.04 2019 [1]

Verbale / scheda prelievo : 2019/DL004

Data inizio analisi 1 27/05/2019 Data fine : 29/05/2019

Descrizione Campione : ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Identificazione Campione : FRAZIONE AMORA - FONTANELLA

Tipologia punto :  RETE DI DISTRIBUZIONE

Gruppo

Localizzazione . AVIATICO

Motivo del prelievo : CONTROLLO

Numero accettazione : 69639

: N / . .
Colore Accettabile peri

M.1.002:2015 rev.08 [*] consumatori e senza
variazioni anomale

Temperatura acqua 27/05/2019 . 27/05/2019 16,2 1,0
Rapporti ISTISAN 2007/31
pag.76 Met. ISS BBA 043

Concentrazione ioni 27/05/2019
idrogeno (pH)

APHA Standard Methods

for the Examination of

Water and Wastewater ed

23rd 2017 4500-H AB
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LAB N° 0222 L

Membro deghi Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e TLAC

Signatory of £A, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5548 del 17/06/2019

Torbidita' 27/05/2019 28/05/2019 NTU 0,25 0,04 Accettabile peri
APHA Standard Methods consumatori e senza
for the Examination of variazioni anomale

Water and Wastewater ed
23rd 2017 2130
o1 resi

. o .
27/05/2019 mg/l NH4 <01
APAT CNR [RSA 3030

Man 29 2003

=

Residuo fisso (da 28/05/2019 mg/l Valore consigliato: 1500
calcolo) mg/l

UNI EN SO 27888:1995

(da calcolo) [*]

AT

%

Bromuro 28/05/2019 28/05/2019
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [*]

.

i

.
28/05/2019 pg/l CIo2

Fluoruro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003
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IAB N° Q222 1

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5548 del 17/06/2019

Nitrato 28/05/2019 28/05/2019 mg/l NO3 5 1 50
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

28/05/2019

APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

, - o . i ;

Magnesio 27/05/2019 27/05/2019 mg/l Mg 8,3 1,4
APAT CNR IRSA 3030

Man 29 2003

Sodio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

% B
Conta Batteri coliformi 27/05/2019 28/05/2019 n/100 ml
UNI EN ISO 9308-1:2017

Ricerca e conta T 27/05/2019
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

Il Responsabile del laboratorio
Dr Luigi Milesi
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LAB N° 0222 L
Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

wom

3

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5548 del 17/06/2019

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESI.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova é relativo esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e lattivitd di campionamento, non rientrano nell'accreditamento
concesso da ACCREDIA.

| risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimono un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato € 1 o 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risuitato € comprese fra 3 e 9 deve essere considerato come
“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINIC! il laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovvero
alla concentrazione di 0,1 pg/l ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Per i COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
Mg/l): cloroformio 102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometano 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroetilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici 'incertezza di misura estesa & espressa al livello di probabilifé del 95%, con un fattore
di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici l'incertezza di misura € espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 95%.
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 ~ 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5549 del 17/06/2019

Richiedente : COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.
Piazza Papa Giovanni XXII!
24020 Aviatico

Prelevato da : LEGRENZI DEVID il @ 27/05/2019 Istruzione IT 7.5.01.01

REV.04 2019 [1]

Verbale /'scheda prelievo : 2019/DL004

Data inizio analisi : 27/05/2019 Datafine : 29/05/2019

Descrizione Campione : ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Identificazione Campione : FRAZIONE GANDA - FONTANELLA

Tipologia punto . RETE DI DISTRIBUZIONE

Gruppo :

Localizzazione :  AVIATICO

Motivo del prelievo : CONTROLLO

Numero accettazione : 69640

- . . , . _ , -
Colore 28/05/2019 Accettabile peri
M.1.002:2015 rev.08 [*] consumatori e senza

variazioni anomale

. W R = G i > R .
Temperatura acqua 27/05/2019 13,6 1,0
Rapporti ISTISAN 2007/31
pag.76 Met. ISS BBA 043

|

Concentrazione ioni 28/05/2019 unita’ pH 8,1 0,2 6,5-9,
idrogeno (pH)

APHA Standard Methods

for the Examination of

Water and Wastewater ed

23rd 2017 4500-H AB

Pagina 1 di 4



ee =

i e E

LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5549 del 17/06/2019

Torbidita’ 27/05/2019 28/05/2019 NTU 1,80 0,30 Accettabile peri
APHA Standard Methods consumatori e senza
for the Examination of variazioni anomale
Water and Wastewater ed
23rd 2017 2130

i S

i . e _ L
Ammonio 27/05/2019 27/05/2019 mg/l NH4 <01 0,50
APAT CNR IRSA 3030
Man 28 2003

i i N .
Residuo fisso (da 28/05/2019 mg/l Valore consigliato: 1500
calcolo) ) mg/l
UNI EN ISO 27888:1995
(da calcolo) [*]

.
Bromuro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [*]

Clorito
UNI! EN ISO 10304-4:2001 )

o

S

-

Fluoruro 28/05/2019
APAT CNR [RSA 4020
Man.29 2003
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1LAB N° 0222 1

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5549 del 17/06/2019

Nitrato 28/05/2019 28/05/2019 mg/l NO3 5 1 50
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

- =
Solfato 28/05/2019
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

Magnesio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Sodio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

— % R i
Conta Batteri coliform 27/05/2019 n/100 ml
UNI EN ISO 9308-1:2017

Rlceré; e conta . 27/05/2019 29/05/2019 n/100 ml
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

Il Responsabile del laboratorio
Dr Luigi Milesi
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UniAcgue

LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5549 del 17/06/2019

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESL.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova & relativo esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e lattivita di campionamento, non rientrano nel'accreditamento
concesso da ACCREDIA.

| risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimono un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN 1SO 8199:2018, quando il risultato & 1 o 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risultato & compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come
“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINICI il laboratorio € in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovvero
alla concentrazione di 0,1 pg/l ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recupero non & pero utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Per i COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio € in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
ug/l): cloroformio 102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometanc 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroetilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici l'incertezza di misura estesa & espressa al livello di probabilita del 95%, con un fattore
di copertura k=2.

Per i parametri microbiologici I'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 95%.
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Richiedente

Prelevato da

Verbale / scheda prelievo
Data inizio analisi
Descrizione Campione
Identificazione Campione
Tipologia punto

Gruppo

Localizzazione

Motivo del prelievo

Numero accettazione

ek
Concentrazione ioni
idrogeno (pH)
APHA Standard Methods
for the Examination of
Water and Wastewater ed

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

Piazza Papa Giovanni XXl
24020 Aviatico

LEGRENZI DEVID il
2019/DL004

27/05/2019 Data fine
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO
SORG. SAN ROCCO

CAPTAZIONE - SORGENTE

AVIATICO
CONTROLLO
69641

'27/05/2019

27/05/2019 28/05/2019

~REE§

nf ve

LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.

Istruzione IT 7.5.01.01
REV.04 2019 [

APHA Standard Methods
for the Examination of
Water and Wastewater ed
..23rd 2017 2130
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LAB N° D222 L

Membro degli Accordi

di Mutue Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

Durezza totale 27/05/2019 27/05/2019 °F 15,7 2,1
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003 (da calcolo)

: % i S
Carbonio organico totale mg/iC
(TOC)
UN! EN 1484:1999 [*]

S s = E////// a - ﬁ&A =
Bromuro 28/05/2019 28/05/2019 mg/l Br <01
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [¥]

Cloruro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

. , . .

Fosfato mg/l P205 <0,5
APAT CNR IRSA 4020

Man.29 2003 [*]

Nitrito 28/05/2019 28/05/2019 mg/l \NOZ < 0,65
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

Calcio 27/05/2019 27/05/2019 mg/l Ca 51,1 54
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

WPotassm
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

Cromo Totale
UNI EN I1SO 17294-2:2016

. N i e . e ,
Ferro 30/05/2019 30/05/2019 ug/l Fe 14 3
UNI EN ISO 17294-2:2016
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

Nichel 30/05/2019 30/05/2019 pg/l Ni <1
UNI EN ISO 17294-2:2016
Il

Zinco
UNI EN ISO 17294-2:2016

S

Wy
Selenio
UNI EN ISO 17294-2:2016

o : . SN - .
Antimonio 30/05/2019 ug/l Sb <05
UNI EN ISO 17294-2:2016

.

. . . . .
Mercurio 30/05/2019 30/05/2019 ug/t Hg <02
UNI EN ISO 17294-2:2016

]

- S
Piombo 30/05/2019
UNI EN ISO 17294-2:2016

7
N

SRS
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LAB N° 0222 |

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

L A
Conta Batteri coliform ) 27/05/2019 28/05/2019
UNI EN ISO 9308-2:2014

N

Ricerca e conta ) 27/05/2019
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

Enterobatteri pétogen : 27/05/2019 in 1000 mi ssenti
ricerca Salmonella spp.
M.U. 959:94

— o e
Ricerca e conta 27/05/2019 29/05/2019 UFC/250 mi

Stafilococchi patogeni
UNI 10678:1998

Il Responsabite del laboratorio
Dr Luigi Milesi

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESI.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova € relativo esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e I'attivitd di campionamento, non rientrano nell’accreditamento
concesso da ACCREDIA.
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5550 del 17/06/2019

I risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimono un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato & 1 0 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risultato & compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come

“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINICI il laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovvero
alla concentrazione di 0,1 pg/l ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Per i COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
pg/l): cloroformio 102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometano 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroetilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici I'incertezza di misura estesa & espressa al livelio di probabilita del 95%, con un fattore
di copertura k=2,
Per i parametri microbiologici Fincertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 95%.
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LAB N° 0222 L
Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento

EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5551 del 17/06/2019

Richiedente : COMUNE di AVIATICO N°richiesta : Incarico con email del 24/04/2019.
Piazza Papa Giovanni XXIii
24020 Aviatico

Prelevato da ;. LEGRENZI DEVID il 27/05/2019 Istruzione 1T 7.5.01.01

REV.04 2019 [*]

Verbale / scheda prelievo : 2019/DL004

Data inizio analisi : 27/05/2019 Data fine : 04/06/2019

Descrizione Campione : ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Identificazione Campione : SORG. RESA

Tipologia punto : CAPTAZIONE - SORGENTE

Gruppo :

Localizzazione : AVIATICO

Motivo del prelievo : CONTROLLO

Numero accettazione ;69642

27/05/2019

= e R Z
28/05/2019 unita’ pH 7.9 0,2

w\ 8 = 'h) 3 S s
Concentrazione ioni 27/05/2019
idrogeno (pH)

APHA Standard Methods

for the Examination of

Water and Wastewater ed

23rd 2017 4500-H AB
i Sy i

Torbidita 0,15 0,03
APHA Standard Methods

for the Examination of

Water and Wastewater ed

N
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LAB N° 222 L
Membro degli Accordi
di Mutuo Riconoscimento
EA, TAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5551 del 17/06/2019

Durezza totale 27/05/2019 2710512019 °F 18,2 2,5
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003 (da calcolo)

i
Carbonio organico totale mg,
(TOC)
UNI EN 1484:1999 [*]

Bromuro 28/05/2019 28/05/2019 mg/l Br <0,1

APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [*]

G

Cloruro
APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003

.
.

28/05/2019

APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003 [¥]

APAT CNR IRSA 4020
Man.29 2003
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LAB N° 0222 L
Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and HLAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)

Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110
Rapporto di prova n° 56551 del 17/06/2019

Calcio 27/05/2019 27/05/2019 mg/l Ca 60,0 6.4

APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003

s

20

&:/
Potassio
APAT CNR IRSA 3030
Man 29 2003
_ , » ——— —_— " s

P
. - .
L /M»w/g L o

19

-
.

\\\\\\ - \ 2[&( < - : 5 .’%
Alluminio 30/05/2019
UNI EN ISO 17294-2:2016

.
S o

SN

TR L

-

NS \\ = S G

s

/I Fe

)
e
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ACCREDIA

AR 3

LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5551 del 17/06/2019

Nichel 30/05/2019 30/05/2019 pg/l Ni <1
UNI EN ISO 17294-2:2016
i1

o = Vi i -
Selenio 30/05/2019 ug/l Se
UNI EN ISO 17294-2:2016

N \ 3 S ;Z&,(
Antimonio 30/05/2019
UNI EN I1SO 17294-2:2016

Me}/curlo
UNI EN ISO 17294-2:2016
[l

Piombo 30/05/2019
UNI EN ISO 17294-2:2016
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LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5551 del 17/06/2019

l A - s
Conta Batteri coliformi 28/05/2019 MPN/100 mi 91
UNI EN ISO 9308-2:2014

&%ﬁ“ Mg\&\ e . S =
Ricerca e conta 27/05/2019 29/05/2019 n/100 mi 0
Enterococchi intestinali
UNI EN ISO 7899-2:2003

dladl
Enterobatteri patogeni: 27/05/2019
ricerca Salmonella spp.
M.U. 959:94

icerca e conta 27/05/2019
Stafilococchi patogeni
UNI 10678:1998

Il Responsabile del laboratorio
Dr Luigi Milesi

Documento firmato digitalmente da LUIGI MILESI.

Il presente rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio UniAcque
SpA.

Il rapporto di prova € relativo esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Le prove per le quali i metodi contrassegnati con [*], e lattivita di campionamento, non rientrano nell'accreditamento
concesso da ACCREDIA.
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UniAcqgue

LAB N° 0222 L

Membro degli Accordi

di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

UniAcque S.p.A.
Via Viandasso, 59 — 24020 Ranica (BG)
Tel. 035 3070616 — Fax. 035 3070110

Rapporto di prova n° 5551 del 17/06/2019

I risultati riportati con il simbolo ‘<’ esprimono un valore inferiore al limite di quantificazione (LOQ) del metodo di prova.

Per le prove microbiologiche, in accordo con la norma UNI EN ISO 8199:2018, quando il risultato &€ 1 o 2 deve essere
considerato come “presenza nel volume testato”. quando il risultato & compreso fra 3 e 9 deve essere considerato come
“stima nel volume testato”.

Per gli ANTIPARASSITARI TRIAZINICI il laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (al valore di parametro, ovverc
alla concentrazione di 0,1 pg/l ):

Alachlor 92,8%, Atrazina 91,3%, Propazina 94,0%, Simazina 90,8%, Terbutilazina 90,5%, Desetil-Atrazina 90,1%, Desetil-
Terbutilazina 94,5% e Desisopropil-Atrazina 90,0%: tale recuperc non & pero utilizzato nei calcoli, in quanto la procedura
analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso trattamento di
concentrazione/purificazione cui sono sottoposti i campioni.

Per i COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI il Laboratorio & in grado di garantire i seguenti recuperi (alla concentrazione di 5,0
ug/l): cloroformio 102,8%, bromoformio 100,3%, bromodiclorometano 101,7,%, dibromoclorometano 100,7%, 1,2-
dicloroetano 99,8%, tricloroetilene 103,0% e tetracloroetilene 102,9%; tale recupero non & perd utilizzato nei calcoli, in
quanto la procedura analitica applicata prevede che le soluzioni di riferimento per la taratura siano sottoposte allo stesso
trattamento di purge and trap cui sono sottoposti i campioni.

Per i parametri chimici e chimico-fisici I'incertezza di misura estesa & espressa al livello di probabilita del 95%, con un fattore
di copertura k=2. . ‘
Per i parametri microbiologici I'incertezza di misura & espressa come intervallo di confidenza al livello di probabilita del 85%.
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