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OGGETTO : Acqua destinata al consumo umano.
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AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE
VITERBO
PARTITA IVA 01455570562

VIA ENRICO FERMI, 15
01100 VITERBO
TEL. +39 0761 3391
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Al Sig. Sindaco del Comune di
NEPI

Al Gestore TALETE 5.FP.A.
VIA GARGANA, 34 - VITERBO

Al Gestore Impianti Potabilizzazione
ECOSYSTEMS S.rl,

VIA UDINE, (4

00040 - POMEZIA (RM)

Fax 069339030

Alla, Regiéne Lazio Dip.te Territorio
Dir.ne Regle Ambiente e Coop. tra i popoli
Via del Tintoretto n. 432

00142 - ROMA

Fax 06(51669218

PEC protgen.asluli@egaimall.i
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Per ogni opportunita e per quanto di competenza, si trasmette in allegato I nota dell ARPALAZIO
Sezione di Viterbo n. 62405 relativa alle analisi eseguite su campioni di acqua destinata al consumo
urmano prelevati nel Vs. Comune ( RETE IDRICA “CONCIQ" ), dacui risulta la non conformita al valore

di parametro previsto dall'Allegato | D.Lvo 31/01 nei seguent! punti di prelievo :

PUNTO DI PRELIEVO PARAMETRO DATA VALORE
PRELIEVO
BATTERI COLIF. A37°C 45 mpn / 100 ml.
F.P. VIA TOGLIATT! 31/07/2015
FERRO 2190 pgil

l_ (Valore di parametro aj sensi D.Lvo 31/2001 : FERRO = 200 pe/l) __

Atteso che nel Comune di Nepi risulta gid vigente Ordinanza di non potabilité per non
conformitd parametri arsenico e fluoruri, peér i quali & stato richiesto il rientro nei limiti di legge,
si invitano i Gestori, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, d voler adottare i corrcttivi
gestionali di competenza necessari per riportare gnche i parametri BATTERI COLIFORMI 37°C e
FERRO nei limiti di legge, nel piu’ breve tempo possibile, al fine di erogare acqua conforme ai
requisiti qualitativi previsti dal D.lvo 312001 .

ENTRO BREVE TEMPO IL SERVIZIO IN INTESTAZIONE PROVVEDERA A EFFETTUARE CAMPIONI
DI RICONTROLLO.

Si rimane in attesa di conoscere i provvedimenti adottati dalle SS.LL. e_a voler relazionare
in_merito .
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ARPALAZIO :
Pret n° GO62405 del 01/08/2015

uscﬁA | ALServizio__ AUSL:SIP.VT3_
Da’: Servizio laborstorio-ambiente salute

Oggetto: Acqua destinata al consumo umano %

" 8i comunica che il campione souoeiéncato prelevato da persdnale _._A.U.:S.L. SLP.VIS__in
data_31/07/2015__, presso il Comune di _ Nepi ha superato i valori indicat! dal

- DL31/2001 02712002 (Alllpane AT; BeT; C)Y)pem

¢

NRG PUNTO DI PRELIEVO "TPARAMETRO VALORE
: ‘ g : : = .| RIBCONTRATO
"[3063 | F.P.via Palmiro Togliatd £ : Ratteri califormi a 37°C | 45 M.PN. sy 100
U e . e i : mt
3063 FP, via Palmiro Togliami - . ' [ Femo - . 9180 pg/l -
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