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ASL A REGIONE
VtTERBO WP LAZIO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI NUTRIZIONE
ACQUE POTABIU PUBBLICHE
VIALE TRENTO, 32 - 01100 VITERBO
TEL 0761.1711039.FAX Q76U7MQ6Q
TEL 076L 236203 - FAX 0761,256732

PROT.N 4W? VITERBO,

Oggetto : Superamento limici tabellari.

Al Sig. Sindaco del Comune di

i? dì Nth

prore;.: J ^ Gestore JALETE S.PA

ti ,_ Ì̂/J£pÌL-, •«- VIA GARGANA, 34 - VITERBO

e p.c Alla Regione Lazio

Dip.to Territorio

Dirne Reg,Ie Ambiante o

Cooperazione tra i popoli

Via del Tintoretto n.432

00 14Ì~ ROMA

c.a. Arth. G MAGGI

fax Q6.S

SÌ trasmette in allegato la. nota dell* ARPALAZlO Sezione di Viterbo n. 79186 relativa alle analisi
chimiche eseguite su campioni dì acqua destinata al consumo umano prelevati nel Vs. Comune
(IMPIANTI POTABILIZZAZIONE e RETE IDRICA DISTRIBUISCE), da cui risulta la non conformità al
valore di parametro previsto dall'Allegato I D.Lvo 31/01 nei seguenti punti dì prclievo ;
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PUNTO DI PRELIEVO

IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
"CONCIO»» - ENTRATA

-!? "

IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
"VARANO NUOVO" - ENTRATA

IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
"VARANO ZILIO" - ENTRATA

IMPIANTO POTABILIZZAZIONE
"VARANÒ"ZÌLIO" -USÌ3TA

F.P.P.ZA DEL COMUNE

PARAMETRO

ARSENICO

tic

l(

tt

U

DATA
PftfiL/EVO

16/10/2014

f(

tt

U

4*

VALORE

28 pg/l

51 Mg/l

48 jjg/1

13 iJgfl

M lig/l

, (Valore di parametro ai sensi D.Lvo 31/2001 : ARSENICO = IOpg/1)

N.R VEDERE NOTA AUSL PRQT. N. SS898 D£L 28H2120I2 £ RELAT/W AL

$1 INVITA IL GESTORE A VOLER ADOTTARE I CORRETTIVI GESTIONALI DI
COMPETENZA NECESSARI PER RIPORTARE IL PARAMETRO ARSENICO NEI LIMITI
DI LEGGE, NEL PIÙ' BREVE TEMPO POSSIBILE, AL FINE DI EROGARE ACQUA
CONFORME Al REQUISITI QUALITATIVI PREVISTI DAL D.Lvo 3 11200 1.


