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1 Pompa di calore geotermica potenzialità termica 93,4 kW

2 Serbatoio equalizzatore coibentato per impianti

di refrigerazione da Lt 1000

3 Giunto antivibrante da 3"

4 Saracinesca a sfera da 3"

5 Flussostato

6 Termomanometro a quadrante

7 Filtro a Y da 4"

8 Vaso di espansione da 80 Lt, Pmax 6 bar, Pprec 1,5 bar

9 Valvola di ritegno da ¾"

10 Elettropompa elettronica gemellare lato sonde geotermiche

a bordo pompa di calore

11 Elettropompa elettronica gemellare lato impianto

a bordo pompa di calore

12 Vaso di espansione da 200 Lt, Pmax 6 bar, Pprec 1,5 bar

13 Eliminatore automatico d'aria

14 Valvola di sicurezza da 1", tarata a 3,5 bar, toll. 10%

15 Pompa gemellare in line elettronica, 2 poli,

28 mc/h, 22 mca, 2x3 kW

16 Scarico

17 Gruppo di riempimento automatico da 1" con manometro

18 Collettore di mandata

19 Collettore di ritorno

20 Collegamento alla tubazione di carico esistente

21 Dispositivo di programmazione giornaliero, settimanale,

annuale

24 Sonda di temperatura ad immersione con pozzetto

per bollitore

26 Saracinesca a sfera da ¾"

27 Giunto di transizione DN90/3"

28 Supporti antivibranti

29 Tubazione mandata al collettore geotermico

30 Tubazione ritorno dal collettore geotermico

31 Termometro

32 Saracinesca esistente

33 Valvola di ritegno da 2"

34 Pompa esistente

35 Caldaia esistente

36 Valvola di ritegno da 3"

37 Tubazione mandata ventilconvettori piano rialzato

38 Tubazione mandata ventilconvettori piano primo

39 Tubazione ritorno ventilconvettori piano rialzato

40 Tubazione ritorno ventilconvettori piano primo

41 Saracinesca a sfera da 2½"

42 Giunto di transizione DN75/2½"
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IMP
1.2

PIANO RIALZATO PIANO PRIMO

ZONA SCUOLA MEDIA - IMPIANTO IDRONICO

LEGENDA

ZONA SCUOLA MATERNA - IMPIANTO VRF 1

ZONA UFFICI - IMPIANTO VRF 2
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