
CENTRALE 

 TERMICA

(- 1.85)

(- 1.80)

(h = 3.00 m)

(h = 3.00 m)

(h = 3.00 m)

(h = 2.69 m)

DEPOSITO

LOCALE  MACCHINA  ASCENSORE

DEPOSITO

PIANTA PIANO SEMINTERRATO

INTERRATO 80 cm - n° 2  ɸ110
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INTERRATO

80 cm - n° 2  ɸ63

CANALINA IP 44 - n° 2  ɸ63

Box prefabbricato a doppio scomparto

misure interne utili (LxPxH)

830x350X1400 mm per:

- gruppo di misure Enel

- Q1 quadro fornitura

al QE_G

Quadro

elettrico

generale

al QEvrf

Quadro

centrale

VRF

al QEidr

Quadro

centrale

idronica

Attraversamento solaio spogliatoio

n° 2 carotaggi verticali per ɸ110

n° 2 carotaggi verticali per ɸ63

Attraversamento parete locale tecnico

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ110

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ63

Attraversamento solaio centrale termica

n° 2 carotaggi verticali per ɸ63

pozzetto cls

700x700x700 mm

pozzetto cls

700x700x700 mm

pozzetto cls

700x700x700 mm

Attraversamento parete locale interrato

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ63

Attraversamento parete locale interrato

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ63

Attraversamento parete locale interrato

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ63

Attraversamento parete locale interrato

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ63

QEidr

Q1

Fornitura

CANALINA IP 44 - n° 2  ɸ63

Attraversamento parete mediante

n° 2 carotaggi orizzontali per ɸ110
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Approvazione

Descrizione elaborato

Reponsabile del procedimento

IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA SEMINTERRATO

Ing. Rosario LA CORTE

Comune di Eboli
P.O. LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE
UTENZE ENERGETICHE DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO “PIETRO DA EBOLI”

PROGETTO ESECUTIVO

Servizio Tutela Ambientale
ing. Giuseppe BARRELLA
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