
PARTICOLARI DELLA CABINA

DI TRASFORMAZIONE 1/50

Alternativa con Locale ENEL Conforme alla specifica di
costruzione ENEL DG2092 Rev02 del 1-Luglio-2011
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PARTICOLARE CONNETTORE
INTERNO-ESTERNO RETE DI TERRA
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FORO PASSAGGIO
CAVI

PARETE CABINA PAVIMENTO CABINA

BULLONE DI TERRA

Collegamento vs. Cura

blocchetto terra

b
l
o
c
c
h
e
t
t
o
 
t
e
r
r
a

PARTICOLARE FLANGIA PVC

CON SETTO A FRATTURA PRESTABILITA
PER IL PASSAGGIO DEI CAVI

PARETE CABINA

PILASTRINO C.A.

PAVIMENTO CABINA

PIANTA COPERTURA

N. 9 pannelli da 300 W

Stringa formata da

N. 6 pannelli da 300 W

Stringa formata da

N. 8 pannelli da 300 W

Stringa formata da

N. 6 pannelli da 300 W

Stringa formata da

Impianto fotovoltaico

Impianto fotovoltaico
Totale n. 38 stringhe formate da n. 6 pannelli da 300 W = 1.8 KWp

 38 x 1.8 KWp = 68.4 KWp

Totale n. 45 stringhe formate da n. 9 pannelli da 300 W = 2.7 KWp

 45 x 2.7 KWp = 121.5 KWp

Schemi dell'impianto idrico, termico e smaltimento acque reflue

Pianta Attività Direzionale Tipologica 1/100
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Pianta Alloggio Residenziale Tipologico 1/100
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LEGENDA

CALDAIA

PUNTO DI FORNITURA IDRICA

RADIATORE

DOCCIA

VASO 

BIDET

LAVANDINO

CUCINA

LINEA DISTRIBUZIONE ACQUA FREDDA

LAVATRICE

FECALE DI SCARICO REFLUI

POZZETTO SIFONATO

LINEA DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA

LINEA CONVOGLIAMENTO REFLUI SERVIZI

Tubazioni in polipropilene da 1/2 pollice, diramazioni con raccordo a T, 

curve a muro in basso e flessibili di attacco agli apparecchi sanitari del bagno e della cucina

Linee di adduzione e distribuzione

CENTRALINO DI DISTRIBUZIONE

LAVATOIO
VASCA DA BAGNO

terrazzo

terrazzo

 91.8 KWp + 100.8 KWp = 192.6 KWp
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SCHEMI PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI IDRICI, SMALTIMENTO REFLUI, TERMICI E FOTOVOLTAICI

N. 8 pannelli da 300 W

Stringa formata da

N. 4 pannelli da 300 W

Stringa formata da
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