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ISTITUTO DI RICERCA

GRUPPO

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 — UNI EN ISO 14001 — UNI ISO 45001

LABORATORIO ISCRITTO NELL’ELENCO DELLA REGIONE E.R.
PER L'AUTOCONTROLLO ALIMENTARE AL N. 008/RN/002

LABORATORIO DI RICERCA INDUSTRIALE DELLA R.A.T.

ACCREDITATO DALLA REGIONE E.R. CON N. 33/L

ACCREDIA §

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO -

TAmt LAB N° 0181 L

Rimini, li 08/02/2022

RAPPORTO DI PROVA N° 2201058-002 DEL 08/02/2022

Studio: 2201058
Data di ricevimento: 27/01/2022
Commessal/lotto: FAO05 - Mondolfo

Campionamento effettuato da: Committ. secondo i metodi analitici ufficiali per le
acque destinate al consumo umano D.Lgs.

31/2001

Codice campione: 2201058-002
Descrizione campione: A06 - Acqua trattata POST-manutenzione
Matrice accreditata: Acque destinate al consumo umano

Data inizio prova: 27/01/2022

Committente:
Celli S.p.A.

Via Casino Albini, 605
47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)

Data fine prova:

04/02/2022

Parametri U.M.

Risultati

D. Lgs. n° 31
del 02/02/2001

Metodi Param.
Accred.

PARAMETRI DI
CATEGORIA 0

PARAMETRI
MICROBIOLOGICI
(PARTE A)

['] Conta di UFC/mL
microrganismi vitali
colonie a 22 °C

data inizio/data fine: 27-01-2022/30-01-2022

Senza variazioni
anomale

UNI EN ISO 6222:2001

['] Conta di UFC/mL
microrganismi vitali
colonie a 37 °C

data inizio/data fine: 27-01-2022/29-01-2022

Senza variazioni
anomale

UNI EN ISO 6222:2001

['] Conta di UFC/250 mL
Pseudomonas
aeruginosa

data inizio/data fine: 27-01-2022/29-01-2022

UNI EN ISO 16266:2008

U.M. = Unita di misura

.M. = Incertezza di misura
L.0.Q. = Limite di quantificazione
U.F.C. = Unita Formanti Colonia

['] Sede A: Via al Torrente n° 22 - 47923 Rimini (RN)
[?] Sede B: Via al Torrente n° 26 - 47923 Rimini (RN)

PARAMETRI DI CATEGORIA 0 = prove eseguite presso il Laboratorio.

Le diciture "Conta di" e "Ricerca di" distinguono le prove quantitative da quelle qualitative, pertanto non vanno considerate qualora il limite di

legge riporti solo il nome del microrganismo ricercato.
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Se non diversamente specificato, l'incertezza di misura € estesa e calcolata secondo I'approccio globale modificato previsto da ISO 29201,
con un fattore di copertura k=2 corrispondente ad un livello di probabilita di circa il 95%.

L'incertezza di misura associata alle prove non comprende l'incertezza di campionamento. L'incertezza di misura € espressa solo per i risultati
diversi da zero.

Il risultato € espresso sempre come valore numerico, considerando che:

- valori di UFC pari a 1 o 2 (corrispondenti a 50 e 100 UFC/L nel caso di Legionella) equivalgono a

"microorganismi presenti nel volume analizzato" in quanto inferiori al limite di rivelabilita pari a 3 colonie.

- valori di UFC compresi tra 3 e 9 (corrispondenti a valori compresi tra 150 e 450 UFC/L nel caso di Legionella) sono espressi come "numero
stimato di microorganismi" in quanto inferiori al limite di quantificazione pari a 10 colonie.

Ulteriori informazioni relative a specifici metodi di prova eventualmente non incluse nel presente rapporto di prova sono disponibili presso il
laboratorio e possono essere fornite previa formale richiesta.

Tutte le prove sono accreditate ACCREDIA (Param. Accred. = Parametri accreditati) ad esclusione di quelle contrassegnate con l'asterisco (*).
Determinazione di residui/tracce: Non applicabile alla microbiologia.
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n°82 del 07 marzo 2005 e s.m.i.

Il Gruppo C.S.A. S.p.A. non & responsabile del campionamento: i risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto.
Per le informazioni fornite dal committente (descrizione del campione e metodo di campionamento), il Laboratorio declina ogni responsabilita.

La data inizio prova analitica & considerata quella di prelievo, per il corretto conteggio dell'Holding Time analitico, mentre per data inizio prova
¢€ intesa la data di presa in consegna del campione da parte del Laboratorio.

Informazioni aggiuntive per rapporto di prova con metodo UNI EN ISO 6222
Tecnica, terreno e tempo di incubazione utilizzato: inclusione in piastra, Yeast Extract agar, 48 ore per la CB36°C, con eccezione
a 24 ore per le acque minerali; 72 ore per la CB a 22°C.

| risultati analitici si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Documento non pud essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta da parte del Laboratorio
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