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DESCRIZIONE GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura e la posa dei materiali per realizzare gli
impianti meccanici nel fabbricato Villa Trolliet sito nel Comune di Oleggio in viale Paganini
da adibire ad uso scolastico facenti parte degli interventi di ristrutturazione edilizia per
Fadeguamento alle norme di sicurezza contro l'incendio e per il consolidamento delle
strutture.

Le opere in appalto comprendono i seguenti impianti tecnologici:

1. Impianto di riscaldamento nuove aule al piano terra ex ENAIP

2. Adeguamento della centrale termica alle norme di prevenzione incendi e di sicurezza
degli impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione

3. Opere e prestazioni interferenti con gli interventi di consolidamento strutturale e di
protezione passiva delle strutture contro il fuoco

4. Impianto idrico sanitario

DATI UTILIZZATI PER LA PROGETTAZIONE

o Comune di riferimento Oleggio

e Provincia Novara

e Gradi Giorno 2606

o Altitudine 326 m (s.I.m.)

e Temperatura minima esterna di rif. -5,4°C

e Temperatura dei locali da riscaldare +20°C

¢ Ricambio aria naturale 1 Vol’h

¢ Temperatura acqua di processo 65/55°C

o \Verifiche di legge D.G.R. 4 agosto 2009 n. 46-11968
e Caratteristiche delle strutture disperdenti pareti esterne 0,400 W/m2K

pavimento su terreno 0,389 W/m2K
solaio interpiano 0,388 W/m2K
serramenti 4,00 W/m2K



IMPIANTO DI RISCALDAMENTO NUOVE AL PIANO TERRA NUOVE AULE LICEO

L'impianto di riscaldamento sara derivato dallimpianto centralizzato a servizio del
fabbricato oggetto d’appalto mediante stacco dalla rete di distribuzione esistente corrente
al piano interrato nel punto pit vicino alla zona da alimentare .

Lo stacco sara disgiunto dal sistema di distribuzione esistente mediante l'installazione di
un compensatore idraulico, di un circolatore elettronico a basso consumo energetico di
adeguata portata e prevalenza e tubazioni in polietilene multistrato coibentate secondo
D.P.R. 412/93 con coppelle di spessore variabile in funzione dei diametri e dell’'ambito di

posa.

La rete di distribuzione sara composta da tubazioni in polipropilene multistrato con giunti a
pressare di cui un primo tratto da interrare nel cortile mediante una camicia esterna in un
tubo in pvc con giunti sigillati ed un secondo tratto corrente allinterno dei locali da
riscaldare sotto al massetto di pavimento. | corpi scaldanti saranno alimentati mediante
due collettori complanari posti negli ambienti da riscaldare allinterno di due cassette
metalliche ispezionabili e mediante delle tubazioni in polipropilene multistrato coibentate
posate sotto massetto senza giunzioni .

Come sistema di emissione sono stati previsti dei radiatori ad elementi a colonna tubolari
in acciaio a smussi arrotondati gia verniciati di colore bianco Ral 9010 ubicati
preferibilmente nel sotto finestra completi di valvole a squadra con testa termostatica per
poter regolare la temperatura ambiente in ogni locale.

La Ditta Installatrice dovra eseguire le opere secondo la migliore regola dell'arte ed in
conformita alle norme vigenti in materia in modo da consegnare l'impianto perfettamente

funzionante.

ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI E DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI CONTENENTI LIQUIDI CALDI SOTTO

PRESSIONE

In centrale termica si dovranno realizzare le seguenti prestazioni per adeguare il locale e
gli impianti esistenti alle norme vigenti di prevenzione incendi e di sicurezza ai fini delle
norme INAIL

* realizzazione di apertura permanente , a filo del solaio di copertura, sulla parete esterna
lato cortile avente una superfice utile non inferiore a 100 cm2

o fornitura e posa di cartellonistica secondo la normativa di prevenzione incendi per
segnalare il pulsante elettrico di emergenza , la valvola d'intercettazione gas e
I'estintore

Per l'adeguamento della centrale termica alle norme della sicurezza degli impianti
contenente liquidi caldai sotto pressione sono state previste le seguenti opere :



e fomnitura e posa di nuova valvola di sicurezza qualificata dalle seguenti caratteristiche
pressione di taratura 4,0 bar — attacco @ 1°x1"1/4 - imbuto di scarico a vista e
tubazione di drenaggio da convogliare allesterno (trattenere il certificato di
omologazione )

o fornitura e posa di vaso di espansione a membrana per circuito chiuso capacita It. 150
con precarica di azoto a 1,5 bar (trattenere il certificato di omologazione)

o fornitura e posa di valvola d'intercettazione combustibile @ 171/2 (trattenere certificato
di omologazione)

o fornitura e posa di pressostato di minino livello tarato a 0,5 bar

La Ditta Installatrice dovra eseguire le opere secondo la migliore regola dell'arte ed in
conformita alle norme vigenti in materia in modo da consegnare l'impianto perfettamente
funzionante.

La Ditta Installatrice & tenuta inoltre a redigere la relazione INAIL secondo D.M. 01/12/75 a
firma di un suo tecnico di fiducia ed inviarla allINAIL Territoriale di competenza

OPERE E PRESTAZIONI INTERFERENTI CON GLI INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DI PROTEZIONE PASSIVA DELLE
STRUTTURE CONTRO IL FUOCO

Essendo previste delle opere di consolidamento e di protezione contro il fuoco di alcune
strutture, per consentire tali lavorazioni si dovranno realizzare le seguenti prestazioni
impiantistiche :

* rimozione e rimontaggio dei radiatori soggetti alle lavorazioni

 rimozione dellimpianto di alimentazione gas metano esistente a servizio delle ex aule
ENAIP

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Per quanto riguarda I'impianto idrico sanitario , essendo alcuni servizi esistenti soggetti alle
opere strutturali di cui al punto precedente, si dovranno realizzare le seguenti opere
impiantistiche:

* rifacimento totale del servizio igienico femmine al piano terra con nuove tubazioni di
alimentazione e di scarico e la fornitura e posa di nuovi apparecchi igienico sanitari e
rubinetterie. Nel seguente blocco servizi sara inoltre ricavato un servizio per handicap
conforme al D.P.R. 503/96

e rifacimento totale del servizio igienico al piano primo da destinare a servizio per disabili
con nuove tubazioni di alimentazione e di scarico e la fornitura e posa di nuovi
apparecchi igienico sanitari .



