LEGENDA

GRUPPQ TERMICO A GAS RIELLO MQD. 3500360/3S - CAP. TERMICA NOMINALE 286.6 KW
- CAP. TERMICA AL FOCOLARE 302 KW

EX LABORATORIO

BRUCIATORE DI GAS METANO AD ARIA SOFFIATA RIELLO R S 28 CON RAMPA GAS
CON CONTROLLO A TENUTA

QUADRO ELETTRICO

LAMPADA AL NEON ILLUMINAZIONE LOCALE

ESTINTORE IN POLVERE OMOLOGATO CAPACITA" 6.0 Kg

COLLETTORE DI ISTRIBUZIONE

: g

220
) 250
0.26

VASO DI ESPANSIONE A MEMBRANA CAPACITA' LT 150 (DA SOSTITUIRE)
INTERUTTORE GENERALE DI SEZIONAMENTO DI TUTTA L'ATTIVITA'

\VIA DEL PORTO D! CASTELNOVATE

TUBQ IN ACCIAIO ZINCATO A VISTA ADDUZIONE GAS DIRETE PREX <0.04 bar

VALVOLA A SFERA D'INTERCETTAZIONE GAS A LEVA GIALLA

ELETTROVALVOLA GAS N.C.A. RIARMO AUTOMATICO OMOLOGATO DI CLASSE A
FILTRO STABILIZZATORE GAS

CONTROLLO TENUTA VALVOLE (ACCESSORIO BRUCIATORE)
CORTILE

AERAZIONE PERMANENTE SULLA PORTA DI ACCESSO DELLA CENTRALE TERMICA

PORTA METALLICA CON CONGEGNOQ DI AUTOCHIUSURA

AERAZIONE PERMANENTE A FILO DEL SOLAIO DI COPERTURA SEZ. 100 cmgq
(DA REALIZZARE)
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E
AREA A CIELO LIBERO

[CORTILE) /@Mﬁ
7
3.45

0.26

PIANTA CENTRALE TERMICA
SCALA 150

_— : COMUNE DI OLEGGIO

_ MONTANTE GAS ESISTENTE - PROVINCIA DI NOVARA

(DA RIMUOVERE)

VIALE PAGANINI
TUBAZIONE INTERRATA IN ACCIAIO CATRAMATO
| (ALIMENTAZIONE GAS METANO) ’
TERRAZZO
| . . . | . . . . 6 DA REALIZZARE
SR . S o o . . . - R o o . TUBAZIONE INTERRATA IN ACCIAIO CATRAMATO : : .
CONTATORE GAS METANO IN NICCHIA >mx.>._.> ) o . e : o B - ) ) (ALIMENTAZIONE GAS METANO) : o . : .
- S : L o | E CENTRALE TERMICA ® | progettisti Il Responsabile del procedimento
S o . : : - . : . e B ) . . . A L TERRAZZ0 - Progetto architettonico: ing. Renato Scarabott
._z%mmmf%nzommmoozé_; | .. o . o e S o . o : . : : | EX LABORATORIO A == ® ing. Fabrizio Stanzani
. . ‘ arch. Vanni Boggio
/ ing. Matteo stanzani
‘ $350 - Prevenzione incendi: ing. Fabrizio Stanzani
B . : oy ® AREA A L0, IBERD - Progetto strutturale: ing. Pietro Ingignoli
DAL T A Lo TD A VISTA @67 ] @ - Progetto impianti elettrici: p.i. Giacomo Gadola
AREA VERDE DI PERTINENZA . : | o - Progetto impianti idraulici: p.i. Paolo Rognone
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

SEZIONE A-A IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
PLANIMETRIA GENERALE SCALA 150 PLANIMETRIA GENERALE

Estremi approvazione: AgQ.ti Data: Tavola:
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Scala:
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