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Rimozione quadro con interruttore
magnetotermico differenziale
(4P 25A Sel.300mA) con relativo
sfilaggio linee a valle.

Scollegamento e successivo
ricollegamento pressostato

minimo livello INAIL

Tavola valida per i soli impianti elettrici.
La posizione dei componenti è indicativa. In fase esecutiva l'impresa, in accordo con la
Direzione Lavori, dovrà definire nel dettaglio la posizione in funzione dell'andamento dei
controsoffitti ed alle scelte architettoniche.
La simbologia delle apparecchiature non è in scala per cui la collocazione esatta deve
essere verificata in corso d'opera coordinando la posizione tra i componenti dei diversi
impianti in accordo con la Direzione Lavori.

PROVINCIA  DI  NOVARA

COMUNE  DI  OLEGGIO

Data: Tavola:Estremi approvazione:

Il Responsabile del procedimento

arch. Maria Chiara Valli

I progettisti

Scala:

- Progetto strutturale:           ing. Pietro Ingignoli
- Progetto impianti elettrici:  p.i. Giacomo Gadola
- Progetto impianti idraulici: p.i. Paolo Rognone

- Prevenzione incendi:         ing. Fabrizio Stanzani

- Progetto architettonico:
ing. Fabrizio Stanzani
arch. Vanni Boggio
ing. Matteo Stanzani

Agg.ti

Miglioramento sismico ed adeguamento alle norme
di prevenzione incendi del fabbricato comunale
“Villa Trolliet” per sede scuole del secondo ciclo
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