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COMMUTATORE PER STRUMENTI
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO)
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INTERRUTTORE DI
MANOVRA/SEZIONATORE

MANOVRA ROTATIVA
BLOCCOPORTA

VOLTMETRO
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PROTEZIONE TERMICA

INTERBLOCCO
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TOROIDE

BOBINA A MINIMA TENSIONE

TELERUTTORE (RELE' PASSO/PASSO)

TRASFORMATORE

COMANDO MANUALE

BOCINA A LANCIO DI CORRENTE

OROLOGIO

LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
(SPD)

M x U < U >

HzVA kWh

87654321RIF. QUADRO 9

03 04

STUDIO AG di Gadola Giacomo
Sede Legale: Via Cascine Bellini, 24 - 28047 OLEGGIO (NO)
Sede Operativa: Via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO)
C.F. GDLGCM53D01G019T - P.I. 02367950033 - Tel. 0321.960486
email: gadola@impiantiag.it  PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it SC04.E

SC04.E rev.03.DWGFebbraio 2020
03 Luglio 2022Marco Anzini

Giacomo Gadola
COMUNE DI OLEGGIO

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME "VILLA TROLLIET"

AutoCAD SHX Text
SIMBOLI

AutoCAD SHX Text
LEGENDA



04 05

987654321

PAGINA SEGUE

RIF. QUADRO

NUMERAZIONE MORSETTI
DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE
dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]
Pn [kW]Un [V]
Iz [A]Ib [A]

POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA
TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE
Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]
CLASSETIPO

TELERUTTORE
CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]
CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]
Ii [A]

tsd [s]Isd [A]
tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE
In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA]
TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO
NUMERAZIONE CIRCUITO

VERIFICATO
APPROVATO

DATA PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE
DELREVISIONE

TAVOLA

L1L2L3NPE

ARRIVO LINEA DA
QUADRO GENARALE 

BASSA TENSIONE "QGBT"

-QS3.1

1 L1L2L3N

GENERALE QUADRO

iSW

4P 63

EPR 31
1x25 1x16 1x16

31,7 59,9
400 11,92
0,5 2,8
55 2,2

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

2 L1L2L3NPE

LIMITATORE DI
SOVRATENSIONE

2

iQuick PRD20r 3P+N T2

Id

-QF3.1.2

3 L1L2L3NPE

AUSILIARI QUADRO

iC40 a
6

3P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

4 L1L2L3NPE

CIRCUITO AUSILIARIO
5 L1L2L3NPE

IMPIANTO DI CHIAMATA

STI 1P+N Fus NFC (10,3x38)

-QF3.1.3

6 L1NPE

QUADRO AULA DOCENTI
1° PIANO

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

-WC3.1.3

EPR 31
1x16 1x16 1x16

11,6 51,9
230
0,3 0,7
45 2,8

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.4

7 L2NPE

LUCE EMERGENZA
PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

7

iCT Nc AC7a
230ca 2P 25

-KM3.1.4

-WC3.1.4

EPR 31
1x1,5 1x1,5 1x1,5

0,5 12,5
230
0,1 0,2
40 2,5

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.5

8 L3NPE

LUCE EMERGENZA
1° PIANO

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

8

iCT Nc AC7a
230ca 2P 25

-KM3.1.5

-WC3.1.5

EPR 31
1x1,5 1x1,5 1x1,5

0,5 12,5
230
0,1 0,1
60 2,6

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3
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PAGINA SEGUE

RIF. QUADRO

NUMERAZIONE MORSETTI
DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE
dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]
Pn [kW]Un [V]
Iz [A]Ib [A]

POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA
TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE
Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]
CLASSETIPO

TELERUTTORE
CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]
CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]
Ii [A]

tsd [s]Isd [A]
tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE
In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA]
TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO
NUMERAZIONE CIRCUITO

VERIFICATO
APPROVATO

DATA PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE
DELREVISIONE

TAVOLA

A

Id

-QF3.1.6

9 L1NPE

LUCE AULA 2
PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

-WC3.1.6

EPR 31
1x4 1x4 1x4

2,4 22,8
230
0,2 0,4
40 2,7

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.7

10 L1NPE

LUCE AULA 3 + AULA 4
+ LOCALI ANNESSI

PIANO TERRA
iC40 a

6
1P+N 10

C
10

100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

-WC3.1.7

EPR 31
1x4 1x4 1x4

3,9 22,8
230
0,2 0,4
40 2,9

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.8

11 L2NPE

LUCE ATRIO 2 +
SCALE PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

-WC3.1.8

EPR 31
1x1,5 1x1,5 1x1,5

1,4 12,5
230
0,1 0,3
30 2,7

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.9

12 L3NPE

LUCE AULA 11+12+13
PRIMO PIANO

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

-WC3.1.9

EPR 31
1x4 1x4 1x4

3,4 22,8
230
0,1 0,3
60 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.10

13 L1NPE

LUCE CORRIDOIO
PRIMO PIANO +

SERVIZI WC
iC40 a

6
1P+N 10

C
10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

-WC3.1.10

EPR 31
1x2,5 1x2,5 1x2,5

2,4 17,1
230
0,1 0,2
55 3,2

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.11

14 L2NPE

SCORTA

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

Id

-QF3.1.12

15 L3NPE

SCORTA

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

x
1

Id

-QF3.1.13

16 L1NPE

PRESE AULA 2
PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi A SI
0,03 Istantaneo

-WC3.1.13

EPR 31
1x4 1x4 1x4

4,8 22,8
230
0,2 0,4
40 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.14

17 L1NPE

PRESE AULA 3
PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi A SI
0,03 Istantaneo

-WC3.1.14

EPR 31
1x4 1x4 1x4

4,8 22,8
230
0,2 0,4
40 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

A
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PAGINA SEGUE

RIF. QUADRO

NUMERAZIONE MORSETTI
DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE
dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]
Pn [kW]Un [V]
Iz [A]Ib [A]

POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA
TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE
Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]
CLASSETIPO

TELERUTTORE
CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]
CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]
Ii [A]

tsd [s]Isd [A]
tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE
In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA]
TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO
NUMERAZIONE CIRCUITO

VERIFICATO
APPROVATO

DATA PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE
DELREVISIONE

TAVOLA

A

Id

-QF3.1.15

18 L2NPE

PRESE AULA 4
PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi A SI
0,03 Istantaneo

-WC3.1.15

EPR 31
1x6 1x6 1x6

7,2 29,1
230
0,3 0,6
30 2,9

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.16

19 L3NPE

PRESE ATRIO 2 +
SCALE PIANO TERRA

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.16

EPR 31
1x4 1x4 1x4

4,8 22,8
230
0,2 0,5
30 2,9

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.17

20 L1NPE

PRESE PASSAGGIO
COPERTO + LOCALI

ANNESSI PIANO TERRA
iC40 a

6
1P+N 16

C
16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.17

EPR 31
1x2,5 1x2,5 1x2,5

2,4 17,1
230
0,2 0,4
30 2,7

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.18

21 L2NPE

PRESE AULA 11
1° PIANO

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.18

EPR 31
1x6 1x6 1x6

7,2 29,1
230
0,2 0,6
35 3

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.19

22 L3NPE

PRESE AULA 12
1° PIANO

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.19

EPR 31
1x4 1x4 1x4

4,8 22,8
230
0,2 0,4
40 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.20

23 L1NPE

PRESE AULA 13
1° PIANO

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.20

EPR 31
1x6 1x6 1x6

4,8 29,1
230
0,2 0,4
60 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.21

24 L2NPE

PRESE DI SERVIZIO
+ SERVIZI WC

1° PIANO
iC40 a

6
1P+N 16

C
16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.21

EPR 31
1x2,5 1x2,5 1x2,5

2,4 17,1
230
0,1 0,3
50 3,1

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

Id

-QF3.1.22

25 L1NPE

RACK "RDN"

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

-WC3.1.22

EPR 31
1x2,5 1x2,5 1x2,5

2,4 17,1
230
0,4 0,8
5 2,3

FG16OR16-0,6/1 kV
Cca-s3,d1,a3

A

STUDIO AG di Gadola Giacomo
Sede Legale: Via Cascine Bellini, 24 - 28047 OLEGGIO (NO)
Sede Operativa: Via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO)
C.F. GDLGCM53D01G019T - P.I. 02367950033 - Tel. 0321.960486
email: gadola@impiantiag.it  PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it SC04.E

SC04.E rev.03.DWGFebbraio 2020
03 Luglio 2022Marco Anzini

Giacomo Gadola
COMUNE DI OLEGGIO

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME "VILLA TROLLIET"

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
PE

AutoCAD SHX Text
N



07 08

987654321

PAGINA SEGUE

RIF. QUADRO

NUMERAZIONE MORSETTI
DISTRIBUZIONE

MODELLO

NOTE
dV TOTALE [%]LUNGHEZZA [m]

FONDO LINEA Icc max [kA]Icc min [kA]
Pn [kW]Un [V]
Iz [A]Ib [A]

POSA
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
TIPO ISOLAMENTOCONDUTTURA
TIPOALTRE APP.

In [A]N. POLIFUSIBILE
Irth [A]TIPOTERMICO

In [A]N. POLIBOBINA [V]
CLASSETIPO

TELERUTTORE
CONTATTORE

tdn [ms]Idn [A]
CLASSETIPODIFFERENZIALE

Ig [A] tg [s]
Ii [A]

tsd [s]Isd [A]
tr [s]Ir [A]

CURVA/SGANCIATORE
In [A]N. POLI

INTERRUTTORE Icu [kA]
TIPO APPARECCHIO

DESCRIZIONE CIRCUITO
NUMERAZIONE CIRCUITO

VERIFICATO
APPROVATO

DATA PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE
DELREVISIONE

TAVOLA

A

Id

-QF3.1.23

26 L2NPE

DISPONIBILE

iC40 a
6

1P+N 16
C

16
160

Vigi AC
0,03 Istantaneo

Id

-QF3.1.24

27 L3NPE

DISPONIBILE

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

Id

-QF3.1.25

28 L1NPE

DISPONIBILE

iC40 a
6

1P+N 10
C

10
100

Vigi AC
0,03 Istantaneo

STUDIO AG di Gadola Giacomo
Sede Legale: Via Cascine Bellini, 24 - 28047 OLEGGIO (NO)
Sede Operativa: Via Marconi, 5 - 28047 OLEGGIO (NO)
C.F. GDLGCM53D01G019T - P.I. 02367950033 - Tel. 0321.960486
email: gadola@impiantiag.it  PEC: giacomo.gadola@pec.eppi.it SC04.E

SC04.E rev.03.DWGFebbraio 2020
03 Luglio 2022Marco Anzini

Giacomo Gadola
COMUNE DI OLEGGIO

MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME "VILLA TROLLIET"



08 -PAGINA SEGUE
VERIFICATO
APPROVATO

DATA PROGETTO

IMPIANTO

CLIENTE FILE
DELREVISIONE

TAVOLA

87654321RIF. QUADRO 9

Il presente fronte quadro ha scopo prettamente indicativo per una stima di massima dimensionale. In fase esecutiva il quadrista potrà ottimizzare il dimensionamento della
carpenteria in accordi con la D.L..
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