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1 PREMESSA 

Nella presente relazione è illustrata le metodologia impiegata per verificare la officiosità idraulica 

dello speco fognario esistente di Via De Carolis nel Comune di Volla, il dimensionamento del 

partitore di progetto previsto in Via Filichito dove è previsto il completamento del collettore di Via 

De Carolis fino alla confluenza nel collettore di Deviazione del Fosso Azzurro e infine il 

dimensionamento del collettore emissario delle acque nere fino alla confluenza nelle fogne 

esistenti di Via Palazziello. Infine è stata eseguita la verifica del partitore esistente al termine del 

collettore emissario della vasca Carbone, gestito dal Consorzio di Bonifica delle Paludi di Napoli 

e Volla, che da Via Palazziello perviene fino al canale Volla ed è stato destinato al collettamento 

di acque miste. Il suddetto derivatore intercetta la portata media nera e di prima pioggia e la 

convoglia nel collettore Fogna 3 (QCS) mentre la portata eccedente confluisce nel canale Volla. 

La verifica del suddetto manufatto è stata sviluppata per tener conto del sovraccarico 

determinato dalla portata nera proveniente dalle utenze di Via De Carolis. 

La relazione si compone delle seguenti parti: 

 PARTE I: riporta i procedimenti impiegati e i risultati del calcolo per la determinazione 

delle portate pluviali. 

 PARTE II: sulla scorta dei risultati precedenti e dei dati di campo, illustra la verifica dei 

collettori. 

 PARTE III: è riportata la tabella che riassume i calcoli di dimensionamento dei 

derivatori. 
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2 CALCOLO DELLE PORTATE PLUVIALI 

2.1 PREMESSA 

La stima della portata pluviale è necessaria alla verifica della fognatura mista del collettore 

esistente di Via De Carolis. 

Con riferimento alla sezione di chiusura del bacino si sono calcolati, ai fini della stima delle 

portate al colmo di piena i seguenti parametri: 

1) la pendenza media dell’asta im, pari alla media pesata, sulle lunghezze, delle pendenze 

dei tratti a monte della sezione di chiusura considerata; 

2) la percentuale impermeabile media Pim dell’asta, pari alla media pesata, sulle superfici, 

della percentuale di area edificata su ciascun tratto (Pi) a monte della sezione di 

chiusura considerata; la percentuale di area edificata Pi è stata stimata sulla base del 

livello di urbanizzazione relativo al tratto in esame; 

3) la lunghezza progressiva dell’asta, pari alla somma delle lunghezze dei tratti a monte 

della sezione di chiusura considerata; 

4) la superficie totale (Atot) sottesa dall’asta nella sezione di chiusura considerata 

 

2.2 DEFINIZIONE DEI BACINI COLANTI 

La delimitazione del bacino colante è stata svolta assumendo quale sezione di chiusura la 

sezione posta in corrispondenza del nodo della rete nell’assetto di progetto. 

I bacini delle aree edificate sono stati caratterizzati attraverso la determinazione di un coefficiente 

di afflusso valutato mediante la relazione di Wisner e P’ng: 

(1)  = 0.9 Im + 0.2 (1-Im)  
in cui Im è il rapporto tra l’area impermeabile e l’area totale del bacino urbano (è, cioè Pim 

espresso come rapporto e non come percentuale). Mediante tale espressione il valore di 

dipende esclusivamente da un parametro oggettivamente rivelabile quale risulta essere  Im  

svincolandosi dalla tipologia del tessuto urbano. 

 

2.3 CURVA DI PROBABILITÀ PLUVIOMETRICA 

La determinazione della portata pluviale, afferente alla rete di drenaggio urbana di progetto, è 

stata effettuata sulla scorta della curva di probabilità pluviometrica adoperata dall’Autorità di 

Bacino Nord Occidentale nell’ambito della definizione del “Piano Stralcio di Bacino”. 

Tale curva è espressa da una relazione a tre componenti così definita: 



Progetto n. 3.2.12 

Codice Intervento RI.GR.147 

Area gestionale Costiera  

Comuni di Volla e Casalnuovo di Napoli – Completamento delle opere 
relative al collettore fognario di via De Carolis e interventi di 
risanamento igienico-sanitario nella piana del fiume Volla. 

 

Progetto Esecutivo TD-03 Relazione Idrologica e di Calcolo idraulico Rev.0 File: TD-03.doc 

 

(2) 
 

 
zDC

c

T

d

tIm
KTth


















1

, 0



dove: 

 d = durata evento meteorico (ore) 

 m[I0] = media del massimo annuale riferita alla sottozona omogenea considerata 

(mm/h) 

 z = quota media del bacino (m) 

 dc = durata critica (ore) 

 C, D = parametri di regressione lineare 

Per la stima dei parametri statistici della legge di probabilità pluviometrica si è fatto riferimento 

alle sei aree pluviometriche omogenee individuate dal VAPI. Il territorio in esame ricade nella 

zona omogenea 1 per la quale valgono i seguenti parametri: 

Area omogenea m(I0) dc C D 10
5
 

1 77,1 0.3661 0.7995 3.6077 

 

Inserendo i valori su indicati si ottiene l’espressione: 
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Il parametro KT rappresenta il fattore di crescita e il suo valore è fornito dalla funzione di 

distribuzione di probabilità cumulata F(k) del modello T.C.E.V. 

(4) T=1/(1-F(k) = 1/(1-exp(-1xe-(xk)-*x1
(1/*)xe-(xk /*)))  

 

 con: 

*   
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Nell’espressione precedente T rappresenta il periodo di ritorno e rappresenta il numero medio di 

anni che bisogna attendere perché l’evento ad esso riferito si verifichi almeno una volta e risulta, 

pertanto, legato al rischio di insufficienza.  

Per i  sistemi fognari urbani generalmente il dimensionamento viene svolto per valori del tempo di 

ritorno inferiori alla vita utile dell’ opera, pertanto sussiste la certezza che in qualche occasione 

l’opera risulti insufficiente. D’altronde per evitare ciò sarebbe necessario incrementare, e non di 

poco, il valore di T di progetto e, conseguentemente, le dimensioni e il costo delle opere. 

Nel caso specifico considerato che il collettore De Carolis nasce come tributario del Palazziello, il 

cui dimensionamento è legato allo bonifica idraulica del territorio di Volla si è ritenuto opportuno 

verificarne sia la funzionalità rispetto ad eventi piovosi più significativi il cui periodo di ritorno è 

pari a T = 20 e sia rispetto ad eventi piovosi più frequenti ovvero con periodo di ritorno pari a T= 

10 come è prassi nella progettazione delle opere fognarie. 

Per i suddetti periodi di ritorno il valore di KT fornito dall’espressione precedente è rispettivamente 

pari a: 

 K10 = 1.40 

 K20 = 1.64 

Sostituendo i valori di KT nella espressione di ht,T si ottiene: 

z
t

t
ht

 














510*6077.37995.0

3661.0
1

1,77
40.1  

 

(5) 
z

t

t
ht

 














510*6077.37995.0

3661.0
1

1,77
64.1  

 

utilizzata, per la verifica idraulica del collettore di Via De Carolis e per il dimensionamento del 

partitore di progetto. 

 

2.4 MODELLO DI TRASFORMAZIONE DEGLI AFFLUSSI IN DEFLUSSI 

Per la determinazione delle massime portate pluviali è stato applicato il metodo dell’invaso 

lineare che rappresenta un modello concettuale di trasformazione afflussi – deflussi, 

diffusamente utilizzato nella pratica tecnica. 
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Secondo tale metodo il legame esistente tra la portata Q(t), defluente in una assegnata sezione 

ed il volume d’acqua W(t) che si deve immagazzinare sulla superficie A del bacino sotteso dalla 

rete fognaria a monte, affinché attraverso la stessa sezione possa defluire la portata Q(t), è un 

legame lineare espresso dalla relazione: 

(6) Q(t) = W(t)/K 
 

Con K costante di invaso lineare, avente le dimensioni di un tempo. 

L’applicazione del modello adottata è quella del metodo italiano per il quale l’espressione di K è 

fornita dal rapporto tra il volume totale invasato nella rete fognaria e sulla relativa superficie 

drenata in concomitanza con il deflusso della portata Q(t) e la portata stessa. In tal modo il 

metodo risulta di agevole utilizzo per la progettazione di una rete di collettori o per la verifica 

della rete allorquando siano note tutte le caratteristiche dei collettori a monte della sezione 

d’esame. 

La costante di invaso K può essere espressa in funzione delle caratteristiche morfologiche del 

bacino drenato e della rete fognaria afferente. Per la progettazione della rete in oggetto la stima 

della costante di invaso è stata effettuata utilizzando la relazione proposta da Desbordes: 

(7) 21.0
)100(

19.4
38.045.0

30.0


mm iI

A
K     (min) 

Dove: 

A è la superficie del bacino in ettari; 

im è la pendenza media del collettore principale (m/m); 

Im è la percentuale di area edificata. 

E’ opportuno sottolineare che tale espressione è stata tarata su bacini urbani reali strumentati 

con dispositivi di misura delle piogge e delle portate. Conseguentemente la metodologia di 

calcolo trova ordinaria ed indiscutibile applicazione in contesti omogenei. 

L’idrogramma di piena è dato dall’integrale, rispetto al tempo t, dell’equazione del serbatoio 

lineare e l’equazione di continuità: 

(8) I(t)d(t) = dW(T) + Q(T)dt 
 

Con: 

I(t) afflusso netto sul bacino (mc/s); 

W (t) volume immagazzinato a monte (mc); 
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Q portata in uscita dalla sezione (mc/s). 

Introducendo l’ipotesi di afflusso netto I (t) costante e pari a *i(t)*A si ha, al termine dell’afflusso 

(tp), la portata al colmo pari a: 

(9) Qm=i(tp)*S(1-e-tp/K) 
 

Dove: 

è il coefficiente di afflusso; 

i (tp) è l’intensità di pioggia corrispondente alla durata della pioggia tp. 

Il massimo valore della portata è quello relativo alla durata critica tc, che si ottiene eguagliando a 

zero la derivata della espressione precedente rispetto a tp. 

Il valore tc si ottiene risolvendo per tentativi, rispetto ad r, la seguente espressione: 

(10) m=(c/K+r) e-r/(1-e-r)    
 

Dove: 

m è l’esponente del denominatore della espressione della curva di probabilità pluviometrica a tre 

parametri (cfr. par. precedente); 

c è la durata critica dell’evento meteorico 

K è la costante di invaso; 

r è il rapporto tra durata dell’afflusso tp e K 

Pertanto, la portata al colmo di piena è data dall’espressione: 

(11) Q =  i A (1-e-r)      
 

Sulla base della metodologia illustrata sono state determinate le portate al colmo di piena relative 

alle sezioni di calcolo individuate. 

I risultati dei calcoli eseguiti, con riferimento ad un periodo di ritorno pari a  T = 10 e T=20 anni, 

sono riportati nella tabella allegata alla presente relazione. 

 

2.5 CONCLUSIONI 

In sintesi, la stima delle portate al colmo di piena  è stata effettuata seguendo la procedura di 

seguito riportata: 
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5) si è determinata, preliminarmente, la curva di probabilità pluviometrica corrispondente 

al periodo di ritorno T (10 anni e 20 anni) rispetto al quale si sono stimate le portate di 

piena; 

6) per ogni sezione di calcolo si sono determinati i valori delle grandezze fisiche, quali 

superficie A, percentuale di area impermeabile Pim (Im,) ecc., del  bacino sotteso, al fine 

di calcolare il valore della costante d’invaso K, applicando la formula di Desbordes (7); 

7) Si è calcolato il valore della costante d’invaso relativo al bacino sotteso dalla sezione di 

calcolo; 

8) Nota la costante d’invaso K e la curva di probabilità pluviometrica, in base alla 

relazione (10) si è calcolato il valore di r che rende massima la portata al colmo e la 

corrispondente durata tc = rK; 

9) Noto il valore di r, la portata di progetto è stata determinata in base alla relazione (11); 

10) Per ogni sezione di calcolo, come ulteriore parametro di controllo, si è calcolato il 

coefficiente udometrico u = Q/A  

VOLLA - CALCOLO DELLE PORTATE METEORICHE T=10-20 ANNI
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(ha) (ha) (m) % % (min) r (mm/h) (m
3
/s) (l/s*ha) (mm/h) (m

3
/s) (l/s*ha)

Collettore di Via De Carolis 

Via De Carolis mista esistente 40,89 40,89     70% 28,6 12,3 1546,27 0,20 0,70 0,69 25 0,435 0,000 79 2,17 53 92 2,54 62

Emissario Vasca Carbone

Collettore di Via

Palazziello in dx

emissario

mista esistente 10,09 10,09     50% 5,0 5,0 594,15 0,30 0,50 0,55 14 0,435 0,000 88 0,48 48 103 0,56 56

Collettore di Via

Palazziello in sx

emissario

mista esistente 1,80 1,80       50% 0,9 0,9 250,00 0,16 0,50 0,55 11 0,436 0,000 92 0,09 50 108 0,11 58

Emissario Vasca

Carbone
mista esistente 11,89 11,89     50% 5,9 5,9 1291,15 697 0,41 0,50 0,55 14 0,436 0,000 89 0,57 48 105 0,67 56

Caratteristiche morfologiche del bacino T=20 anniFormula di Desbordes T=10 anni
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3 CALCOLO DELLE PORTATE FECALI 

La stima della portata nera qm,n è sostanzialmente legata al numero di abitanti serviti, alla 

dotazione idrica pro capite e ad un coefficiente di afflusso in fogna; la portata massima nera si 

ottiene moltiplicando la portata media nera qm,n per il coefficiente di punta.  

Per quanto riguarda la portata media reflua pro-capite relativa al giorno di massimo consumo, in 

conformità agli indirizzi e criteri emanati dal Piano D’Ambito dell’ATO 3 Campania, risulta che la 

dotazione idrica può essere assunta pari a 320 l/(ab*g). 

Il coefficiente di punta è funzione del numero di abitanti serviti e può essere stimato mediante la 

seguente relazione:     

 

Il numero totale di abitanti è stato determinato sulla base di una densità abitativa riferita alle aree 

urbanizzate e pari a 26- 30 ab/ha. 

Pertanto la stima della portata nera e di punta viene qui di seguito riportata: 
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(ha) abitanti (l/abxg) (l/sec) (l/sec) (l/sec)

Via De Carolis 40,89 26,00 1063 320 3,15 4,96 15,63 15,75

Collettore di Via

Palazziello in dx

emissario

10,09 30,00 303 320 0,90 6,38 5,72 4,48

Collettore di Via

Palazziello in sx

emissario

1,80 30,00 54 320 0,16 9,01 1,44 0,80

Emissario Vasca

Carbone
1420 320 4,21 4,68 19,70 21,03

Valutazione delle portate nere

 

20.020  abC p
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4 VERIFICA IDRAULICA  

La verifica idraulica dei collettori viene condotta in condizioni di moto uniforme per le correnti 

lente, in condizioni di stato critico per le correnti veloci. 

La verifica è finalizzata alla determinazione dello speco occorrente per il completamento del 

collettore di Via De Carolis fino alla confluenza nel collettore di deviazione dell’alveo Azzurro. A 

tal fine si è sommata la portata di punta fecale alla portata pluviale determinata con riferimento  

ad un periodo di ritorno di 10 anni . Inoltre è stato dimensionato il collettore emissario delle 

acque nere che è risultato pari al DN 300. 

Pertanto le portate massime considerate ai fini della verifica, sono quelle pluviali, riportate al 

paragrafo precedente alle quali è stata sommata la portata di punta nera  

In ipotesi di  moto uniforme la corrente scorre in un alveo cilindrico con la superficie libera a 

distanza costante dal fondo; in essa le caratteristiche idrauliche (velocità, sezione, portata) non 

variano nello spazio e nel tempo. 

La letteratura tecnica fornisce numerosi esempi di formule per il calcolo delle caratteristiche in 

moto uniforme. Nel caso in esame, per la verifica dei collettori, è stata adottata la formula di 

Gauckler e Strickler. 

Questa si esprime come segue: 

(12)    V = K x R(2/3) x I(1/2) 
 

che combinata opportunamente con quella di continuità: 

(13)     Q = V x  
fornisce: 

(14)    Q = K x  x R(2/3) * i(1/2)   
I simboli indicano le seguenti grandezze: 

V (m/s),  la velocità in moto uniforme; 

K (m^(1/3)/s), il coefficiente di scabrezza secondo Gaukler-Strickler; 

R (m) il raggio idraulico espresso come rapporto tra la sezione idrica e il contorno bagnato; 

i  la pendenza del collettore; 

Q (mc/s), la portata; 

 (mq),  la sezione idrica. 
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La formula consente, nota la geometria della sezione idrica, di determinare le caratteristiche 

idrauliche della corrente che si instaurano al passaggio delle varie portate. 

Per quanto concerne il valore del coefficiente di scabrezza K, questo dipende dalla natura delle 

pareti che costituiscono lo speco. 

Per valori elevati di tale coefficiente si tende a pareti sostanzialmente lisce. 

Nel caso in esame, si è previsto un coefficiente di scabrezza pari a 70 per il collettore De Carolis 

e pari a 80 per il collettore emissario delle acque nere in PVC del 300. 

Le pendenze di progetto per il completamento del collettore De Carolis sono pressoché 

coincidenti con quelle di monte. Per quanto concerne il collettore emissario delle acque nere le 

pendenze assegnate sono quelle desunte dal rilievo del tracciato e sono molto prossime alle 

pendenze medie del piano stradale e dalla necessità di superare superiormente l’interferenza 

del collettore di deviazione dell’alveo Azzurro. 

Dalle verifiche effettuate emerge che il collettore previsto per il completamento di Via De Carolis, 

è uno speco del DN 1600, la cui sezione sia con la portata di piena decennale che con la portata 

ventennale proveniente dal bacino sotteso è risultata sufficiente con grado di riempimento 

rispettivamente del 60% e del 67%.  

Per quanto concerne il collettore emissario delle acque nere, la ridotta pendenza prevista nel 

primo tratto del tracciato dettata dalla necessità di superare il collettore di deviazione dell’alveo 

Azzurro, comporta che lo stesso non è in grado di assicurare alla portata media nera una 

velocità sufficiente cosa che invece si riesce ad assicurare con la portata di punta. 

I risultati del dimensionamento e delle verifiche effettuate, sono riportati nella tabella allegata. 

Inoltre è stata sviluppata la verifica idraulica del collettore emissario della vasca Carbone a valle 

della confluenza dei due collettori misti esistenti realizzati dal Comune di Volla e del derivatore 

posto al termine dello stesso in prossimità della confluenza nel canale Volla. 
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(mc/sec) (mc/sec) (l/sec) (l/sec) (l/sec) (m
3
/s) (%) (m) (m) (m/s) (m) (m/s)

2,56 0,18 1,60 1,06 1,80 0,67 0,81 2,50 0,67 0,64

2,19 0,18 1,60 0,96 1,75 0,60 0,75 2,38 0,60 0,65

0,0032 0,18 1,60 0,04 0,26 0,02 0,03 0,42 0,02 0,50

0,0156 0,18 1,60 0,08 0,41 0,05 0,06 0,63 0,05 0,53

0,0158 0,18 1,60 0,08 0,42 0,05 0,06 0,63 0,05 0,55

sezione sufficiente

0,0032 0,18 0,30 0,06 0,36 0,19 0,04 0,53 0,19 0,56

0,0156 0,18 0,30 0,122 0,55 0,41 0,09 0,82 0,41 0,58

0,0158 0,18 0,30 0,123 0,56 0,41 0,09 0,82 0,41 0,58

sezione sufficiente

0,0032 0,59 0,30 0,04 0,55 0,14 0,04 0,53 0,14 0,86

0,0156 0,59 0,30 0,093 0,86 0,31 0,09 0,82 0,31 0,90

0,0158 0,59 0,30 0,093 0,87 0,31 0,09 0,82 0,31 0,90

sezione sufficiente

0,57 0,30 0,70 0,55 1,76 0,79 0,47 2,04 0,79 0,81

0,49 0,30 0,70 0,48 1,72 0,69 0,44 1,92 0,69 0,83

0,0009 0,30 0,70 0,02 0,28 0,03 0,02 0,34 0,03 0,68

0,0057 0,30 0,70 0,05 0,49 0,07 0,05 0,55 0,07 0,74

sezione sufficiente

0,11 0,16 0,40 0,38 0,85 0,94 0,24 1,38 0,94 0,56

0,09 0,16 0,40 0,30 0,88 0,76 0,22 1,31 0,76 0,60

0,0002 0,16 0,40 0,01 0,15 0,03 0,01 0,24 0,03 0,52

0,0014 0,16 0,40 0,04 0,29 0,09 0,03 0,42 0,09 0,58

sezione sufficiente

0,69 0,41 170 x 180 0,26 1,54 0,15 0,26 1,59 0,15 0,97

0,59 0,41 170 x 180 0,24 1,46 0,13 0,23 1,51 0,13 0,97

0,0042 0,41 170 x 180 0,01 0,22 0,01 0,01 0,29 0,01 0,76

0,0197 0,41 170 x 180 0,03 0,41 0,02 0,02 0,48 0,02 0,84

0,0210 0,41 170 x 180 0,03 0,42 0,02 0,02 0,50 0,02 0,85

sezione sufficiente

emissario fecale

2,54 3,15 15,63

collettore nero 

di progetto

3,15 15,63

15,75
Via De Carolis

fogna mista 

esistente

2,17

15,75

15,7515,633,15

5,72 4,48
Collettore di Via

Palazziello in dx

emissario

fogna mista

esistente

0,48 0,56 0,90

1,44 0,80
Collettore di Via

Palazziello in sx

emissario

fogna mista

esistente

Emissario Vasca

Carbone

fogna mista

esistente

0,09 0,11 0,16

21,0319,700,57 0,67 4,21
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5 DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DEI DERIVATORI 

Come illustrato nella relazione generale, si prevede la realizzazione di un manufatto di 

derivazione sul tratto di completamento del collettore De Carolis atto a convogliare, in tempo di 

pioggia, al collettore posto a valle valori di portata sufficientemente diluiti e la portata eccedente 

al collettore di deviazione dell’Alveo Azzurro. 

Inoltre si è provveduto a verificare il partitore esistente al termine del collettore emissario della 

vasca Carbone gestito dal Consorzio di Bonifica che intercetta la portata media nera e di prima 

pioggia e la convoglia nel collettore Fogna 3. Tale riproporzionamento si è reso necessario per 

tener conto del maggiore contributo in termini di portata nera derivante dall’allacciamento del 

collettore di Via De Carolis. 

Per ognuno dei due  manufatti, di progetto ed esistente, si è sviluppato un calcolo specifico.  

Il dimensionamento delle luci è stato fatto tenendo conto della formazione del profilo della vena 

libera (allo sbocco nel derivatore) corrispondente  alla portata da derivare 5xQmn. 

Per quanto concerne il derivatore di progetto la separazione in tempo di pioggia, delle portate 

miste di prima pioggia da quelle eccedenti, è prevista a mezzo di un derivatore frontale tipo 

baffled Weir da realizzarsi al fondo del collettore DN 1600 previsto per il completamento del 

collettore De Carolis in prossimità della confluenza nel collettore armco esistente di deviazione 

del fosso Azzurro. 

La teoria di dimensionamento dei derivatori di fondo si fonda su esperienze eseguite su vene in 

caduta libera. Da queste esperienze fu dedotto che esse, nel piano di simmetria longitudinale, 

seguono profili che in una rappresentazione in coordinate adimensionali x/h, y/h con h altezza di 

moto uniforme della corrente veloce in arrivo da monte, si sovrappongono per ugual valore del 

numero di Froude della corrente che le genera. 

Pertanto nel caso in esame per quanto attiene alla larghezza della luce si è assegnata una 

dimensione pari alla larghezza in superficie delle correnti di portata = 5xQmn. che, come può 

evincersi dalla tabella di seguito allegata, è pari a 0,70 m. 

A valle della luce di derivazione la tubazione DN 1600 converge con un breve scivolo verso il 

collettore Armco 3,12 x 2,06 esistente di deviazione del fosso Azzurro e la quota fondo di 

recapito finale è superiore di 0,40 cm rispetto alla quota fondo del collettore Armco. 

Dimensionata la luce di fondo si è proceduto al calcolo di verifica della portata effettivamente 

derivata quando defluisce la portata di piena. 

La già richiamata letteratura specifica prevede l’utilizzazione della usuale formula della luce a 

battente: 



Progetto n. 3.2.12 

Codice Intervento RI.GR.147 

Area gestionale Costiera  

Comuni di Volla e Casalnuovo di Napoli – Completamento delle opere 
relative al collettore fognario di via De Carolis e interventi di 
risanamento igienico-sanitario nella piana del fiume Volla. 

 

Progetto Esecutivo TD-03 Relazione Idrologica e di Calcolo idraulico Rev.0 File: TD-03.doc 

 

(15) Q =   2gh 
 

dove il coefficiente di efflusso è stimato in funzione del numero di Froude della corrente in arrivo. 

La relazione  (F) e la seguente: 

(16)  = 0.69-0.09 F 

 

da utilizzarsi per le correnti veloci, mentre per le correnti lente  viene posto pari a 0.69. 

Per entrambi i manufatti dalle verifiche idrauliche è emerso che la corrente, sia riferita alla portata 

di piena che alla portata media, defluisce in condizioni di corrente lenta. Pertanto nella verifica 

della portata effettivamente derivata l’altezza idrica che si è considerata sulla luce è pari a quella 

relativa alle condizioni di stato critico della portata di piena, tenuto conto che in entrambi i casi è 

previsto lo sbocco nel corpo idrico ricettore rappresentato in un caso dal collettore di derivazione 

del fosso Azzurro e nell’altro dal canale Volla. 

La suddetta altezza è stata opportunamente decurtata in quanto non riferita al fondo dello speco 

emissario ma al baricentro della luce di derivazione. 

Oltre alle parti descrittive, per ogni derivatore, sono riassunte in tabella le seguenti grandezze di 

dettaglio: 

 Aliquota di Portata da derivare; QD= 5Qmn  

 Portata max in tempo di pioggia; Qmax 

 Tirante a monte della luce; 

 Tirante in corrispondenza della luce 

 Dimensione della luce; 

 Portata effettivamente derivata; Qder 

 Portata effettivamente scaricata; Qscar; 

 Rapporto Qder/QD 

I risultati del dimensionamento del derivatore di progetto, e la verifica dell’esistente sono riportate 

nella tabella di seguito riportata. 

 
 Qmedia Qmax T=20 tirante velocità tirante velocità

nera QD uniforme uniforme critico critica Larghezza  Qder /

(mc/s) (mc/s) luce QD

(m) (m) (mq) (mc/s) - (mc/s)

2,560 Circolare DN 1600 1,06 1,80 0,81 2,50 0,64

0,003 0,016 0,08 0,42 0,06 0,63 0,55 0,70

0,691 rettangolare 1,70 x 1,80 0,26 1,54 0,26 1,59 0,97

0,00421 0,0210 0,03 0,42 0,02 0,50 0,85 fi 200

nodo strada pendenza Tipologia speco
Numero di 

Froude

Verifica luce alla Qmax

 Aluce Qder Qeccedente

(m) (m/s) (m) (m/s)

Partitore 

De Carolis
Via Filichito 0,18 0,69 0,038 0,102 6,47 2,46

Emissario 

Vasca 

carbone

Volla - Fogna

3
0,41 0,69 0,031 0,038 1,80 0,65
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Si riporta, inoltre, il grafico del partitore esistente sull’emissario della Vasca Carbone che dalle 

verifiche effettuate è risultato sufficiente anche in considerazione del maggior contributo di 

acque nere proveniente dall’emissario previsto con il completamento del collettore De Carolis. 
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