
Unità esterna condizionamento ed Unità interna
Condizionamento (pompa di calore inverter)

Clima

U.I.U.E.
Dispersore acciaio zincato

Apparecchio generico di illuminazione esterna posa su palo

Montante di risalita e/o arrivo   

P

Pulsante EMERGENZA manuale (sgancio int. generale)

Punto Targa Ottico Acustica (allarme incendio)Punto Rivelatore di Presenze (ALLARME  R ) + Sirena (S)

Punto Rivelatore Ottico di fumo nel controsoffittoPunto Rivelatore di fumo

Punto campanello di chiamata esterno ed  interno Punto Lettore di badge  ingressi-uscite cassetta 503

Punto Dispositivo Controllo  Diffusione Sonora

Punto   Diffusione Sonora

Punto Presa  Dati (Impianto PC)

Termostato ambiente elettronicoestrattore aria bagni temporizzato

Gruppo SPD scaricatori per sovratensioni di origine esternapunto di collegamento equipotenziali principale e/o supplementare NODO con
barra rame in scatola trasparente

Punto di alimentazione 12-24-48  volt per impianti
bassissima tensione (speciali)

Quadro di zona

Diam.Tubazione flessibile  PVC sottotraccia

Diam.
Tubazione rigida PVC IP 55 a Vista

Quadro elettrico GENERALE EDIFICIO

VANO  Contatori ENERGIA

Centrale impianti speciali (antifurto,
antincendio, allarme ecc)

Postazione Ufficio Gruppo prese - telefono - dati -
USB,  con protezione

Corpo illuminante orientabile parete per illuminazione esterna
edificio (Proiettore da esterno min IP 54 parete o a palo)

Corpo illuminante ad incasso o a pavimento led (segna passo)

Punto luce a parete

Pulsante per apertura / Chiusura
serranda da interno

Pulsante generico luminoso (semplice - deviato - commutato -
invertito)

Interruttore generico incassato  o  a parete min IP 55
(semplice deviato commutato invertito )

LEGENDA  SIMBOLI ( CIRCUITI ELETTRICI E SPECIALI )

Interruttore a chiave aperto chiuso per azionamento
serranda da esterno

Canale metallico porta cavi con  setto
separatore per Imp. Speciali

Scatola di derivazione da incasso/parete con setti separatori
per circuiti elettrici - speciali

Presa 503 bipasso / schuko 16 A     IP 55 stagna

Posto interno citofonico/video - apriporta e posto
esterno citofonico/video (PE)

Conduttura in cavidotto flessibile  posa -sottotraccia -incasso
diam min 20-25-32 mm (posa interrata diam -63-90-110 mm)

Conduttura in cavidotto rigido a vista IP 55 posa a
parete/soffitto diam min 20-25-32-40-50 mm

Montante di risalita e/o arrivo impianti di terra equipotenziale

Montante di risalita e/o arrivo  forza motrice

Punto di alimentazione monofase per alimentazione carichi
230 V generici

Tirante segnalazione allarme bagni con segnalatore
luminoso (n.b.segnalatori al piano )

Pannello prese CEE industriali  230 V , 400 V  Interbloccate
IP 55

Presa  10/16 A per alimentazione da UPS (colore rosso)
preferenziale

Presa  bipasso  16 A protetta con int  MTD in scatola 503, 504
ecc  circuito

 Pittogramma Uscita di sicurezza (EXIT)

Plafoniera di emergenza "SE"  tipo autoalimentato Autonomia
minima 1 ora lampada a LED

Presa  TV / Sat

Presa  Telefonica e dati

Presa tipo schuko / bipasso 16 A

U S

Plafoniera TUBI LED 2x 25 W  a soffitto

Punto luce a soffitto/controsoff. (generico)

Punto di alimentazione trifase + N per alimentazione
carichi generici 400V

EM

Punto TVCC solo Predisposizione Tubazione

chiave elettronica

Presa USB in cassetta 503

 TUBI LED fila continua 1x 25 W  a sospensione soffitto

ElettrovalvolaRILEVATORE GAS

ELETTROSERRATURA Pannello Illuminazione LED da soffitto o controsoff  dim 60x60
potenza 40/60 W

cavidotto per
discesa imp
fotovoltaico  fino a
Zona Vano Locale
tecnico energia cavo
sezione 16mmq

N
EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM EM EM

EM

EMEM

EM

EM

EM EM

n.b. quadri di campo
ed inverter
posizionati nel vano
locale tecnico piano
terra

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

PARTICOLARE CAMERA TIPO
DISEGNO NON IN SCALA

COLORI DA UTILIZZARE SEGUENDO LE RACCOMANDAZIONI NORMATIVE:

Nero (forza motrice,luce),
Verde (telefonia),
Azzurro(citofono e tvcc),
Lilla (diffusione sonora),
Marrone (emergenza ed allarme).

NORMATIVE E RACCOMANDAZIONI

Le principali norme da seguire per la realizzazione a regola d'arte degli impianti elettrici, sono le Norme CEI ed in
particolare la Norma CEI 64-8.
E' da ricordare il rispetto delle colorazioni e delle sezioni dei conduttori e delle condutture.

POSA DELLE CONDUTTURE

NOTE TECNICHE DISTRIBIZIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUBI PROTETTIVI

CONNESSIONI

UBICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

CASSETTE DI DERIVAZIONE

Le prese tipo CEE interbloccate dovranno essere installate in modo che l'asse di inserzione risulti orizzontale . L'asse
d'inserzione delle prese tipo CEE interbloccate deve risultare ad un altezza dal piano del calpestio di almeno 1,50 m.
La posizione dei corpi di comando e di utilizzo è puramente indicativa, deve essere verificata in loco con la D.L. durante
l'esecuzione dell'opera.

Le giunzioni e le derivazioni dovranno essere eseguite con appositi dispositivi di connessione (Morsetti con o senza vite)
aventi grado di protezione IP XXB. E' ammesso  l'entra - esci sui morsetti (Prese) purchè esistano doppi morsetti, o
questi siano dimensionati per ricevere la sezione totale dei conduttori da collegare. Nell'esecuzione delle connessioni non
si deve ridurre la sezione dei conduttori e lasciare parte  conduttrici scoperte. I dispositivi di connessione dovranno
essere ubicati solo ed esclusivamente nelle stesse cassette.

Dovranno essere utilizzate cassette di derivazione con coperchio fissato con viti di serraggio. Sarà necessario che le
giunzioni e cavi posti all'interno delle cassette non occupino più del 50% del volume interno della cassetta stessa

Dovranno essere impiegate tubazioni flessibili e rigide in PVC, resistenti alla fiamma con diametro interno  non inferiore
a 20mm e comunque di almeno 1,3 volte maggiore del fascio dei conduttori contenuti. Se posati a vista (ad altezza
inferiore a 2.5 m dal pavimento), dovranno essere di tipo pesante. Le tubazioni dovranno essere disposte
verticalmente ed orizzontalmente evitando percorsi obbligui.

I tubi protettivi, le cassette di derivazione, l'impianto telefonico e trasmissione dati, dovranno essere mantenuti separati
e circolanti in tubazioni distinte fra loro. Le tubazioni protettive installate nelle pareti ed all'interno di contropareti
dovranno avere percorso orizzontale, verticale o parallelo allo spigolo della parete. Dovrà essere utilizzato un raggio di
curvatura tale da non danneggiare i conduttori, pertanto considerare un raggio di curvatura pari a tre volte il diametro
esterno del tubo ) . Nelle parti di impianto a vista, i cavi dovranno essere installati entro tubazione rigida in PVC ed
assicurare un grado minimo di protezione IP 55. Le connessioni dovranno essere eseguite esclusivamente entro
apposite scatole di derivazione. In controsoffitto i cavi saranno doppio isolamento FG16M16 o FG17 in tubazione
rigida o flessibile

PRINCIPALI QUOTE D'INSTALLAZIONE
PER PRESE E COMANDI

DISEGNO NON IN SCALA

TIPICO NODO - SUB/NODO QUADRO GENERALE - ZONA

PER IMPIANTO DI MESSA A TERRA
POZZETTO CILINDRICO

DISEGNO NON IN SCALA
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Rinfianco del pozzetto in calcestruzzo non armato per
sottofondazioni

Raccordo con spezzone di tubo in pvc diametro esterno
25 mm spessore 2,8 mm

Dadi di bloccaggio del chiusino

Platea in calcestruzzo di cui sopra-spessore 150 mm. A
535 mm di profondita'

Anelli di centraggio in legno per infissione dispersore

Dispersore orizzontale in tondo di acciaio zincato interrato
alla profondita' di 0,60m in scavo 0,40x70 m

Premistoppa in pvc per dispersore orizzontale

Dispersore verticale di profondita' con aste autosaldanti
in acciaio ramato Ø25

Riempimento bituminoso

Tubo in pvc con raccordo a bicchiere Ø80x800 mm

Premistoppa dispersore verticale

Barrette di sezionamento in acciaio zincato Ø10 mm

Chiusino carrabile in materiale termoindurente per portate
fino a 10Kg/Cmq

LEGENDA
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PROGETTO ESECUTIVO

PIANTE - QUADRI-PRESE IMPIANTI SPECIALI 

Spazio multifunzinale
256,95 mq

Deposito

Giunto tecnico 10 cm

G.T.

Locale Tecnico

Spazio multifunzinale

sala lettura

aula

aula

aula sensoriale

aula informatica

EM

SALA PROF

PRESIDENZA

UFFICI

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM

EM
EM EM

EM
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EM

EM

PRESIDENZAsala lettura

aula informatica

uffici
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