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LEGENDA SIMBOL

Simbolo Descrizione
Q.V.C QUADRO A VALLE DEL CONTATORE
Q.FV-r. QUADRO DI PARALLELO IMPIANTO FOTOVOLTAICO / RETE
Q.l. QUADRO DI INTERFACCIA
Q.C.M. QUADRO DI CAMPO E DI MANOVRA GENERALE
FV1/../4 | N4 STRINGHE DI 14 MODULI TIPO SUNERG MOD. XP 60/156-270 DA 270Wp
F1/F../F8| PORTAFUSIBILI TIPO ITALWEBER CON FUSIBILI 10A CURVA FV
Pdl INTERFACCIA CERTIFICATA CEl 0-21
V1/2 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 0BO MOD. V20—C,/0-440
Q1/2 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO IN CORRENTE CONTINUA SCHNEIDER ELECTRIC MOD. C60PV-DC — I=20A
4P — TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO IN C.C.=650V
V3 SCARICATORE DI SOVRATENSIONE TIPO 0BO MOD. V20—-C+C25-B+C
Q03 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO TIPO NUOVA MAGRINI GALILEO MOD. C60-N
I=25A P.d.J.=6kA — 4P
Q4 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TIPO NUOVA MAGRINI GALILEQ MOD. C60-N+ Vigi
I=32A 1d=0,3A — CLASSE AC — P.d.l.=6kA — 4P
Q5 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE TIPO NUOVA MAGRINI GALILEO MOD. CB0-N+ Vigi

[=40A 1d=0,5A — CLASSE AC — P.d.l.=6kA — 4P
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CAMPO FOTOVOLTAICO
N‘44 MODULI DA 270Wp
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Cavo FG7OR 0.6/1kV
sez. 6mmgq
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Cavo FG7OR 0.6/1kV
sez. 6mmq
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[ — | Cavo FG7OR 0.6/1kV [ — | Cavo FG7OR 0.6/1kV
— sez. 10mmq — sez. 10mmq
~ Cordina giallo/verde NO7V—K

sez. 16mmq

Cavo FG7OR 0.6/1kV

sez. 4x10mmq
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Cavo FG7OR 0,6/1kV

Cordina NO7V-K sez. 1x1,5mqu

RETE ELETTRICA 400Vac, 50Hz

— MISURATORE DI ENERGIA
PRELEVATA ED IMMESSA
IN RETE
kWh
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sez. 4x10mmgq
MISURATORE DI ENERGIA
PRODOTTA
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tCavo FG70H2R 0,6/1kV

sez. 4x10mmgq
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