Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Pavia

Cod. 2.3.07
Spett.le Pavia Acque S.ca.rl.
c.a. Dott. Ing. Mascheroni Carlo
Via Donegani, 21
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le AMIACQUE sl

Via Rimini, 36

20122 - MILANO

Email: amiacque@legalmail.it

Al Sig. Sindaco

del Comune di Landriano

27015 - LANDRIANO

Email: info@pec.comune.landriano.pv.it

01/02/21

OGGETTO: Controlli periodici acque fornite al consumo umano
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. 14/06/2017)

Considerati gli esiti analitici, si giudica I'acqua prelevata dalla rete acquedottistica nelle date sotto
riportate rispondente ai requisiti di idoneita al consumo previsti dal D.Lgs. 31/2001.

| campionamenti sono stati effettuati nei seguenti punti:

14/12/2020 Fontanella pubblica (p.d.)Via Rimembranze n. 7

14/12/2020 Fontanella pubblica  Piazza Papa Giovanni Paolo Il n. 1

14/12/2020 Antica Osteria De Carlini Angela - Frazione Pairana Via Marchesona n. 18
Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
U.0.S. monitoraggio e qualita acque potabili
Dott. Dario Delfino

Firmato digitalmente

il Responsabile del procedimento: dr. Dario Delfino - t +39 (0382) 432402 e-mail: dario_delfino@ats-pavia.it
Il Funzionario Istruttore: TdP Ernesto Massara

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
V.le indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it — protocollo@pec.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita |.V.A. 02613260187
Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria
U.0.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
& +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461
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Sistema Socio Sanitario
¥ Regione
Lombardia

ATS Milano
Citta Metropolitana

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dott.ssa S.Vitaliti

ViaF, Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202
c-mail; laboratorioprevenzione@ats-milano.it

ACCREDIA 5%

VENTEITALIANG DI ACCREDITAMENTO. - %y

LAB N° 1073 L

Membra degll Accord! di Mutuo
Riconoscimento EA, TAF e ILAC

£ i i S S e Spettabile:
: 0 rova n®: 202017728-001
] Rapp rto di P n ATS DI PAVIA
i Data Rapp. Prova: 29-dic-20 UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA
N° Verbale: A20/1656 Viale Indipendenza, 3
PAVIA
Matrice: ACQUA
RGA: 202017728
Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente
Cod Luogo RE0180789U0103 Data Prelievo: 14-dic-20
Prelievo:
Luogo Prelievo: LANDRIANO - Antica Osteria De Carlini Angela - Data Arrivo Camp.. 16-dic-20
Frazione Pairana - Via Marchesonan. 18
Profilo: CH.A.R1S Data Inizio Prova: 15-dic-20
Tipo Prove: Acque CH destinate al consumo umano: potabili Data Fine Prova: 29-dic-20
Motivo campionamento: Routine
Risultati delle Prove
Prova UM Metodo Risultato Incertezza Estesa Limiti
M M Cloro residuo libero mg/t Rapporti ISTISAN 2007/31 155.BHD.033 <0,1 0,2
(1) (7 Conduttivita usfcm a20°C  Rapporti ISTISAN 2007/31 IS5.BDA.022 399 2500
) ) Durezza °F APAT CNR IRSA 2040A man. 29/2003 22 15-50
) Y Fluoruri mg/l APAT CNR IRSA Met. 4100 <0,2 15
("  Cloruro mg/l UNI EN IS0 10304-1:2009 7 ' 950
M O Nitriti mg/! APAT CNR IRSA Met. 4050 < 0,05 0,10
M Solfati mg/l UNI EN SO 10304-1:2009 11 250
) Nitrati mg/l UNIEN ISO 10304-1:2009 9 50
) 1,2 dicloroetano ug/ Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <0,3 3,0
+Met. 1S5.CAD.004.rev00
(4} Tricloroetilene ught Rapport} STISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <03
+ Met. 155.CAD.004.rev00
) Tetracloroetilene ngfl Rapport ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. 1S5.CAD.004.rev00
W) Tetracloroetilene - pelt Rapparti ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <0,6 10
Tricloroetilene (Somma delle +Met. 155.CAD.004.rev00
concentrazioni)
U] Cloroformio pe/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met, 1S5.CAA.036.rev00 <03
+Met, ISS.CAD.004.rev00
(1) Bromodiclorometano p,g/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <0,3
. + Met. 1S5.CAD.004.rev00
() Dibromoclorometano ug/l Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <03
+ Met. IS5.CAD.004.rev00
1 Bromoformio ugh Rapport! ISTISAN 2007/31 Met, 185.CAA.036.rev00 <0,3
+Met. [55.CAD.004.rev00
(1) Trialometani -Totale ng/l Rapport ISTISAN 2007/31 Met, 1S5.CAA.036.rev00 <1,2 30
+ Met. 155.CAD.004.rev00
) ) Triclofluorometano (R-11) ng/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. I55.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. IS5.CAD.004,rev00
() " Diclorofluorcetano (R141b) pe/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met, 1S5.CAA.036.rev00 <0,3

+ Met, 1S5.CAD.004.rev00
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Sistema Socio Sanitario

Regione

® ad Lombardia
ATS Milano

Citta Metropolitana

| Segue rapporto di prova n°:

© 202017728-001

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Doti.ssa S.Vitaliti

Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO

Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202
e-mail; laboratorioprevenzione@ats-milano. it

ACCREDIA

CENTE ITALANQ DIACCREDITAMENYG:

LAB N° 1073 L

Membro degll Accord] di Mutuo
Riconoscimento EA, JAF e ILAC

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Limiti

(1} ) 1,1,2-triclorotrifluoroetano (R-  pg/!l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. i55.CAA.036.rev00 <03
113) + Met, iS5.CAD.004.rev00

1 ) Trans-1,2 - dicloroetilene ng/ Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <03
+ Met. IS5.CAD.004.rev00

(1) ) 1,1 dicloroetano ng/t Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. IS5.CAA.036.rev00 <0,3
.+ Met. ISS.CAD.004.rev00

(1 () cis-1,2 dicloroetilene ught Rapporti ISTISAN 2007/31 Met, 1SS.CAA.036.rev00 <0,3
+Met. ISS,CAD.004.rev00

() 1,1, 1-tricloroetano nel Rapport! ISTISAN 2007/31 Met, 155.CAA.036.rev00 <03
+ Met. 1S5.CAD.004.rev00

1) () Tetracloruro di carbonio ng/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. 155.CAD.004.rev00

(1 ) 1,2-dicloropropano pe/l Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. IS5.CAA.036.rev00 <03
+ Met. 155.CAD.004.rev00

(1 ) 1,1,2-tricloroetano ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <03
+ Met, 155.CAD.004.rev(0

() (" 1,2-dibromoetano ugl Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. 155.CAD.004.rev00

(1} (9 1'2'3_tric!oropropano ug/] Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 1SS.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. 155.CAD.004.revG0

() O 1,1,1,2-tetracloroetano pe/t Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <0,3
+Met. 15S.CAD.004.rev00

1 (0 1,1,2,2-tetracloroetano uglt Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <0,3
+Met. 155.CAD.004.rev00

(1 () 1,1-dicloroetilene rell Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 1SS.CAA.036.rev00 <0,3
+Met. 1S5.CAD.004.rev00

(1) (" Esaclorobutadiene ug/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <03
+Met. 155.CAD.004.rev00

M ) tetracloro-1,2-difluoroetano (R- ug/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <0,3
112) +Met. 1S5.CAD.004.rev00

() O Difluoroclorometano (R-22)  pgfl Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. IS5.CAA.036.1ev00 <03
+Met. 1S5.CAD.004.rev00

(1) (" Diclorodiflucrometano (R-1 2) ug/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. 1SS.CAA.036.rev00 <03
+ Met, IS5.CAD.004.rev00

() ) Dicloroflusrometano (R-21) ng/t Rapportl [STISAN 2007/31 Met, 1SS.CAA.036.rev00 <0,3
+ Met. 1S5.CAD.004.rev00

1 ) Cloruro di vinile g/l Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <03 0,5

+ Met. 155.CAD.004.rev00

) ) Dibromofluorometano ng/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 155.CAA.036.rev00 <03
+ Met. ISS,CAD.004.rev00

M Benzene ng/t Rapport! ISTISAN 2007/31 Met. ISS.CAA.036.rev00 <0,1 1,0

+ Met. 1S5.CAD.004.rev00

) () Metil-t-butil etere (MTBE) pg/t Rapportt ISTISAN 2007/31 Met. 1SS.CAA.036.rev00 <01
+ Met. 155.CAD.004.rev00

m Toluene neht Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <01
+ Met. ISS.CAD.004.rev00

) Etilbenzene ngfl Rapportl ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <0,1
+ Met. 1S5.CAD.004.rev00

M Xilene (somma degli isomeri  pg/i Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <0,1
orto, meta, para) +Met. ISS.CAD.004.1ev00

(1) () Stirene pe/l Rapporti ISTISAN 2007/31 Met. ISS5,CAA.036.rev00 <0,1
+Met. 155.CAD.004.rev00

() () Isopropilbenzene pe/l Rapport ISTISAN 2007/31 Met. {SS.CAA.036.rev00 <0,1

+ Met. 155.CAD.004.rev00
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Sistema Socio Sanifario

Lombardia Direttore Dott.ssa S.Vitaliti URNIE TAUANO DI ACCTEDITAMENTO
st Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO LAB N® 1073 L
ATS Milano Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202 R aitad
Citta Metro pOl itana e-mail: laboratorioprevenzione@ats-milano. it

EQSegue rapporto di prova n®:  202017728-001

1

LABORATORIO DI PREVENZIONE :
Regione ACCREDIA f\g\

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Limiti

) 1,3,5-trimetilbenzene nght Rapport! ISTISAN 2007/31 Met, ISS.CAA.036.rev00 <0,1

+Met, 155.CAD.004.rev00
&) 1,2 4-trimetilbenzene pgh Rapport} ISTISAN 2007/31 Met. 1S5.CAA.036.rev00 <0,1

+ Met. 155.CAD.004.rev00
1) 1,2,3-trimetilbenzene ne/t Rapport) [STISAN 2007/31 Met. IS5.CAA.036.rev00 <01

+ Met, 1S5.CAD.004.rev00
0] Arsenico pg/t UNI EN 1SO 17294-2:2016 2 10
m Cromo ne/l UNI EN ISO 17294-2:2016 9 50
(1) Ferro ught UNI EN ISO 17294-2:2016 <20 200
m Manganese pg/l UNIEN ISO 17294-2:2016 <1 50
v Calcio mg/l UNI EN 150 14911:2001 69
4 Magnesio mg/l UNI EN 150 14911:2001 11
M ) Ammonio mg/l UNIEN IS0 14911:2001 < 0,05 0,50

(*) = Le prove cosl contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

Nota

| valori indicati come “inferiore a" 0 "<" sono da ritenersi inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

Relativamente al Cloro residuo libero e alla Durezza, i limiti riportati sono valori consigliati. It imite inferiore della Durezza vale per le acque
sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione.

Per il parametro nitriti, Il limite si riferisce alle acque provenienti da impianti di trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Relativamente ai parametri determinati i risultati ottenuti sono conformi al rispettivl valori di riferimento fissatl dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Responsabile di Sezione Responsabile di U.0.

{1 Chimica delle Acque Marflp Rizzi
i q @"\ Sonia mﬁ

UOS Laboraprio Chimico

Laddove riportata, Iincertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%. \

Per i resldul di fitosanitari negh alimenti, I'lncertezza Estesa & stimata come indicato dafle linee guida DG SANCO/SANTE In vigore.

Per le prove microblologiche & determinata secondo la ISO/TS 19036:2006 (Amd 1:2008) sulle matrici alimentari e secondo 1a 1SO 8190:2018 sulle matrici acquose. Le
prove microbiologiche In piastra vengono eseguite in singola replica.

| risuitati sl riferiscono al camplone cosi come ricevuto

1l campionamento non rientra nell'accredifamento del Laboratorio.

| risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova,
It presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotio parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorlo.
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Sistema Socio Sanitario

LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dott.ssa S. Vitaliti

ACCREDIA

EENTE MALAND DIACCRDITAMENTO

) ViaF. Juvara, 22 - 20129 MILANO :"B wowrst
ATS Milano Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202 Rizonsscimanto EA TAF & HAC
Citta Mefl’opom‘cna c-mail: laboratorioprevenzioue@ats-nilano.it
Rapporto di prova n°; 202017730-001 Spettabile:
PP P ATS DI PAVIA
Data Rapp. Prova: 18-dic-20 UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA
- N° Verbale: AZ20/1656 Viale indipendenza, 3
; PAVIA
Matrice: ACQUA
. RGA: 202017730
Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente
Cod Luogo RE0180789U0103 Data Prelievo: 14-dic-20
Prelievo:
Luogo Prelievo: LANDRIANO - Antica Osteria De Carlini Angela - Data Arrivo Camp.: 15-dic-20
: Frazione Pairana - Via Marchesonan. 18
Profilo: M.A1 Data Inizio Prova: 15-dic-20
Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano: potabili- Data Fine Prova: 18-dic-20
MICRO
Motivo campionamento: Routine
Risultati delle Prove
Prova U.M Metodo Risultato [rcertezzn Estesa Limiti
™ Conta dei microrganismi vitali  ufc/m UNI EN ISO 6222:2001 <1 -
a22°C
) Conta dei batteri cofiformia ~ MPN/100 mi 150 9308-2:2012 <1 o
37°C (MPN)
M Conta di Escherichia coli MPN/100 m 150 9308-2:2012 <1 0
(MPN)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

| parametri analizzati non superano il rispettive valore limite fissato dal D.Igs. 31/2001 e s.m.i. {nella valutazione del dato non si considera
lincertezza di-misura come da D.M. 14/06/2017).

Responsabile di Sezione Responsabile di U.0.

a Microbiologia Acque Elisabetta Graziano . i
Marina Foti
UOS Microbiologia-Biologia Molecolare

Laddove riportata, lincertezza Estesa si intende calcolala con fatiore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.

Per le prove microbiologiche & stimata secondo la I50 8199:2018 su matrici acquose e secondo la 150 19036:2019 (come Deviazione Standard di Riproducibilita
intralaboratorio) su matrici alimentari. Le prove microbiologiche in piasira vengono eseguite in singola replica.

{ risultati si riferiscono al campione cosl come ricevuto

f risutati contenuti nef presente Rapporio di Prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
I presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta def nostro Laboratorio,

It carnplonamento non rentra nell'accreditamento del Laboratorio.
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Sistema Socio Sanitario

Regione LABOR.ATORIO D1 PREV.EN.Z‘ION E ACC REDIA ?%}
Lombardia Direttore Dott.ssa S.Vitaliti L0 OUACCOTAMENTD -
. Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO LAB N L1073 L
ATS Milano Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202 Riconoscimanto h, 1A & JLAG
Citta Metropolitana e-mail: laboratorioprevenzione(@ats-milano. it
Rapporto di prova n°: 202017726-001 P
Data Rapp. Prova: 21-dic-20 UOC AN PAVIA - SEDE Di PAVIA
N° Verbale: A20/1655 Viale Indipendenza, 3
PAVIA
Matrice: ACQUA
RGA: 202017726
Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente
Cod Luogo RE0180789U0104 Data Prelievo: 14-dic-20
Prelievo:
Luogo Prelievo: LANDRIANO - Fontanetia pubblica - Piazza Papa Data Arrivo Camp.: 15-dic-20
Giovanni Paolo Il n. 1
Profilo: CH.B.M Data Inizio Prova: 15-dic-20
Tipa Prove: Acque CH destinate al consumo umano: potabili Data Fine Prova: 21-dic-20
Motivo campionamento: Routine
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Incertezza Estesa Limiti
M Piombo pg/l UNLEN ISO 17294-2:2016 <1 10
) Cadmio g/l UNIEN IS0 17294-2:2016 <0,1 5
& Nichel g/l UNIEN 15O 17294-2:2016 <2 20
(1) Rame mgl UNI EN [SO 17294-2:2016 <01 1
) ) vanadio ngfl UNI EN 1SO 17294-2:2016 <1 50
) Alluminio g/l UNI EN 1SO 17294-2:2016 <20 200
M ) Mercurio e/l UNIEN IS0 17294-2:2016 <01 1,0
(" O Selenio ng/t UNI EN ISO 17294-2:2016 <1 10

(") = Le prove cosl contrassegnate non sono Accreditate da Accredia

Nota .
| valori indicati come "inferiore a" 0 "<" sono da ritenersi inferiori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

Relativamente al Cloro residuo libero e alla Durezza, i limitl riportati sono valori consigliati. Il limite inferiore della Durezza vale per le acque
sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione.
Per 1l parametro nitriti, il limite si riferisce alle acque provenienti da impianti di trattamento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Relativamente ai parametri determinati i risultati ottenuti sono conformi ai rispsttivi valori di riferimento fissati dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Responsabille di Sezione Responsabile di U.0.

(821 Chimica delle Acque Marco Rizzi

aads

Laddove riporiala, I'incertezza Estesa sl intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.
Per i residul di ftosanitari negli aliment, I'Incertezza Estesa ¢ stimata coms indicato dalle finee guida DG SANCO/SANTE in vigore. o

Per le prove microbiologiche & determinata secondo la 1SO/TS 19038:2008 (Amd 1:2009) sulle matrict alimentar! e secondo la ISO 8199:2018 sulle matrici acquose. Le
prove microbiologiche in piastra vengono esegulte in singola replica.

I risultati s! riferiscono al campione cosl come ricevulo

Il campionamento non rientra nell'accreditamento del Laboratorio.

1 risultati contenuti nel presente Rapporio di Prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
1 presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.
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Sistema Socio Sanitario

odi
» 50 ,% '&? r% ia Direttore Dott.ssa S. Vitaliti

LABORATORIO DI PREVENZIONE

ACCREDIA

] Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO :\5 N°°;°7’3 t
ermbi i Acgardi di Mut
ATS Milano Tel 02.8578.9279/86 - fux 02.8576.9202 Riconbscimento EA, TAF @ ILAC
Cittd Melr OpOth‘an e-mail: laboratorioprevenzionef@ats-milano.it

Rapporto di prova n°: 202017732-001 Spettabile:

- napp P ATS DI PAVIA
. Data Rapp. Prova: 18-dic-20 UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA

N° Verbale: A20/1655 Viale Indipendenza, 3

PAVIA
Matrice: ACQUA
RGA: 202017732
Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

Cod Luogo RE0180789U0104 Data Prelievo: 14-dic-20

Prelievo:

Luogo Prelieve: LANDRIANO - Fontanella pubblica - Piazza Papa Data Arrivo Camp.: 15-dic-20

Giovanni Paolo il n. 1
Profilo: M.B.1 Data Inizio Prova: 15-dic-20
Tipo Prove: Acque destinate al consumao umana: potabiti- Data Fine Prova: 18-dic-20
MICRO
Motivo campionamento: Routine
Risultati delle Prove
Prova u.m Metodo Risultato Incertezza Estesa Limiti
) Conta degli enterococchi ufc/100 mit UNI EN ISO 7899-2:2003 <1 0
intestinali

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA!

| parametri analizzati non superano il rispettivo valore limite fissato dal D.igs. 31/2001 e s.m.i. (nella valutazione del dato non si considera
l'incertezza di misura come da D.M. 14/06/2017).

Responsabile di Sezione

Responsabile di U.0.
1 Micrabiologia Acque Elisabetta Graziano \ X
glanea Q Marina Foti

UOS Microbiologia-Biologia Molecolare

Laddove riportata, Tlincertezza Estesa si intende caicolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.

Per le prove microbiologiche & stimata secondo la ISO 8199:2018 su matrici acquose:e secondo fa 1ISO 19036:2019 (come Deviazione Standard di Riproducibilita
intrataboratorio) su matrici alimentari. Le prove microbiologiche in piastra vengono eseguite in singola replica.

{risuttali si riferdiscono al campione cosi come ricevuto

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.

It campionamento non rienfra neli'accreditamento def Laboratorio,
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Sistema Socio Sanitario

. LABORATORIO DI PREVENZIONE
Regione

ACCREDIA

wr B
Y
Al

1 Lombardia Direttore Dott.ssa S. Vitaliti UEHTE BRUANO B ACCREDTAVENTD
, : Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO LAB N7 20731
ATS Milano : ~ Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202 ‘ : Rleonoecianta Ea JAF o THAG
Citla Me’tropolifand > ‘ - c-nail: Taboratoriog i @ggs- ilano, it : : ;
Rapporto di pro\{a ne: ,202017723-001 ; 2$gtg:)gi.\lm
Data Rapp. Prova; - 29-dic-20 ‘ ' - UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA
N Verbale:  A2011219 SR ~ Viale Indipendenza, 3
N ' : PAVIA
Matrice; . “ACQUA
RGA: 1202017723 o
) : Prelevatore: Preievato a cura del richiedente
Cod Luogo RE0180789U0027 e Data Prelievo: 14-dic-20
Prelievo: ./ : - . - :
Luogo Prelievo: LANDRIANO - Fontanella pubblica (p.d.) - Via o Data Arrivo Camp.: 15-dic-20
: Rimembranze n. 7 . . L : ‘ ;
Profilo: CHARI , : : *Datalnizio Prova:  15-dic-20
Tipo Prove: - Acgue CH destinate al €OnsUmo Umano: potabili " Data Fine Prova:. 28~dic,20
Motivo campionamento: k : Routine '
4 Risultati delle Prove S
Prova UM ; Metodo : : Risultato - Incertezza Estesa  Limitl
@) (3 Cloro residuo libero el " Rapporti ISTISAN 2007/31 IS5.BHD.033 <A ' R 02
(M ) Conduttivita pé/ém a20°C - Rapporti ISTISAN 2007/31 iS5.BDA.022 290 e ey ‘ 9500
) () Durezza ; , oF " APAT.CNRIRSA 2040A man.29/2003 = = 16 ' 15-50
M) () Ammonio gl umensomenaes Lt <005 0,50
M ¢ Fluoruri : mgh " APAT CNR IRSA Met, 4100 - . : 04 - ’ 15
M Cloiro : Comgl . UNIENISO 10304-1:2009 i : B s
M O Nt s mg/! '\ APATCNRIRSAMet.4050 | <005 , 0,10
{ Solfati mg/l 7 UNIEN IS0 10304-1:2009 . ‘ : 7 ; 250
) Nitrati g UNIEN IS0 10304-1:2009 ; 5 50
) " Arsenico E : HETRRR R 17, “UNIEN 1SO 17294-2:2016 ) g : : e 10
. Cromo . . peft UNIEN 150 17294-2:2016. : 2 o 50 :
"  Ferro pg/l UNIEN 150 17204-2:2016 g6 o 200
1) .- Manganese Cpgh | UNIENISO 17294-2:2016 k 3 L 56
M Calclo mgll  UNIEN 15O 14911:2001 s o
) - Magnesio - | mg/! - UNEEN SO 14911:2001 9
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Sis'remd Socio Sanitario ot ;
; LABORATORIO DI PREVEN ZIONE
Regione

Lombardia ‘ Direttore Dott.ssa S.Vitaliti

ACCREDIA

VENTE ITAUANO D ACTREGITAMENTO

: Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO : UBNTSL
ATS Milano . : Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.6202 : Rlcomoscimanto Ea TR & neag
Cifta Meftropolitana : e-mail; laboratoriog zione@ats-milano. it

Segue rapporto di prova n®: ‘202017723-001

Prova : : U.M Metodo -~ , : o Risultato - - Incertezza Limiti

(*) = Le prove cosl contrassegnate non sono Accreditate da Accredia |

Nota

f valori indicati come “inferiofe a" 0 "<" sono da ritenersi inferlori al limite di quantificazione del metodo (LOQ).

Relativamente al Cloro residuo liberc e alla Durezza, i limiti riportati sono valori consigliati. Il limité inferiore della Durezza vale per le acdue
sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione. ’ ’

. Per il parametro nitriti, il limite si riferisce alle acque provenienti da impianti di irattamento.

l

_DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Relativamente ai parametri determinati i risultati ottenuti sono conformi ai rispettivi valori di riferimento fissati dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i..

Responsabile di Sezione ' ‘ : .+ Responsabile di U.0.
@ " Chimica delle Acque : < Marco Rizzi g

Laddove riportata, flincertezza Esiesa si intende caledlata con fatlore di copertura K=2 e grado di confidenza P= $5%. ;
Per i residui di fitosanitari negli aliment], ncertezza Estesa & stimata come indicato dalle linee gulda DG SANCO/SANTE in vigore. 3 )
Per le prove microbiologiche & determinata secondo-fa ISO/TS 19036:2006 (Amd 1:2009) stlle matrici alimentari e secondo la SO 8199:2018 sulle matrici acquose. Le
prove microbiologlche in plastra vengono eseguite in singola replica. . -

| sisultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto :

I camplonamento non rientra nelf'accreditamento def Laboratorio.

1 risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sl riferiscono solo agl oggettt sgttopostfa prova, :
Il presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto parziaimente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.
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Sistema Socio Sanitario

s ) LABORATORIO DI PREVENZIONE
Regione

| Lombardia Direttore Dott.ssu 8. Vitaliti i
> Via F. Juvara, 22 - 20129 MILANO e tIoTaL
ATS Milano Tel 02.8578.9279/86 - fax 02.8578.9202 Riconascimanta £, 1AF & ILAC
Clﬁ'ﬂ MeTfOpOIITGnG e-maik: }ubulumxiupuvuuﬁ- f3i ilano.it
Rapporto di prova n®; 202017725-001 Spettabile:
PP P ATS DI PAVIA
Data Rapp. Prova: 18-dic-20 UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA
| N° Verbale: A20/1219 Viale Indipendenza, 3
: PAVIA
Matrice: ACQUA
. RGA: 202017725
; Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente
. Cod Luogo RE0180789U0027 Data Prelievo: 14-dic-20
Prelievo:
Luogo Prelievo: LANDRIANO - Fontanella pubblica (p.d.) - Via Data Arrivo Camp.: 15-dic-20
H Rimembranze n. 7
‘ Profilo: MAA Data Inizio Prova: 15-dic-20
; Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano: potabili- Data Fine Prova: 18-dic-20
; MICRO
Motivo campionamento: Routine

Risultati delle Prove

Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Estesa Limiti
M Conta dei microrganismi vitali  vfc/ml UNIEN IS0 6222:2001 <1 .
a22°C
{1) Conta dei batteri coliformi a MPN/100 mi 1509308-2:2012 <1 0
37°C (MPN)
) Conta di Escherichia coli MPN/100 rl 1SC 9308-2:2012 <1 0
(MPN}

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1 parametri analizzati non superano il rispettivo valore limite fissato dal D.Igs. 31/2001 e s.m.i. (nella valutazione del dato non si considera
lincertezza di misura come da D.M. 14/06/2017).

Marina Foti
UOS Microbiologia-Biologia Molecolare

Responsabile di Sezione Responsabile di U.0.
1) Microbiologia Acque Elisabetta Graziano

Laddove riportata, llincertezza Estesa si intende caicolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.

Per te'prove microbiologiche & slimata secondo la 1SO 8199:2018 su matrici acquose e secondo la-1ISO 19036:2019 (come Deviazione Standard di Riproducibilita
intralaboratorio) su matrici alimentari. Le prove microbiologiche in piastra vengono eseguite in singola replica.

{risultati si riferiscono al campione cosi come ricevuto

f risultati contenuti nel presente Rapporto di Frova si riferiscono solo aghi ogget sottopost a prova.
I presente Rapporta di Prova rnon pud essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio,

I campionamento non rientra nefl'accreditamento del Laboratorio.
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