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RIF. QUADRO [QEM]] 1 2 3 4 5

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
. . : . Do IMPIANTO A MONTE
C.AS.A. MESOLA - Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli DA RETE DISTRIBUTORE BT
Via S. S Romea n.165 TENSIONE [V] 400 [ FREQ. sz[]] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO JA
44026 MESOLA (FE) lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 9.6
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO TP 65
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CEl EN 60947-2
|:|—CEI EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEI EN 61439-2
[ - CEl 23-48
QUADRO: —{ca 23-49
o CEl 23-51
Quadro Magazzino
_ . . .. CLIENTE C.A.S.A. MESOLA PROGETTO —| FILE Progetto_[Q00]_[QEM].dwg
bor ind. Nivala Popney fecne Via S. S Romea n.165 - MESOLA (FE)  [Hieterone T R L T ]

Via Roma 10 — 44021 CODIGORO (FE)

IMPIANTO  CENTRO OPERATIVO DI CORTE BASSALUNGA
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RIF. QUADRO [QEM]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 & =
\ \ =1 2] [] O -
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® 3 Fo- - H 2 -—dz
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO Di| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
) O O (ho) @ j—{:ZI Fﬁ{;' %—{ﬁ j{l:l Q)
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA’ [CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTI NO
v - I /
© S fa=H /L )k A Ll]
= 4 |__!
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA’ AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBILI (INVERTER) (sPD)
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RIF. QUADRO [QEM]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
—A>
Q1 Q0.1.1 Q0.1.2 Q0.1.3 Q0.1.4 Q0.1.5 Q0.1.6 ||| Q0.1.7
) ) - 1) - ) - 1) -
L3 —T = —Ir —r = -
" d [~ d - id 1~ d - id id %
/ N / N f N / N /. N / N / N
* (Vedi note pagina 3)
L T - - - I - 3 T TP T T TP T T P T T e T T T e
Ao ( Y Y Y Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI L0.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 L0.1.6 10.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [1203vee 1 2 [ e 3 | uowee 4 | uawee 5 [ e 6 | uowee 7 e 8 [ e
DESCRIZIONE CIRCUITO DA QUADRO DI DA QUADRQ DI LUCE 1 LUCE 2 LUCE 3 LUCE 4 LUCE EMERGENZE M 1 M 2
ZONA ESISTENTE ZONA ESISTENTE
TIPO_APPARECCHIO iC60 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE [ Icu [kA] / Icn [A] 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [In TA] 4 | 63 P+N | B 1P+N [ 6 P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | B P+N | B 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE C c C C c C Cc c
Ir [A] tr [s] 63 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 630 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo[ 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE [ TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PoU [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x10 [ 1x10 [ 1x10 | | 25 x5 [ 125 | x5 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x25 [ 1x2,5 | 12,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x25 [ 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5
Ib [A] Iz [A] 0 80 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7
Un [V] Pn kW] 400 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 7,2 9,6 0,3 0,5 0,3 0,5 03 0,5 0,3 0,5 0,3 05 0,3 05 0,3 0,5
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 1 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FGI6R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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RIF. QUADRO [QEM]] 1 2 3 6 8 9
[A>
Q0.1.8 Q0.1.9 Q0.1.10
Id ] Id
L L L
3 3 3
/ N ) N /. N
* (Vedi note pagina 3)
L TPe - e — e - - — — — — - —
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI L0.1.8 L0.1.9 L0.1.10
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE g [ozswd 10 loowd 11 [riacowve
DESCRIZIONE CIRCUITO ™ 3 M 4 M 5
TIPD APPARECCHIO C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] / len [A] 10 10 10
N. POU ['In TA] 3P+N | 6 3P+N [ 6 3P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE c c c
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo|[ 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. PoLl [ n [A] | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. oLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5| 1x2,5] 1x2,5 | 1x2,5] 1x2,5] 1x2,5 [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 0 19,6 0 19,6 0 19,6
Un [V] Pn [kW] 400 0 400 0 400 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,3 1 0,3 1 0,3 1
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 KV | FGI6R16-0,6/1 kV | FGI6R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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RIF. QUADRO [QET]] 1 2 3 4 5

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
: . . . Vo IMPIANTO A MONTE
C.AS.A. MESOLA - Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli [QEM]
Via S. S Romea n.165 TENSIONE [V] 400 [ FREQ. sz[]] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A
44026 MESOLA (FE) lcc PRES. SUL QUADRO [KA] 9.1
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO ITIP 65
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CElI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CElI EN 60947-2
I:I—CEI EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEI EN 61439-2
I:I CEl 23-48
QUADRO: —{ca 23-49
. CEl 23-51
Quadro Tettoia
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RIF. QUADRO [QET] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 & L
\ \ =1 2] [] O -
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® 3 Fo- - H 2 -—dz
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO Di| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
) O O (ho) @ j—{:ZI Fﬁ{;' %—{ﬁ j{l:l Q)
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA’ [CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTI NO
v - I /
© o =0 /L )k A Ll]
= 4 |__!
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA’ AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBIL (INVERTER) (sPD)
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RIF. QUADRO [QET]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
—A>
L S1 Q1.1 Q1.1.2 Q1.1.3 Q1.1.4 Q1.1.5 Q1.1.6 ||| Q1.1.7
) ) - 1) - ) - 1) -
] =T > -7 il -7
" d [~ d - id 1~ d - id id %
/ N / N / N / N /. N / N / N
* (Vedi note pagina 3)
L T - - - I - 3 T TP T T TP T T P T T e T T T e
Ao ( v v Y v v Y
NUMERAZIONE MORSETTI L1.1.1 L1.1.2 11.1.3 L1.1.4 L1.15 L1.1.6 L1.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1L2uawp] 1 [ 12w 2 [ e 3 [ e 4 [ avee 5 [ onee 6 [ onee 7 [ Lanee 8 [ unee
DESCRIZIONE CIRCUITO DA QUADRO DI DA QUADRQ DI LUCE 1 LUCE 2 LUCE 3 LUCE 4 LUCE EMERGENZE M 1 M 2
ZONA ESISTENTE ZONA ESISTENTE
TIPO_APPARECCHIO ISW=NA C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE [ Icu [kA] / Icn [A] 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [In TA] 4 | 83 P+N | B 1P+N [ 6 P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | B P+N | B 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE c C C c C Cc c
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo[ 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE [ TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PoU [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x10 [ 1x10 [ 1x10 | | 25 x5 [ 125 | x5 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x25 [ 1x2,5 | 12,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x25 [ 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5
Ib [A] Iz [A] 0 80 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7
Un [V] Pn kW] 400 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 6,3 9,1 0,3 0,5 0,3 0,5 03 0,5 0,3 0,5 0,3 05 0,3 05 0,3 0,5
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 1 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FGI6R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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RIF. QUADRO [QET] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

[A>
Q1.1.8 Q1.1.9 Q1.1.10
Id ] Id
L2 L2 L2
3 L3 L3
/ N ) N /. N
* (Vedi note pagina 3)
L TPe - e — e — - - - - — — — — - —
Y Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI L1.1.8 L1.1.9 11.1.10
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE g [ozswd 10 loowd 11 [riacowve
DESCRIZIONE CIRCUITO ™ 3 M 4 M 5
TIPD APPARECCHIO C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] / len [A] 10 10 10
N. POU ['In TA] 3P+N | 6 3P+N [ 6 3P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE c c c
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo|[ 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. PoLl [ n [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. oLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5| 1x2,5] 1x2,5 | 1x2,5] 1x2,5] 1x2,5 | | | | | | | | | | | |
Ib [A] Iz [A] 0 19,6 0 19,6 0 19,6
Un [V] Pn [kW] 400 0 400 0 400 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,3 1 0,3 1 0,3 1
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 KV | FGI6R16-0,6/1 kV | FGI6R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
. . . . . CLIENTE PROGETTO —[ FILE Progetto_[Q01]_[QET].dwgq
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RIF. QUADRO [QESL]] 1 2 3 4 5

CARATTERISTICHE QUADRO
COMMITTENTE:
: . : - o IMPIANTO A MONTE
C.AS.A. MESOLA - Cooperativa di Assistenza e Servizi Agricoli [QEM]
Via S. S Romea n.165 TENSIONE [V] 400 [ FREQ. sz[]] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A
44026 MESOLA (FE) lcc PRES. SUL QUADRQ [KA] 91
SISTEMA DI NEUTRO NS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [KA]
COMMESSA: CARPENTERIA METALLICA
CLASSE DI ISOLAMENTO TP 65
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CElI EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI  [X] —CElI EN 60947-2
|:|—CEI EN 60898
CARPENTERIA [X] —CEI EN 61439-2
|:| CEl 23-48
QUADRO: —{ca 23-49
R CEl 23-51
Quadro Sala Lavorazione
_ . v .. CLIENTE C.A.S.A. MESOLA PROGETTO —| FILE Progetto_[Q02]_[QESL].dwg
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RIF. QUADRO [QESL] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 & =
\ \ =1 2] [] O -
T
INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE INTERRUTTORE DI PROTEZIONE TERMICA PROTEZIONE MAGNETICA PROTEZIONE DIFFERENZIALE SALVAMOTORE ELEMENTO FUSIBILE TOROIDE COMANDO MANUALE
MANOVRA/SEZIONATORE
A
® B Fo- —~ t 8 -—dz
COMANDO MOTORIZZATO SGANCIO LIBERO MANOVRA ROTATVA INTERBLOCCO APPARECCHIATURA BLOCCO A CHIAVE (BLOCCATO | BLOCCO A CHIAVE (LIBERO |CONTATTO AUX (N, NUMERO Di| BOBINA A MINIMA TENSIONE BOCINA A LANCIO DI
BLOCCOPORTA RIMOVIBILE/ESTRAIBILE CON APPARECCHIO IN CON APPARECCHIO IN CONTATTI INSTALLATI, IL CORRENTE
POSIZIONE DI RIPOSO) POSIZIONE DI RIPOSO) TRATTEGGIO INDICA QUALE
PARTE DELL’APPARECCHIATURA
AGISCE SUL CONTATTO)
) O O (ho) @ j—{:ZI Fﬁ{;' %—{ﬁ j{l:l Q)
COMMUTATORE PER STRUMENTI AMPEROMETRO VOLTMETRO FREQUENZIMETRO STRUMENTO INTEGRATORE | CONTATTORE CON CONTATTI NO| CONTATTORE CON POSSIBILITA’ [CONTATTORE CON CONTATTI NC TELERUTTORE (RELE' OROLOGIO
(VOLTMETRICO/AMPEROMETRICO) (CONTATORE) DI COMANDO MANUALE CON PASSO/PASSO)
CONTATTI NO
v - I /
© S fa=H /L )k A Ll]
= 4 |__!
CREPUSCOLARE OROLOGIO ASTRONOMICO GRUPPO DI CONTINUITA' (UPS)| PRESA (SIMBOLO GENERALE) | PRESA CON INTERRUTTORE DI | AWIATORE — SOFT STARTER VARIATORE DI VELOCITA’ AWIATORE STELLA/TRIANGOLO TRASFORMATORE LIMITATORE DI SOVRATENSIONE
BLOCCO E FUSIBIL (INVERTER) (sPD)
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RIF. QUADRO [QESL]] 1 2 3 4 5 6 7 8 9
—A>
L S1 Q2.1.1 Q2.1.2 Q2.1.3 Q2.1.4 Q2.1.5 Q2.1.6 ||| Q2.1.7
) ) - 1) - ) - 1) -
] =T > -7 il -7
" d [~ d - id 1~ d - id id %
/ N / N / N / N /. N / N / N
* (Vedi note pagina 3)
L T - - - I - 3 T TP T T TP T T P T T e T T T e
Ao ( ( v ( v v (
NUMERAZIONE MORSETTI 2.1.1 2.1.2 2.1.3 12.1.4 2.15 12.1.6 2.1.7
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE [L1L2uawp] 1 [ 12w 2 [ e 3 [ e 4 [ avee 5 [ onee 6 [ onee 7 [ Lanee 8 [ unee
DESCRIZIONE CIRCUITO DA QUADRO DI DA QUADRQ DI LUCE 1 LUCE 2 LUCE 3 LUCE 4 LUCE EMERGENZE M 1 M 2
ZONA ESISTENTE ZONA ESISTENTE
TIPO_APPARECCHIO ISW=NA C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE [ Icu [kA] / Icn [A] 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [In TA] 4 | 83 P+N | B 1P+N [ 6 P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | B P+N | B 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE c C C c C Cc c
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo[ 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE [ TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PoU [ In [A] | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 11 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | 1x10 [ 1x10 [ 1x10 | | 25 x5 [ 125 | x5 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x25 [ 1x2,5 | 12,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5 | 1x25 [ 1x25 [ 1x2,5 | 1x2,5 [ 1x2,5 [ 1x2,5
Ib [A] Iz [A] 0 80 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7 0 21,7
Un [V] Pn kW] 400 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0 230 0
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 6,3 9,1 0,3 0,5 0,3 0,5 03 0,5 0,3 0,5 0,3 05 0,3 05 0,3 0,5
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 1 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 kV FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FGI6R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv | FG16R16-0,6/1 kv
Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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RIF. QUADRO [QESL] 1 2 3 6 8 9
[A>
Q2.1.8 Q2.1.9 Q2.1.10
Id ] Id
L L L
3 3 3
/ N ) N /. N
* (Vedi note pagina 3)
L TPe - e — e - - — — — — - —
L Y Y
NUMERAZIONE MORSETTI 12.1.8 2.1.9 12.1.10
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE g [ozswd 10 loowd 11 [riacowve
DESCRIZIONE CIRCUITO ™ 3 M 4 M 5
TIPD APPARECCHIO C40 N C40 N C40 N
INTERRUTTORE | lcu [KA] / len [A] 10 10 10
N. POU ['In TA] 3P+N | 6 3P+N [ 6 3P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE c c c
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE Vigi AC Vigi AC Vigi AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo|[ 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. PoLl [ n [A] | | | | | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. oLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 31 EPR 31 EPR 31
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5| 1x2,5] 1x2,5 | 1x2,5] 1x2,5] 1x2,5 [ [ [ [ [ [ [ [ [
Ib [A] Iz [A] 0 19,6 0 19,6 0 19,6
Un [V] Pn [kW] 400 0 400 0 400 0
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,3 1 0,3 1 0,3 1
LUNGHEZZA [m] | oV TOTALE [%] 30 0 30 0 30 0
NOTE FG16R16-0,6/1 KV | FGI6R16-0,6/1 kV | FGI6R16-0,6/1 KV
Cca-s3,d1,a3 Cca—s3,d1,a3 Cca-s3,d1,a3
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