
B C D E F G

Sorgenti luminose fluorescenti da sostituire

H

0
.8

4
2
.8

5
3
.0

0
0
.8

9
2
.5

7

CTA e condotto di aereazione da rimuovere

Radiatori in ghisa da sostituire

CTA e condotto di aereazione 

da rimuovere

4 5 6 7 8

Rimozione e smaltimento della pompa di calore 

esistente completa di gruppo idronico esterno

Split esistente da rimuovere

Rimozione radiatori in ghisa

45678

Rimozione e smaltimento della pompa di calore 

esistente completa di gruppo idronico esterno

Split esistente da rimuovere

Condotto di aereazione da rimuovere

Sorgenti luminose fluorescenti da 

sostituire

Rimozione radiatori in ghisa

B C D E F G

Nuovo Controsoffitto modulare a quadrotti 60x60cm

Nuove sorgenti luminose LED

H

Nuovi ventilconvettori

3
.0

0
0
.8

9
0
.9

9
2
.7

0
2
.5

7

Pavimento flottante h. 20.0 cm ad alta densità (1500 

kg/mc) con spessore 4 cm e ampiezza passaggio 

sottostante 16 cm in cui disporre l'isolamento termico

Isolamento termico con pannelli in lana 

di roccia sp. 12.00 cm 0.035 W/mK

4 5

Nuovo Controsoffitto 

modulare a quadrotti 60x60cm

Nuove sorgenti luminose LED

Nuovo Controsoffitto 

modulare a quadrotti 60x60cm

6 7 8

Nuovi ventilconvettori

Nuova pompa di calore per la climatizzazione 

estiva ed invernale Pot. 70 kW

2
.7

2

3
.0

2

0
.9

9
2
.8

7

3
.0

7
0
.8

4

1
.0

4

1

T17.0

Isolamento termico con pannelli in lana 

di roccia sp. 12.00 cm 0.035 W/mK

Pavimento flottante h. 20.0 cm ad alta densità (1500 

kg/mc) con spessore 4 cm e ampiezza passaggio 

sottostante 16 cm in cui disporre l'isolamento termico

45

Nuovi ventilconvettori per la 

climatizzazione estiva e invernale

678

Nuovo Controsoffitto 

modulare a quadrotti 60x60cm

3
.0

0

3
.0

2

2
.7

2

2

T17.0

LEGENDA

NUOVE OPERE

DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

Scala

PROGETTISTA

Disegnato da

Data

Codice Commessa

m
b

 E
n
gi

n
ee

ri
n
g 

d
eg

li 
In

gg
. 
R

o
b

er
to

 M
as

ia
 e

 G
av

in
o

 B
ra

u
 s

n
c 

-
S
as

sa
ri

, 
V

ia
 C

h
ir

o
n

i 
5/

D
 -

T
el

: 
07

9.
49

20
41

4
 -

32
9.

92
9
06

22
 -

F
ax

: 
07

9.
49

2
04

14
 -

m
@

il:
 g

av
in

o
.b

ra
u
@

gm
ai

l.c
o

m

POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV " Energia Sostenibile e qualità della Vita"

Azioni 4.1.1 e 4.3.1
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Municipio - Sezioni
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Interventi di Efficientamento Energetico nella Casa

Comunale di Via Grazia Deledda e Nella Ex Scuola

di Via Roma

Comune di Florinas
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