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Batteria locale accumulo FTV
Storage 28,8 kWh
e Controller Smart Grid

Colonnine di ricarica auto (7KW)
con tecnologia V2G

Circ. carica batteria da Q1
FS17 2x10+1GV10 Ø 32

Circ. connessione tra  Scuola Elementare
e Municipo Cavo FG16R16 4x16 mmq
in cavidotto Ø 63 e tubo metallico Ø 50

Circ. bus

Circ. connessione dati tra  Scuola Elementare
e Municipo con cavo UTP Cat. 6
in cavidotto Ø 40 e tubo metallico Ø 40

Circ. Trasformatori EV 230/24Vac
FS17 2x2,5+1GV2,5 Ø 20

Circ. bus
Circ. Trasformatori EV 230/24Vac
FS17 2x2,5+1GV2,5 Ø 32

Circ. Pompa di Calore
FS17 3x35+1GV25 Ø 50

Circ. Pompa di Calore
FS17 3x35+1GV25 Ø 50
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UFFICIO ANAGRAFE
33.0 m²

RACK
2.5 m²

W.C.
5.9 m²

ARCHIVIO
12.8 m²

ARCHIVIO
18.6 m² ARCHIVIO

5.9 m²

SPOGLIATOIO
8.8 m²

W.C.
1.8 m²

W.C.
1.8 m²

SPOGLIATOIO 2
8.4 m²

W.C.
1.8 m²

W.C.
1.8 m²

Circ. connessione dati tra  Scuola Elementare
e Municipo con cavo UTP Cat. 6 in tubo
metallico Ø 40

Circ. connessione tra  Scuola Elementare
e Municipo Cavo FG16R16 4x16 mmq
in tubo metallico Ø 50

Circ. connessione tra  Scuola Elementare
e Municipo Cavo FG16R16 4x16 mmq
in cavidotto Ø 63

Circ. connessione dati tra  Scuola
Elementare e Municipo con cavo
UTP Cat. 6 in cavidotto Ø 40
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Interventi di Efficientamento Energetico nella Casa
Comunale di Via Grazia Deledda e Nella Ex Scuola

Comunale di Via Roma
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PROGETTO ESECUTIVO

Scuola Elementare - Planimetria
Impianto Elettrico L0

19FLR - NRG

11/07/2019 12:42:00

Arch.Pian. Luca Salis

1:100

T26.0

Ing. Gavino Brau

COMUNE DI FLORINAS

N0TE
I RILEVATORI ANDRANNO ALIMENTATI ELETTRICAMENTE E COLLEGATI ALLA LINEA BUS
TRAMITE PASSAGGI IN CANALIZZAZIONE ESISTENTI.

Scala: 1:100

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO LIVELLO 0

1

LEGENDA

LINE ELETTRICHE 24 V

CIRCUITO LINEA ELETTRICA 230/400 V

RILEVATORI DI PRESENZA TIPO ARGUS O SIMILIARE

RILEVATORI DI PRESENZA TIPO ARGUS O SIMILIARE+
INTERFACCIA KNX PULSANTI 2 CANALI


