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Impianto solare termico esistente 12 mq

Nuovi infissi in PVC/Alluminio con Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Nuovo impianto fotovoltaico 3 kWp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Impianto fotovolatico esistente 10,5 kWp

Nuova sezione di impianto fotovoltaico 3 kWp 

Nuovi infissi in PVC/Alluminio con 

Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Infissi recenti di buone prestazioni termiche da 

preservare e sottoporre a registrazione e pieno  

ripristino della funzionalità

Griglia per ventilazione in acciaio zincato 100x200 cm

Griglia per ventilazione in acciaio zincato 100x200 cm

BCDEFGHI

Nuovi infissi in PVC con Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Nuovi infissi in PVC con Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Nuova Pompa di calore ad Alta Temperatura per riscaldamento 

e produzione (integrazione) di ACS

Coibentazione termica tetto piano

2345678910111213

Nuovi infissi in PVC con Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Nuovi infissi in PVC con Vetrocamera trasmittanza U=1,7 K/mqK

Nuova Pompa di calore ad alta temperatura per riscaldamento e 

produzione (integrazione) di ACS

Griglia per ventilazione in acciaio zincato 100x200 cm

Griglia per ventilazione in acciaio zincato 100x200 cm

NOTE:

Tutti gli infissi identificati in planimetria con il colore rosso sono da sostituire con nuovi infissi 

come da tavola di dettaglio

LEGENDA

NUOVE OPERE

DEMOLIZIONI/RIPOSIZIONAMENTI
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POR FESR Sardegna 2014/2020

Asse Prioritario IV " Energia Sostenibile e qualità della Vita"

Azioni 4.1.1 e 4.3.1

PROGETTO ESECUTIVO

27/08/2020 15:32:42

Come indicato

Scuola - Prospetti

19FLR_NRG

Interventi di Efficientamento Energetico nella Casa

Comunale di Via Grazia Deledda e Nella Ex Scuola

Comunale di Via Roma

COMUNE DI FLORINAS

Ing. Gavino Brau

Geom. Danilo Sulas

T28.1

1 : 100

Est
1

1 : 100

Sud
2

1 : 100

Ovest
3

1 : 100

Nord
4

1 Adeguamento per ottimazione conto termico

N. Descrizione Data

20/07/2020
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